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Структурная схема СКПТ
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Обозначение
Наименование

Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Прилагаемые документы

Ссылочные документы

01-10/09-РТ
.С

Спецификация оборудования, изделий и
материалов

на 2 листах

Общ
ественные здания и сооружения

(изд. 2001 с изменениями)
СНиП 2.08.02-89*

Cети проводного вещ
ания

ВСН 80-69

Сертификаты
, паспорта, разрешения на

применение.

Технические решения, принятые в рабочем  проекте,  соответствуют  требованиям экологических
,

санитарно-гигиенических, противопожарных норм промышленной безопасности
, действующ

их на территории
Российской  Ф

едерации, а так же содержат меры по предупреждению постороннего вмешательства в ход
технологических процессов и противодействию террористическим проявлениям

, и обеспечивают безопасную
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочим проектом
мероприятий.

 Главный инженер проекта

01-10/09-РТ
.Н

1
на 2 листах

Размещ
ение оборудования в монтажных коробках

Общ
ий вид

План прокладки сетей и размещ
ения оборудования

. Первый этаж

План прокладки сетей и размещ
ения оборудования

. Типовой этаж (2, 3, 4)

План прокладки сетей и размещ
ения оборудования

. Пятый этаж

План прокладки сетей и размещ
ения оборудования

. Подвал

Монтаж оборудования СКПТ в стояке и прокладка кабеля к розеткам

Сети распределительные систем кабельного
телевидения

ГОСТ Р52023-2003

Общ
ие указания
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Общ
ие указания

Проект СКПТ выполнен на основании задания заказчика в соответствии с требованиями действующ
их норм

и правил:
•

СНиП 2.08.02-89* Общ
ественные здания и сооружения (изд. 2001 с изменениями);

•
ГОСТ 21.406-88 «Система проектной документации для строительства

. Проводные средства связи.
Обозначения условные графические на схемах и на планах

»;
•

ГОСТ 21.614-88 «Система проектной документации для строительства
. Изображения условные

графические электрооборудования и проводок на планах
»;

Исходные данные для проектирования
:

•
Чертежи архитектурно-строительные;

•
Технические условия на "Подключение к телекоммуникационным сетям

;
Основные технические решения принятые в проекте

Проект предусматривает создание СКПТ  с целью обеспечения возможности работы системы телевидения в
диапазоне частот 47-862 Мгц.

В качестве основного активного оборудования использовано телевизионное оборудование фирмы 
"W

ISI"
(Германия) с полосой пропускания 5-862 МГц.
Телевизионные программ передаются с головной станции B39 на оптический приемник LR26A установленный в
помещ

ении аппаратной.
Система разбита на 3 сегмента.
Усиление сигнала по каждому сегменту предусматривается при помощ

и усилителей 
VX26

Распределение сигнала по абонентским точкам предусматривается при помощ
и делителей и ответвителей 

W
ISI

В  качестве  абонентских  розеток  используются  розетки Legrand.
Абонентские розетки установлены в соответствии с "Планами сети СКПТ

".
Магистральная линия прокладывается кабелем Betacavi N71.
Вертикальная распределительная сеть, подвод сигнала к оконечным розеткам прокладывается кабелем Betacavi
N48XLSZH (противопожарная оболочка  - низкое выделение дыма, отсутствие галогенов).
Электропитание приемного и усилительного оборудования предусмотрено разделом проекта ЭС

.
Параметры СКПТ
Параметры СКПТ должны соответствовать следующ

им нормам
:

1.
Уровни напряжения радиосигналов на выходах абонентских розеток 

(АР):
Уровень напряжения  несущ

ей изображения радиосигнала вещ
ательного телевидения

, дБ(мкВ): 60-95
При интервале 300 кГц между соседними несущ

ими частотами радиосигналов ОВЧ ЧМ вещ
ания максимальный

уровень напряжения радиосигнала должен быть не более 60 дБ(мкВ).
2.

Разность уровней напряжения радиосигналов  вещ
ательного телевидения на выходе АР

, дБ, не более:
В диапазоне частот от 40 до 1000 МГц - 15
В диапазоне частот от 40 до 300 МГц - 12
при разности уровней не более 8 дБ в полосе частот 60 МГц диапазона 40…300 МГц, не более 9 дБ в полосе
частот 100 МГц диапазона 300…1000 МГц, и не более 3 дБ в соседних каналах
3.

Неравномерность  амплитудно-частотной характеристики (АЧХ
) в полосе частот телевизионного канала

распределения, дБ, не более - 4
при неравномерности АЧХ не более 0.5 дБ в полосе частот 0,5 МГц.
Примечание
При распределении радиосигналов вещ

ательного телевидения в соседних ТВ каналах допускается увеличение
неравномерности АЧХ канала распределения в полосе частот от несущ

ей частоты радиосигнала изображения до
нижней граничной частоты канала распределения

.
4.

Неравномерность АЧХ в полосе частот +- 75 кГц относительно средней частоты  канала распределения
радиосигналов ОВЧ ЧМ вещ

ания, дБ,не более - 3
при неравномерности АЧХ не более 0,3 дБ в полосе частот 10 кГц
Примечание
Требование относится к СКПТ с устройствами ГС

, обеспечивающ
ими раздельное (канальное) конвертирование и

усиление радиосигналов ОВЧ ЧМ вещ
ания

.
5.

Импульсная характеристика (К
-фактор), %

 , не более - 7
Расхождение во времени сигналов яркости и цветности

, нс, не более - 100
Примечание
При передаче в телевизионных каналах сигналов дополнительной информации в цифровом виде 

(телетекст и др),
нс, не более - 50

6.
Дифференциальное усиление, %

 , не более - 10
7.

Дифференциальная фаза
, градусы , не более - 12

8.
Отношение радиосигнала  вещ

ательного телевидения к шуму в полосе   частот 
5,75 МГц,дБ, не менее - 43

Примечание
При напряженности поля принимаемого радиосигнала изображения

, меньшей минимальных защ
ищ

аемых медианных
значений по ГОСТ 7845 допускается уменьшение отношения радиосигнала к шуму до 40 дБ.
9.

Отношение радиосигнала ОВЧ ЧМ вещ
ания к шуму

, дБ, не менее :
в каналах монофонического вещ

ания - 41
в каналах стереофонического вещ

ания - 51
10.Отношение радиосигнала к одночастотной помехе , дБ, не менее - 57
Примечание
Допустимое отношение радиосигнала к одночастотной помехе может быть уменьшено с учетом кривой защ

итных
отношений.
11.

Отношение сигнала к фоновой помехе, дБ, не менее - 46
12.Отношение радиосигнала к одночастотной помехе  комбинационных частот третьего порядка 

IMAIII(K),
обусловленной взаимодействием несущ

их изображения , звукового сопровождения и цветовой поднесущ
ей

, дБ,
не менее - 54

13.Отношение радиосигнала к одночастотным помехам  комбинационных частот второго и третьего порядка
IMAII(B)  и IMAIII(В) , обусловленных взаимодействием несущ

их используемых каналов распределения
, дБ, не

менее - 54
14.Отношение радиосигнала к составной помехе  комбинационных частот 

IMAN(B) , обусловленной взаимодействием
несущ

их всех используемых каналов распределения
, дБ, не менее - 54

15.Отношение сигнала к перекрестной помехе с учетом мешающ
их сигналов с некоррелированной модуляцией всех

каналов распределения, дБ, не менее - 46+10g(N-1), где N - общ
ее число используемых телевизионных каналов

распределения.
16.Отношение радиосигнала к одночастотной помехе  в полосе ПЧ телевизора 

31.25…39.25 МГц (относительно
минимального уровня радиосигнала изображения каналов распределения

), дБ, не менее:
Для  I-III диапазонов - (минус 10)
Для  IV-V диапазонов - 0
17.Отклонение от номинального значения несущ

ей частоты радиосигнала изображения при конвертировании
радиосигнала, кГц, не более:

В  многоступенчатых сетях (за исключением распределения радиосигналов в соседних каналах
) ±  75

Там же, при распределении радиосигналов в соседних каналах ± 20
В одноступенчатых сетях ±250
Отклонение от номинального значения несущ

ей частоты при конвертировании или формировании радиосигнала ОВЧ
ЧМ вещ

ания, кГц, не более ± 12
Отклонение от номинального значения разности несущ

их частот радиосигналов  изображения и звукового
сопровождения при формировании радиосигнала вещ

ательного телевидения на  ГС
, кГц, не более: ± 5

18.Переходное затухание между выходами одной или двух любых абонентских розеток 
, дБ, не менее - 22

Примечание
При распределении радиосигналов в каналах , подверженных помехам от гетеродинов ОВЧ ЧМ радиоприемников ,
подключенных к АР , переходное затухание между выходами радиосигналов телевизионного и звукового вещ

ания
АР -не менее 46 дБ.
19.Субъективная оценка качества изображения на экране контрольного телевизора 

, подключенного к выходу
любой АР , должна быть не менее 4 баллов при подаче на вход сигнала вещ

ательного телевидения
,

субъективная оценка качества изображения которого на экране контрольного телевизора составляет 
5

баллов по пятибалльной шкале МСЭ
-Р[4] , и не менее 4,5 баллов при формировании сигнала ТВ на ГС

.
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5 этаж4 этаж3 этаж2 этажПодвал

Офисы
Слаботочный кабельный
стояк офисной части

Слаботочный кабельный
стояк гостиницы

Гостиница

1 этаж

HS1

W
H1

A2

A3

A1

Кабель от
головной
станции

N1.79
Uc=84.11

W
E1.1

W
E1.2

W
E1.3

W
E1.4

W
H1.1

N2.47
Uc=79,67

N2.42
Uc=80,47

N3.47
Uc=79,52

N3.42
Uc=80,32

N4.47
Uc=79,38

N4.42
Uc=80,17

N5.51
Uc=85,43

N5.45
Uc=86,23

W
E2.1

N1.3
Uc=95,81N1.17

Uc=95,42 N1.18
Uc=94,81N1.19

Uc=95,02 N1.20
Uc=94,81

RZ2.1

W
E2.2

W
H2.1

N2.9
Uc=92,47

N2.10
Uc=92,27N2.11

Uc=92,27N2.12
Uc=92,47 N2.13

Uc=92,47N2.14
Uc=92,67 N2.15

Uc=92,67N2.16
Uc=92,47

к WE2.2

N2.17
Uc=86,33N2.18

Uc=86,13 N2.19
Uc=85,72N2.20

Uc=85,33 N2.21
Uc=85,53

N2.22
Uc=85,53

N2.23
Uc=85,92

к WH2.1

RZ2.2

W
E3.1

W
E3.2

N3.9
Uc=92,33

N3.10
Uc=92,13N3.11

Uc=92,13N3.12
Uc=92,33 N3.13

Uc=92,33N3.14
Uc=92,13 N3.15

Uc=92,13N3.16
Uc=92,33

к WE3.1

N3.17
Uc=88,33N3.18

Uc=88,13 N3.19
Uc=87,72N3.20

Uc=87,33 N3.21
Uc=87,52

N3.22
Uc=87,52

N3.23
Uc=87,92

к WE3.2

RZ3.1

W
E3.3

W
H3.1

N4.9
Uc=88,38

N4.10
Uc=88,18N4.11

Uc=88,18N4.12
Uc=88,38 N4.13

Uc=88,38N4.14
Uc=88,58 N4.15

Uc=88,58N4.16
Uc=88,38

к WE3.3

N4.17
Uc=88,18N4.18

Uc=87,98 N4.19
Uc=87,58N4.20

Uc=87,18 N4.21
Uc=87,38

N4.22
Uc=87,38

N4.23
Uc=87,78

к WH3.1

RZ3.2

- Оптический приемник LR26A

Условные обозначения

- ТВ делитель на 3 отвода. W
ISI DM-03B

- ТВ усилитель W
ISI VX26

- ТВ ответвитель на 1 W
ISI DM-21C

- ТВ ответвитель на 2 W
ISI DM-31C

- ТВ ответвитель на 6 W
ISI DM 37B 6013

- ТВ ответвитель на 8 W
ISI DM 38B 8013

- Н
агрузка F, 75 Ом DV24 W

ISI

- ТВ розетка Legrand 787 82, диаметр 9,52 мм
(штекер), накладная монтажная коробка Legrand 802
81, суппорт Legrand 802 51, рамка Legrand 788 02

Примечания:
1.

Разводку до стояка выполнить кабелем Betacavi N71.
2.

От ответвителей до абонентских розеток использовать кабель Betacavi N48XLSZH.
3.

Ш
каф с оборудованием СКПТ в подвале установить в помещ

ении 53.
4.

Этажное оборудование монтировать в коробке монтажной Legrand, установленной в
слаботочном стояке.

5.
Для абонентских розеток принцип нумерации: число до точки - номер этажа, число
после точки - номер комнаты.

6.
Для остального ТВ оборудования: число до точки - номер сегмента, число после
точки - порядковый номер устройства.

7.
Uc - уровень сигнала дБмкВ. Расчет проведен в программе "Планировщ

ик кабельных
сетей PlaNet 1.4" для каналов 2/СК

-2/69

- ТВ делитель на 8 W
ISI DM 08B

к WE2.1

- ТВ делитель на 2 W
ISI DM 02B
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N4.9-1
Uc=73,98

N4.10-1
Uc=73,78

N4.22-1
Uc=72,98

N4.22-2
Uc=63,58

N3.9-1
Uc=77,92

N3.10-1
Uc=77,72

N3.22-1
Uc=73,13

N3.22-2
Uc=63,73

N2.9-1
Uc=78,07

N2.10-1
Uc=77,87

N2.22-1
Uc=71,13

N2.22-2
Uc=61,73

N1.20-1
Uc=80,42

- ТВ розетка Legrand проходная 677 137, диаметр 9,52
мм (штекер), накладная монтажная коробка Legrand
802 81, суппорт Legrand 802 51, рамка Legrand 788 02

L=5м

L=5м

L=5м

L=5м

L=5м

L=5м

L=5м

L=65м

L=75м

L=30м

L=30м

L=10м

L=30м

L=10м

L=30м

L=10м

L=30м

L=10м

L=15м

N1.20-2
Uc=71,02

L=40м

L=10м
L=10м

L=35м
L=40м
L=25м

L=20м
L=25м
L=25м
L=20м
L=20м
L=15м
L=15м
L=20м

L=25м
L=30м
L=40м
L=50м
L=45м
L=45м
L=35м

L=10м

L=10м

L=10м

L=10м

L=20м
L=25м
L=25м
L=20м
L=20м
L=15м
L=15м
L=20м

L=25м
L=30м
L=40м
L=50м
L=45м
L=45м
L=35м

L=10м

L=10м

L=10м

L=10м

L=20м
L=25м
L=25м
L=20м
L=20м
L=15м
L=15м
L=20м

L=25м
L=30м
L=40м
L=50м
L=45м
L=45м
L=35м

L=10м

L=10м

L=10м

L=10м

- ТВ розетка Legrand оконечная 677 138, диаметр 9,52
мм (штекер), накладная монтажная коробка Legrand
802 81, суппорт Legrand 802 51, рамка Legrand 788 02
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12345689101112 №п/п
Наименование помещ

ений
Площ

адь
м2

ЭКСПЛИКАЦИЯ  ПОМЕЩ
ЕНИЙ  ПОДВАЛА

2
1

3

71314151920212223 1617183132

40

27282930

4143454647 4244

4849

24

2
1

3

Гостиница

5051535556 5254585960

Коридор

Лестница №
1

Лифт №
1

Ж
енский санузел

Мужской санузел

Санузел для инвалидов

Лестница №
2

Склад технических служб

Подсобное помещ
ение

Диспетчерская

Подсобное помещ
ение

Кабинет  завхоза

Венткамера

Комната отдыха и приема пищ
и персонала

Коридор

Бытовые производственного персонала

Душевая

Санузел 

Венткамера для номеров и адм. гостиницы

Подсобное помещ
ение

Санузел  для инвалидов

Техническое помещ
ение ВК

Водомерный узел

Инвентарная

Тамбур-шлюз

Холл

Коридор

Приемная

Бухгалтерия

Касса

2526

Коридор

Коридор

Офис

Лифтовой холл

Лифт №
3

Серверная

Венткамера

Электрощ
итовая

Коридор

Венткамера подпора

Подсобное помещ
ение

Лестница №
4

Кабинет главного бухгалтера

Водомерный узел (ввод водопровода)

Кладовая грязного белья

33
Постирочная

34
Гладильная

35
Кладовая чистого белья

37
ИТП

39
Электрощ

итовая гостиницы

626364

Мастерская

Склад униформы

Водомерный узел кафе

20.14

6.33

8.09

1.94

5.65

24.95

40.83+6.5

16.12

4.46

18.48

Канализационная насосная

Венткамера кафе,  сауны и постирочной

27а
Воздухозаборная шахта

67.9

4.8

42.08

11.05

12.07

9.76

18.48

36

Технический коридор

5761

Лестница №
3

Помещ
ение ЭОМ и СС

А

64500

7200 7200 6000 6000 6000 7200 6000 57006000

6000
6000

6000
6000

1

24000

2
3

4
5

2

14

В Д Ж К Л Н П Р СМ

2

56

40

55

3

3600

4

-3.000

-2,400

55приямок 800х800х800h

41

43

44

4546

47
48

49

50

51
52

53

54

57

58

59

60

61

62

63

64

1
2

3
4

5
8

11
14

10

6000
6000

6000
6000

6000
6000

6000
6000

48000

Н П Р С

570060006000

17700

3900
1800

6000
1800

24400

7200 7200 7200 7200

6
9

7
8

1200
2100

10
11

12
13

2400
6000

Б Г Е И Л

1

3

4

2

14

3

28800

1800

13
12

11

10

7

6

15

16

17

5

-1.400

-3.000

19

22

32
33

36

18

29

4

20

37

21

24
25

31
39

-2,400

26 27

28

27а

приямок 800х800х800h

30

38г

приямок 800х800х800h

приямок 800х800х800h

8 9 38а

38в

приямок 800х800х800h38б

100

3110120

1250

1170

750

200

200
200

Н/М

приямок 800х800х800h

приямок 1500х2000х800h

-1,400

д ш
д ш 

700
1600

1500

46а

610
550

46а
Венткамера

4.00

1180

6/7

900

23

17.64

8.75

5.08

6.38

40.38

27.71

14.20

18.36

19.70

3.87

5.06

5.64

6.26

18.47

25.06

4.94

20.77

24.54

1.73

5.6

23.34

28.42

19.15

1.33

2.62

35.40

32.21

11.72

6.67

9.69

20.56

27.57

5.01

15.34

27.04

8.07

33.36

39.65

14.64

10.5

19.97

15

6000
2500

Л/М

М'

3600

38а

38б

Инвентарная

Технический коридор

6.01

4.86

38в

38г
Технический коридор

15.81

16.7

65.76

118.02

121.80

Коридор
44.61

Рабочая  комната

Рабочая  комната

Рабочая  комната

72.10
Рабочая  комната

ОК-1

22а

22а
Коридор

55.45
42

42а

42а

Мужской санузел

Ж
енский санузел

12.09

11.27

монтажный проем
3000x2800

монтажный проем
3000x2000

1600

-3.100

-3.100

-3.100

ввод ЭОМ

ввод ЭОМ

Расстояние между осями труб 150мм.
заложить в два ряда, 
Трубы стальные Ду=100мм (10шт.)

Расстояние между осями труб 150мм.
заложить в два ряда, 
Трубы стальные Ду=100мм (10шт.)

100

А

А

250

Ф
ормат А0

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Согласовано

План прокладки сетей и размещ
ения

оборудования. Подвал

4
Проверил
Разработал

Н
.контроль

Стадия
Лист

Листов
Изм.

Дата
Подпись

Кол.уч.
Лист

№
док.

Р
ГИП

Ш
каф ТВ

Салимзибаров А.Р. (orengrad) Предложения по работе  - ICQ 311786462



Ф
ормат А0

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Согласовано

План прокладки сетей и размещ
ения

оборудования. Первый этаж

5
Проверил
Разработал

Н
.контроль

Стадия
Лист

Листов
Изм.

Дата
Подпись

Кол.уч.
Лист

№
док.

Р
ГИП

А

189.100(-0.700)
188.940

-0.750

188.600

188.750(-1.050)
188.500

189.350(-0.450)
189.160

189.150 189.350(-0.450)
189.400

188.650(-1.150)

-0.700

189.200(-0.600)
188.940

189.400(-0.400)

188.750(-1.050)
188.700

-0.450

64500
7200 7200 6000 6000 6000 3600 3600 6000 57006000

3900
1800

6000
1800

1800

24400

7200 7200 7200 7200

6000
6000

6000
6000

1

24000

2
3

4

5

2

6
9

7
8

1200
2100

10
11

12

240014

6000

В Д Ж

Г Е И
К Л

Л

Н П Р СМ

2

1

6
7

8

13
14

15
9

17

20
18

19
16

21

22

38

39

40

41

46

49

48а
47

24

25

55 56

57

61 60

62

63

64

6667

65

59

58

68

69
70

71

72

79

81

80

82

83

3
3

73

28800

19а

18а17а

20а

74
75

76
77

78

44

45

84

2 3

4
5

37

11

10

12

42

43

48

50

51 52

53

54

26

28

29

23

88

85

87

4
4

30

31

Б

1
2

3
4

5
8

11
14

10

6000
6000

6000
6000

6000
6000

6000
6000

48000

Н П Р С
570060006000

17700

13

-0.700

дш
дш

86

0.040

0.000

1180

20а20а

200

15

2500

6/7

900
6000

0.040

0.040

0.000

0.040

0.040

0.040
Л/М

Н/М

3600

М'

3600

1440

1400

1234891011 №п/п
Наименование помещ

ений
Площ

адь
м2

ЭКСПЛИКАЦИЯ  ПОМЕЩ
ЕНИЙ  1 ЭТАЖ

А

2
1

3

Офис

713141519202122 16171831 252627282930

454647 44

4849

24

Кафе на 48 посадочных мест

2
1

3

Гостиница на 150 мест

505153555657 52585960626364 616566

67

Тамбур главного входа гостиницы

Стойка регистрации

Вестибюль

Лестница №
1

Лифт №
1

Лифт №
2

Ж
енский санузел

Мужской санузел

Санузел для инвалидов

Подсобное помещ
ение

Тамбур(служебный вход)

Лестница входа в подвал №
1

Коридор

2-х местный номер c gueen size bad

2-х местный номер с 2-х местным размещ
ением

2-х местный номер с 2-х местным размещ
ением

3-х комнатные аппартаменты

Служебное помещ
ение

Туалет персонала

Лестница №
2

Лестница входа в подвал №
2

Зал кафе на 48 посадочных мест

Бар

Сервировочная (подсобное помещ
ение)

Гардеробная персонала

Загрузочный тамбур

Душевая персонала

Тамбур главного входа офисов

Вестибюль

Комната охраны

Помещ
ение ЭОМ и СС

Коридор

Коридор

Санузел для инвалидов

Комната приема пищ
и

Мужской санузел

Ж
енский санузел

Холл

Лестница входа в подвал №
3

Лестница №
3

Рабочая комната

Рабочая комната

Рабочая комната

Рабочая комната

Рабочая комната

Рабочая комната

Рабочая комната

Холл

68

Гардероб для посетителей

Моечная кухонной посуды

Помещ
ение для хранения пищ

евых отходов

20а
Лоджия

17а
Лоджия

18а
Лоджия

19а
Лоджия

Лифтовой холл

Лифт №
3

Лифт №
4

Лестница №
4

Лестница входа в подвал №
4

Рабочая комната

6970

Коридор

Комната дежурного администратора и охраны

5
Камера хранения

6

Коридор

1223
Техническое помещ

ение

Холл

Ж
енский санузел

Мужской санузел

Тренажерный зал

Комната тренера

Подсобное помещ
ение

383940 37

Склад полуфабрикатов

Склад сухих продуктов

Тамбур (служебный вход кафе)

Моечная тары
48а

Инвентарная

Санузел персонала

54
Администрация

71727374757677787980818283848586

Переговорная

Рабочая комната

Техническое помещ
ение ВК

Венткамера

10.45

49.8

15.88

4.79

10.64

4.46

4.68

47.55

7.80

5.95

8.97

11.57

10.75

28.64

11.85

5.89

30.98

50.73

43.10

54.68

40.93

33.99

43.86

43.86

31.6

20.30

32.28

5.89

12.33

65.80

4.00
41

Коридор

87
Инвентарная

1.94
43 42

Моечная столовой посуды

Доготовочный цех

11.68

73.22

8.64

11.24

6.86

11.36

5.08

5.08

32.47

5.13

3.95

7.13

5.73

3.85

25.0

26.35

1.69

1.91

1.84

9.12

23.42

3.51

12.25

14.33

3.64

8.2

2.35

2.33

54.94

13.35

2.31

10.57

91.89

5.68

4.97

19.47

11.11

16.45

26.35

26.35

87.94

5.7

5.73

13.25

4.25

2.03

2.56

1.95

5.89

2.24

1.71

2.56

4.24

13.09

3.28

3.37х0.5

3.82х0.5

3.69х0.5

18.25х0.5

опуск сетей с верхних этажей
подъем сетей из подвала  и 

опуск сетей с верхних этажей
подъем сетей из подвала  и 

N1.79

N1.20

N1.3

N1.17

N1.18

N1.19

N1.20-1

N1.20-2
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Ф
ормат А0

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Согласовано

План прокладки сетей и размещ
ения

оборудования. Типовой этаж (2, 3, 4)

6
Проверил
Разработал

Н
.контроль

Стадия
Лист

Листов
Изм.

Дата
Подпись

Кол.уч.
Лист

№
док.

Р
ГИП

64500
7200 7200 6000 6000 6000 3600 6000 5700

2

16

8

39

34

35

32

38

2

6000

3900
1800

6000
1800

1800

7

910

11 12

13

14 15 16 17 18

19

20 21

2223

26

24

27

29

3031

33

37
42

50

43
44

46 47

48

49

24400

7200 7200

6000
6000

6000
6000

1

24000

2
3

4

5

6
9

7
8

1200
2100

6000

10
11

12
13

240014

6000

А В Д Ж

Б Г Е И
К Л

Л

М Н П Р С

22а

21а19а

23а

2а

36

25

51

3
3

4
4

52

53

7

78

7200 7200

17а

16а

2

3320

34a

1
2

3
4

5
8

11
14

10

6000
6000

6000
6000

6000
6000

6000
6000

48000

Н П Р С
570060006000

17700

1350 3300

5

45

11

45

3
4

ЭКСПЛИКАЦИЯ  ПОМЕЩ
ЕНИЙ  ТИПОВОГО ЭТАЖ

А (2, 3, 4)

1234568910

Холл

Служебное помещ
ение

№п/п
Наименование помещ

ений
Площ

адь
м2

2
1

3

Гостиница

7

Лестница №
1

Лифт №
1

Лифт №
2

Техническое помещ
ение

Коридор

2-х комнатные аппартаменты

Лестница №
2

2-х комнатные аппартаменты

1415

2-х местный номер c gueen size bad

2-х местный номер с 2-х местным размещ
ением

19202324

2-х местный номер c gueen size bad

2-х местный номер с 2-х местным размещ
ением

1 комнатные аппартаменты

Служебное помещ
ение

17
2-х местный номер с 2-х местным размещ

ением

17.64

92.50

5.08

6.47

6.00

25.22

16.80

48.78

47.97

26.20

35.08

26.45

313233353839 34

Рабочая комната

36

Холл

26
Коридор

40

Коридор

27282930
Рабочая комната

Рабочая комната

Рабочая комната

Лестница №
3

4143454647 4244

4849

Ж
енский санузел

Мужской санузел

Инвентарная

Комната приема пищ
и

Тамбур-шлюз

Лифт №
3

Лифт №
4

Рабочая комната

Лестница №
4

Холл

Рабочая комната

Кабинет для учебных занятий

Рабочая комната

Рабочая комната

Рабочая комната

Переговорная

Рабочая комната

21.40

25.68

16.80

31.02

50.82

43.13

61.81

71.84

12.09

11.27

10.77

1.94

41.45

10.63

4.46

4.68

49.14

38.79

22.15

31.62

43.90

43.90

34.64

Офисы

23а
Балкон

22
3-х комнатные аппартаменты

86.58

22а
Лоджия

21
2-х местный номер с 2-х местным размещ

ением

21а
Лоджия

20а
Лоджия

19а
Лоджия

18
2-х местный номер c gueen size bad

17а
Балкон

16а
Балкон

16
2-х местный номер c gueen size bad

13а
Балкон

13
2-х местный номер с 2-х местным размещ

ением

12а
Балкон

12
2-х местный номер c gueen size bad

11
2-х местный номер с 2-х местным размещ

ением
24.20

2а
Балкон

25.22

24.90

26.50

43.35

25
Техническое помещ

ение
12.12

3750

Техническое помещ
ение

12.28
51

Техническое помещ
ение

6.15
52

3.18

3.8

ИТОГО ПО  ЭТАЖ
У

площ
адь балконов

Помещ
ение ЭОМ и СС

4.03
53

23.20

2.4

5.44x0.5

2.97
5.94x0.5

2.72

4.83x0.5

1.33x0.3
0.39

16.80

28
5.08

40 41

54

дш
дш

Техническое помещ
ение

4.90
54

1180

Н/М

20а

13а

12а

15

2500

22б

22в

0.39
1.33x0.3

1.33x0.3
0.39

0.39
1.33x0.3

22б
Лоджия

22в
Лоджия

3.92

 4.39

10.6x0.3
3.18

10.6x0.3

7.60x0.5

7.85x0.5

8.78x0.5
М'

3600 3600 3600

Л/М

6/7

900

площ
адь лоджий

11

23.20

25.22

23.20

23.20

26.20

34а
Санузел для инвалидов

4.43

N2.47

N2.42

N2.21

N2.20

N2.19

N2.18N2.17

N2.16

N2.15

N2.14N2.13

N2.12

N2.11

N2.10

N2.9-1

N2.23

N2.22

опуск сетей с верхних этажей
подъем сетей из подвала  и 

опуск сетей с верхних этажей
подъем сетей из подвала  и 

N2.9

N2.10-1

N2.20-1

N2.20-2
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Ф
ормат А0

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Согласовано

План прокладки сетей и размещ
ения

оборудования. Пятый этаж

7
Проверил
Разработал

Н
.контроль

Стадия
Лист

Листов
Изм.

Дата
Подпись

Кол.уч.
Лист

№
док.

Р
ГИП

64500
7200 7200 6000 6000 6000 3600 6000 5700

6

2

6000

3900
1800

6000
1800

1800

46

24400

7200 7200

6000
6000

6000
6000

1

24000

2
3

4

5

6
9

7
8

1200
2100

6000

10
11

12
13

240014

6000

А В Д Ж

Б Г Е И
К Л

Л

М Н П Р С

22

3
3

4
4

7200 7200

2

160

160

1
2

3
4

5
8

11
14

10

6000
6000

6000
6000

6000
6000

6000
6000

48000

Н П Р С
570060006000

17700

дш
дш

1180

Н/М

15

2500

М'

3600 3600 3600

Л/М

6/7

900

221

14.400

14.400

12
13

3

4

5

4а 4б

7 8

9

10

11
14 15 16

18

20
19 17

21

23

24

25
26

27

28

29
30

31

32

33
3435

36

37

38

39
40

4142

45

43

44
47

49
50

48

51

52

123456810121417

Эксплуатируемая кровля

Лифт №
2

№п/п
Наименование помещ

ений
Площ

адь
м2

ЭКСПЛИКАЦИЯ  ПОМЕЩ
ЕНИЙ  5  ЭТАЖ

А

2
1

3

Гостиница на 110/88 мест

7

Лестница №
2(выход на кровлю)

Венткамера

Коридор

Рабочая комната

Венткамера

181924

25

Офисы

Лестница №
1

Приемная

Лоджия

Подсобное помещ
ение

Лоджия

Коридор

Лестница №
3

9
Венткамера

11
Холл

13

Рабочая комната

1516

Мужской санузел

Ж
енский саузел

212223 20

Кабинет директора

Комната отдыха

4б
Техническое помещ

ение

5а

Венткамера

Лоджия

Рабочая комната

Рабочая комната

5а

4а
Лоджия

Лифт №
1

16.80

294.47

12.95

43.95

11.38

10.81

5.08

5.08

17.63

25.28

25.44

55.58

19.01

52.94

4.60

3.88

20.53

29.03

22.74

4.31

13.55

7.95

54.86

27.05

8.30

12.12

16.80

25.68

100

282930313233

Инвентарная

Коридор

Мужской санузел

262740414244464748 43

Рабочая комната

45

Комната приема пищ
и

3435
Ж
енский саузел

49 36373839

Учебный класс

Лифтовой холл

Лифт №
3

Лифт №
4

Рабочая комната

Рабочая комната

Рабочая комната

Рабочая комната

Техническое помещ
ение ОВ

Переговорная

Лестница №
4

Рабочая комната

Рабочая комната

50

Помещ
ение ЭОМ и СС

Рабочая комната

Техническое помещ
ение ВК

Коридор

Санузел для инвалидов

Коридор

Рабочая комната

Рабочая комната

5152

30.98

50.82

43.13

4.90

6.13

1.97

54.13

7.79

12.10

11.27

10.77

4.43

61.81

41.38

10.63

4.68

4.46

55.16

4.03

49.12

38.82

43.35

10.94

43.92

43.92

31.63

16.80

11.69
Венткамера

53 №п/п
Наименование помещ

ений
Площ

адь
м2

2
1

3

48а

3а

3а
Венткамера

8.12

8.62х0.5

15.79х0.5

16.61х0.5

48а
Венткамера

12.64

N5.51

N5.45

опуск сетей с верхних этажей
подъем сетей из подвала  и 

опуск сетей с верхних этажей
подъем сетей из подвала  и 
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Ф
ормат А3

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Согласовано

Монтаж оборудования СКПТ в стояке и
прокладка кабеля к розеткам

8
Проверил
Разработал

Н
.контроль

Стадия
Лист

Листов
Изм.

Дата
Подпись

Кол.уч.
Лист

№
док.

Р
ГИП

Кабель

Лента монтажная
KVA 19x0,75

Монтажная коробка
размером 155х110х74 мм

Лента монтажная
KVA 19x0,75

Лента монтажная
KVA 19x0,75

Монтаж оборудования СКПТ

Б

Кабели ТВ

100

Примечания
1.

Монтажную коробку крепить к стене двумя саморезами 6х60 мм с дюбелем 10х60 мм.
1.

По стояку разводку выполнить кабелем Betacavi N71.
2.

От ответвителей до абонентских розеток использовать кабель Betacavi N48XLSZH.
3.

Кабель по этажу проложить в металлических лотках ДКС
, за  подшивным потолком

4.
От уровня фальш

-потолка до розетки кабель опустить в кабель-канале 10х10
5.

Розетку крепить на стене, на отметке +0,500.

Монтажная коробка
размером 155х110х74 мм

2
1

3

4

поз.
Кол.

Обозначение
Наименование

Приме-
чание

Масса
ед.,кг

Марка,

Спецификация на лист

1234

Консоль облегченная 
ML100 DKS-02.TW

.0062

Betacavi N48XLSZH
Радиочастотный кабель

Лоток металлический
Ш
ирина 50 мм

10х20
Кабельный канал (пласт.)

см. раздел
СКС

см. раздел
СКС
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Ф
ормат А3

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Согласовано

Позиция
Наименование и техническая характеристика

Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

Код оборудования,
изделия, материала

Завод-изготовитель
Единица
измерения

Коли-
чество

Масса
единицы, кг.

Примечание

1
2

3
4

5
6

7
8

9

Спецификация оборудования, изделий и
материалов

Проверил
Разработал

Н
.контроль

Стадия
Лист

Листов
Изм.

Дата
Подпись

Кол.уч.
Лист

№
док.

Р
ГИП

ОБОРУДОВАНИЕ СКПТ

2
1

HS1
Оптический приемник, Уровень выходного сигнала 111-115 дБмкВ

W
ISI

шт
.

1
LR26A

W
H1

Делитель на 3 направления (4-862 МГц)
Ослабление на отвод

: 5,7 дБ
W
ISI

шт
.

1
DM-03B

A1, A2, A3
ТВ усилитель, усиление сигнала 40dB

W
ISI

шт
.

3
VX26

W
E1.1

Ответвитель на 1 направление (5-1000 МГц)
Потери на ответвлении: 8.0 dB

W
ISI

шт
.

1
DM-21C

W
E1.2...W

E1.4
Ответвитель на 2 направления (4-1000 МГц)
Потери на ответвлении: 10 dB

W
ISI

шт
.

3
DM-31C

W
E2.1

Ответвитель на 6 направлений (5-1000 МГц)
Потери на ответвлении: 13.0–17.5 dB

W
ISI

шт
.

1
DM 37B 6013

W
E2.2,

W
E3.1...W

E3.3
Ответвитель на 8 направлений (5-1000 МГц)
Потери на ответвлении: 13.0–20.0 dB

W
ISI

шт
.

4
DM 38B 8013

W
H1.1

Делитель на 2 направления (4-862 МГц)
Ослабление на отвод 3,7 дБ

W
ISI

шт
.

2
DM 02B

RZ1.1, RZ2.1,
RZ2.2, RZ3.1,

RZ3.2

Н
агрузка F, 75 Ом

W
ISI

шт
.

5
DV 24

N1.3...N5.51
ТВ розетка Legrand в составе:

ТВ розетка одиночная, диаметр 9,52 мм (штекер)
787 82

Legrand

802 81
Legrand

802 51
Legrand

788 02
Legrand

Накладная монтажная коробка

Суппорт Legrand 802 51

Рамка Legrand 788 02

W
H2.1, W

H3.1
Делитель на 8 направлений (4-862 МГц)
Ослабление на отвод 11 дБ

W
ISI

шт
.

2
DM 08B

шт
.

шт
.

шт
.

шт
.

4670

ТВ розетка проходная, диаметр 9,52 мм (штекер)
787 82

Legrand
шт

.
14

ТВ розетка оконечная, диаметр 9,52 мм (штекер)
787 82

Legrand
шт

.
107070
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Щ
ИТЫ И ПУЛЬТЫ

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Ф
ормат А3

Изм.
Кол.уч.

Лист
№

 док.
Подпись

Дата

Лист

2

Позиция
Наименование и техническая характеристика

Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

Код оборудования,
изделия, материала

Завод-изготовитель
Единица
измерения

Коли-
чество

Масса
единицы, кг.

Примечание

1
2

3
4

5
6

7
8

9

КАБЕЛИ И ПРОВОДА

100
F-коннектор для абонентских коаксиальных кабелей

шт
.

МОНТАЖ
НЫЕ УЗЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

01-10/09-РТ
.Н

1
9

комплект
Коробка монтажная Legrand 350-28 220x170x86 мм

Betacavi N71
200

м.
Кабель РК затухание 870МГц - 12,2 дБ на 100м

Betacavi N48XLSZH
1700

м.
Кабель РК затухание  870/2050МГц - 16,9/27,5 дБ на 100м
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Ин
в.
 №

 п
од
л.

По
дп

. и
 д
ат

а
Вз
ам

. и
нв

. №

Со
гл
ас
ов
ан
о

Формат А4

Стадия Лист Листов
РПроверил

Разработал

Н .контроль

Изм. ДатаПодписьКол.уч. Лист №док.
ГИП

Размещение оборудования в монтажных
коробках
Общий вид

1 2

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед ., кг.

Приме-
чание

СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

1 9Коробка монтажная Legrand 350-28
220x170x86 мм

2

3

4

5

7

1ТВ ответвитель на 1 отвод DM-21C

3

1

4

2ТВ делитель на 8 отводов DM 08B

ТВ ответвитель на 2 отвода DM-31C

ТВ ответвитель на 6 отводов DM 37B
6013
ТВ ответвитель на 8 отводов DM 38B
8013

8 5Нагрузка F, 75 Ом DV24 WISI

6 1ТВ делитель на 2 отводa DM 02B
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Лист

2Ин
в.
 №

 п
од
л.

По
дп

. и
 д
ат

а
Вз
ам

. и
нв

. №

Со
гл
ас
ов
ан
о

Формат А4

22
0

170
1

2

Эт.1 Офисы

22
0

170
1

3

Эт.2-4 Офисы

22
0

170
1

6

Эт.5 Офисы

22
0

170
1

4

Эт.1 гостиница

22
0

170
1

7

Эт.2,4 гостиница

5

22
0

170
1

Эт.3 гостиница

5
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