
 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

Общ
ие данные

1
72

Обозначение
Наименование

Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Ссылочные документы

"Правила устройства электроустановок"

ПУЭ
ГОСТ 21.404-85

Системы автоматизации
СНиП 3.05.07-85

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист
Наименование

Примечание

1
Общ

ие данные

3
Схема подключения к модулям DO ПЛК

5 2
Схема подключения к модулям DI ПЛК

4

Изм.
Подпись

Лист
№
док.

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

Р
Н.контр.
Пров.

Разраб.

ГИП

Стадия
Лист

Листов

Схемы электрические подключения к ПЛК

на 15 л.

на 40 л.

на 14 л.

на 2 л.

ГОСТ 21.408-93

Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах

Правила выполнения рабочей документации автоматизации
технологических процессов

Общ
ие указания

Данный комплект исполнительной документации разработан на основании задания заказчика на проектирование по
контракту
В данном комплекте рассматривается подключение к ПЛК первого пускового комплекса приборов, исполнительных и средств
автоматизации учтенных в разделах проекта .
Подключение в шкафах ПЛК разработаны на основе документа  выполненного .
Подключение приборов и средств автоматизации второго пускового комплекса в данном разделе учтено, но не
рассматривается.

6
Ш
кафы ПЛК №

1, №
2

на 4 л.

Схема подключения к модулям AO ПЛК

Схема подключения к модулям AI ПЛК
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

Оборудование КИПИА по месту
Кросс - шкаф КИПИА

(Здание №
1)

515 X11

616
7 6 B101

=24B
см. 1053-23=PLC  л.16

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

717818
9 8

12

1-1

K-1
3

TE1008A

111212
3 2

I00.0
-24B

313414
5 4

1112
4142

21312232
13 12

23332434
15 14

25352636
17 16

27372838
19 18

12 XT1

Коробка клеммная промежуточная

12

2-1

2-4
K-2

34

LE1008A
45

11-7
11-8

11-7
11-8

K-11

515616717818 111212313414

I00.1

I00.2

I00.3

I00.4

I00.5

I00.6

I00.7

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B
20

1M
+24B

I01.0

I01.1

I01.2

I01.3

I01.4

I01.5

I01.6

I01.7

1-2
1-3

2-2
2-3

2-5
5

1-1

2-1

2-4

1-2
1-3

2-2
2-3

2-5

3678

1245 3678

8-1

9-4

8-2
8-3

9-5
9-6

K-9

K-8
8-1

9-4

8-2
8-3

9-5
9-6

121314

123

91011 LY1008A

temp.sens.
rele 15251

rele 2

LE1008A-1

50

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)LE1008A-2

LE1008A-3
LE1008A-4

34
3334

XT2

56
3536

LE1008A-1
LE1008A-2

LE1008A-3
LE1008A-4

к XT19:6
к XT20:6

LIT1008A

2131322333243425352636372838

56
7071

XT27

78
7273

1001-1
1001-2
1001-3
1001-4

910
7475

1112
7677

1001-8
1001-9
1001-10
1001-11

27

FCV-
1001

FCV100130282422

Full Open

****

FO com
Full Close
FC com

1001-5
1001-6
1001-7
1001-8

1001-5
1001-6
1001-7
1001-8

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

22

Изм.
Подпись

Лист
№
док.

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

Р
Н.контр.
Пров.

Разраб.

ГИП

Стадия
Лист

Листов

Схемы электрические подключения к ПЛК

Схема подключения к модулям DI ПЛК

2.1
15

1001-8
1001-9
1001-10
1001-11

1001-9
1001-10
1001-11
1001-12

OTS
OTS com

CTS
CTS com

555453

rele 3

LE1008A-5
LE1008A-6

616059

rele 4

LE1008A-7
LE1008A-8
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Оборудование КИПИА по месту
Кросс - шкаф КИПИА

(Здание №
1)

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

Ящ
ики управления электродвигателями

(раздел ЭС)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)

4555 X11

4656
27 26 B101

=24B
см. 1053-23=PLC  л.17

47574858
29 28

41514252
23 22

I02.0
-24B

43534454
25 24

61716272
33 32

63736474
35 34

65756676
37 36

67776878
39 38

I02.1

I02.2

I02.3

I02.4

I02.5

I02.6

I02.7

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B
40

2M
+24B

I03.0

I03.1

I03.2

I03.3

I03.4

I03.5

I03.6

I03.7

РЕЗЕРВ

4555465647574858 415142524353445461716272637364746575667667776878

21
22

8687

XT27

2324
8889

1002-1
1002-2
1002-3
1002-4

2526
9091

2728
9293

1002-8
1002-9
1002-10
1002-11

FCV-
1002

FCV100230282422

Full Open

****

FO com
Full Close
FC com

1002-1
1002-2
1002-3
1002-4

56 XT2-7

78

5
5678

68

1017A
-DI

501

503
510

502
1017A
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

5 68

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
1

1002-1
1002-2
1002-3
1002-4

56 XT1-13

78

5
5678

68

1017B
-DI

501

503
510

502
1017B
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

68

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
1

12
2930

XT6
80-1
80-2

80-1
80-2

K-80

QIT10481234

+L-L
80-1
80-2

1213
6263

XT7
88-1
88-2

88-1
88-2

K-88

QIT10491234

+L-L
88-1
88-2

2.2

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

OTS
OTS com

CTS
CTS com

1002-8
1002-9
1002-10
1002-11

1002-8
1002-9
1002-10
1002-11

56

XT2-12

78

5678

68

1087
-DI

510

502
1087
-C2

510

502

XT

1315

68
Работа

Общий

КШ
2

 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

TS1017A12
1234 КК*

W
S1017A12

1017A-1
1017A-2

1017A-3
1017A-4

1234

1017A
1017A-1
1017A-2
1017A-3
1017A-4

Примечание:
1.

TS1017A (реле температуры), W
S1017A (реле влажности) конструктивно размещ

ены в кожухе электродвигателя 1017A
2.

Кабель от э\д 1017A к коробке клеммной КК* комплектный с оборудованием.
3.

Коробка клеммная КК предусмотрена и заложена в разделе ЭС. Нумерация контактов приведена условно.
4.

При монтаже допускается объединение жил "-2" и "-4" (-24В от контроллера) с установкой перемычки между X11:57 и X11:58

EY1017A212358
~220B

1012 EY1017A11314A1A2
~220B

T1T2

1017A-3
1017A-4

1017A-1
1017A-2
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Ящ
ики управления электродвигателями

(раздел ЭС)

515 X12

616
7 6 B102

=24B
см. 1053-23=PLC  л.18, 19

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

717818
9 8

111212
3 2

I04.0
-24B

313414
5 4

21312232
13 12

23332434
15 14

25352636
17 16

27372838
19 18

Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)

515616717818 111212313414

I04.1

I04.2

I04.3

I04.4

I04.5

I04.6

I04.7

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B
20

1M
+24B

I05.0

I05.1

I05.2

I05.3

I05.4

I05.5

I05.6

I05.7

2131322333243425352636372838 22

56 XT1-13

78

5
5678

68

1017B
-DI

501

503
510

502
1017B
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

58

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
1

Ящ
ики управления электродвигателями

(раздел ЭС)

45554656
27 26

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

47574858
29 28

41514252
23 22

I06.0
-24B

43534454
25 24

61716272
33 32

63736474
35 34

65756676
37 36

67776878
39 38

Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)

I06.1

I06.2

I06.3

I06.4

I06.5

I06.6

I06.7

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B
40

2M
+24B

I07.0

I07.1

I07.2

I07.3

I07.4

I07.5

I07.6

I07.7

4555465647574858 415142524353445461716272637364746575667667776878

X12
B102

=24B
см. 1053-23=PLC  л.18, 19

56 XT1-14

78

5
5678

68

1024A
-DI

501

503
510

502
1024A
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

5 68

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
2

56 XT2-8

78

5
5678

68

1024B
-DI

501

503
510

502
1024B
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

5 68

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
1

56 XT2-7

78

5
5678

68

1024C
-DI

501

503
510

502
1024C
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

5 68

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
2

27

1037
-DI

68

1037
-DI

58

56 XT2-19

78

5
5678

68

501

503
510

502
1037
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
1

56 XT2-19

78

5
5678

68

501

503
510

502
1037
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
1

Оборудование КИПИА по месту
Кросс - шкаф КИПИА

(Здание №
1)

1718 XT15

1920

61626364

K-32

32-1

32-3
32-4

32-2

XS1039A1346

HHH

32-1

32-3
32-4

32-2
32-1

32-3
32-4

32-2
Общий

Общий

32-1
32-2

32-3
32-4

21222324

65666768

K-33

33-1

33-3
33-4

33-2

XS1039B1346

HHH

33-1

33-3
33-4

33-2
33-1

33-3
33-4

33-2
Общий

Общий

33-1
33-2

33-3
33-4

121314

123

91011 LY1069A

temp.sens.
rele 15251

rele 250

LS1069A-1
LS1069A-2

LS1069A-3
LS1069A-4

12

39-1

K-39
3

TE1069A12

40-1

40-4
K-40

34

LE1069A

39-2
39-3

40-2
40-3

40-5
5

LIT1069A

1011

39-1

40-1

40-4

39-2
39-3

40-2
40-3

40-5

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

2.3

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)

555453

rele 3

LE1069A-5
LE1069A-6

616059

rele 4

LE1069A-7
LE1069A-8

3738
8182

XT15

3940
8384

LS1069A-1
LS1069A-2

LS1069A-3
LS1069A-4

 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

TS1017B12
1234 КК*

W
S1017B12

1017B-1
1017B-2

1017B-3
1017B-4

1234

1017B

1017B-1
1017B-2

1017B-3
1017B-4

1024A-1
1024A-2

1024A-3
1024A-4

TS1024A12
1234 КК*

W
S1024A12

1024A-1
1024A-2

1024A-3
1024A-4

1234

1024A

1024B-1
1024B-2

1024B-3
1024B-4

TS1024B12
1234 КК*

W
S1024B12

1024B-1
1024B-2

1024B-3
1024B-4

1234

1024B

Примечание:
1.

TS1017B, TS1024A,B,C (реле температуры), W
S11017B, W

S1024A,B,C (реле влажности) конструктивно размещены в кожухе электродвигателей 1017B, 1024A,B,C
2.

Кабели от э\д 11017B, 1024A,B,C к коробке клеммной КК* комплектный с оборудованием.
3.

Коробка клеммная КК предусмотрена и заложена в разделе ЭС. Нумерация контактов приведена условно.
4.

При монтаже допускается объединение жил "-2" и "-4" (-24В от контроллера) с установкой перемычки между X12:12 и X12:13 (:16 и :17; :32 и :33; :36 и :37)

1024C-1
1024C-2

1024C-3
1024C-4

TS1024C12
1234 КК*

W
S1024C12

1024C-1
1024C-2

1024C-3
1024C-4

1234

1024C

EY1017B212358
~220B

1012 EY1017B11314A1A2
~220B

T1T2

1017B-3
1017B-4

1017B-1
1017B-2

EY1024A212358
~220B

1012 EY1024A11314A1A2
~220B

T1T2

1024A-3
1024A-4

1024A-1
1024A-2

EY1024B212358
~220B

1012 EY1024B11314A1A2
~220B

T1T2

1024B-3
1024B-4

1024B-1
1024B-2

EY1024C212358
~220B

1012 EY1024C11314A1A2
~220B

T1T2

1024C-3
1024C-4

1024C-1
1024C-2
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

Ящ
ики управления электродвигателями

(раздел ЭС)

515 X13

616
7 6 B103

=24B
см. 1053-23=PLC  л.20, 21

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

717818
9 8

111212
3 2

I44.0
-24B

313414
5 4

21312232
13 12

23332434
15 14

25352636
17 16

27372838
19 18

Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)

515616717818 111212313414

I44.1

I44.2

I44.3

I44.4

I44.5

I44.6

I44.7

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B
20

1M
+24B

I45.0

I45.1

I45.2

I45.3

I45.4

I45.5

I45.6

I45.7

2131322333243425352636372838 22

Ящ
ики управления электродвигателями

(раздел ЭС)

45554656
27 26

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

47574858
29 28

41514252
23 22

I46.0
-24B

43534454
25 24

61716272
33 32

63736474
35 34

65756676
37 36

67776878
39 38

Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)

I46.1

I46.2

I46.3

I46.4

I46.5

I46.6

I46.7

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B
40

2M
+24B

I47.0

I47.1

I47.2

I47.3

I47.4

I47.5

I47.6

I47.7

4555465647574858 415142524353445461716272637364746575667667776878

27

X13
B103

=24B
см. 1053-23=PLC  л.20, 21

56 XT2-14

78

5
5678

68

1042A
-DI

501

503
510

502
1042A
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

5 68

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
1

56 XT1-15

78

5
5678

68

1042B
-DI

501

503
510

502
1042B
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

5 68

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
1

56 XT1-17

78

5
5678

68

1070A
-DI

501

503
510

502
1070A
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

5 68

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
1

56 XT2-3

78

5
5678

68

1070B
-DI

501

503
510

502
1070B
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

5 68

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
1

XL-1021 RUN
/TRIP

XL-1021 RUN
/TRIP

56 XT2-5

78

5
5678

68

1053A
-DI

501

503
510

502
1053A
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

5 68

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
2

56 XT1-8

78

5
5678

68

1053B
-DI

501

503
510

502
1053B
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

5 68

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
2

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв 1048A-1
1048A-2

См. лист
.....

2.4

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)

515 X14

616
7 6 B104

=24B
см. 1053-23=PLC  л.22, 23

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

717818
9 8

111212
3 2

I12.0
-24B

313414
5 4

21312232
13 12

23332434
15 14

25352636
17 16

27372838
19 18

Приборы ПР110
(Здание №

1, кросс - шкаф КИПИА )

515616717818 111212313414

I12.1

I12.2

I12.3

I12.4

I12.5

I12.6

I12.7

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B
20

1M
+24B

I13.0

I13.1

I13.2

I13.3

I13.4

I13.5

I13.6

I13.7

2131322333243425352636372838 22

45554656
27 26

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

47574858
29 28

41514252
23 22

I14.0
-24B

43534454
25 24

61716272
33 32

63736474
35 34

65756676
37 36

67776878
39 38

I14.1

I14.2

I14.3

I14.4

I14.5

I14.6

I14.7

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B
40

2M
+24B

I15.0

I15.1

I15.2

I15.3

I15.4

I15.5

I15.6

I15.7

4555465647574858 415142524353445461716272637364746575667667776878

27

K-76

LS1048A123

HLLL

76-1
76-2

Оборудование КИПИА по
месту

76-3

789

LY1048A

LS1048A-1
LS1048A-2LS1048A-3

LS1048A-4

76-1
76-2
76-3

HLLL
4567151617

76-4
76-5

76-15

76-17

3233 XT5

3435

92939495

+L-L
12

76-1
76-2

36
96

37
97

38
98

39
99

40
100

к XT19:17
к XT20:17

123

ПР110
0B
24B

283031333435

Q5A
Q5B

2527

456789101112

I1SSI2I3I4I5I6I7SSI8

Q6A
Q6B
Q7A
Q7B

Q8A
Q8B

K-78

LS1048B123

HLLL
78-1
78-2
78-3

78-1
78-2
78-3

78-4
78-5

78-15

78-17

45464748

105
106
107
108

78-1
78-2

49
109

50
110

51
111

52
112

53
113

к XT19:18
к XT20:18

789

LY1048B
HLLL

4567151617

+L-L
12

X14
B104

=24B
см. 1053-23=PLC  л.22, 23

LS1048B-1
LS1048B-2

LS1048B-3
LS1048B-4

БП24В
-24B

+24B

K-87

LS1049123

HLLL

87-1
87-2
87-3

789

LY1049
87-1
87-2
87-3

HLLL
4567151617

87-4
87-5

87-15

87-17

34 XT7

56

53545556

+L-L
12

87-1
87-2

7
57

8
58

9
59

10
60

11
61

к XT19:23
к XT20:23

LS1049-1
LS1049-2
LS1049-3
LS1049-4

FS1059

K-79
79-1
79-2
79-3

79-1
79-2
79-3

4344
103
104

XT5

54
114

56 XT1-7

78

5
5678

68

1050A
-DI

501

503
510

502
1050A
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

5 68

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
2

Ящ
ики управления электродвигателями

(раздел ЭС)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)

56 XT2-4

78

5
5678

68

1050B
-DI

501

503
510

502
1050B
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

5 68

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
2

Резерв

Резерв

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Приборы ПР110

(Здание №
1, кросс - шкаф КИПИА )

K-71

LS1047A123

HLLL
71-1
71-2

Оборудование КИПИА по
месту

71-3

789

LY1047A

LS1047A-1
LS1047A-2
LS1047A-3
LS1047A-4

71-1
71-2
71-3

HLLL
4567151617

71-4
71-5

71-15

71-17

34 XT5

56

63646566

+L-L
12

71-1
71-2

7
67

8
68

9
69

10
70

11
71

к XT19:14
к XT20:14

123

ПР110
0B
24B

283031333435

Q5A
Q5B

2527

456789101112

I1SSI2I3I4I5I6I7SSI8

Q6A
Q6B
Q7A
Q7B
Q8A
Q8B

K-73

LS1047B123

HLLL

73-1
73-2
73-3

73-1
73-2
73-3

73-4
73-5

73-15

73-17

16171819

76777879

73-1
73-2

20
80

21
81

22
82

к XT19:15
к XT20:15

789

LY1047B
HLLL

4567151617

+L-L
12

LS1047B-1
LS1047B-2

LS1047B-3
LS1047B-4

БП24В
-24B+24B

1415
7475

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Приборы ПР110

(Здание №
1, кросс - шкаф КИПИА )

Оборудование КИПИА по
месту

LS1047B-3
LS1047B-4

123

ПР110
0B
24B

2830

Q5A
Q5B

2527

45

I1SSI2

Q6A
Q6B

БП24В
-24B

+24B

K-91

LS1044123

HLLL
91-1
91-2
91-3

789

LY1044
91-1
91-2
91-3

HLLL
4567151617

91-4
91-5

91-15

91-17

2223 XT7

2425

72737475

+L-L
12

91-1
91-2

26
76

27
77

28
78

29
79

30
80

к XT19:25
к XT20:25

LS1044-1
LS1044-2
LS1044-3
LS1044-4

12

ПР110
0B
24B

БП24В
-24B

+24B

101112

I7SSI8

31333435

Q7A
Q7B
Q8A
Q8B

23
83

24
84

FS1055

K-74
74-1
74-2
74-3

74-1
74-2
74-3

XT5

25
85

33
83

34
84

FS1046A

K-93
93-1
93-2
93-3

93-1
93-2
93-3

XT7

35
85

56 XT2-11

78

5
5678

68

1057A
-DI

501

503
510

502
1057A
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

68

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
1

Ящ
ики управления электродвигателями

(раздел ЭС)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Приборы ПР110

(Здание №
1, кросс - шкаф КИПИА )

Оборудование КИПИА по
месту

K-82

LS1018123

HLLL

82-1
82-2
82-3

789

LY1018
82-1
82-2
82-3

HLLL
4567151617

82-4
82-5

82-15

82-17

78 XT6

910

35363738

+L-L
12

82-1
82-2

11
39

12
40

13
41

14
42

15
43

K-83

LS1019123

HLLL

83-1
83-2
83-3

83-1
83-2
83-3

83-4
83-5

83-15

83-17

18192021

46474849

83-1
83-2

22
50

23
51

24
52

789

LY1019
HLLL

4567151617

+L-L
12

1617
4445

к XT19:21
к XT20:21

к XT19:22
к XT20:22

Резерв

Резерв

Резерв

2.5

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

3

BUBK
14

BN

3

BUBK
14

BN

к "+" в шкафе
PLC

к "+" в шкафе
PLC

3

BUBK
14

BN

к "+" в шкафе
PLC
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

Ящ
ики управления электродвигателями

(раздел ЭС)

515 X15

616
7 6 B105

=24B
см. 1053-23=PLC  л.24, 25

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

717818
9 8

111212
3 2

I16.0
-24B

313414
5 4

21312232
13 12

23332434
15 14

25352636
17 16

27372838
19 18

Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)

515616717818 111212313414

I16.1

I16.2

I16.3

I16.4

I16.5

I16.6

I16.7

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B
20

1M
+24B

I17.0

I17.1

I17.2

I17.3

I17.4

I17.5

I17.6

I17.7

2131322333243425352636372838 22

45554656
27 26

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

47574858
29 28

41514252
23 22

I18.0
-24B

43534454
25 24

61716272
33 32

63736474
35 34

65756676
37 36

67776878
39 38

I18.1

I18.2

I18.3

I18.4

I18.5

I18.6

I18.7

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B
40

2M
+24B

I19.0

I19.1

I19.2

I19.3

I19.4

I19.5

I19.6

I19.7

4555465647574858 415142524353445461716272637364746575667667776878

27

X15
B105

=24B
см. 1053-23=PLC  л.24, 25

56 XT2-11

78

5
5678

68

1057A
-DI

501

503
510

502
1057A
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

58

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
1

56 XT1-3

78

5
5678

68

1057B
-DI

501

503
510

502
1057B
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

5 68

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
1

5 685 68

56 XT2-16

78

5
5678

68

1060A
-DI

501

503
510

502
1060A
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
2

56 XT1-6

78

5
5678

68

1060B
-DI

501

503
510

502
1060B
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
2

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

Оборудование КИПИА по месту
Кросс - шкаф КИПИА

(Здание №
1)

K-61

LS1035A123

HLLL
61-1
61-2
61-3

789

LY1035A
61-1
61-2
61-3

HLLL
4567151617

61-4
61-5

61-15

61-17

34 XT4

56

63646566

+L-L
12

61-1
61-2

7
67

8
68

9
69

10
70

11
71

K-63

LS1035B123

HLLL
63-1
63-2
63-3

63-1
63-2
63-3

63-4
63-5

63-15

63-17

16171819

76777879

63-1
63-2

20
80

21
81

22
82

789

LY1035B
HLLL

4567151617

+L-L
12

1415
7475

к XT19:8
к XT20:8

к XT19:9
к XT20:9

LS1035B-3

LS1035B-4

Оборудование КИПИА по месту
Кросс - шкаф КИПИА

(Здание №
1)

LS1035B-3
LS1035B-4

K-66

LS1032A123

HLLL

66-1
66-2
66-3

789

LY1032A
66-1
66-2
66-3

HLLL
4567151617

66-4
66-5

66-15

66-17

3233 XT4

3435

92363738

+L-L
12

66-1
66-2

36
39

37
40

38
41

39
42

40
43

K-68

LS1032B123

HLLL

68-1
68-2
68-3

68-1
68-2
68-3

68-4
68-5

68-15

68-17

45
105
106
107
108

68-1
68-2

109
110111

789

LY1032B
HLLL

4567151617

+L-L
12

4344
103
104

к XT19:11
к XT20:11

к XT19:12
к XT20:12

464748495051

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

K-43A

LS1043A123

HLLL
789

LY1043A
HLLL

4567151617

LY1043A-4
LY1043A-5

LY1043A-15

LY1043A-17

3940 XT27

4142

104
105
106
107

+L-L
12

LY1043A-1
LY1043A-2

43
108

44
109

45
110

46
111

47
112

K-43B

LS1043B123

HLLL
LY1043B-4
LY1043B-5

LY1043B-15

LY1043B-17

52
117
118
119
120

LY1043B-1
LY1043B-2

121
122
123

789

LY1043B
HLLL

4567151617

+L-L
12

5051
115
116

к XT19:11
к XT20:11

к XT19:12
к XT20:12

535455565758

2.6

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

LS1043A-4

LS1043A-1
LS1043A-2

LS1043B-4

LS1043B-1
LS1043B-2

LS1043A-4

LS1043A-1
LS1043A-2

LS1043B-4

LS1043B-1
LS1043B-2

LY1043A-4
LY1043A-5

LY1043A-15

LY1043A-17

LY1043A-1
LY1043A-2

LY1043B-4
LY1043B-5

LY1043B-15

LY1043B-17

LY1043B-1
LY1043B-2
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

515 X16

616
7 6 B106

=24B
см. 1053-23=PLC  л.26, 27

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

717818
9 8

111212
3 2

I20.0
-24B

313414
5 4

21312232
13 12

23332434
15 14

25352636
17 16

27372838
19 18

515616717818 111212313414

I20.1

I20.2

I20.3

I20.4

I20.5

I20.6

I20.7

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B
20

1M
+24B

I21.0

I21.1

I21.2

I21.3

I21.4

I21.5

I21.6

I21.7

2131322333243425352636372838 22

45554656
27 26

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

47574858
29 28

41514252
23 22

I22.0
-24B

43534454
25 24

61716272
33 32

63736474
35 34

65756676
37 36

67776878
39 38

I22.1

I22.2

I22.3

I22.4

I22.5

I22.6

I22.7

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B
40

2M
+24B

I23.0

I23.1

I23.2

I23.3

I23.4

I23.5

I23.6

I23.7

4555465647574858 415142524353445461716272637364746575667667776878

27

Оборудование КИПИА по месту
Кросс - шкаф КИПИА

(Здание №
1)

Оборудование КИПИА по месту
Кросс - шкаф КИПИА

(Здание №
1)

23
83

24
84

3

BUBK
14

FS1036

K-64
64-1
64-2
64-3

64-1
64-2
64-3

XT4

25
85

52
112

53
113

3 14

FS1033

K-69
69-1
69-2
69-3

69-1
69-2
69-3

XT4

54
114

62
127

63
128

3 14

FS1054
FS

1054

FS1054-1
FS1054-2
FS1054-3

XT27

64
129

X16
B106

=24B
см. 1053-23=PLC  л.26, 27

Ящ
ики управления электродвигателями

(раздел ЭС)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)

56 XT1-3

78

5
5678

68

1034A
-DI

501

503
510

502
1034A
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
2

56 XT2-11

78

5
5678

68

1034B
-DI

501

503
510

502
1034B
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
2

5 685 68

56 XT1-4

78

5
5678

68

1031A
-DI

501

503
510

502
1031A
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
1

56 XT2-12

78

5
5678

68

1031B
-DI

501

503
510

502
1031B
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
1

5 685 68

56 XT1-2

78

5
5678

68

1056A
-DI

501

503
510

502
1056A
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
1

56 XT2-10

78

5
5678

68

1056B
-DI

501

503
510

502
1056B
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
1

5 685 68

от LS1001
2 ПК

от LS1001
2 ПК
от XA1004A1
2 ПК

от XA1004A1
2 ПК
от XA1004A2
2 ПК

от XA1004A2
2 ПК
от XA1004A3
2 ПК

от XA1004A3
2 ПК
от XA1004B1
2 ПК

от XA1004B1
2 ПК

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

2.7

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

BN

к "+" в шкафе
PLC

к "+" в шкафе
PLC

к "+" в шкафе
PLC

BUBKBN

BUBKBN

FS1054-1
FS1054-2
FS1054-3

FS1054-2
FS1054-3

LS
ДК200К3

LS
ДК200К3123

+L-L

LSДК200К3-1
LSДК200К3-2
LSДК200К3-3

PE
4

LSДК200К3-4

LSДК200К3-1
LSДК200К3-2
LSДК200К3-3
LSДК200К3-4

25
53

26
54

XT6

27
55

28
56

LSДК200К3-3
LSДК200К3-4

к XT19
к XT20
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

Ящ
ики управления электродвигателями

(раздел ЭС)

515 X17

616
7 6 B107

=24B
см. 1053-23=PLC  л.28, 29

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

717818
9 8

111212
3 2

I24.0
-24B

313414
5 4

21312232
13 12

23332434
15 14

25352636
17 16

27372838
19 18

Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)

515616717818 111212313414

I24.1

I24.2

I24.3

I24.4

I24.5

I24.6

I24.7

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B
20

1M
+24B

I25.0

I25.1

I25.2

I25.3

I25.4

I25.5

I25.6

I25.7

2131322333243425352636372838 22

Ящ
ики управления электродвигателями,

Щ
иты УПП  (раздел ЭС)

45554656
27 26

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

47574858
29 28

41514252
23 22

I26.0
-24B

43534454
25 24

61716272
33 32

63736474
35 34

65756676
37 36

67776878
39 38

Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)

I26.1

I26.2

I26.3

I26.4

I26.5

I26.6

I26.7

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B
40

2M
+24B

I27.0

I27.1

I27.2

I27.3

I27.4

I27.5

I27.6

I27.7

4555465647574858 415142524353445461716272637364746575667667776878

27

от XA1004B2
2 ПК
от XA1004B2
2 ПК

от XA1004B3
2 ПК
от XA1004B3
2 ПК

от XL1016
2 ПК
от XL1016
2 ПК

от XL1016
2 ПК
от XL1016
2 ПК

56 XT1-19

78

5
5678

68

1021A
-DI

501

503
510

502
1021A
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

5 68

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
2

56 XT2-6

78

5
5678

68

1021B
-DI

501

503
510

502
1021B
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

5 68

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
2

56 XT1-13

78

5
5678

68

1021C
-DI

501

503
510

502
1021C
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

5 68

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
2

X17
B107

=24B
см. 1053-23=PLC  л.28, 29

2.8

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док. 69 XT1-15

1
69

2
1052A

-DI

501
510

1052A
-C2

501
510

XT1
1316

2 1
Включен
Общий

КШ
2

69 XT2-1
1

69
2

1052B
-DI

501
510

1052B
-C2

501
510

XT1
1316

2 1
Включен
Общий

69 XT1-16
1

69
2

1052C
-DI

501
510

1052C
-C2

501
510

XT1
1316

2 1
Включен
Общий

69 XT2-17
1

69
2

1046C
-DI

501
510

1046C
-C2

501
510

XT1
1316

2 1
Включен
Общий

КШ
2

КШ
2

КШ
2

69 XT1-12
1

69
2

1046A
-DI

501
510

1046A
-C2

501
510

XT1
1316

2 1
Включен
Общий

69

XT2-20
1

69
2

1046B
-DI

501
510

1046B
-C2

501
510

XT1
1316

2 1
Включен
Общий

КШ
2

КШ
2

69 XT1-8
1

69
2

1036A
-DI

501
510

1036A
-C2

501
510

XT1
1316

2 1
Включен
Общий

69 XT2-16
1

69
2

1036B
-DI

501
510

1036B
-C2

501
510

XT1
1316

2 1
Включен
Общий

КШ
1

КШ
1

69 XT1-10
1

69
2

501
510

1033A
-C2

501
510

XT1
1316

2 1
Включен
Общий

69 XT2-19
1

69
2

501
510

1033B
-C2

501
510

XT1
1316

2 1
Включен
Общий

КШ
2

КШ
2

69 XT1-10
1

69
2

501
510

1054A
-C2

501
510

XT1
1316

2 1
Включен
Общий

КШ
1

69 XT2-15
1

69
2

501
510

1054B
-C2

501
510

XT1
1316

2 1
Включен
Общий

КШ
1

1033A
-C2

1033B
-C2

1054A
-C2

1054B
-C2

Щ
УПП 1033A

Щ
УПП 1033B

Щ
УПП 1036A

Щ
УПП 1036B

Щ
УПП 1046A

Щ
УПП 1046B

Щ
УПП 1046C

Щ
УПП 1052A

Щ
УПП 1052B

Щ
УПП 1052C

Щ
УПП 1054A

Щ
УПП 1054B
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

Ящ
ики управления электродвигателями,

Щ
иты УПП  (раздел ЭС)

515 X18

616
7 6 B108

=24B
см. 1053-23=PLC  л.30, 31

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

717818
9 8

111212
3 2

I28.0
-24B

313414
5 4

21312232
13 12

23332434
15 14

25352636
17 16

27372838
19 18

Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)

515616717818 111212313414

I28.1

I28.2

I28.3

I28.4

I28.5

I28.6

I28.7

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B
20

1M
+24B

I29.0

I29.1

I29.2

I29.3

I29.4

I29.5

I29.6

I29.7

2131322333243425352636372838 22

Ящ
ики управления электродвигателями

(раздел ЭС)

45554656
27 26

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

47574858
29 28

41514252
23 22

I30.0
-24B

43534454
25 24

61716272
33 32

63736474
35 34

65756676
37 36

67776878
39 38

Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)

I30.1

I30.2

I30.3

I30.4

I30.5

I30.6

I30.7

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B
40

2M
+24B

I31.0

I31.1

I31.2

I31.3

I31.4

I31.5

I31.6

I31.7

4555465647574858 415142524353445461716272637364746575667667776878

27

X18
B108

=24B
см. 1053-23=PLC  л.30, 31

Резерв

Резерв

Резерв

ПК2 от нового
шкафа

ПК2 от нового
шкафа

ПК2 от нового
шкафа
ПК2 от нового
шкафа

ПК2 от нового
шкафа

ПК2 от нового
шкафа

56 XT2-14

78

5
5678

68

1004B1
-DI

501

503
510

502
1004B1

-C2

501

503
510

502

XT
12131415

5 68

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
2

56 XT2-13

78

5
5678

68

1004B2
-DI

501

503
510

502
1004B2

-C2

501

503
510

502

XT
12131415

68

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
2

56 XT2-13

78

5
5678

68

1004B2
-DI

501

503
510

502
1004B2

-C2

501

503
510

502

XT
12131415

58

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
2

ПК2 от нового
шкафа

ПК2 от нового
шкафа
ПК2 от нового
шкафа

ПК2 от нового
шкафа
ПК2 от нового
шкафа

ПК2 от нового
шкафа
Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

2.9

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

69 XT2-18
1

69
2

1055A
-DI

501
510

1055A
-C2

501
510

XT1
1316

2 1
Включен
Общий

КШ
2

69 XT2-17
1

69
2

1059A
-DI

501
510

1059A
-C2

501
510

XT1
1316

2 1
Включен
Общий

КШ
1

69 XT1-9
1

69
2

1059B
-DI

501
510

1059B
-C2

501
510

XT1
1316

2 1
Включен
Общий

КШ
1

69 XT1-11
1

69
2

1055B
-DI

501
510

1055B
-C2

501
510

XT1
1316

2 1
Включен
Общий

КШ
2

Щ
УПП 1055A

Щ
УПП 1055B

Щ
УПП 1059A

Щ
УПП 1059B
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2.10

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

Ящ
ики управления электродвигателями

(раздел ЭС)

515 X19

616
7 6 B109

=24B
см. 1053-23=PLC  л.32, 33

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

717818
9 8

111212
3 2

I32.0
-24B

313414
5 4

21312232
13 12

23332434
15 14

25352636
17 16

27372838
19 18

Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)

515616717818 111212313414

I32.1

I32.2

I32.3

I32.4

I32.5

I32.6

I32.7

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B
20

1M
+24B

I33.0

I33.1

I33.2

I33.3

I33.4

I33.5

I33.6

I33.7

56 XT2-4

78

5
5678

68

1029B
-DI

501

503
510

502
1029B
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

5 68

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

2131322333243425352636372838 22

56 XT1-2

78

5
5678

68

1022B
-DI

501

503
510

502
1022B
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

5 68

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
2

КШ
1

56 XT1-15

78

5
5678

68

1029A
-DI

501

503
510

502
1029A
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

5 68

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
1

56 XT2-9

78

5
5678

68

1022A
-DI

501

503
510

502
1022A
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

5 68

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
2

Комплекc 2
от нового
шкафа

Ящ
ики управления электродвигателями

(раздел ЭС)

4555 X19

4656
27 26 B109

=24B
см. 1053-23=PLC  л.32, 33

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

47574858
29 28

41514252
23 22

I34.0
-24B

43534454
25 24

61716272
33 32

63736474
35 34

65756676
37 36

67776878
39 38

Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)

I34.1

I34.2

I34.3

I34.4

I34.5

I34.6

I34.7

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B
40

2M
+24B

I35.0

I35.1

I35.2

I35.3

I35.4

I35.5

I35.6

I35.7

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

Комплекc 2
от нового
шкафа

Комплекc 2
от нового
шкафа

Комплекc 2
от нового
шкафа

Комплекc 2
от нового
шкафа

Комплекc 2
от нового
шкафа

Комплекc 2
от нового
шкафа

4555465647574858 415142524353445461716272637364746575667667776878

27

56 XT1-1

78

5
5678

68

В3
-DI

501

503
510

502
В3
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

5 68

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
1

56 XT2-15

78

5
5678

68

В4
-DI

501

503
510

502
В4

-C2

501

503
510

502

XT
12131415

5 68

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
2
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

Ящ
ики управления электродвигателями

(раздел ЭС)

515 X20

616
7 6 B110

=24B
см. 1053-23=PLC  л.34, 35

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

717818
9 8

111212
3 2

I36.0
-24B

313414
5 4

21312232
13 12

23332434
15 14

25352636
17 16

27372838
19 18

Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)

515616717818 111212313414

I36.1

I36.2

I36.3

I36.4

I36.5

I36.6

I36.7

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B
20

1M
+24B

I37.0

I37.1

I37.2

I37.3

I37.4

I37.5

I37.6

I37.7

2131322333243425352636372838 22

Комплекc 2
от нового
шкафа

Ящ
ики управления электродвигателями

(раздел ЭС)

4555 X20

4656
27 26 B110

=24B
см. 1053-23=PLC  л.34, 35

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

47574858
29 28

41514252
23 22

I38.0
-24B

43534454
25 24

61716272
33 32

63736474
35 34

65756676
37 36

67776878
39 38

Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)

I38.1

I38.2

I38.3

I38.4

I38.5

I38.6

I38.7

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B
40

2M
+24B

I39.0

I39.1

I39.2

I39.3

I39.4

I39.5

I39.6

I39.7

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВРЕЗЕРВРЕЗЕРВ

Комплекc 2
от нового
шкафа

Комплекc 2
от нового
шкафа

Комплекc 2
от нового
шкафа

Комплекc 2
от нового
шкафа

Комплекc 2
от нового
шкафа

Комплекc 2
от нового
шкафа

4555465647574858 415142524353445461716272637364746575667667776878

Комплекc 2
от нового
шкафа

Комплекc 2
от нового
шкафа

Комплекc 2
от нового
шкафа

Комплекc 2
от нового
шкафа

Комплекc 2
от нового
шкафа

Комплекc 2
от нового
шкафа

27

2.11

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

Ящ
ики управления электродвигателями

(раздел ЭС)

515 X21

616
7 6 С101

=24B
см. 1053-23=PLC  л.36, 37

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

717818
9 8

111212
3 2

I40.0
-24B

313414
5 4

21312232
13 12

23332434
15 14

25352636
17 16

27372838
19 18

Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)

515616717818 111212313414

I40.1

I40.2

I40.3

I40.4

I40.5

I40.6

I40.7

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B
20

1M
+24B

I41.0

I41.1

I41.2

I41.3

I41.4

I41.5

I41.6

I41.7

2131322333243425352636372838 22

Комплекc 2
от нового
шкафа

Ящ
ики управления электродвигателями

(раздел ЭС)

4555 X21

4656
27 26 С101

=24B
см. 1053-23=PLC  л.36, 37

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

47574858
29 28

41514252
23 22

I42.0
-24B

43534454
25 24

61716272
33 32

63736474
35 34

65756676
37 36

67776878
39 38

Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)

I42.1

I42.2

I42.3

I42.4

I42.5

I42.6

I42.7

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B
40

2M
+24B

I43.0

I43.1

I43.2

I43.3

I43.4

I43.5

I43.6

I43.7

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВРЕЗЕРВРЕЗЕРВ

Комплекc 2
от нового
шкафа

Комплекc 2
от нового
шкафа

Комплекc 2
от нового
шкафа

Комплекc 2
от нового
шкафа

Комплекc 2
от нового
шкафа

Комплекc 2
от нового
шкафа

4555465647574858 415142524353445461716272637364746575667667776878

Комплекc 2
от нового
шкафа

Комплекc 2
от нового
шкафа

Комплекc 2
от нового
шкафа

Комплекc 2
от нового
шкафа

Комплекc 2
от нового
шкафа

Комплекc 2
от нового
шкафа

27

2.12

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

Ящ
ики управления электродвигателями

(раздел ЭС)

515 X22

616
7 6 C102

=24B
см. 1053-23=PLC  л.38, 39

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

717818
9 8

111212
3 2

I44.0
-24B

313414
5 4

21312232
13 12

23332434
15 14

25352636
17 16

27372838
19 18

Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)

515616717818 111212313414

I44.1

I44.2

I44.3

I44.4

I44.5

I44.6

I44.7

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B
20

1M
+24B

I45.0

I45.1

I45.2

I45.3

I45.4

I45.5

I45.6

I45.7

2131322333243425352636372838 22

Ящ
ики управления электродвигателями

(раздел ЭС)

4555 X22

4656
27 26 C102

=24B
см. 1053-23=PLC  л.34, 35

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

47574858
29 28

41514252
23 22

I46.0
-24B

43534454
25 24

61716272
33 32

63736474
35 34

65756676
37 36

67776878
39 38

Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)

I46.1

I46.2

I46.3

I46.4

I46.5

I46.6

I46.7

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B
40

2M
+24B

I47.0

I47.1

I47.2

I47.3

I47.4

I47.5

I47.6

I47.7

4555465647574858 415142524353445461716272637364746575667667776878

Комплекc 2
от нового
шкафа

Комплекc 2
от нового
шкафа

Комплекc 2
от нового
шкафа

Комплекc 2
от нового
шкафа

56 XT2-10

78

5
5678

68

1028A
-DI

501

503
510

502
1028A
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

5 68

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
2

56 XT1-1

78

5
5678

68

1028B
-DI

501

503
510

502
1028B
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

5 68

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
2

56 XT1-14

78

5
5678

68

1023A
-DI

501

503
510

502
1023A
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

5 68

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
1

56 XT1-5

78

5
5678

68

1027
-DI

501

503
510

502
1027
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

5 68

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
2

к X22:41
к X22:51 27

58

56 XT2-8

78

5
5678

68

1026A
-DI

501

503
510

502
1026A
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

5 68

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
1

56 XT1-18

78

5
5678

68

1026B
-DI

501

503
510

502
1026B
-C2

501

503
510

502

XT
12131415

5 68

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
1

Резерв

2.13

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док. 56 XT1-6

78

5
5678

68
В5-DI

501

503
510

502
В5-C2

501

503
510

502

XT
12131415

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
1

56 XT2-13

78

5
5678

68
В5А-DI

501

503
510

502
В5А-C2

501

503
510

502

XT
12131415

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
1

5 685 68

56 XT1-1

78

5
5678

68
В3-DI

501

503
510

502
В3-C2

501

503
510

502

XT
12131415

Ав. откл.
Работа
Опер. I
Общий

КШ
1

5 68
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

Ящ
ики управления электродвигателями

(раздел ЭС)

515 X23

616
7 6 C103

=24B
см. 1053-23=PLC  л.40, 41

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

717818
9 8

111212
3 2

I48.0
-24B

313414
5 4

21312232
13 12

23332434
15 14

25352636
17 16

27372838
19 18

Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)

515616717818 111212313414

I48.1

I48.2

I48.3

I48.4

I48.5

I48.6

I48.7

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B
20

1M
+24B

I49.0

I49.1

I49.2

I49.3

I49.4

I49.5

I49.6

I49.7

2131322333243425352636372838 22

LS1062
LOW

\HIGH

Ящ
ики управления электродвигателями

(раздел ЭС)

45554656
27 26

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

47574858
29 28

41514252
23 22

I50.0
-24B

43534454
25 24

61716272
33 32

63736474
35 34

65756676
37 36

67776878
39 38

Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)

I50.1

I50.2

I50.3

I50.4

I50.5

I50.6

I50.7

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B
40

2M
+24B

I51.0

I51.1

I51.2

I51.3

I51.4

I51.5

I51.6

I51.7

РЕЗЕРВРЕЗЕРВРЕЗЕРВ

PS1071
PS1072

4555465647574858 415142524353445461716272637364746575667667776878

XL-1071 RUN
/TRIP
система PAC

X23
C103

=24B
см. 1053-23=PLC  л.40, 41

XL-1062
RUN/TRIP
система PAC

OC-1071 A1
Open\Close
система PAC

OC-1071 A2
Open\Close
система PAC

OC-1071A3
Open\Close
система PAC

Зарезервировано для PAC

РЕЗЕРВ РЕЗЕРВ РЕЗЕРВ РЕЗЕРВ РЕЗЕРВ

27

2.14

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

Ящ
ики управления электродвигателями

(раздел ЭС)

515 X24

616
7 6 C104

=24B
см. 1053-23=PLC  л.42, 43

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

717818
9 8

111212
3 2

I54.0
-24B

313414
5 4

21312232
13 12

23332434
15 14

25352636
17 16

27372838
19 18

Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)

515616717818 111212313414

I54.1

I54.2

I54.3

I54.4

I54.5

I54.6

I54.7

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B
20

1M
+24B

I55.0

I55.1

I55.2

I55.3

I55.4

I55.5

I55.6

I55.7

2131322333243425352636372838 22

Ящ
ики управления электродвигателями

(раздел ЭС)

45554656
27 26

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

47574858
29 28

41514252
23 22

I56.0
-24B

43534454
25 24

61716272
33 32

63736474
35 34

65756676
37 36

67776878
39 38

Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)

I56.1

I56.2

I56.3

I56.4

I56.5

I56.6

I56.7

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B

-24B
40

2M
+24B

I57.0

I57.1

I57.2

I57.3

I57.4

I57.5

I57.6

I57.7

4555465647574858 415142524353445461716272637364746575667667776878

X24
C104

=24B
см. 1053-23=PLC  л.42, 42

РЕЗЕРВРЕЗЕРВРЕЗЕРВ РЕЗЕРВ РЕЗЕРВ РЕЗЕРВ РЕЗЕРВ РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВРЕЗЕРВРЕЗЕРВ РЕЗЕРВ РЕЗЕРВ РЕЗЕРВ РЕЗЕРВ РЕЗЕРВ

27

2.15

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

2
Q

 0.0

3
Q

 0.1

4
Q

 0.2

5
Q

 0.3

6
Q

 0.4

7
Q

 0.5

8
Q

 0.6

9
Q

 0.7

1
1L+

10
1M

X25:1

2A

X25:11

RB01

C205

X25:2

2A

X25:12

X25:3

2A

X25:13

X25:4

2A

X25:14

X25:5

2A

X25:15

X25:6

2A

X25:16

X25:7

2A

X25:17

X25:8

2A

X25:18

=24B
см. 1053-23=PLC  л.44, 45

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

Изм.
Подпись

Лист
№
док.

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

Р
Н.контр.
Пров.

Разраб.

ГИП

Стадия
Лист

Листов

Схемы электрические подключения к ПЛК

Схема подключения к модулям DO ПЛК

3.1
40

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
Оборудование КИПИА и ЭС
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

12
Q

 1.0

13
Q

 1.1

14
Q

 1.2

15
Q

 1.3

16
Q

 1.4

17
Q

 1.5

18
Q

 1.6

19
Q

 1.7

11
2L+

20
2M

RB01

X25:21

2A

X25:31

X25:22

2A

X25:32

X25:23

2A

X25:33

X25:24

2A

X25:34

X25:25

2A

X25:35

X25:26

2A

X25:36

X25:27

2A

X25:37

X25:28

2A

X25:38

C205
=24B

см. 1053-23=PLC  л.44, 45

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

3.2

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
Оборудование КИПИА и ЭС

1033A-DO-1

1033A-DO-2

23
23

XT1-10
1033A-DO-2

КШ
2

1033A-DO-1
1033A
-DO

1033A
-C1

111
113

XT1

Щ
УПП 1033A

310

1033B-DO-1

1033B-DO-2

23
23

XT2-19
1033B-DO-2

КШ
2

1033B-DO-1
1033B
-DO

1033B
-C1

XT1

Щ
УПП 1033B

310

23
23

XT1-8
КШ

1

1036A-DO-1

1036A-DO-2

1036A-DO-2
1036A-DO-1

1036A
-DO

1036A
-C1

XT1

Щ
УПП 1036A

310

111
113

111
113

113
111

113
111

113
111
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

22
Q

 2.0

23
Q

 2.1

24
Q

 2.2

25
Q

 2.3

26
Q

 2.4

27
Q

 2.5

28
Q

 2.6

29
Q

 2.7

21
3L+

30
3M

X25:41

2A

X25:51

RB03.

C205

X25:42

2A

X25:52

X25:43

2A

X25:53

X25:44

2A

X25:54

X25:45

2A

X25:55

X25:46

2A

X25:56

X25:47

2A

X25:57

X25:48

2A

X25:58

=24B
см. 1053-23=PLC  л.44, 45

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
Оборудование КИПИА и ЭС

12

6667

XT27

34

6869

FCV-1001-2

FCV-1001-3

FCV-1001-4

FCV-1001-1

FCV-1001-2

FCV-1001-3

FCV-1001-4

FCV-1001-1

FCV-
1001

FCV-
1001

FCV1001
511411

Rem.Open
FO com

Rem.Close
FC com

1001-1
1001-2
1001-3
1001-4

10
DC com

12
DC -24B

1718

8283 XT271920

8485

FCV-1002-2

FCV-1002-3

FCV-1002-4

FCV-1002-1

FCV-1002-2

FCV-1002-3

FCV-1002-4

FCV-1002-1

FCV-
1002

FCV-
1002

FCV1002
511411

Rem.Open
FO com

Rem.Close
FC com

1002-1
1002-2
1002-3
1002-4

10
DC com

12
DC -24B

3132
6768 XT93334
6970

142-1
142-2
142-1

K-142
К-142

SV1001
12

UN

142-1
142-2

7172
3536

~220В
на входной клеммник
питания шкафа КИПИА

N

143-1
143-2
143-1

K-143
К-143

SV1002
12

UN

143-1
143-2

2 ПК
SV1003 (на отбор
проб для ХПК)

3.3

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

32
Q

 3.0

33
Q

 3.1

34
Q

 3.2

35
Q

 3.3

36
Q

 3.4

37
Q

 3.5

38
Q

 3.6

39
Q

 3.7

31
2L+

40
2M

RB04

X25:61

2A

X25:71

X25:72

X25:63

2A

X25:73

X25:64

2A
X25:74

X25:65

2A

X25:75

X25:66

2A

X25:76

X25:67

2A

X25:77

X25:68

2A

X25:78

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

2 ПК
SV1004 (на отбор
проб для ХПК)

3.4

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

12

12

XT2-7

34

34

1017A-DO-1

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
Оборудование КИПИА и ЭС

КШ
1

1017A-DO-2

1017A-DO-3

1017A-DO-4

1017A-C1-4

1017A-C1-5

1017A-C1-7

1017A-C1-10

1017A-DO-1

1017A-DO-2

1017A-DO-3

1017A-DO-4

1017A
-DO

1017A
-C1

1017A-C1-4

1017A-C1-5

1017A-C1-7

1017A-C1-10

XT

ЯУ 1017A

45710

C205
=24B

см. 1053-23=PLC  л.44, 45

XL-1017A миксер

X25:62

2A
X25

2A

СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

1036B-DO-1

1036B-DO-2

23
23

XT2-16
1036B-DO-2

КШ
1

1036B-DO-1
1036B
-DO

1036B
-C1

XT1

Щ
УПП 1036B

310

1046A-DO-1

1046A-DO-2

23
23

XT1-12
1046A-DO-2

КШ
2

1046A-DO-1
1046A
-DO

1046A
-C1

XT1

Щ
УПП 1046A

310

1046B-DO-1

1046B-DO-2

23
23

XT2-20
1046B-DO-2

КШ
2

1046B-DO-1
1046B
-DO

1046B
-C1

XT1

Щ
УПП 1046B

310

23
23

XT2-17
КШ

2

1046C-DO-1

1046C-DO-2

1046C-DO-2
1046C-DO-1

1046C
-DO

1046C
-C1

XT1

Щ
УПП 1046C

310

111
113

111
113

113
111

113
111

111
113

111
113

113
111

113
111
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

2
Q

 4.0

3
Q

 4.1

4
Q

 4.2

5
Q

 4.3

6
Q

 4.4

7
Q

 4.5

8
Q

 4.6

9
Q

 4.7

1
1L+

10
1M

X26:1

2A

X26:11

RB05

X26:2

2A

X26:12

X26:3

2A
X26:13

X26:4

2A

X26:14

X26:5

2A

X26:15

X26:6

2A
X26:16

X26:7

2A

X26:17

X26:8

2A

X26:18

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
Оборудование КИПИА и ЭС

12

12

XT1-13

34

34

1017B-DO-1

СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

КШ
1

1017B-DO-2

1017B-DO-3

1017B-DO-4

1017B-C1-4

1017B-C1-5

1017B-C1-7

1017B-C1-10

1017B-DO-1

1017B-DO-2

1017B-DO-3

1017B-DO-4

1017B
-DO

1017B
-C1

1017B-C1-4

1017B-C1-5

1017B-C1-7

1017B-C1-10

XT

ЯУ 1017B

45710

12

12

XT1-14

34

34

1024A-DO-1

СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

КШ
2

1024A-DO-2

1024A-DO-3

1024A-DO-4

1024A-C1-4

1024A-C1-5

1024A-C1-7

1024A-C1-10

1024A-DO-1

1024A-DO-2

1024A-DO-3

1024A-DO-4

1024A
-DO

1024A
-C1

1024A-C1-4

1024A-C1-5

1024A-C1-7

1024A-C1-10

XT

ЯУ 1024A

45710

C206
=24B

см. 1053-23=PLC  л.46, 47

XL-1017B миксерXL-1024A миксер

3.5

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

12

12

XT1-14

34

34

1024B-DO-1

СТАРТ

Auto\M
anual

КШ
2

1024B-DO-2

1024B-DO-3

1024B-DO-4

1024B-C1-4

1024B-C1-5

1024B-C1-7

1024B-C1-10

1024B-DO-1

1024B-DO-2

1024B-DO-3

1024B-DO-4

1024B
-DO

1024B
-C1

1024B-C1-4

1024B-C1-5

1024B-C1-7

1024B-C1-10

XT

ЯУ 1024B

45710

XL-1024B мотор

см. лист 3.6

X26

2A

X26

2A

X26

2A
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

12
Q

 5.0

13
Q

 5.1

14
Q

 5.2

15
Q

 5.3

16
Q

 5.4

17
Q

 5.5

18
Q

 5.6

19
Q

 5.7

11
2L+

20
2M

RB06

X26:21

2A
X26:31

X26:22

2A

X26:32

X26:23

2A

X26:33

X26:24

2A
X26:34

X26:25

2A

X26:35

X26:26

2A

X26:36

X26:27

2A
X26:37

X26:28

2A

X26:38

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

3.6

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
Оборудование КИПИА и ЭС

C206
=24B

см. 1053-23=PLC  л.46, 47

1024B-DO-1

1024B-DO-2

см. лист 3.5

12

12

XT1-14

34

34

1024C-DO-1

КШ
2

1024C-DO-2

1024C-DO-3

1024C-DO-4

1024C-C1-4

1024C-C1-5

1024C-C1-7

1024C-C1-10

1011-DO-1

1011-DO-2

1011-DO-3

1011-DO-4

1024C
-DO

1024C
-C1

1024C-C1-4

1024C-C1-5

1024C-C1-7

1024C-C1-10

XT

ЯУ 1024C

45710

XL-1024C мотор

12

12

XT1-14

34

34

1011-DO-1

КШ
2

1011-DO-2

1011-DO-3

1011-DO-4

1011-C1-4

1011-C1-5

1011-C1-7

1011-C1-10

1011
-DO

1011
-C1

1011-C1-4

1011-C1-5

1011-C1-7

1011-C1-10

XT

ЯУ 1011

45710

XL-1011 миксер

1024C-DO-1

1024C-DO-2

1024C-DO-3

1024C-DO-4

2930
122526

5354
~220В

на входной клеммник
питания шкафа КИПИА

N
120-1

120-2
120-1

K-120
К-120

SV1005
12

UN

120-1
120-2

XT16

СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

X26

2A

СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

X26

2A
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

22
Q

 6.0

23
Q

 6.1

24
Q

 6.2

25
Q

 6.3

26
Q

 6.4

27
Q

 6.5

28
Q

 6.6

29
Q

 6.7

21
3L+

30
3M

X26:41

2A

X26:51

RB07

X26:42

2A

X26:52

X26:43

2A

X26:53

X26:44

2A

X26:54

X26:45

2A

X26:55

X26:46

2A

X26:56

X26:47

2A

X26:57

X26:48

2A

X26:58

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
Оборудование КИПИА и ЭС

3.7

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

C206
=24B

см. 1053-23=PLC  л.46, 47

3132
34

121-1
121-2
121-1

K-121
К-121

SV1006
12

UN

121-1
121-2

XT16

3334
56

122-1
122-2
122-1

K-122
К-122

SV1007
12

UN

122-1
122-2

~220В
на входной клеммник
питания шкафа КИПИА

2526
5354 3536

78
123-2
123-1

K-123
К-123

SV1008
12

UN

123-1
123-2

3738
910

124-2
124-1

K-124
К-124

SV1009
12

UN

124-1
124-2

3940
1112

125-2
125-1

K-125
К-125

SV1010
12

UN

125-1
125-2

4142
1314

126-2
126-1

K-126
К-126

SV1011
12

UN

126-1
126-2

4344
1516

127-2
127-1

K-127
К-127

SV1012
12

UN

127-1
127-2

4546
1718

128-2
128-1

K-128
К-128

SV1013
12

UN

128-1
128-2

123-1

124-1

125-1

126-1

127-1

128-1
N
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1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

32
Q

 7.0

33
Q

 7.1

34
Q

 7.2

35
Q

 7.3

36
Q

 7.4

37
Q

 7.5

38
Q

 7.6

39
Q

 7.7

31
2L+

40
2M

RB08

X26:61

2A

X26:71

X26:62

2A

X26:72

X26:63

2A

X26:73

X26:64

2A

X26:74

X26:65

2A

X26:75

X26:66

2A

X26:76

X26:67

2A

X26:77

X26:68

2A

X26:78

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

3.8

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
Оборудование КИПИА и ЭС

C206
=24B

см. 1053-23=PLC  л.46, 47

~220В
на входной клеммник
питания шкафа КИПИА

2526
5354 4748

1920
129-2
129-1

K-129
К-129

SV1014
12

UN

4950
21
22

130-2
130-1

K-130
К-130

SV1015
12

UN

5152
2324

131-2
131-1

K-131
К-131

SV1016
12

UN

129-1

130-1

131-1

N

XT16

129-2
129-1

130-2
130-1

131-2
131-1

12
12

XT2-14

34
34

1042A-DO-1

КШ
1

1042A-DO-2
1042A-DO-3
1042A-DO-4

1042A-C1-4
1042A-C1-5
1042A-C1-7
1042A-C1-10

1042A-DO-3

1042A
-DO

1042A
-C1

1042A-C1-4
1042A-C1-5
1042A-C1-7
1042A-C1-10

XT

ЯУ 1042A

45710

XL-1042A
мотор

РЕЗЕРВ

 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

1042A-DO-1

1042A-DO-2

1042A-DO-4

см. лист 3.9

см. лист 3.9

см. лист 3.9

см. лист 3.9
см. лист 3.9

Auto\M
anual

X26

2A

1052A-DO-1

1052A-DO-2

23
23

XT1-15
1052A-DO-2

КШ
2

1052A-DO-1
1052A
-DO

1052A
-C1

XT1

Щ
УПП 1052A

310

1052B-DO-1

1052B-DO-2

23
23

XT2-1
1052B-DO-2

КШ
2

1052B-DO-1
1052B
-DO

1052B
-C1

XT1

Щ
УПП 1052B

310

23
23

XT1-16
КШ

2

1052C-DO-1

1052C-DO-2

1052C-DO-2
1052C-DO-1

1052C
-DO

1052C
-C1

XT1

Щ
УПП 1052C

310

111
113

111
113

113
111

113
111

111
113

113
111
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

2
Q

 8.0

3
Q

 8.1

4
Q

 8.2

5
Q

 8.3

6
Q

 8.4

7
Q

 8.5

8
Q

 8.6

9
Q

 8.7

1
1L+

10
1M

X27:1

2A

RB09

X27:2

2A
X27:12

X27:3

2A

X27:13

X27:4

2A

X27:14

X27:5

2A
X27:15

X27:6

2A

X27:16

X27:7

2A

X27:17

X27:8

2A

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
Оборудование КИПИА и ЭС

C207
=24B

см. 1053-23=PLC  л.48, 49

3.9

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

X27:11

12

12

XT2-14

34

34

1042A-DO-1

КШ
1

1042A-DO-2

1042A-DO-3

1042A-DO-4

1042A-C1-4

1042A-C1-5

1042A-C1-7

1042A-C1-10

1042A-DO-1

1042A-DO-2

1042A-DO-4

1042A
-DO

1042A
-C1

1042A-C1-4

1042A-C1-5

1042A-C1-7

1042A-C1-10

XT

ЯУ 1042A

45710

XL-1042A мотор

см. лист 3.8

12

12

XT1-5

34

34

1042B-DO-1

КШ
1

1042B-DO-2

1042B-DO-3

1042B-DO-4

1042B-C1-4

1042B-C1-5

1042B-C1-7

1042B-C1-10

1042B-DO-1

1042B-DO-2

1042B-DO-3

1042B-DO-4

1042B
-DO

1042B
-C1

1042B-C1-4

1042B-C1-5

1042B-C1-7

1042B-C1-10

XT

ЯУ 1042B

45710

XL-1042B мотор

12

12

XT1-17

34

34

1070A-DO-1

КШ
1

1070A-DO-2

1070A-DO-3

1070A-DO-4

1070A-C1-4

1070A-C1-5

1070A-C1-7

1070A-C1-10

1070A-DO-1

1070A-DO-2

1070A-DO-3

1070A-DO-4

1070A
-DO

1070A
-C1

1070A-C1-4

1070A-C1-5

1070A-C1-7

1070A-C1-10

XT

ЯУ 1070A

45710

XL-1070A мотор

СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

X27

2A

СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

X27

2A

СТОП

СТАРТ

см. лист 3.8

1042A-DO-3
см. лист 3.8
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

12
Q

 9.0

13
Q

 9.1

14
Q

 9.2

15
Q

 9.3

16
Q

 9.4

17
Q

 9.5

18
Q

 9.6

19
Q

 9.7

11
2L+

20
2M

RB10

X27:21

2A

X27:31

X27:22

2A

X27:32

X27:23

2A
X27:33

X27:24

2A

X27:34

X27:25

2A

X27:35

X27:26

2A

X27:36

X27:27

2A

X27:37

X27:28

2A

X27:38

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

3.10

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
Оборудование КИПИА и ЭС

C207
=24B

см. 1053-23=PLC  л.48, 49

12
12

XT2-3

34
34

1070B-DO-1

КШ
1

1070B-DO-2
1070B-DO-3
1070B-DO-4

1070B-C1-4
1070B-C1-5
1070B-C1-7
1070B-C1-10

1070B-DO-1

1070B-DO-2

1070B-DO-3

1070B-DO-4

1070B
-DO

1070B
-C1

1070B-C1-4
1070B-C1-5
1070B-C1-7
1070B-C1-10

XT

ЯУ 1070B

45710

XL-1070B
мотор

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

X27

2A

HAL1024-3

HAL1024-2

XT17
24

24

25
25

БП~24В
1(U)

2(N)
HAL1024-1

23.1-6

23.1-7

Коробка промежуточная КСВ-4-1-1 (здание 16)
Оборудование КИПИА

K-23.1
67

67

КП
23.1-6
23.1-7

139-1
139-2

K-139
139-1
139-2

HAL1024
12

Салимзибаров А.Р. (orengrad) Предложения по работе  - ICQ 311786462



 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

22
Q

 10.0

23
Q

 10.1

24
Q

 10.2

25
Q

 10.3

26
Q

 10.4

27
Q

 10.5

28
Q

 10.6

29
Q

 10.7

21
3L+

30
3M

X27:41

2A

X27:51

RB11

X27:42

2A

X27:52

X27:43

2A

X27:53

X27:44

2A

X27:54

X27:45

2A

X27:55

X27:46

2A

X27:56

X27:47

2A

X27:57

X27:48

2A

X27:58

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
Оборудование КИПИА и ЭС

3.11

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

C207
=24B

см. 1053-23=PLC  л.48, 49

РЕЗЕРВ

12

12

XT2-5

34

34

1053A-DO-1

КШ
2

1053A-DO-2

1053A-DO-3

1053A-DO-4

1053A-C1-4

1053A-C1-5

1053A-C1-7

1053A-C1-10

1053A-DO-3

1053A
-DO

1053A
-C1

1053A-C1-4

1053A-C1-5

1053A-C1-7

1053A-C1-10

XT

ЯУ 1053A

45710

XL-1053A мотор

1053A-DO-1

1053A-DO-2

1053A-DO-4

см. лист 3.12

см. лист 3.12

см. лист 3.12

см. лист 3.12

см. лист 3.12

X27

2A

Auto\M
anual

1054A-DO-1

1054A-DO-2

23
23

XT1-10
1054A-DO-2

КШ
1

1054A-DO-1
1054A
-DO

1054A
-C1

XT1

Щ
УПП 1054A

310

1054B-DO-1

1054B-DO-2

23
23

XT2-15
1054B-DO-2

КШ
1

1054B-DO-1
1054B
-DO

1054B
-C1

XT1

Щ
УПП 1054B

310

1055A-DO-1

1055A-DO-2

23
23

XT2-18
1055A-DO-2

КШ
2

1055A-DO-1
1055A
-DO

1055A
-C1

XT1

Щ
УПП 1055A

310

1055B-DO-1

1055B-DO-2

23
23

XT1-11
1055B-DO-2

КШ
12

1055B-DO-1
1055B
-DO

1055B
-C1

XT1

Щ
УПП 1055B

310

1059A-DO-1

1059A-DO-2

23
23

XT2-17
1059A-DO-2

КШ
1

1059A-DO-1
1059A
-DO

1059A
-C1

XT1

Щ
УПП 1059A

310

1059B-DO-1

1059B-DO-2

23
23

XT1-9
1059B-DO-2

КШ
1

1059B-DO-1
1059B
-DO

1059B
-C1

XT1

Щ
УПП 1059B

310

111
113

111
113

113
111

113
111

111
113

111
113

113
111

113
111

111
113

111
113

113
111

113
111
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

32
Q

 11.0

33
Q

 11.1

34
Q

 11.2

35
Q

 11.3

36
Q

 11.4

37
Q

 11.5

38
Q

 11.6

39
Q

 11.7

31
2L+

40
2M

RB12

X27:61

2A

X27:71

X27:62

2A
X27:72

X27:63

2A

X27:73

X27:64

2A

X27:74

X27:65

2A

X27:75

X27:66

2A

X27:76

X27:67

2A

X27:77

X27:68

2A

X27:78

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

3.12

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
Оборудование КИПИА и ЭС

C207
=24B

см. 1053-23=PLC  л.48, 49

12

12

XT1-8

34

34

1053B-DO-1

КШ
2

1053B-DO-2

1053B-DO-3

1053B-DO-4

1053B-C1-4

1053B-C1-5

1053B-C1-7

1053B-C1-10

1053B-DO-3

1053B-DO-4
1053B
-DO

1053B
-C1

1053B-C1-4

1053B-C1-5

1053B-C1-7

1053B-C1-10

XT

ЯУ 1053B

45710

XL-1053B мотор

12

12

XT2-5

34

34

1053A-DO-1

КШ
2

1053A-DO-2

1053A-DO-3

1053A-DO-4

1053A-C1-4

1053A-C1-5

1053A-C1-7

1053A-C1-10

1053A-DO-1

1053A-DO-2

1053A-DO-4

1053A
-DO

1053A
-C1

1053A-C1-4

1053A-C1-5

1053A-C1-7

1053A-C1-10

XT

ЯУ 1053A

45710

XL-1053A мотор

1053A-DO-3
см. лист 3.11РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

см. лист 3.11

СТОП

СТАРТ

см. лист 3.11

СТАРТ

X27

2A

Auto\M
anual

1053B-DO-1

1053B-DO-2

см. лист 3.13

см. лист 3.13
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1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

2
Q

 12.0

3
Q

 12.1

4
Q

 12.2

5
Q

 12.3

6
Q

 12.4

7
Q

 12.5

8
Q

 12.6

9
Q

 12.7

1
1L+

10
1M

X28:1

2A

RB13

X28:2

2A

X28:12

X28:3

2A

X28:13

X28:4

2A

X28:14

X28:5

2A

X28:15

X28:6

2A

X28:16

X28:7

2A

X28:17

X28:8

2A

X28:18

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Коробка клеммная КСВ-4-2

Оборудование КИПИА и ЭС

C208
=24B

см. 1053-23=PLC  л.50, 51

3.13

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

X28:11
1053B-DO-1

1053B-DO-2

см. лист 3.12

см. лист 3.12

см. лист 3.12

3132
34

121-1
121-2
121-1

K-121
К-121

SV1017
12

UN

121-1
121-2

XT16

3334
56

122-1
122-2
122-1

K-122
К-122

SV1018
12

UN

122-1
122-2

~220В
на входной клеммник
питания шкафа КИПИА

2728

23.2

К-132

SV1019
12

UN

132-1
132-2

К-133

SV1020
12

UN

133-1
133-2

К-134

SV1021
12

UN

134-1
134-2

К-135

SV1022
12

UN

135-1
135-2

К-136

SV1023
12

UN

136-1
136-2

N

A9
12345678910

132-1
132-2

133-1
133-2

134-1
134-2

135-1
135-2

136-1
136-2

12345678910

23.2-1

 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

23.2-2

23.2-3
23.2-4

23.2-5
23.2-6

23.2-7
23.2-8

23.2-9
23.2-10

23.2-1
23.2-2

23.2-3
23.2-4

23.2-5
23.2-6

23.2-7
23.2-8

23.2-9
23.2-10

XT179101112131415161718

23.2-1

23.2-3

23.2-5

23.2-7

23.2-9

СТОП
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

12
Q

 13.0

13
Q

 13.1

14
Q

 13.2

15
Q

 13.3

16
Q

 13.4

17
Q

 13.5

18
Q

 13.6

19
Q

 13.7

11
2L+

20
2M

RB14

X28:21

2A

X28:31

X28:22

2A

X28:32

X28:23

2A
X28:33

X28:24

2A

X28:34

X28:25

2A

X28:35

X28:26

2A
X28:36

X28:28

2A

X28:37

X28:28

2A

X28:38

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

3.14

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
Оборудование КИПИА и ЭС

C208
=24B

см. 1053-23=PLC  л.50, 51

12

12

XT1-7

34

34

1050A-DO-1

КШ
2

1050A-DO-2

1050A-DO-3

1050A-DO-4

1050A-C1-4

1050A-C1-5

1050A-C1-7

1050A-C1-10

1050B-DO-1

1050B-DO-2

1050B-DO-3

1050B-DO-4

1050A
-DO

1050A
-C1

1050A-C1-4

1050A-C1-5

1050A-C1-7

1050A-C1-10

XT

ЯУ 1050A

45710

XL-1050A мотор

12

12

XT2-4

34

34

1050B-DO-1

КШ
2

1050B-DO-2

1050B-DO-3

1050B-DO-4

1050B-C1-4

1050B-C1-5

1050B-C1-7

1050B-C1-10

1050B
-DO

1050B
-C1

1050B-C1-4

1050B-C1-5

1050B-C1-7

1050B-C1-10

XT

ЯУ 1050B

45710

XL-1050B мотор

1050A-DO-1

1050A-DO-2

1050A-DO-3

1050A-DO-4

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

X28

2A

СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

X28

2A
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

22
Q

 14.0

23
Q

 14.1

24
Q

 14.2

25
Q

 14.3

26
Q

 14.4

28
Q

 14.5

28
Q

 14.6

29
Q

 14.7

21
3L+

30
3M

X28:41

2A

X28:51

RB15

X28:42

2A

X28:52

X28:43

2A

X28:53

X28:44

2A

X28:54

X28:45

2A

X28:55

X28:46

2A
X28:56

X28:47

2A

X28:57

X28:48

2A

X28:58

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
Оборудование КИПИА и ЭС

3.15

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

C208
=24B

см. 1053-23=PLC  л.50, 51

РЕЗЕРВ

1314
4950 XT91516
5152

111-1
111-2
111-1

K-111
К-111

SV1032
12

UN

111-1
111-2

7172
3536

~220В
на входной клеммник
питания шкафа КИПИА

N

112-1
112-2
112-1

K-112
К-112

SV1033
12

UN

112-1
112-2

12

12

XT2-11

34

34

1057A-DO-1

КШ
1

1057A-DO-2

1057A-DO-3

1057A-DO-4

1057A-C1-4

1057A-C1-5

1057A-C1-7

1057A-C1-10

1057A-DO-1

1057A-DO-2

1057A-DO-3

1057A-DO-4

1057A
-DO

1057A
-C1

1057A-C1-4

1057A-C1-5

1057A-C1-7

1057A-C1-10

XT

ЯУ 1057A

45710

XL-1057A мотор

12

12

XT1-3

34

34

1057B-DO-1

КШ
1

1057B-DO-2

1057B-DO-3

1057B-DO-4

1057B-C1-4

1057B-C1-5

1057B-C1-7

1057B-C1-10

1057B-DO-1

1057B-DO-2

1057B-DO-3

1057B-DO-4

1057B
-DO

1057B
-C1

1057B-C1-4

1057B-C1-5

1057B-C1-7

1057B-C1-10

XT

ЯУ 1057B

45710

XL-1057B мотор

см. лист
3.16 СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

X28

2A

X28

2A
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

32
Q

 15.0

33
Q

 15.1

34
Q

 15.2

35
Q

 15.3

36
Q

 15.4

37
Q

 15.5

38
Q

 15.6

39
Q

 15.7

31
2L+

40
2M

RB16

X28:61

2A
X28:71

X28:62

2A

X28:72

X28:63

2A

X28:73

X28:64

2A
X28:74

X28:65

2A

X28:75

X28:66

2A

X28:76

X28:67

2A

X28:77

X28:68

2A

X28:78

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

3.16

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
Оборудование КИПИА и ЭС

C208
=24B

см. 1053-23=PLC  л.50, 51

1057B-DO-1

1057B-DO-2

см. лист 3.15

12

12

XT2-16

34

34

1060A-DO-1

КШ
2

1060A-DO-2

1060A-DO-3

1060A-DO-4

1060A-C1-4

1060A-C1-5

1060A-C1-7

1060A-C1-10

1060A-DO-1

1060A-DO-2

1060A-DO-3

1060A-DO-4

1060A
-DO

1060A
-C1

1060A-C1-4

1060A-C1-5

1060A-C1-7

1060A-C1-10

XT

ЯУ 1060A

45710

XL-1060A мотор

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

СТОП

СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

X28

2A
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1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

2
Q

 16.0

3
Q

 16.1

4
Q

 16.2

5
Q

 16.3

6
Q

 16.4

7
Q

 16.5

8
Q

 16.6

9
Q

 16.7

1
1L+

10
1M

X29:1

2A

RB17

X29:2

2A

X29:12

X29:3

2A
X29:13

X29:4

2A

X29:14

X29:5

2A

X29:15

X29:6

2A

X29:16

X29:7

2A

X29:17

X29:8

2A

X29:18

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Коробка клеммная КСВ-4-2

Оборудование КИПИА и ЭС

C209
=24B

см. 1053-23=PLC  л.52, 53

3.17

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

X29:11

12

12

XT1-6

34

34

1060B-DO-1

КШ
2

1060B-DO-2

1060B-DO-3

1060B-DO-4

1060B-C1-4

1060B-C1-5

1060B-C1-7

1060B-C1-10

1060B-DO-1

1060B-DO-2

1060B-DO-3

1060B-DO-4

1060B
-DO

1060B
-C1

1060B-C1-4

1060B-C1-5

1060B-C1-7

1060B-C1-10

XT

ЯУ 1060B

45710

XL-1060B мотор

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

12
3738 XT934
3940

105-1
105-2
105-1

K-105
К-105

SV1024
12

+24 В
-24 В

105-1
105-2

106-1
106-2
106-1

K-106
К-106

SV1025
12

106-1
106-2

СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

X29

2A

=24В
от клеммников ХТ19, ХТ20

+24 В
-24 В

 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

12
Q

 17.0

13
Q

 17.1

14
Q

 17.2

15
Q

 17.3

16
Q

 17.4

17
Q

 17.5

18
Q

 17.6

19
Q

 17.7

11
2L+

20
2M

RB18

X29:21

2A

X29:31

X29:22

2A

X29:32

X29:23

2A

X29:33

X29:24

2A

X29:34

X29:25

2A

X29:35

X29:26

2A

X29:36

X29:28

2A

X29:37

X29:28

2A

X29:38

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

3.18

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
Оборудование КИПИА и ЭС

C209
=24B

см. 1053-23=PLC  л.52, 53

~220В
на входной клеммник
питания шкафа КИПИА

К-113

SV1034
12

UN

113-1
113-2

К-114

SV1035
12

UN

114-1
114-2

К-115

SV1036
12

115-1
115-2

К-116

SV1037
12

116-1
116-2

К-117

SV1038
12

UN

117-1
117-2

N

XT91718192021
2223242526

113-1
113-2

114-1
114-2

115-1
115-2

116-1

116-2

117-1
117-2

К-113

К-114

К-115

К-116

К-117

113-1

114-1

115-1

116-1

117-1

53545556575859606162

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

7172
3536

=24В
от клеммников ХТ19, ХТ20

73
116-3

73

X29

+24 В
-24 В

Открыть
Закрыть

3
-24 В

116-3
116-2
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

22
Q

 18.0

23
Q

 18.1

24
Q

 18.2

25
Q

 18.3

26
Q

 18.4

28
Q

 18.5

28
Q

 18.6

29
Q

 18.7

21
3L+

30
3M

X29:41

2A

X29:51

RB19

X29:42

2A

X29:52

X29:43

2A
X29:53

X29:44

2A

X29:54

X29:45

2A

X29:55

X29:46

2A
X29:56

X29:47

2A

X29:57

X29:48

2A

X29:58

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
Оборудование КИПИА и ЭС

3.19

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

C209
=24B

см. 1053-23=PLC  л.52, 53

12

12

XT1-3

34

34

1034A-DO-1

КШ
2

1034A-DO-2

1034A-DO-3

1034A-DO-4

1034A-C1-4

1034A-C1-5

1034A-C1-7

1034A-C1-10

1034B-DO-1

1034B-DO-2

1034B-DO-3

1034B-DO-4

1034A
-DO

1034A
-C1

1034A-C1-4

1034A-C1-5

1034A-C1-7

1034A-C1-10

XT

ЯУ 1034A

45710

XL-1034A
мотор-миксер

12

12

XT2-11

34

34

1034B-DO-1

КШ
2

1034B-DO-2

1034B-DO-3

1034B-DO-4

1034B-C1-4

1034B-C1-5

1034B-C1-7

1034B-C1-10

1034B
-DO

1034B
-C1

1034B-C1-4

1034B-C1-5

1034B-C1-7

1034B-C1-10

XT

ЯУ 1034B

45710

1034A-DO-1

1034A-DO-2

1034A-DO-3

1034A-DO-4

XL-1034B
мотор-миксер

12

12

XT1-4

34

34

1031A-DO-1

КШ
1

1031A-DO-2

1031A-DO-3

1031A-DO-4

1031A-C1-4

1031A-C1-5

1031A-C1-7

1031A-C1-10

1031A-DO-1

1031A-DO-2

1031A-DO-3

1031A-DO-4

1031A
-DO

1031A
-C1

1031A-C1-4

1031A-C1-5

1031A-C1-7

1031A-C1-10

XT

ЯУ 1031A

45710
см. лист

3.20

XL-1031A
мотор-миксер

СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

X29

2A

СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

X29

2A

СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

X29

2A
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1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

32
Q

 19.0

33
Q

 19.1

34
Q

 19.2

35
Q

 19.3

36
Q

 19.4

37
Q

 19.5

38
Q

 19.6

39
Q

 19.7

31
2L+

40
2M

RB20

X29:61

2A
X29:71

X29:62

2A

X29:72

X29:63

2A

X29:73

X29:64

2A
X29:74

X29:65

2A

X29:75

X29:66

2A

X29:76

X29:67

2A

X29:77

X29:68

2A

X29:78

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

3.20

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
Оборудование КИПИА и ЭС

C209
=24B

см. 1053-23=PLC  л.52, 53

1031A-DO-1

1031A-DO-2

см. лист 3.19

12

12

XT2-12

34

34

1031B-DO-1

КШ
1

1031B-DO-2

1031B-DO-3

1031B-DO-4

1031B-C1-4

1031B-C1-5

1031B-C1-7

1031B-C1-10

1031B-DO-1

1031B-DO-2

1031B-DO-3

1031B-DO-4

1031B
-DO

1031B
-C1

1031B-C1-4

1031B-C1-5

1031B-C1-7

1031B-C1-10

XT

ЯУ 1031B

45710

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

XL-1031B
мотор-миксер

СТОП

 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

X29

2A
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

2
Q

 20.0

3
Q

 20.1

4
Q

 20.2

5
Q

 20.3

6
Q

 20.4

7
Q

 20.5

8
Q

 20.6

9
Q

 20.7

1
1L+

10
1M

X30:1

2A

RB21

X30:2

2A

X30:12

X30:3

2A
X30:13

X30:4

2A

X30:14

X30:5

2A

X30:15

X30:6

2A
X30:16

X30:7

2A

X30:17

X30:8

2A

X30:18

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
Оборудование КИПИА и ЭС

C210
=24B

см. 1053-23=PLC  л.54, 55

3.21

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

X30:11

12

12

XT1-2

34

34

1056A-DO-1

КШ
1

1056A-DO-2

1056A-DO-3

1056A-DO-4

1056A-C1-4

1056A-C1-5

1056A-C1-7

1056A-C1-10

1056B-DO-1

1056B-DO-2

1056B-DO-3

1056B-DO-4

1056A
-DO

1056A
-C1

1056A-C1-4

1056A-C1-5

1056A-C1-7

1056A-C1-10

XT

ЯУ 1056A

45710

XL-1056A
мотор-миксер

12

12

XT2-10

34

34

1056B-DO-1

КШ
1

1056B-DO-2

1056B-DO-3

1056B-DO-4

1056B-C1-4

1056B-C1-5

1056B-C1-7

1056B-C1-10

1056B
-DO

1056B
-C1

1056B-C1-4

1056B-C1-5

1056B-C1-7

1056B-C1-10

XT

ЯУ 1056B

45710

1056A-DO-1

1056A-DO-2

1056A-DO-3

1056A-DO-4

XL-1056B
мотор-миксер

56
4142 XT978
4344

107-1
107-2
107-1

K-107
К-107

SV1026
12

UN

107-1
107-2

7172
3536

~220В
на входной клеммник
питания шкафа КИПИА

N
108-1

108-2
108-1

K-108
К-108

SV1027
12

UN

108-1
108-2

СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

X30

2A

СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

X30

2A
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

12
Q

 21.0

13
Q

 21.1

14
Q

 21.2

15
Q

 21.3

16
Q

 21.4

17
Q

 21.5

18
Q

 21.6

19
Q

 21.7

11
2L+

20
2M

RB22

X30:21

2A

X30:31

X30:22

2A

X30:32

X30:23

2A

X30:33

X30:24

2A

X30:34

X30:25

2A

X30:35

X30:26

2A

X30:36

X30:27

2A
X30:37

X30:28

2A

X30:38

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

3.22

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
Оборудование КИПИА и ЭС

C210
=24B

см. 1053-23=PLC  л.54, 55

~220В
на входной клеммник
питания шкафа КИПИА

К-109

SV1028
12

UN

109-1
109-2

К-110

SV1029
12

UN

110-1
110-2

К-111

SV1030
12

UN

111-1
111-2

К-112

SV1031
12

UN

112-1
112-2

N

XT9910111213141516

109-1
109-2

110-1
110-2

111-1
111-2

112-1
112-2

К-109

К-110

К-111

К-112

109-1

110-1

111-1

112-1

45464748495051527172
3536

12

12

XT1-2

34

34

1016-DO-1

КШ
1

1016-DO-2

1016-DO-3

1016-DO-4

1016-C1-4

1016-C1-5

1016-C1-7

1016-C1-10

1016
-DO

1016
-C1

1016-C1-4

1016-C1-5

1016-C1-7

1016-C1-10

XT

ЯУ 1016

45710

XL-1016
мотор-миксер

1016-DO-1

1016-DO-2

1016-DO-3

1016-DO-4

12

12

XT1-9

34

34

1021A-DO-1

КШ
2

1021A-DO-2

1021A-DO-3

1021A-DO-4

1021A-C1-4

1021A-C1-5

1021A-C1-7

1021A-C1-10

1021A-DO-3

1021A
-DO

1021A
-C1

1021A-C1-4

1021A-C1-5

1021A-C1-7

1021A-C1-10

XT

ЯУ 1021A

45710

XL-1021A мотор

1021A-DO-1

1021A-DO-2

1021A-DO-4

см. лист 3.23

см. лист 3.23

см. лист 3.23

см. лист 3.23

см. лист 3.23

СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

X30

2A

X30

2A

Auto\M
anual
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

22
Q

 22.0

23
Q

 22.1

24
Q

 22.2

25
Q

 22.3

26
Q

 22.4

27
Q

 22.5

28
Q

 22.6

29
Q

 22.7

21
3L+

30
3M

X30:41

2A

X30:51

RB23

X30:42

2A
X30:52

X30:43

2A

X30:53

X30:44

2A

X30:54

X30:45

2A
X30:55

X30:46

2A

X30:56

X30:47

2A

X30:57

X30:48

2A
X30:58

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
Оборудование КИПИА и ЭС

3.23

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

C210
=24B

см. 1053-23=PLC  л.54, 55

12

12

XT1-9

34

34

1021A-DO-1

КШ
2

1021A-DO-2

1021A-DO-3

1021A-DO-4

1021A-C1-4

1021A-C1-5

1021A-C1-7

1021A-C1-10

1021A-DO-1

1021A-DO-2

1021A-DO-4

1021A
-DO

1021A
-C1

1021A-C1-4

1021A-C1-5

1021A-C1-7

1021A-C1-10

XT

ЯУ 1021A

45710

XL-1021A мотор

12

12

XT2-6

34

34

1021B-DO-1

КШ
2

1021B-DO-2

1021B-DO-3

1021B-DO-4

1021B-C1-4

1021B-C1-5

1021B-C1-7

1021B-C1-10

1021B-DO-1

1021B-DO-2

1021B-DO-3

1021B-DO-4

1021B
-DO

1021B
-C1

1021B-C1-4

1021B-C1-5

1021B-C1-7

1021B-C1-10

XT

ЯУ 1021B

45710

XL-1021B мотор

12

12

XT1-13

34

34

1021C-DO-1

КШ
2

1021C-DO-2

1021C-DO-3

1021C-DO-4

1021C-C1-4

1021C-C1-5

1021C-C1-7

1021C-C1-10

1021C-DO-1

1021C-DO-2

1021C-DO-3

1021C-DO-4

1021C
-DO

1021C
-C1

1021C-C1-4

1021C-C1-5

1021C-C1-7

1021C-C1-10

XT

ЯУ 1021C

45710

XL-1021C мотор

1021A-DO-3
см. лист 3.22

см. лист 3.22

см. лист 3.22

СТОП

СТАРТ

СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

X30

2A

СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

X30

2A
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

32
Q

 23.0

33
Q

 23.1

34
Q

 23.2

35
Q

 23.3

36
Q

 23.4

37
Q

 23.5

38
Q

 23.6

39
Q

 23.7

31
2L+

40
2M

RB24

X30:61

2A

X30:71

X30:62

2A

X30:72

X30:63

2A
X30:73

X30:64

2A

X30:74

X30:65

2A

X30:75

X30:66

2A
X30:76

X30:67

2A

X30:77

X30:68

2A

X30:78

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

3.24

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
Оборудование КИПИА и ЭС

C210
=24B

см. 1053-23=PLC  л.54, 55

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

12

12

XT1-6

34

34

В5-DO-1

КШ
1

В5-DO-2

В5-DO-3

В5-DO-4

В5-C1-4

В5-C1-5

В5-C1-7

В5-C1-10

В5-DO-1

В5-DO-2

В5-DO-3

В5-DO-4

В5
-DO

В5
-C1

В5-C1-4

В5-C1-5

В5-C1-7

В5-C1-10

XT

ЯУ В5

45710

В5 мотор

СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

X30

2A

12

12

XT2-13

34

34

В5A-DO-1

КШ
1

В5A-DO-2

В5A-DO-3

В5A-DO-4

В5A-C1-4

В5A-C1-5

В5A-C1-7

В5A-C1-10

В5A-DO-1

В5A-DO-2

В5A-DO-3

В5A-DO-4

В5A
-DO

В5A
-C1

В5A-C1-4

В5A-C1-5

В5A-C1-7

В5A-C1-10

XT

ЯУ В5A

45710

В5A мотор

СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

X30

2A
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1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

2
Q

 24.0

3
Q

 24.1

4
Q

 24.2

5
Q

 24.3

6
Q

 24.4

7
Q

 24.5

8
Q

 24.6

9
Q

 24.7

1
1L+

10
1M

X31:1

2A

RB25

X31:2

2A

X31:12

X31:3

2A

X31:13

X31:4

2A

X31:14

X31:5

2A

X31:15

X31:6

2A

X31:16

X31:7

2A

X31:17

X31:8

2A
X31:18

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Оборудование КИПИА и ЭС

D201
=24B

см. 1053-23=PLC  л.56, 57

3.25

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

X31:11

 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

12

12

XT1-11

34

34

1004A1-DO-1

КШ
1

1004A1-DO-2

1004A1-DO-3

1004A1-DO-4

1004A1-C1-4

1004A1-C1-5

1004A1-C1-7

1004A1-C1-10

1004A1
-DO

1004A1
-C1

1004A1-C1-4

1004A1-C1-5

1004A1-C1-7

1004A1-C1-10

XT

ЯУ 1004A1

45710

XL-1004A1 мотор

1004A1-DO-1

1004A1-DO-2

1004A1-DO-3

1004A1-DO-4

СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

X31

2A

12

12

XT1-1

34

34

В3-DO-1

КШ
1

В3-DO-2

В3-DO-3

В3-DO-4

В3-C1-4

В3-C1-5

В3-C1-7

В3-C1-10

В3
-DO

В3
-C1

В3-C1-4

В3-C1-5

В3-C1-7

В3-C1-10

XT

ЯУ В3

45710

XL-В3 мотор

В3-DO-1

В3-DO-2

В3-DO-3

В3-DO-4

СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

X31

2A

Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

12
Q

 25.0

13
Q

 25.1

14
Q

 25.2

15
Q

 25.3

16
Q

 25.4

17
Q

 25.5

18
Q

 25.6

19
Q

 25.7

11
2L+

20
2M

RB26

X31:21

2A

X31:31

X31:22

2A

X31:32

X31:23

2A
X31:33

X31:24

2A

X31:34

X31:25

2A

X31:35

X31:26

2A

X31:36

X31:28

2A

X31:37

X31:28

2A

X31:38

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

3.26

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
Оборудование КИПИА и ЭС

D201
=24B

см. 1053-23=PLC  л.56, 57

12

12

XT1-20

34

34

1004A2-DO-1

КШ
1

1004A2-DO-2

1004A2-DO-3

1004A2-DO-4

1004A2-C1-4

1004A2-C1-5

1004A2-C1-7

1004A2-C1-10

1004A2
-DO

1004A2
-C1

1004A2-C1-4

1004A2-C1-5

1004A2-C1-7

1004A2-C1-10

XT

ЯУ 1004A2

45710

XL-1004A2 мотор

1004A2-DO-1

1004A2-DO-2

1004A2-DO-3

1004A2-DO-4

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

12

12

XT2-14

34

34

1004B1-DO-1

КШ
2

1004B1-DO-2

1004B1-DO-3

1004B1-DO-4

1004B1-C1-4

1004B1-C1-5

1004B1-C1-7

1004B1-C1-10

1004B1-DO-1

1004B1-DO-2

1004B1-DO-3

1004B1-DO-4

1004B1
-DO

1004B1
-C1

1004B1-C1-4

1004B1-C1-5

1004B1-C1-7

1004B1-C1-10

XT

ЯУ 1004B1

45710

XL-1004B1 мотор

см. лист
3.27 СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

X28

2A

СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

X31

2A
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

22
Q

 26.0

23
Q

 26.1

24
Q

 26.2

25
Q

 26.3

26
Q

 26.4

28
Q

 26.5

28
Q

 26.6

29
Q

 26.7

21
3L+

30
3M

X31:41

2A
X31:51

RB27

X31:42

2A

X31:52

X31:43

2A

X31:53

X31:44

2A
X31:54

X31:45

2A

X31:55

X31:46

2A

X31:56

X31:47

2A

X31:57

X31:48

2A

X31:58

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
Оборудование КИПИА и ЭС

3.27

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

D201
=24B

см. 1053-23=PLC  л.56, 57

1004B1-DO-1

1004B1-DO-2

см. лист 3.26

12

12

XT2-13

34

34

1004B2-DO-1

КШ
2

1004B2-DO-2

1004B2-DO-3

1004B2-DO-4

1004B2-C1-4

1004B2-C1-5

1004B2-C1-7

1004B2-C1-10

1004B2-DO-1

1004B2-DO-2

1004B2-DO-3

1004B2-DO-4

1004B2
-DO

1004B2
-C1

1004B2-C1-4

1004B2-C1-5

1004B2-C1-7

1004B2-C1-10

XT

ЯУ 1004B2

45710

XL-1004B2 мотор

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

12

12

XT1-2

34

34

1022A-DO-1

КШ
2

1022A-DO-2

1022A-DO-3

1022A-DO-4

1022A-C1-4

1022A-C1-5

1022A-C1-7

1022A-C1-10

1022A-DO-3

1022A
-DO

1022A
-C1

1022A-C1-4

1022A-C1-5

1022A-C1-7

1022A-C1-10

XT

ЯУ 1022A

45710

XL-1022A мотор

1022A-DO-1

1022A-DO-2

1022A-DO-4

см. лист 3.28

см. лист 3.28

см. лист 3.28

см. лист 3.28

см. лист 3.28

СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

X31

2A

X31

2A

Auto\M
anual
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

32
Q

 27.0

33
Q

 27.1

34
Q

 27.2

35
Q

 27.3

36
Q

 27.4

37
Q

 27.5

38
Q

 27.6

39
Q

 27.7

31
2L+

40
2M

RB28

X31:61

2A

X31:71

X31:62

2A
X31:72

X31:63

2A

X31:73

X31:64

2A

X31:74

X31:65

2A

X31:75

X31:66

2A

X31:76

X31:67

2A

X31:77

X31:68

2A

X31:78

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

3.28

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
Оборудование КИПИА и ЭС

D201
=24B

см. 1053-23=PLC  л.56, 57

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

12

12

XT1-2

34

34

1022A-DO-1

КШ
2

1022A-DO-2

1022A-DO-3

1022A-DO-4

1022A-C1-4

1022A-C1-5

1022A-C1-7

1022A-C1-10

1022A-DO-1

1022A-DO-2

1022A-DO-4

1022A
-DO

1022A
-C1

1022A-C1-4

1022A-C1-5

1022A-C1-7

1022A-C1-10

XT

ЯУ 1022A

45710

XL-1022A мотор

12

12

XT2-9

34

34

1022B-DO-1

КШ
2

1022B-DO-2

1022B-DO-3

1022B-DO-4

1022B-C1-4

1022B-C1-5

1022B-C1-7

1022B-C1-10

1022B-DO-1

1022B-DO-2

1022B-DO-3

1022B-DO-4

1022B
-DO

1022B
-C1

1022B-C1-4

1022B-C1-5

1022B-C1-7

1022B-C1-10

XT

ЯУ 1022B

45710

XL-1022B мотор

см. лист 3.29

см. лист 3.29

1022A-DO-3
см. лист 3.27

см. лист 3.27

см. лист 3.27

СТОП

СТАРТ

X31

2A
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1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

2
Q

 28.0

3
Q

 28.1

4
Q

 28.2

5
Q

 28.3

6
Q

 28.4

7
Q

 28.5

8
Q

 28.6

9
Q

 28.7

1
1L+

10
1M

X32:1

2A

RB29

X32:2

2A

X32:12

X32:3

2A

X32:13

X32:4

2A
X32:14

X32:5

2A

X32:15

X32:6

2A

X32:16

X32:7

2A

X32:8

2A

X32:18

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Коробка клеммная КСВ-4-2

Оборудование КИПИА и ЭС

D202
=24B

см. 1053-23=PLC  л.58, 59

3.29

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

X32:11

 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

см. лист 3.28
1022B-DO-1

1022B-DO-2

12

12

XT1-15

34

34

1029A-DO-1

КШ
1

1029A-DO-2

1029A-DO-3

1029A-DO-4

1029A-C1-4

1029A-C1-5

1029A-C1-7

1029A-C1-10

1029A-DO-1

1029A-DO-2

1029A-DO-3

1029A-DO-4

1029A
-DO

1029A
-C1

1029A-C1-4

1029A-C1-5

1029A-C1-7

1029A-C1-10

XT

ЯУ 1029A

45710

XL-1029A мотор

12

12

XT2-4

34

34

1029B-DO-1

КШ
1

1029B-DO-2

1029B-DO-3

1029B-DO-4

1029B-C1-4

1029B-C1-5

1029B-C1-7

1029B-C1-10

1029B-DO-1

1029B-DO-2

1029B-DO-3

1029B-DO-4

1029B
-DO

1029B
-C1

1029B-C1-4

1029B-C1-5

1029B-C1-7

1029B-C1-10

XT

ЯУ 1029B

45710

XL-1029B мотор

Комплекс 2
M

GV 2001
Auto\M

anual

СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

X32

2A

СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

X32

2A

СТОП

X32:17
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

12
Q

 29.0

13
Q

 29.1

14
Q

 29.2

15
Q

 29.3

16
Q

 29.4

17
Q

 29.5

18
Q

 29.6

19
Q

 29.7

11
2L+

20
2M

RB30

X32:21

2A

X32:31

X32:22

2A

X32:32

X32:23

2A

X32:33

X32:24

2A

X32:34

X32:25

2A

X32:35

X32:26

2A

X32:36

X32:28

2A

X32:37

X32:28

2A

X32:38

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

3.30

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
Оборудование КИПИА и ЭС

D202
=24B

см. 1053-23=PLC  л.58, 59

Комплекс 2
M

GV 2001
Open

Комплекс 2
M

GV 2001
Close

Комплекс 2
M

GV 2002
Auto\M

anual

Комплекс 2
M

GV 2002
Open

Комплекс 2
M

GV 2002
Close

Комплекс 2
M

GV 2003
Auto\M

anual

Комплекс 2
M

GV 2003
Open

Комплекс 2
M

GV 2003
Close
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

22
Q

 30.0

23
Q

 30.1

24
Q

 30.2

25
Q

 30.3

26
Q

 30.4

28
Q

 30.5

28
Q

 30.6

29
Q

 30.7

21
3L+

30
3M

X32:41

2A

X32:51

RB31

X32:42

2A

X32:52

X32:43

2A

X32:53

X32:44

2A

X32:54

X32:45

2A

X32:55

X32:46

2A

X32:56

X32:47

2A

X32:57

X32:48

2A

X32:58

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
Оборудование КИПИА и ЭС

3.31

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

D202
=24B

см. 1053-23=PLC  л.58, 59

Комплекс 2
M

GV 2004
Auto\M

anual

Комплекс 2
M

GV 2004
Open

Комплекс 2
M

GV 2004
Close

Комплекс 2
M

GV 2005
Auto\M

anual

Комплекс 2
M

GV 2005
Open

Комплекс 2
M

GV 2005
Close

Комплекс 2
M

GV 2006
Auto\M

anual

Комплекс 2
M

GV 2006
Open

Салимзибаров А.Р. (orengrad) Предложения по работе  - ICQ 311786462



 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

32
Q

 31.0

33
Q

 31.1

34
Q

 31.2

35
Q

 31.3

36
Q

 31.4

37
Q

 31.5

38
Q

 31.6

39
Q

 31.7

31
2L+

40
2M

RB32

X32:61

2A

X32:71

X32:62

2A

X32:72

X32:63

2A

X32:73

X32:64

2A

X32:74

X32:65

2A

X32:75

X32:66

2A

X32:76

X32:67

2A

X32:77

X32:68

2A

X32:78

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

3.32

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
Оборудование КИПИА и ЭС

D202
=24B

см. 1053-23=PLC  л.58, 59

Комплекс 2
M

GV 2006
Close

Комплекс 2
PCV 2001

Auto\M
anual

Комплекс 2
PCV 2001

Open

Комплекс 2
PCV 2001

Close

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

2
Q

 32.0

3
Q

 32.1

4
Q

 32.2

5
Q

 32.3

6
Q

 32.4

7
Q

 32.5

8
Q

 32.6

9
Q

 32.7

1
1L+

10
1M

X33:1

2A

RB33

X33:2

2A

X33:12

X33:3

2A

X33:13

X33:4

2A

X33:14

X33:5

2A

X33:15

X33:6

2A

X33:16

X33:7

2A

X33:17

X33:8

2A

X33:18

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
Оборудование КИПИА и ЭС

D203
=24B

см. 1053-23=PLC  л.60, 61

3.33

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

X33:11

Комплекс 2
PCV 2002

Auto\M
anual

Комплекс 2
PCV 2002

Open

Комплекс 2
PCV 2002

Close

Комплекс 2
PCV 2003

Auto\M
anual

Комплекс 2
PCV 2003

Open

Комплекс 2
PCV 2003

Close

Комплекс 2
PCV 2004

Auto\M
anual

Комплекс 2
PCV 2004

Open
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

12
Q

 33.0

13
Q

 33.1

14
Q

 33.2

15
Q

 33.3

16
Q

 33.4

17
Q

 33.5

18
Q

 33.6

19
Q

 33.7

11
2L+

20
2M

RB34

X33:21

2A

X33:31

X33:22

2A

X33:32

X33:23

2A

X33:33

X33:24

2A

X33:34

X33:25

2A

X33:35

X33:26

2A

X33:36

X33:27

2A

X33:37

X33:28

2A

X33:38

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

3.34

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
Оборудование КИПИА и ЭС

D203
=24B

см. 1053-23=PLC  л.60, 61

Комплекс 2
PCV 2004

Close

Комплекс 2
SV 2003

Solenoid valve

Комплекс 2
SV 2004

Solenoid valve

СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

Добавить
контакт!!!

Добавить
контакт!!!

Комплекс 2
XL1131A

СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

Добавить
контакт!!!

Добавить
контакт!!!

Комплекс 2
XL1131B

см. лист 3.35
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

22
Q

 34.0

23
Q

 34.1

24
Q

 34.2

25
Q

 34.3

26
Q

 34.4

27
Q

 34.5

28
Q

 34.6

29
Q

 34.7

21
3L+

30
3M

X33:41

2A

X33:51

RB35

X33:42

2A

X33:52

X33:43

2A

X33:53

X33:44

2A

X33:54

X33:45

2A

X33:55

X33:46

2A

X33:56

X33:47

2A

X33:57

X33:48

2A

X33:58

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
Оборудование КИПИА и ЭС

3.35

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

D203
=24B

см. 1053-23=PLC  л.60, 61

см. лист 3.34
Добавить
контакт!!!

СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

Добавить
контакт!!!

Добавить
контакт!!!

Комплекс 2
XL1131C

СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

Добавить
контакт!!!

Добавить
контакт!!!

Комплекс 2
XL1131D

12

12

XT2-10

34

34

1028A-DO-1

КШ
2

1028A-DO-2

1028A-DO-3

1028A-DO-4

1028A-C1-4

1028A-C1-5

1028A-C1-7

1028A-C1-10

1028A-DO-3

1028A
-DO

1028A
-C1

1028A-C1-4

1028A-C1-5

1028A-C1-7

1028A-C1-10

XT

ЯУ 1028A

45710

XL-1028A мотор

1028A-DO-1

1028A-DO-2

1028A-DO-4

см. лист 3.36

см. лист 3.36

см. лист 3.36

см. лист 3.36

см. лист 3.36

X33

2A
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

32
Q

 35.0

33
Q

 35.1

34
Q

 35.2

35
Q

 35.3

36
Q

 35.4

37
Q

 35.5

38
Q

 35.6

39
Q

 35.7

31
2L+

40
2M

RB36

X33:61

2A

X33:71

X33:62

2A
X33:72

X33:63

2A

X33:73

X33:64

2A

X33:74

X33:65

2A

X33:75

X33:66

2A

X33:76

X33:67

2A

X33:77

X33:68

2A

X33:78

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

3.36

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
Оборудование КИПИА и ЭС

D203
=24B

см. 1053-23=PLC  л.60, 61

12

12

XT2-10

34

34

1028A-DO-1

КШ
2

1028A-DO-2

1028A-DO-3

1028A-DO-4

1028A-C1-4

1028A-C1-5

1028A-C1-7

1028A-C1-10

1028A-DO-1

1028A-DO-2

1028A-DO-4

1028A
-DO

1028A
-C1

1028A-C1-4

1028A-C1-5

1028A-C1-7

1028A-C1-10

XT

ЯУ 1028A

45710

XL-1028A мотор

12

12

XT1-1

34

34

1028B-DO-1

КШ
2

1028B-DO-2

1028B-DO-3

1028B-DO-4

1028B-C1-4

1028B-C1-5

1028B-C1-7

1028B-C1-10

1028B-DO-1

1028B-DO-2

1028B-DO-3

1028B-DO-4

1028B
-DO

1028B
-C1

1028B-C1-4

1028B-C1-5

1028B-C1-7

1028B-C1-10

XT

ЯУ 1028B

45710

XL-1028B мотор

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

см. лист 3.37

см. лист 3.37

1028A-DO-3
см. лист 3.35

см. лист 3.35

см. лист 3.35

СТОП

СТАРТ

СТАРТ

X33

2A

Auto\M
anual
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

2
Q

 36.0

3
Q

 36.1

4
Q

 36.2

5
Q

 36.3

6
Q

 36.4

7
Q

 36.5

8
Q

 36.6

9
Q

 36.7

1
1L+

10
1M

X34:1

2A

RB37

X34:2

2A

X34:12

X34:3

2A

X34:13

X34:4

2A

X34:14

X34:5

2A

X34:15

X34:6

2A

X34:16

X34:7

2A
X34:17

X34:8

2A

X34:18

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
Оборудование КИПИА и ЭС

D204
=24B

см. 1053-23=PLC  л.62, 63

3.37

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

X34:11
см. лист 3.36

1028B-DO-1

1028B-DO-2

12

12

XT1-5

34

34

1027-DO-1

КШ
2

1027-DO-2

1027-DO-3

1027-DO-4

1027-C1-4

1027-C1-5

1027-C1-7

1027-C1-10

1027
-DO

1027
-C1

1027-C1-4

1027-C1-5

1027-C1-7

1027-C1-10

XT

ЯУ 1027

45710

XL-1027
миксер\мешалка

1027-DO-1

1027-DO-2

1027-DO-3

1027-DO-4

12

12

XT2-8

34

34

1026A-DO-1

КШ
1

1026A-DO-2

1026A-DO-3

1026A-DO-4

1026A-C1-4

1026A-C1-5

1026A-C1-7

1026A-C1-10

1026A-DO-3

1026A
-DO

1026A
-C1

1026A-C1-4

1026A-C1-5

1026A-C1-7

1026A-C1-10

XT

ЯУ 1026A

45710

XL-1026A мотор

1026A-DO-1

1026A-DO-2

1026A-DO-4

см. лист 3.38

см. лист 3.38

см. лист 3.38

см. лист 3.38

см. лист 3.38

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

X34

2A

Auto\M
anual

X34

2A
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

12
Q

 37.0

13
Q

 37.1

14
Q

 37.2

15
Q

 37.3

16
Q

 37.4

17
Q

 37.5

18
Q

 37.6

19
Q

 37.7

11
2L+

20
2M

RB38

X34:21

2A

X34:31

X34:22

2A
X34:32

X34:23

2A

X34:33

X34:24

2A

X34:34

X34:25

2A
X34:35

X34:26

2A

X34:36

X34:27

2A

X34:37

X34:28

2A

X34:38

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

3.38

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
Оборудование КИПИА и ЭС

D204
=24B

см. 1053-23=PLC  л.62, 63

12

12

XT2-8

34

34

1026A-DO-1

КШ
1

1026A-DO-2

1026A-DO-3

1026A-DO-4

1026A-C1-4

1026A-C1-5

1026A-C1-7

1026A-C1-10

1026A-DO-1

1026A-DO-2

1026A-DO-4

1026A
-DO

1026A
-C1

1026A-C1-4

1026A-C1-5

1026A-C1-7

1026A-C1-10

XT

ЯУ 1026A

45710

XL-1026A мотор

12

12

XT1-18

34

34

1026B-DO-1

КШ
1

1026B-DO-2

1026B-DO-3

1026B-DO-4

1026B-C1-4

1026B-C1-5

1026B-C1-7

1026B-C1-10

1026B-DO-1

1026B-DO-2

1026B-DO-3

1026B-DO-4

1026B
-DO

1026B
-C1

1026B-C1-4

1026B-C1-5

1026B-C1-7

1026B-C1-10

XT

ЯУ 1026B

45710

XL-1026B мотор

Система PAC
XL1071

Auto\M
anual

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

СТОП

СТАРТ

Auto\M
anual

X34

2A

1026A-DO-3
см. лист 3.37

см. лист 3.37

см. лист 3.37

СТОП

СТАРТ
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

22
Q

 38.0

23
Q

 38.1

24
Q

 38.2

25
Q

 38.3

26
Q

 38.4

27
Q

 38.5

28
Q

 38.6

29
Q

 38.7

21
3L+

30
3M

X34:41

2A

X34:51

RB39

X34:42

2A

X34:52

X34:43

2A

X34:53

X34:44

2A

X34:54

X34:45

2A

X34:55

X34:46

2A

X34:56

X34:47

2A

X34:57

X34:48

2A

X34:58

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
Оборудование КИПИА и ЭС

3.39

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

D204
=24B

см. 1053-23=PLC  л.62, 63

Система PAC
XL1071
Start

Система PAC
XL1071
Stop

Система PAC
XL1062
Start

Система PAC
XL1062

Stop

Система PAC
XL1062

Auto\M
anual

Система PAC
OC1071A1
On/Off

Система PAC
OC1071A2
On/Off

Система PAC
OC1071A3
On/Off
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

1+1-

O
1

C1P1

2+2-

O
2

C2P2

3+3-

O
3

C3P3

4+4-

O
4

C4P4

5+5-

O
5

C5P5

6+6-

O
6

C6P6

7+7-

C7P7

8+8-

O
8

C8P8 O
7

32
Q

 39.0

33
Q

 39.1

34
Q

 39.2

35
Q

 39.3

36
Q

 39.4

37
Q

 39.5

38
Q

 39.6

39
Q

 39.7

31
2L+

40
2M

RB40

X34:61

2A

X34:71

X34:62

2A

X34:72

X34:63

2A

X34:73

X34:64

2A

X34:74

X34:65

2A

X34:75

X34:66

2A

X34:76

X34:67

2A

X34:77

X34:68

2A

X34:78

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

3.40

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Ш
каф КШ

 (раздел ЭС)
Оборудование КИПИА и ЭС

D204
=24B

см. 1053-23=PLC  л.62, 63

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

Система PAC
SV 1071A1

Solenoid valve

Система PAC
SV 1071A2

Solenoid valve

Система PAC
SV 1061

Solenoid valve

Система PAC
SV

Solenoid valve

Система PAC
SV

Solenoid valve

Салимзибаров А.Р. (orengrad) Предложения по работе  - ICQ 311786462



Оборудование КИПИА по месту
Кросс - шкаф КИПИА

(Здание №
1)

=24B
см. 1053-23=PLC  л.64, 65

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

12

2-1
2-2

34

LE1008

1 XT2

+24B
31

2
32

1 X351
2

2
3

3

1 BR018
3

7 14+
15-

-24B

2

D305

I0+ PIW
256

34 15

U0+

S0-
M0+
M

0-

+24B
1 BR028
3

7 14+
15-

-24B

7
I1+ PIW

258
89 610

U1+

S1-
M

1+
M

1-

+24B
1 BR038
3

7 14+
15-

-24B

12
I2+ PIW

260
1314 1115

U2+

S2-
M

2+
M

2-

+24B
1 BR048
3

7 14+
15-

-24B

17
I3+ PIW

262
1819 1620

U3+

S3-
M3+
M

3-

+24B
1 BR058
3

7 14+
15-

-24B

22
I4+ PIW

264
2324 2125

U4+

S4-
M4+
M

4-

+24B
1 BR068
3

7 14+
15-

-24B

27
I5+ PIW

266
2829 2630

U5+

S5-
M5+
M

5-

+24B
1 BR078
3

7 14+
15-

-24B

32
I6- PIW

268
3334 3135

U6+

S6-
M

6+
M

6-

+24B
1 BR088
3

7 14+
15-

-24B

37
I7+ PIW

270
3839 3640

U7+

S7-
M

7+
M

7-

4567891012 111314151718 16192021

222324

4567891012 111314151718 16192021

222324

 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

Изм.
Подпись

Лист
№
док.

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

Р
Н.контр.
Пров.

Разраб.

ГИП

Стадия
Лист

Листов

Схемы электрические подключения к ПЛК

Схема подключения к модулям AI ПЛК

4.1
14

123

TE10085

LIT1008
1-1
1-2
1-3

2-3
2-4
2-5

K-1

K-2

2-1
2-2

1-1
1-2
1-3

2-3
2-4
2-5

1 XT1

2345678

12345678

9.1-4
9.1-5

8.1-1
8.1-2
8.1-3

9.1-6
11-7
11-8

K-8.1

K-9.1
9.1-4
9.1-5

8.1-1
8.1-2
8.1-3

9.1-6

12
LY1008

131491011

temp.sens.

12 45

power
Hart/

4-20ma

Коробка клеммная промежуточная
Оборудование КИПИА по месту

9-4
9-5

8-1
8-2

K-8

K-9
9-4
9-5

8-1
8-2

K-11
11-7
11-8

3
33

4
34ПК 2 QIT1021

ПК 2 LIT1001

ПК 2
QIT10016A1

ПК 2
QIT10016B1

ПК 2
QIT10016A2

Резерв 9-4
9-5

к XT19:6
к XT20:6

12

1087A-1
1087A-2

PT1087A
PT

1087A

XT17

27 26
4-20ma
Hart

1087A-1
1087A-2

1087A-1
1087A-2

27 26
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

4.2

Оборудование КИПИА по месту
Кросс - шкаф КИПИА

(Здание №
1)

=24B
см. 1053-23=PLC  л.66, 67

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

+24B
1 X361
2

2
3

3

1 BR098
3

7 14+
15-

-24B

2

D306

I0+ PIW
272

34 15

U0+

S0-
M0+
M

0-

+24B
1 BR108
3

7 14+
15-

-24B

7
I1+ PIW

274
89 610

U1+

S1-
M

1+
M

1-

+24B
1 BR118
3

7 14+
15-

-24B

12
I2+ PIW

276
1314 1115

U2+

S2-
M

2+
M

2-

+24B
1 BR128
3

7 14+
15-

-24B

17
I3+ PIW

278
1819 1620

U3+

S3-
M3+
M

3-

+24B
1 BR138
3

7 14+
15-

-24B

22
I4+ PIW

280
2324 2125

U4+

S4-
M4+
M

4-

+24B
1 BR148
3

7 14+
15-

-24B

27
I5+ PIW

282
2829 2630

U5+

S5-
M5+
M

5-

+24B
1 BR158
3

7 14+
15-

-24B

32
I6- PIW

284
3334 3135

U6+

S6-
M

6+
M

6-

+24B
1 BR168
3

7 14+
15-

-24B

37
I7+ PIW

286
3839 3640

U7+

S7-
M

7+
M

7-

4567891012 111314151718 16192021222324

4567891012 111314151718 16192021

222324

ПК 2
QIT1006B2

ПК 2
LIT1006A

ПК 2
LIT1006B

ПК 2 FIT1029

ПК 2
LIT1007A

ПК 2 LIT1101A

Резерв

Резерв
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

Лист
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Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
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4.3

Оборудование КИПИА по месту
Кросс - шкаф КИПИА

(Здание №
1)

=24B
см. 1053-23=PLC  л.68, 69

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

+24B
1 X371
2

2
3

3

1 BR178
3

7 14+
15-

-24B

2

D307

I0+ PIW
288

34 15

U0+

S0-
M0+
M

0-

+24B
1 BR188
3

7 14+
15-

-24B

7
I1+ PIW

290
89 610

U1+

S1-
M

1+
M

1-

+24B
1 BR198
3

7 14+
15-

-24B

12
I2+ PIW

292
1314 1115

U2+

S2-
M

2+
M

2-

+24B
1 BR208
3

7 14+
15-

-24B

17
I3+ PIW

294
1819 1620

U3+

S3-
M3+
M

3-

+24B
1 BR218
3

7 14+
15-

-24B

22
I4+ PIW

296
2324 2125

U4+

S4-
M4+
M

4-

+24B
1 BR228
3

7 14+
15-

-24B

27
I5+ PIW

298
2829 2630

U5+

S5-
M5+
M

5-

+24B
1 BR238
3

7 14+
15-

-24B

32
I6- PIW

300
3334 3135

U6+

S6-
M

6+
M

6-

+24B
1 BR248
3

7 14+
15-

-24B

37
I7+ PIW

302
3839 3640

U7+

S7-
M

7+
M

7-

4567891012 111314151718 16192021222324

4567891012 111314151718 16192021

222324

ПК 2
LIT1101B

ПК 2 FIT1028

ПК 2 FIT1026

ПК 2 LIT1009

Резерв

Резерв

ПК 2
PIT1006A

ПК 2
PIT1006B
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Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

4.4

Оборудование КИПИА по месту
Кросс - шкаф КИПИА

(Здание №
1)

=24B
см. 1053-23=PLC  л.70, 71

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

+24B
1 X381
2

2
3

3

1 BR258
3

7 14+
15-

-24B

2

D308

I0+ PIW
304

34 15

U0+

S0-
M0+
M

0-

+24B
1 BR268
3

7 14+
15-

-24B

7
I1+ PIW

306
89 610

U1+

S1-
M

1+
M

1-

12
I2+ PIW

308
1314 1115

U2+

S2-
M

2+
M

2-

17
I3+ PIW

310
1819 1620

U3+

S3-
M3+
M

3-

22
I4+ PIW

312
2324 2125

U4+

S4-
M4+
M

4-

27
I5+ PIW

314
2829 2630

U5+

S5-
M5+
M

5-

32
I6- PIW

316
3334 3135

U6+

S6-
M

6+
M

6-

37
I7+ PIW

318
3839 3640

U7+

S7-
M

7+
M

7-

4567891012 111314151718 16192021222324

4567891012 111314151718 16192021

222324

ПК 2 LIT1007

Резерв

ПК 2
QIT1001A

ПК 2
LIT1002A

Резерв

Резерв

ПК 2
LIT1002B

ПК 2
LIT1014

 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

Салимзибаров А.Р. (orengrad) Предложения по работе  - ICQ 311786462



Оборудование КИПИА по месту
Кросс - шкаф КИПИА

(Здание №
1)

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

Коробка клеммная промежуточная
Оборудование КИПИА по месту

1 X391
2

2
3

3

2

D309

I0+ PIW
320

34 15

U0+

S0-
M0+
M

0-

7
I1+ PIW

322
89 610

U1+

S1-
M

1+
M

1-

12
I2+ PIW

324
1314 1115

U2+

S2-
M

2+
M

2-

17
I3+ PIW

326
1819 1620

U3+

S3-
M3+
M

3-

22
I4+ PIW

328
2324 2125

U4+

S4-
M4+
M

4-

27
I5+ PIW

330
2829 2630

U5+

S5-
M5+
M

5-

32
I6- PIW

332
3334 3135

U6+

S6-
M

6+
M

6-

37
I7+ PIW

324
3839 3640

U7+

S7-
M

7+
M

7-

4567891012 111314151718 16192021

222324

4567891012 111314151718 16192021

222324

12

10-1
10-2

2627

FIT1015

10-26
10-27

K-10

XT2

282930 27
585960 57

L+L-
4-20ma
Hart

10-1
10-2
10-26
10-27

10-26
10-27

к XT19:7
к XT20:7

12

6-1
6-2

2627

FIT1024A

6-26
6-27

K-6
L+L-

4-20ma
Hart

12

7-1
7-2

2627

FIT1024B

7-26
7-27

K-7
L+L-

4-20ma
Hart

15 XT1

16171819202122

11-18

11-7
11-8

11-17

11-21
11-22

K-11

6-1
6-2
6-26
6-27

7-1
7-2
7-26
7-27

151617181921
22 20

1920
4950

21
22

5152

11-18
11-17

11-21
11-22

78
78

11-18
11-17

11-21
11-22

3
33

4
34

11-8
11-7

к XT19:6
к XT20:6

12

5-1
5-2

34

QIT1024
K-5

+U1
-U1

1314

5-1
5-2

5.1-1
5.1-2

 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

1314

11-13
11-14

910
3940

11-13
11-14

11-13
11-14

Резерв

Резерв

XT21
13

13
5.1-1

XT22
13

13
5.1-2

K-5.1
~220В
N

12

28-1
28-2

34

QIT1041A1
+U1
-U1

28-3
28-4

Com A
Com B

K-28
187 QIY1024A

188
197
198

LN 133
134

power
Hart/

4-20ma

28-1
28-2
28-3
28-4

37-1
37-2

K-37

21-1
21-4

K-21

XT15

10 9
54 53

XT21
14

14
XT22
14

14

21-1

21-4

37-1
37-2

37-1
37-2

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

4.5
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

4.6

Оборудование КИПИА по месту
Кросс - шкаф КИПИА

(Здание №
1)

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

Коробка клеммная промежуточная
Оборудование КИПИА по месту

1 X401
2

2
3

3

2

D310

I0+ PIW
336

34 15

U0+

S0-
M0+
M

0-

7
I1+ PIW

338
89 610

U1+

S1-
M

1+
M

1-

12
I2+ PIW

340
1314 1115

U2+

S2-
M

2+
M

2-

17
I3+ PIW

342
1819 1620

U3+

S3-
M3+
M

3-

22
I4+ PIW

344
2324 2125

U4+

S4-
M4+
M

4-

27
I5+ PIW

346
2829 2630

U5+

S5-
M5+
M

5-

32
I6- PIW

348
3334 3135

U6+

S6-
M

6+
M

6-

37
I7+ PIW

350
3839 3640

U7+

S7-
M

7+
M

7-

4567891012 111314151718 16192021

222324

4567891012 111314151718 16192021

222324

12

30-1
30-2

34

QIT1041B1
+U1
-U1

30-3
30-4

Com A
Com B

K-30
187 QIY1024B

188
197
198

LN 133
134

power
Hart/

4-20ma

30-1
30-2
30-3
30-4

38-1
38-2

K-38

26-1
26-2

K-26

XT15

14 13
58 57

XT21
14

14
XT22
14

14

26-1

26-2

38-1
38-2

38-1
38-2

12

31-1
31-2

34

QIT1041B2
+U1
-U1

31-3
31-4

Com A
Com B

K-31
387 QIY1024B

388
397
398

233
234

Hart/
4-20ma

XT15

16 15
60 59

31-1
31-2
31-3
31-4

12

29-1
29-2

34

QIT1041A2
+U1
-U1

29-3
29-4

Com A
Com B

K-29

QIY1024A

Hart/
4-20ma

29-1
29-2
29-3
29-4

37-4
37-4

K-37

XT15

12 11
56 55

387
388
397
398

233
234

37-4
37-4

37-4
37-4

38-3
38-4

K-38
38-3
38-4

38-3
38-4

3637

1001-15
1001-16

FCV1001
+-

FCV
1001

XT27

16 15
81 80

1001-15
1001-16

1001-15
1001-16

3637

1002-15
1002-16

FCV1002
+-

FCV
1002

XT27

32 31
97 96

1002-15
1002-16

1002-15
1002-16

12

25-1
25-2

2627

FIT1041A

25-26
25-27

K-25

XT15

234 1
464748 45

L+L-
4-20ma
Hart

25-1
25-2
25-26
25-27

25-26
25-27

к XT19:3
к XT20:3

Резерв

Резерв
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

4.7

Оборудование КИПИА по месту
Кросс - шкаф КИПИА

(Здание №
1)

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

Коробка клеммная промежуточная
Оборудование КИПИА по месту

1 X411
2

2
3

3

2

E301

I0+ PIW
352

34 15

U0+

S0-
M0+
M

0-

7
I1+ PIW

354
89 610

U1+

S1-
M

1+
M

1-

12
I2+ PIW

356
1314 1115

U2+

S2-
M

2+
M

2-

17
I3+ PIW

358
1819 1620

U3+

S3-
M3+
M

3-

22
I4+ PIW

360
2324 2125

U4+

S4-
M4+
M

4-

27
I5+ PIW

362
2829 2630

U5+

S5-
M5+
M

5-

32
I6- PIW

364
3334 3135

U6+

S6-
M

6+
M

6-

37
I7+ PIW

366
3839 3640

U7+

S7-
M

7+
M

7-

4567891012 111314151718 16192021

222324

4567891012 111314151718 16192021

222324

12

27-1
27-2

2627

FIT1041B

27-26
27-27

K-27

XT15

678 5
505152 49

L+L-
4-20ma
Hart

27-1
27-2
27-26
27-27

27-26
27-27

к XT19:4
к XT20:4

12

40-1
40-2

34

LE1069A 123

TE1069A5

LIT1069A
39-1
39-2
39-3

40-3
40-4
40-5

K-39

K-40

33 XT1577
34

78

12
LY1008

131491011

temp.sens.

12 45

power
Hart/

4-20ma

41-4
41-5

41-1
41-2

K-41
35

79
36

80

+-

40-1
40-2

39-1
39-2
39-3

40-3
40-4
40-5

к XT19:4
к XT20:4

41-4
41-5
41-1
41-2

41-4
41-5

12

19-1
19-2

2627

FIT1052A

19-26
19-27

K-19
XT17

2 561

L+L-
4-20ma
Hart

23-1
23-2

23-5
23-6

23-5
23-6

к XT19:1
к XT20:1

7 XT1

8 56
578 6

19-1
19-2
19-26
19-27

23-5
23-6

K-23

2 561

78

23-7
23-8

23-7
23-8

78

12

21-1
21-2

2627

FIT1052B

21-26
21-27

K-21
L+L-

4-20ma
Hart

1112 910

21-1
21-2
21-26
21-27

23-7
23-8

1112 910

34 12
12

23-1
23-2

34

23-3
23-4

34

23-3
23-4

23-3
23-4

34

12

17-1
17-2

2627

FIT1053

17-26
17-27

K-17
L+L-

4-20ma
Hart

17-1
17-2
17-26
17-27

12

34-1
34-2

34

QIT1042
K-34

+U1
-U1

13-1
13-2

K-13
~220В
N

33 XT1577
34

78

34-1
34-2

13-1

13-2

34-1
34-2

XT21
13

13
XT22
13

13

Резерв

Резерв
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Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

4.8

Оборудование КИПИА по месту
Кросс - шкаф КИПИА

(Здание №
1)

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

Коробка клеммная промежуточная
Оборудование КИПИА по месту

1 X421
2

2
3

3

2

E302

I0+ PIW
368

34 15

U0+

S0-
M0+
M

0-

7
I1+ PIW

370
89 610

U1+

S1-
M

1+
M

1-

12
I2+ PIW

372
1314 1115

U2+

S2-
M

2+
M

2-

17
I3+ PIW

374
1819 1620

U3+

S3-
M3+
M

3-

22
I4+ PIW

376
2324 2125

U4+

S4-
M4+
M

4-

27
I5+ PIW

378
2829 2630

U5+

S5-
M5+
M

5-

32
I6- PIW

380
3334 3135

U6+

S6-
M

6+
M

6-

37
I7+ PIW

382
3839 3640

U7+

S7-
M

7+
M

7-

4567891012 111314151718 16192021

222324

4567891012 111314151718 16192021

222324

Резерв

12

89-1
89-2

2627

FIT1050

89-26
89-27

K-89

XT7

151617 14
707172 69

L+L-
4-20ma
Hart

89-1
89-2
89-26
89-27

89-26
89-27

к XT19:24
к XT20:24

12

86-1*
86-2*

3

LIT1049
+LScr

86-3*
-L

K-86*

LIT1049Hart/
4-20ma

K-86

XT7

2 1
52 51

91011

45

1 XT

23

123

86-1*
86-2*
86-3*

86-1**
86-2**
86-3**

K-86**
86-1**
86-2**
86-3**

86-1
86-2

86-1
86-2

86-1
86-2

12

90-1
90-2

QIT1048
+L

K-90

XT6

2 1
30 29

-L

90-1
90-2

90-1
90-2

12

94-1
94-2

2627

FIT1060A

94-26
94-27

K-94

XT7

414243 40
919293 90

L+L-
4-20ma
Hart

к XT19:27
к XT20:27

94-1
94-2
94-26
94-27

94-26
94-27

12

90-1*
90-2*

3

LIT1044
+LScr

90-3*
-L

K-90*

LIT1049Hart/
4-20ma

K-90

XT7

19 18
69 68

91011

4142

1 XT

23

123

90-1*
90-2*
90-3*

90-1**
90-2**
90-3**

K-90**
90-1**
90-2**
90-3**

90-1
90-2

90-1
90-2

90-1
90-2

sens.2 sens.1

12

81-1
81-2

2627

FIT1044

81-26
81-27

K-81

XT6

456 3
323334 31

L+L-
4-20ma
Hart

к XT19:20
к XT20:20

81-1
81-2
81-26
81-27

81-26
81-27

12

88-1
88-2

QIT1049
+L

K-88

XT7

13 12
63 62

-L

88-1
88-2

88-1
88-2

 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3
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Оборудование КИПИА по месту
Кросс - шкаф КИПИА

(Здание №
1)

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

Коробка клеммная промежуточная
Оборудование КИПИА по месту

 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

4.9

12

92-1
92-2

2627

QIT1044

92-26
92-27

K-92

XT7

303132 29
808182 79

L+L-
4-20ma
Hart

к XT19:32
к XT20:32

92-1
92-2
92-26
92-27

92-26
92-27

Резерв

FIT0001
2-й ПК

FIT0002
2-й ПК

12

84-1
84-2

2627

FIT1060B

84-26
84-27

K-84

XT7

454647 44
959697 94

L+L-
4-20ma
Hart

к XT19:28
к XT20:28

84-1
84-2
84-26
84-27

84-26
84-27

Резерв

1 X431
2

2
3

3

2

E303

I0+ PIW
384

34 15

U0+

S0-
M0+
M

0-

7
I1+ PIW

386
89 610

U1+

S1-
M

1+
M

1-

12
I2+ PIW

388
1314 1115

U2+

S2-
M

2+
M

2-

17
I3+ PIW

390
1819 1620

U3+

S3-
M3+
M

3-

22
I4+ PIW

392
2324 2125

U4+

S4-
M4+
M

4-

27
I5+ PIW

394
2829 2630

U5+

S5-
M5+
M

5-

32
I6- PIW

396
3334 3135

U6+

S6-
M

6+
M

6-

37
I7+ PIW

398
3839 3640

U7+

S7-
M

7+
M

7-

4567891012 111314151718 16192021

222324

4567891012 111314151718 16192021

222324

12

56-1
56-2

2627

FIT0004

56-26
56-27

K-56

XT7

3021
22 29

665758 65

L+L-
4-20ma
Hart

к XT19:2
к XT20:2

3 XT1

45678910

44-22

44-29
44-30

44-21

44-23
44-24

K-44

56-1
56-2
56-26
56-27

12
44-29
44-30

44-22
44-21

44-22
44-21

2324
5960

44-24
44-23

44-24
44-23

12

57-1
57-2

2627

FIT0005

57-26
57-27

K-57
L+L-

4-20ma
Hart

57-1
57-2
57-26
57-27

Салимзибаров А.Р. (orengrad) Предложения по работе  - ICQ 311786462



 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

4.10

Оборудование КИПИА по месту
Кросс - шкаф КИПИА

(Здание №
1)

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

Коробка клеммная промежуточная
Оборудование КИПИА по месту

1 X401
2

2
3

3

2

D310

I0+ PIW
336

34 15

U0+

S0-
M0+
M

0-

7
I1+ PIW

338
89 610

U1+

S1-
M

1+
M

1-

12
I2+ PIW

340
1314 1115

U2+

S2-
M

2+
M

2-

17
I3+ PIW

342
1819 1620

U3+

S3-
M3+
M

3-

22
I4+ PIW

344
2324 2125

U4+

S4-
M4+
M

4-

27
I5+ PIW

346
2829 2630

U5+

S5-
M5+
M

5-

32
I6- PIW

348
3334 3135

U6+

S6-
M

6+
M

6-

37
I7+ PIW

350
3839 3640

U7+

S7-
M

7+
M

7-

4567891012 111314151718 16192021

222324

4567891012 111314151718 16192021

222324

PCV2001
2-й ПК

PCV2002
2-й ПК

PCV2003
2-й ПК

PCV2004
2-й ПК

Резерв

Резерв

12

58-1
58-2

2627

FIT0006

58-26
58-27

K-58

XT7

302526 29
666162 65

L+L-
4-20ma
Hart

к XT19:2
к XT20:2

11 XT1

12131415161718

44-26

44-29
44-30

44-25

44-27
44-28

K-44

58-1
58-2
58-26
58-27

12

44-29
44-30

2728
6364

12

59-1
59-2

2627

FIT0016

59-26
59-27

K-59
L+L-

4-20ma
Hart

59-1
59-2
59-26
59-27

44-26
44-25

44-26
44-25

44-27
44-28

44-27
44-28
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

2930 XT157374

Оборудование КИПИА по месту
Кросс - шкаф КИПИА

(Здание №
1)

1411 X45

1512
-24B
-24B

15
M

2-

12 E305I2+

+24B

=24B
см. 1053-23=PLC  л.84, 85

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

3132
7576

19162017
-24B
-24B

20
M

3-

17
I3+

+24B

12

3-1

3-2
K-3

34

+UR
11-9
11-10

TIT1024A

1314 XT24344
41

41
52

52

-24B
-24B

5
M

0-

2
I0+

+24B

96107

-24B
-24B

10
M

1-

7
I1+

+24B

1411151219162017

1516
4546

96107

12

75-1
75-2

K-75
34

+L-L

LIT1048A
3031 XT59091

24212522

-24B
-24B

25
M

4-

22
I4+

+24B

12

77-1
77-2

K-77
34

+L-L

LIT1048B
4142

101
102

29263027
-24B
-24B

30
M

5-

27
I5+

+24B

2421252229263027

34313532
-24B
-24B

35
M

6-

32
I6+

+24B

39364047

-24B
-24B

40
M

7-

37
I7+

+24B

3431353239364047

I-U

3-1
3-2

910 XT1910
11-9
11-10

Коробка клеммная промежуточная

11-9
11-10

12

4-1

4-2
K-4

34

+UR

TIT1024B

I-U

4-1
4-2

1112
1112

11-11
11-12

11-11
11-12

11-11
11-12

K-11

1234

+UR

TIT1041A

I-U

1234

+UR

TIT1041B

I-U

35-1

35-2
K-35

36-1

36-2
K-36

35-1
35-1

35-2
35-2

36-1
36-1

36-2
36-2

75-1
75-2

77-1
77-2

75-1
75-2

77-1
77-2

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

4.11

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

12

60-1
60-2

K-60
34

+L-L

60-1
60-2

LIT1035A
12 XT46162

Оборудование КИПИА по месту
Кросс - шкаф КИПИА

(Здание №
1)60-1

60-2
1411 X46

1512

-24B
-24B

15
M

2-

12 E306I2+

+24B

=24B
см. 1053-23=PLC  л.87, 88

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

12

62-1
62-2

K-62
34

+L-L

62-1
62-2

LIT1035B
1213

7273
62-1
62-2

19162017
-24B
-24B

20
M

3-

17
I3+

+24B

12

70-1
70-2

K-70
34

+L-L

70-1
70-2

LIT1047A
12 XT56162

70-1
70-2

41
41

52
52

-24B
-24B

5
M

0-

2
I0+

+24B

12

72-1
72-2

K-72
34

+L-L

72-1
72-2

LIT1047B
72-1
72-2

96107
-24B
-24B

10
M

1-

7
I1+

+24B

1411151219162017

1213
7273

96107

12

65-1
65-2

K-65
34

+L-L

65-1
65-2

LIT1032A
3031 XT49091

65-1
65-2

24212522

-24B
-24B

25
M

4-

22
I4+

+24B

12

67-1
67-2

K-67
34

+L-L

67-1
67-2

LIT1032B
4142

101
102

67-1
67-2

29263027
-24B
-24B

30
M

5-

27
I5+

+24B

2421252229263027

34313532

-24B
-24B

35
M

6-

32
I6+

+24B

39364047

-24B
-24B

40
M

7-

37
I7+

+24B

3431353239364047

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

4.12

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

Оборудование КИПИА по месту
Кросс - шкаф КИПИА

(Здание №
1)

1411 X47

1512
-24B
-24B

15
M

2-

12 E307I2+

+24B

=24B
см. 1053-23=PLC  л.88, 89

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

19162017
-24B
-24B

20
M

3-

17
I3+

+24B

41
41

52
52

-24B
-24B

5
M

0-

2
I0+

+24B

96107

-24B
-24B

10
M

1-

7
I1+

+24B

1411151219162017 96107

24212522

-24B
-24B

25
M

4-

22
I4+

+24B

29263027
-24B
-24B

30
M

5-

27
I5+

+24B

2421252229263027

34313532
-24B
-24B

35
M

6-

32
I6+

+24B

39364047

-24B
-24B

40
M

7-

37
I7+

+24B

3431353239364047

Коробка клеммная промежуточная

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

4.13

PIT0001
2-й ПК

TIT0001
2-й ПК

PIT0002
2-й ПК

TIT0002
2-й ПК

1
137-1

137-2
K-137

2

+U
QIT1024A

1920 XT17

2223

Сигнал

137-1
137-2

12 XT1
23.1-1

12

138-1

K-4
3

+UR

QIT1024B

I

4-1
4-2

34

K-23.1

4-2
5

138-2
138-3

23.1-2

23.1-3
23.1-4
23.1-5

12345
21

23.1-1
23.1-2

23.1-3
23.1-4
23.1-5

23.1-1
23.1-2

23.1-3
23.1-4
23.1-5

19202223 21
W

AS5 OLP

23 1
5 4

12

LIT1047A-1
LIT1047A-2

LIT
1047A

34

+L-L

LIT1047A
3738 XT27102

103

12

LIT1047B-1
LIT1047B-2

34

+L-L

LIT1047B
4849

113
114

LIT
1047A

LIT1047A-1
LIT1047A-2

LIT1047B-1
LIT1047B-2
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

Оборудование КИПИА по месту
Кросс - шкаф КИПИА

(Здание №
1)

1411 X48

1512

-24B
-24B

15
M

2-

12 E308I2+

+24B

=24B
см. 1053-23=PLC  л.90, 91

Ш
каф PLC

(Здание №
1)

19162017
-24B
-24B

20
M

3-

17
I3+

+24B

41
41

52
52

-24B
-24B

5
M

0-

2
I0+

+24B

96107
-24B
-24B

10
M

1-

7
I1+

+24B

1411151219162017 96107

24212522

-24B
-24B

25
M

4-

22
I4+

+24B

29263027
-24B
-24B

30
M

5-

27
I5+

+24B

2421252229263027

34313532

-24B
-24B

35
M

6-

32
I6+

+24B

39364047

-24B
-24B

40
M

7-

37
I7+

+24B

3431353239364047

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

4.14

PIT0004
2-й ПК

TIT0003
2-й ПК

PIT0003
2-й ПК

FIT0003
2-й ПК

PIT0005
2-й ПК

FIT0007
2-й ПК

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ
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Ш
каф PLC

(Здание №
1)

Изм.
Подпись

Лист
№
док.

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

Р
Н.контр.
Пров.

Разраб.

ГИП

Стадия
Лист

Листов

Схемы электрические подключения к ПЛК

Схема подключения к модулям АO ПЛК

5.1
2

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Оборудование КИПИА и ЭС

 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

PQ
W

256 Q
0+

3456789 1
L+

20
M E409

=24B
см. 1053-23=PLC  л.92, 93

10111213141516

S0+

S0-

M
0

PQ
W

258 Q
1+

S1+

S1-

M
1

PQ
W

260 Q
2+

S2+

S2-

M
2

PQ
W

262 Q
3+

S3+

S3-

M
3

1718

1
X49

1

2
2

3
3

4567891012 11

4567891012 11

XT27142930 13

799495 78
1001-17

1001-18

1002-17

1002-18

FCV
1001

FCV
1002

1001-17

1001-18

1002-17

1002-18

3435

1001-15
1001-16

FCV1001+-

1002-15
1002-16

FCV1002+-
3435

FCV1004
2-й ПК

PCV2001
2-й ПК
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Ш
каф PLC

(Здание №
1)

Кросс - шкаф КИПИА
(Здание №

1)
Оборудование КИПИА и ЭС

 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

PQ
W

264 Q
4+

23242526272829

E409

30313233343536

S4+

S4-

M
4

PQ
W

266 Q
5+

S5+

S5-

M
5

PQ
W

268 Q
6+

S6+

S6-

M
6

PQ
W

270 Q
7+

S7+

S7-

M
7

3738

1
X49

1

2
2

3
3

4567891012 11

4567891012 11

PCV2004
2-й ПК

РЕЗЕРВ

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

5.2

PCV2002
2-й ПК

PCV2003
2-й ПК
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 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

Изм.
Подпись

Лист
№
док.

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

Р
Н.контр.
Пров.

Разраб.

ГИП

Стадия
Лист

Листов

Схемы электрические подключения к ПЛК

Ш
кафы ПЛК №

1, №
2

6.1
4

00
100

200
300

400
500

600
700

800

100м
м

 О
снование

П
ередняя часть

Разм
ер отверстия: 14M

M
М
онтаж

ны
е отверстия 

 : 14M
M

крепления 12м
м

 болтов)

750
675

1075

1200

Кабельны
й канал

Карм
ан для чертеж

ей и докум
ентации : предусм

отрен

Вид с левой стороны

H
1: Тревож

ны
й сигнал об отказе вентилятора

Клю
ч от зам

ка ш
каф

а: в наличии
Д
верной зам

ок : в наличии

Ф
ланш

-панель: 1.5 м
м

 толщ
иной

О
порная плита : 3 м

м
 толщ

иной
Верхняя панель ш

каф
а: 1.5 м

м
 толщ

иной
О
снование ш

каф
а: 2.5 м

м
 толщ

иной
Боковая стенка : 1.5 м

м
 толщ

иной
П
ередняя дверца: 2 м

м
 толщ

иной
Структура панели: 2.5 м

м
 толщ

иной
1200м

м
 от задней и передней стороны

C внеш
ней стороны

 : SIEM
EN

S Серы
й  - RAL7035

П
ередние и задние дверцы

 : П
редусм

отрены

H
1

П
рим

ечания :-

М
арка ш

каф
а : RITTAL

Габариты
 панели: Ш

ирина(1200+
1200)м

м
 x Вы

сота 2000

Установочны
е габариты

 :
400

0 100

200

300

500

600

1000

700

800

900

1400

1300

1100

1200

1500

1700

1600

1800

1900

2000

Д
оступ с задней стороны

: П
редусм

отрен

Ф
ланш

-панель : П
редусм

отрена

800
700

600
500

400
300

200

О
ттенок покры

тия корпуса: 

100

Ш
каф

  1 П
ередняя часть

00
1200

1100
1000

900

100м
м

 О
снование 

C внутренней стороны
: SIEM

EN
S Серы

й - RAL7035

Ввод кабеля со стороны
 днищ

а.

И
сполнение-IP52

Ш
каф

   2 П
ередняя часть

100м
м

 О
снование

800
700

600
500

400
300

200
100

00
1200

1100
1000

900

Кабельны
й канал

1075

1200

+
 100м

м
 О
снование

S1

S1: Аварийная остановка

М
асш

таб - 1:16

Все разм
еры

 даны
 в м

м
.

(П
одходит  для

Передняя
част

ь

 x Глубина  800м
м

Салимзибаров А.Р. (orengrad) Предложения по работе  - ICQ 311786462



 Согласовано

 Инв. N подл.  Подп. и дата  Взам. инв. N

Ф
ормат А3

Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

6.2

М
асш

таб - 1:12

Все разм
еры

 даны
 в м

м
.

2000

1900

1700

1800

1600

1500

1200

1100

1300

1400

700

900

800

1000

600

500

300

200

100

0 400

Вид изнутри,передняя сторона

1000
900

И
знутри

Ш
каф

 1 вид спереди

100
200

300
400

500
600

700
800

1100

для вы
соковольтн. об-ия

Л
оток для кабеля 75X45

Л
оток для кабеля 75X45

О
снование 100м

м

Лоток для кабеля 75X60

1000
900

И
знутри

Ш
каф

 2  вид спереди

100
200

300
400

500
600

700
800

1200
1100

Л
оток для кабеля 75X45

О
снование 100 м

м

B1

32кан. Дискр.

IM153-2

своб.пр-во

IM153-2B2

B102

B101

B103

B104

B105

B106

B107

B108

B109

Л
оток для кабеля 75X60

Л
оток для кабеля 75X45

M
2

P2

B110

1200
Лоток для кабеля 75X60

Стойка-A

A2: Центр.процессор 412-3H

A52: Комм.процессор 443-1

свободное пр-во
свободное пр-во
свободное пр-во

Бл.пит.2: бл.пит 407, 10A

свободное пр-во

A51: Комм. процессор 443-1

свободное пр-во
свободное пр-во
свободное пр-во

Бл.пит.1: бл.пит 407, 10A

М
онтаж

н.стойка U
R2H

 

свободное пр-во

A1: Центр. Процессор 412-3H

Модуль синхронизации : 3 и 4

Модуль синхронизации : 1 и 2

00

для слаботочн. сетей

Лоток для кабеля 75X25

Лоток для кабеля 75X25

Лоток для кабеля 75X25Лоток для кабеля 75X25

Лоток для кабеля 75X25 Лоток для кабеля 75X25

LS12

Л
оток для кабеля75X60

Л
оток для кабеля 75X60

Л
оток для кабеля75X45

D1 IM153-2
IM153-2D2

D202

D201

D203

D204

D305

D306

D307

D308

D309

D310

Лоток для кабеля 75X25

Лоток для кабеля 75X25

Л
оток для кабеля 75X60

E1

E302

E301

E303

E304

E305

IM153-2

E306

E307

IM153-2E2

8кан. аналог.

...

Лоток для кабеля 75X25

Лоток для кабеля 75X25

Стойка-B
Стойка-D

Стойка-E

Л
оток для кабеля 75X60

Л
оток для кабеля 75X45

500
600

00
100

200
300

400
700

800
800

700
400

300
200

100
00

600
500

И
знутри

Ш
каф

 1 Вид сбоку
И
знутри

Ш
каф

 1 Вид сбоку

500
00

100
200

800
800

700
400

300
200

100
00

600
500

LS11

40A
D

B1
40A
D

B11

M
1

P1P1
P11

M11

P12

M12

...

...

...

...

...

...

P13

M13

P14

M14

Лоток для кабеля 75X45

Лоток для кабеля 75X45

Лоток для кабеля 75X45

Лоток для кабеля 75X45

Q
1

X1
Q

2

Q
3

Q
4

Q
5

Q
6

Q
11

X2
Q

12Q
13

Q
14Q

15
N

1

L1

N
11

L11

Q
31

Q
32

Q
33

Q
34

Л
оток для кабеля 75X60

Б-р01

Б-р02
Б-р03

Б-р04
Б-р05
Б-р06

Б-р07
Б-р08

Б-р09
Б-р10

Б-р11
Б-р12

Б-р13
Б-р14

Б-р15
Б-р16
Б-р17

Б-р18
Б-р19

Б-р20
Б-р21

Б-р22
Б-р23

Б-р24

Лоток для кабеля 75X60

Лоток для кабеля 75X60

X35X36

X39X40

C1 IM153-2

своб.пр-во

IM153-2C2

C102

C101

C103

C205

C206

C207

C208

C209

C210

Стойка-C

...

...

(Внутр.)

E11
E12

X100

Лоток для кабеля 75X45

Лоток для кабеля 75X45(Внутр.)

(Внешн.)

(Внешн.)

(Внешн.)

(Внешн.)

(Внутр.)

(Внешн.)

(Внутр.)

(Внутр.)

О
снование 100м

м

"Зем
ля"

Лоток для кабеля 75X60

Лоток для кабеля 75X45

О
снование 100м

м

Зем
ля

Лоток для кабеля 75X60

Лоток для кабеля 75X45

Свободное пр-во для клемм аналогового входа/выхода

I1
J1

K1
L1

M
1

G
1

A1

TS1

H
T1

H
T2

TS1

М
едная ш

ина зазем
ления 

М
едная ш

ина зазем
ления

О
богреватель

О
богреватель

Q
21

Q
22

Q
23

Q
24

Q
25

Q
26

Q
27

Q
28

Q
7

-SW
1

E308

Рел.пан.36
Рел.пан.37

Рел.пан.38
Рел.пан.39

Рел.пан.40

X37X38

X41X42

X49

Б-р25
Б-р26

C104

E409

X43X44

Пространство для клемм аналогового входа/выхода

Передняя
ст

орона

своб.пр-во

своб.пр-во

своб.пр-во

своб.пр-во

своб.пр-во

своб.пр-во

своб.пр-во

25 X 6 м
м

 25 X 6 м
м

для вы
соковольтн. об-ия

М
едная ш

ина зазем
ления 

25 X 6 м
м

для слаботочн. сетей

М
едная ш

ина зазем
ления

 25 X 6 м
м

Передняя
ст

орона

Бл.пит.3
12A

SITO
P

20A

Бл. пит.11

6EP1 336-2BA00

SITO
P

20A

Бл.пит.12

6EP1 336-2BA00

ETH
1

ETH
2

Блок сопр. каналов

ввод
32кан. Дискр.

ввод
32кан. Дискр.

ввод
32кан. Дискр.

ввод
32кан. Дискр.

ввод
32кан. Дискр.

ввод
32кан. Дискр.

ввод
32кан. Дискр.

ввод
32кан. Дискр.

ввод
32кан. Дискр.

ввод

ввод
8кан. аналог.

ввод
8кан. аналог.

ввод
8кан. аналог.

ввод
8кан. аналог.

ввод
8кан. аналог.

ввод
8кан. аналог.

ввод
8кан. аналог.

ввод
8кан. аналог.

вывод

32кан. Дискр.
ввод

32кан. Дискр.
ввод

32кан. Дискр.
ввод

32кан. Дискр.
ввод

32кан. Дискр.
вывод

32кан. Дискр.
вывод

32кан. Дискр.
вывод

32кан. Дискр.
вывод

32кан. Дискр.
вывод

32кан. Дискр.
вывод

32кан. Дискр.
вывод

32кан. Дискр.
вывод

32кан. Дискр.
вывод

32кан. Дискр.
вывод

8кан. аналог.
ввод

8кан. аналог.
ввод

8кан. аналог.
ввод

8кан. аналог.
ввод

8кан. аналог.
ввод

8кан. аналог.
ввод

Бл.пит.4
12A
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6.3

Все разм
еры

 даны
 в м

м
.

Л
оток для кабеля 75X45

Л
оток для кабеля 75X60

Л
оток для кабеля 75X60

О
снование 100м

м

LS22

Л
оток для кабеля 75X60

Л
оток для кабеля 75X60

О
снование 100м

м

(Внешний) Лоток для кабеля 75X60

Лоток для кабеля 75X60(Внутренний)

LS21

И
знутри

Ш
каф

 2 Вид сзади
И
знутри

Ш
каф

 1 Вид сзади

(Внешний)

(Внешний)

(Внутренний)

Лоток для кабеля 75X45

Лоток для кабеля 75X45

(Внутренний) Лоток для кабеля 75X45

(Внешний) Лоток для кабеля 75X45

(Внешний) Лоток для кабеля 75X45

Лоток для кабеля 75X45

Л
оток для кабеля 75X60

Вид изнутри, задняя сторона 

500
600

00
100

200
300

400
700

800
800

700
400

300
200

100
00

600
500

И
знутри

Ш
каф

 2 вид сбоку

П
ередняя 

500
00

100
200

800
800

700
400

300
200

100
00

600
500 изнутри

Ш
каф

  2 вид сбоку

О
снование 100м

м

"Зем
ля"

1000
900

100
200

300
400

500
600

700
800

1100
1000

900
100

200
300

400
500

600
700

800
1200

1100
1200

00

2000

1900

1700

1800

1600

1500

1200

1100

1300

1400

700

900

800

1000

600

500

300

200

100

0 400

Рейлейн.пан.01

X11XM11X11XM11X12XM12X12XM12X13XM13X13XM13X14XM14X14XM14

X15XM15X15XM15X16XM16X16XM16X17XM17X17XM17X18XM18X18XM18

X19XM19X19XM19X20XM20X20XM20X21XM21X21XM21X22XM22X22XM22

X23XM23X23XM23

X27X28

X29X30

X31X32

X45

Лоток для кабеля 75X60

Лоток для кабеля 75X45

О
снование 100м

м

"Зем
ля"

Лоток для кабеля 75X60

Лоток для кабеля 75X45

E21
E22

Л
оток для кабеля 75X45

ETH
1

ETH
2

Лоток для кабеля 75X60

(Внешний) Лоток для кабеля 75X60

(Внешний)

(Внешний)

(Внутренний)

Лоток для кабеля 75X45

Лоток для кабеля 75X45

(Внутренний) Лоток для кабеля 75X45

(Внешний) Лоток для кабеля 75X45

(Внешний) Лоток для кабеля 75X45

Лоток для кабеля 75X45

(Внуиренний)

X25X26

A2
B2

C2
D

2
E2

I2
J2

K2
L2

M
2

N
1

H
1

Своб.пр-во для клемм ввода.вывода дискретных сигналов

Свободное пр-во для клемм ввода дискретных сигналов 

TS2

H
T3

H
T4

TS2

О
богреватель

О
богреватель

X33X34

X46

X47X48

X24XM24X24XM24

Передняя
ст

орона
сторона

Рейлейн.пан.02
Рейлейн.пан.03

Рейлейн.пан.04
Рейлейн.пан.05

Рейлейн.пан.06
Рейлейн.пан.07

Рейлейн.пан.08
Рейлейн.пан.09

Рейлейн.пан.10
Рейлейн.пан.11

Рейлейн.пан.12
Рейлейн.пан.13

Рейлейн.пан.14

Рейлейн.пан.15
Рейлейн.пан.16

Рейлейн.пан.17
Рейлейн.пан.18

Рейлейн.пан.19
Рейлейн.пан.20

Рейлейн.пан.21

Рейлейн.пан.22
Рейлейн.пан.23

Рейлейн.пан.24
Рейлейн.пан.25

Рейлейн.пан.26
Рейлейн.пан.27

Рейлейн.пан.28

Рейлейн.пан.29
Рейлейн.пан.30

Рейлейн.пан.31
Рейлейн.пан.32

Рейлейн.пан.33
Рейлейн.пан.34

Рейлейн.пан.35

Салимзибаров А.Р. (orengrad) Предложения по работе  - ICQ 311786462



Лист

Изм.
Дата

Подпись
Кол.уч.

Лист
№
док.

6.4

 Согласовано
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Ф
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М
асш

таб - 1:12

Все разм
еры

 даны
 в м

м
.

M
2

Вы
вод дискретны

х сигналов : X25,X26

Ввод дискретны
х сигналов : X11,XM

11,X12,XM
12,X13,XM

13

Свободное пр-во

A2

G
1

Узлы
 разм

ещ
ения клем

м

Вы
вод аналоговы

х сигналов : X49
A1

Клем
м
ная колодка

Разм
ещ

ение

#
#

#
#

П
ередняя сторона

#
#

#
#

#

###

###

###

###

A1
G

1

#
#

#
#

#

H
1

N
1

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
A2

#
#

#
#

#
B2

C2
D

2
E2

I2
J2

K2
L2

M
2

I1
J1

K1
L1

M
1

Ввод дискретны
х сигналов : X15,XM

15,X16,XM
16,X17,XM

17
B2

Ввод дискретны
х сигналов : X19,XM

19,X20,XM
20,X21,XM

21
C2

Вы
вод дискретны

х сигналов : X23,XM
23,X24,XM

24,Своб.пр-во
D

2

Свободное пр-во
E2I2

Ввод аналоговы
х сигналов : X45,X46

H
1

Вы
вод аналоговы

х сигналов : X47,X48
N

1J2
Вы

вод дискретны
х сигналов : X31,32

K2
Вы

вод дискретны
х сигналов : X29,X30

L2
Вы

вод дискретны
х сигналов : X27,X28

1200

800

1200

1099
1099

201500

Ш
каф

 2
Ш
каф

 1

Вы
вод дискретны

х сигналов : X33,34

I1J1
Ввод аналоговы

х сигналов : X37,X38

K1
Ввод аналоговы

х сигналов : X39,X40

L1
Ввод аналоговы

х сигналов : X41,X42

Ввод аналоговы
х сигналов : X35,X36

M
1

Ввод аналоговы
х сигналов : X43,X44

X14,XM
14

X18,XM
18

X22,XM
22
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