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Поз. Обознаяение Наименование
К-в

о

Масса

кг
Примеч.

1   Лоток кабельный (L=2м) 5

2   Кронштейн установочный 12

3   Кронштейн настенный 12

4   Соединительный элемент 10

5   Уголки (кронштейн угловой) 4

6   Перемычка заземления 12

7
  Комплект креплений (Болты, гайки,

шайбы)
1

Примечания

1. Лоток кабельный , внутреннего применения , ( с каталога TVD) крепить к стене

аппаратной при помощи : кронштейна стенового (горизонтальный участок ), кронштейну

установочного ( вертикальный участок ) и саморезов 6х50 с дюбелями TPFC 6х51

2. Экспликацию оборудования см . лист 3
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Фидерный

ввод

Расположение внутреннего кабельросту в аппаратном помещении (1:25)

Расположение внутреннего

кабельросту в аппаратном

помещении (1:25)
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