
УВН

QS1

(проект)

DE-Mt
DE-D

Т2-6/0,4
1600кВА

сущ

Трансформатор
проектируемый

Измерительная
ячейка

QS2

DE-I

Ввод 2                                    

I>I>>
Iо>

300/5А

800А
сущ

PI
PK

PА
I>I>>
Iо>

300/5А

800А
сущ

PI
PK

PА

Яч.№
7(сущ)

6кВ, Iсш
Яч.№

17(сущ)
6кВ, IIсш

 ПС №
 177(сущ)

0,4кВ

 Отделение бондирования
(проект)

QF
QF

QS2
QF

QF

DE-В

Линия 2                                    
 Секционный
выключатель

DE-D
Трансформатор
проектируемый

DE-В

Линия 1                                    

DE-Mt

Измерительная
ячейка

DE-I

Ввод 1                                    

QF
QF

QS2
QS2

QF
QF

0,4кВ

Т-6/0,4
1250кВА
проектир

0,4кВ

DE-IС

УВН2
(сущ)

УВН1
(сущ)

DE-D
DE-В

DE-I
DE-D

DE-В
DE-I

I>I>>
Iо>

200/5А
сущ

400А
сущ

PI
PK

PА
I>I>>
Iо>

400А
сущ

PI
PK

PА

Яч.№
?(сущ)

6кВ, Iсш
Яч.№

?(сущ)
6кВ, IIсш

 ЦРП1. Карболит (сущ)

 Корпус 1(сущ)

Ф№
303.    ВБбШ

нг.6кВ.3х150мм²     920м.
проектир

Ф№
406.    ВБбШ

нг.6кВ.3х150мм²     920м.
проектир

Т1-6/0,4
1600кВА

сущ

    ВБбШнг.6кВ.3х95мм²     100м.
проектир

    ВБбШнг.6кВ.3х95мм²     100м.
проектир

    ВБбШнг.6кВ.3хххмм²     хххм.
сущ

    ВБбШнг.6кВ.3хххмм²     хххм.
сущ 200/5А

сущ

Изм.
Кол.уч.

Лист
№

док.
Подпись

Дата
Стадия

Лист
Листов

Разработал
Проверил
ГИП

Схема принципиальная
 однолинейная  (Вариант2)

Проект электроустановки.
Электроснабжение

Р

 Отделение производства ххххххххххх красок г. Ххххххххх,
ул. Хххххххххх, д. хх.


