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5 м кабеля в обидві

5 м кабеля в обидві

сторони, навпроти опор

ЛЕП, прокладено в

ж/б лотках

Прокол  методом

горизонтального  буріння

Кабель прокласти в поліетиленовій

трубі      90мм. Див. креслення

ЕП.4

Кабель  прокласти в асбоцементній

 трубі   100мм на 2 м.  кожну сторону

від перетину з газопроводом

Кабель  прокласти в асбоцементній

 трубі   100мм на 2 м.  кожну сторону

від перетину з кабелем зв "язку

ААБ2л-3х70-10

l = 1.75м

Лінія стику
ЛИСТ №2

ЛИСТ №1

ААБ2л-3х70-10

l = 2.5км


