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32-06/14-Ц-01-ЭС
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3 2

  ɻ

  ɽ
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План на отм. 0,000в осях 1-49

ɺʈ

ɺʈ

ɺʈ

001

№ пом.
п.п.

Производственное помещение

Площадь

м2 
Наименование

5535,0

Кат.
поме-
щения

Экспликация помещений

002

Помещение временного хранения
бухт металла

296,9003

Склад временного хранения готовой
продукции

457,0004

475,4005

457,0006

Помещение хранения жидких
компонентов (наливной склад ) 262,4007

258,9008

Тамбур 63,9009

АБК012

Помещение временного хранения
минераловатного утеплителя

1535,1

Итого 9942,5

Склад временного хранения готовой
продукции

Склад временного хранения готовой
продукции

Помещение временного хранения
жидких компонентов

ʆ
ʂ

№ пом.
п.п.

Площадь

м2 
Наименование

Кат.
поме-
щения

011 Помещение обработки
минераловатного утеплителя
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Тамбур 3,2010
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Формат А2х5
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13

План на отм. 0,000 в осях 1-49.

План питающей и

распределительной сети .
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ЩС-8ЩС-7

ЩС-11

ЩС-10
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Итого по комплексу строительства

с коэффициентом одновременности

с коэффициентом одновременности 284,7 194,5 284,7 194,5 344,8 524,5

с коэффициентом одновременности 305,5 178,8 305,5 178,8 354 538,5

908,06 574,2 1635,3

590,2 1063

В ТП 1000/10/0,4кВ

Условные обозначения

Кабельная трасса
Кабель, прокладываемый в земле в трубе

Щит освещения

Силовые щиты.

Кабель, прокладываемый в кабельных каналах
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 кабель 0,4 кВ проложен в трубе

Условные обозначения :

А5-92-15 Траншея Т -10 , L = 34,5 м

Пересечение кабельной линии с трубопроводомА5-92-32

А5-92-53

Пересечение кабельными линиями въездов для 2.3.99

автотранспорта во дворы , гаражи и т . д .
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В сети ~380/220 В с глухозаземленной нейтралью выполняется защитное заземление

электрооборудования в соответствии с главой 1.7 ПУЭ (7изд .) и с типовым альбомом

А10-93.

Для уравнивания потенциалов и защиты от статического электричества выполнено

общее комплексное заземляющее устройство .

Выполнение основной системы уравнивания потенциалов для электроустановок

зданий является обязательным в случаях использования в качестве защитной меры

защитного автоматического отключения питания , что имеет место в данном проекте .

Согласно ПУЭ № 1.7.82. для защиты от поражения электрическим током в случае

повреждения изоляции , на вводе в здание выполнить основную систему уравнивания

потенциалов, которая должна соединять между собой следующие проводящие части :

а) РЕ - проводник питающей линии ;

б ) металлические трубы коммуникаций , входящих в здание (холодное водоснабжение ,

горячее водоснабжение, отопление, канализация);

в) заземляющее устройство молниезащиты ;

г) металлические части системы вентиляции .

Главные проводники системы уравнивания потенциалов от сторонних проводящих

частей до ГЗШ выполняются кабелем или стальной полосой 40х5мм².

Соединения и присоединения заземляющих , защитных проводников и проводников

системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать

непрерывность электрической цепи .

Молниезащита предусмотрена с использованием металлических и железобетонных

конструкций здания , согласно типовой серии 5.407-134.

Здание относится к обычным объектам согласно инструкции по устройству

молниезащиты СО 153-34.21.122-2003. Уровень надежности защиты от прямых ударов

молний 90%

Молниезащита предусматривается по III категории надежности .

В качестве молниеприемника используются металлические части здания , ферм и

прогонов.

В качестве элементов токоотвода используются металлические конструкции и

каркас здания .

Металлические части здания соединяются с контуром заземления стальной

оцинкованной полосой , сечением 40х5мм.

Молниеприемники, токоотводы, металлические части зданий , контур заземления

соединяются сваркой для обеспечения непрерывной электрической связи .

Условные обозначения на планах выполнены по ГОСТ 21.614-88.
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Расчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с рекомендациями

РТМ36.18.32.4-92 "Указания по расчету электрических нагрузок.

Коэффициенты использования электроприемников приняты по заданиям специалистов

соответствующих смежных разделов. Коэффициенты активной и реактивной мощности

приняты согласно техническим характеристикам на электрооборудование


