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ЩР-ПС-СС ~380/220В

Ру=9,84кВт

Рр=6,25кВт

Рр.авар.=7,35кВт

Ip=25,3А

Ip.авар.=27,1А

cosφ=0,92

Ввод 380В от 

Р

Стадия Лист Листов

Изм. Лист

15

Разраб .
Проверил

Групповые сети ПС и СС . Щит

1-ЩР-ПС-СС . Схема электрическая

принципиальная.ГИП

QS1
ВН-32-3Р
40А

APC

 Корпус N 1

Реконструкция зданий с увеличением объема под

бизнес-инкубатор по ул. Троллейная, 87/1

29/3 - ЭО,ЭМ 1

В
А
4
7
-
2
9
 1
Р
 2
0
С

В
А
4
7
-
2
9
 1
Р
 1
0
С

см. проект -ПС , -СС

В
А
4
7
-
2
9
 1
Р
 1
0
С

ГИП

-

В
А
4
7
-
2
9
 1
Р
 3
2
С

К18 (694А)

К18.1

(455А)

К18.2

(569А)

К18.3

(481А)


