
ЩР-4 2-РУ-1

Условное

обозначение

на плане

Ру, кВт

Рр, кВт

Iр, А

cosɸ

Наименование

эл.приемника
2-АГЩО

1-ПР-С

(29/3-ЭМ4,5)

КТП

секция 1

КТП

секция 2
РУ-1

Источник питания

2КТП -2х400/ 10/ 0,4кВ

Основные характеристики

электроприемников

Маркировка .

Марка и сечение

кабелей

Обозначение , тип

выключателя ввода ,

номинальный ток , А

РТ , А

РЭ , А

Маркировка .

Марка и сечение

кабелей

ВРУ

Обозначение , тип

выключателя распределения ,

номинальный ток , А

РТ , А

РЭ , А

Щ
и
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4,41
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0,91
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0,92
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6,07

10,19
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97,05

63,5
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2-РУ-1

 2-ВРУ-1

  (ВРУ1-11-10УХЛ4)

2-ВРУ-2

(ША 8366-250-74 УХЛ4)
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ETS
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2000А
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 ВН-32-3Р,

 63А
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резерв2-АГЩО ЩР-5 ЩР-32-РУ-2 2-ГЩО
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N1

(освещение 45

ЯТП-0,25)

N2

(освещение 46

ЯТП-0,25)
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(освещение 15

входа в 15)

ЩО-1 ЩО-2 ЩО-3 ЩО-4 ЩО-5

2,24

2

0,92

3,31

7,2

6,48

0,92

10,71

1,52

1,37

0,92

2,27

2,27

2

0,92

3,31

1,74

1,57

0,92

2,6

0,47

0,92

2,3

0,55

0,92

2,71

0,33

0,92

1,62

0,47 0,55 0,33

2-ГЩО

резерв резерв

С
19
.7
-
В
В
н
г
(А
)-
L
S
-
0
,6
6
 5
х
2
,5

С
19
.8
-
В
В
н
г
(А
)-
L
S
-
0
,6
6
 5
х
2
,5

С
19
.9
-
В
В
н
г
(А
)-
L
S
-
0
,6
6
 5
х
2
,5

С
19
.1
0
-
В
В
н
г
(А
)-
L
S
-
0
,6
6
 5
х
2
,5

С
19
.1
1-
В
В
н
г
(А
)-
L
S
-
0
,6
6
 5
х
2
,5

С
19
.1
2
-
В
В
н
г
(А
)-
L
S
-
0
,6
6
 3
х
1,
5

С
19
.1
3
-
В
В
н
г
(А
)-
L
S
-
0
,6
6
 3
х
1,
5

С
19
.1
4
-
В
В
н
г
(А
)-
L
S
-
0
,6
6
 3
х
1,
5

Р 4

Стадия Лист Листов

Изм . Лист

2-ВРУ -1(2).

Распределительная сеть ~220/380 В.

Схема однолинейная принципиальная

Реконструкция зданий с увеличением объема под

бизнес-инкубатор по ул. Троллейная, 87/1

 Корпус №4,5

29/3-ЭО,ЭМ4,5

Разраб .

Проверил

Н .контр.

ГИП

ЩР1-ИПТ2-РУ-3 ЩР2-ИПТ

4,3 (15,8)

3,49 (14,75)

5,95 (31,1)

0,88 (0,76)

2-РУ-3

0,96 (4,26)

0,91 (4,21)

1,9 (8,32)

0,77
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Аварийный

режим

Ру.авр.=347,8кВт

Рр.авр.= 122,2кВт

Iр.авр.=323А
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