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Расчет гидравлических потерь напора на узлах установки

расходомеров фирмы "Взлет" на трубопроводах Т1,Т2,Т3,Т4
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1

2

3

Наименование

здания (сооружения)

м

Объем

Периоды

года при

tн, С

Расход теплоты, МВт/ (Гкал/ч)

отоп-

на сис-

ляцию

на венти

на ГВС
общий

Расход

холода,

Вт

Устано-

вленная

электро-

мощ-

ность

двига-

телей,

  кВт

зимний,

-46

-

тему

ления

-см.

раздел

АС

База управления

-

-

0,039

(0,034)

0,107

(0,092)

0,068*

(0,058)*

* - в том числе на тепловые завесы Q=39,6 кВт

0,033**

(0,029)**

** - электрический нагреватель П1 и П2
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ИЗ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ Т1

G=3.68 т/ч, T=95°C

Р=5,20 кгс/см²

200 120

В СИСТЕМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

        Ø108x4,0

ГОСТ 10704-91

        Ø25x2,5

ГОСТ 10704-91

        Ø108x4,0

ГОСТ 10704-91

200120

В ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ Т2

G=3.68 т/ч, T=70°C

Р=4,90 кгс/см²

G=3.68 т/ч, T=95°C

Р=5,15 кгс/см²

G=3.68 т/ч, T=70°C

Р=4,95 кгс/см²

        Ø108x4,0

ГОСТ 10704-91

        Ø25x2,5

ГОСТ 10704-91

        Ø108x4,0

ГОСТ 10704-91

ИЗ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- Граница проектирования

ТЕ

ТЕ
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Стадия Лист Листов

Принципиальная схема узла учета Т1.

Принципиальная схема узла учета Т2

№док

Р



ИЗ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ Т3

G=0.55 т/ч, T=65°C

Р=3,40 кгс/см²

200 120

В СИСТЕМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

        Ø32x3,2

ГОСТ 3262-75*

        Ø10x2,0

ГОСТ 3262-75*

        Ø32x3,2

ГОСТ 3262-75*

200120

В ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ Т4

G=0.18 т/ч, T=50°C

Р=4,90 кгс/см²

G=0.55 т/ч, T=65°C

Р=3,35 кгс/см²

G=0.18 т/ч, T=50°C

Р=4,95 кгс/см²

        Ø32x3,2

ГОСТ 3262-75*

        Ø25x2,5

ГОСТ 3262-75*

        Ø32x3,2

ГОСТ 3262-75*

ИЗ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- Граница проектирования

ТЕ

ТЕ
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Принципиальная схема узла учета Т3.

Принципиальная схема узла учета Т4

№док

Р

1053611-АТС
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1

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА Т1, Т2

Прим.

НаименованиеПоз. Обозначение Кол.

Масса

ед.

(кг.)

1Теплосчетчик-регистратор ТСР-024
шт

Взлет

2 2
Расходомер-счетчик электромагнитный

шт

"Взлет ЭР" ЭРСВ-430Ф (Дy20)

Взлет

3

1Термопреобразователь сопроти- 
шт

вления "Взлет ТПС"(70(74))

Взлет

Примечания:

1. Монтаж, электромонтаж, наладку КИПиА производить

согласно техническим описаниям и инструкциям , прила-

гаемым к приборам.

2. Крепления оборудования и трубопроводов выполнить

по месту.

3. Тепловычислитель установить по месту .

4. Предусмотреть прокладку трубопроводов системы тепло -

снабжения в тепловой изоляции "Rockwool" толщиной 30 мм.

Узел учета тепловой

энергии Т1,Т2

(согласованная пара)

        Ø25x2,5

ГОСТ 10704-91

        Ø25x2,5

ГОСТ 10704-91

        Ø108x4,0

ГОСТ 10704-91

        Ø108x4,0

ГОСТ 10704-91

150 75 45 80 114 60 45 75

150 75 45 8011460 45 75

        Ø25x2,5

ГОСТ 10704-91

        Ø25x2,5

ГОСТ 10704-91

        Ø108x4,0

ГОСТ 10704-91

        Ø108x4,0

ГОСТ 10704-91

УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Т1,Т2
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ИЗ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ Т1

G=3.68 т/ч, T=95°C

Р=5,20 кгс/см²

В СИСТЕМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

G=3.68 т/ч, T=95°C

Р=5,15 кгс/см²

G=3.68 т/ч, T=70°C

Р=4,95 кгс/см²

ИЗ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ Т2

G=3.68 т/ч, T=70°C

Р=4,90 кгс/см²

Р
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1

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА Т1, Т2

Прим.

НаименованиеПоз. Обозначение Кол.

Масса

ед.

(кг.)

1Теплосчетчик-регистратор ТСР-024
шт

Взлет

2 2
Расходомер-счетчик электромагнитный

шт

"Взлет ЭР" ЭРСВ-470Ф (Дy10)

Взлет

3

1Термопреобразователь сопроти- 
шт

вления "Взлет ТПС"(70(74))

Взлет

Примечания:

1. Монтаж, электромонтаж, наладку КИПиА производить

согласно техническим описаниям и инструкциям , прила-

гаемым к приборам.

2. Крепления оборудования и трубопроводов выполнить

по месту.

3. Тепловычислитель установить по месту .

4. Предусмотреть прокладку трубопроводов системы тепло -

снабжения в тепловой изоляции "Rockwool" толщиной 30 мм.

Узел учета тепловой

энергии Т1,Т2

(согласованная пара)

        Ø10x2,0

ГОСТ 3262-75*

        Ø10x2,0

ГОСТ 3262-75*

        Ø32x3,2

ГОСТ 3262-75*

        Ø32x3,2

ГОСТ 3262-75*

150 75 45 80 114 60 45 75

150 45 45 8011460 45 45

        Ø10x2,0

ГОСТ 3262-75*

        Ø10x2,0

ГОСТ 3262-75*

        Ø32x3,2

ГОСТ 3262-75*

        Ø32x3,2

ГОСТ 3262-75*

УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Т3,Т4
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ИЗ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ Т3

G=0.55 т/ч, T=65°C

Р=3,40 кгс/см²

В СИСТЕМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

G=0.55 т/ч, T=65°C

Р=3,35 кгс/см²

G=0.18 т/ч, T=50°C

Р=4,95 кгс/см²

ИЗ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ Т4

G=0.18 т/ч, T=50°C

Р=4,90 кгс/см²

Р



Стадия Лист Листов
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Схема пломбировки электромагнитного расходомера

"Взлет ЭР"

Схема пломбировки термопреобразователя температуры

"Взлет ТПС"

Схема пломбировки электромагнитного расходомера "Взлет ЭР"

Взлет ЭР

отверстие в крышке

измерительного блока

место пломбировки

Схема пломбировки термопреобразователя температуры "Взлет ТПС"

место пломбировки

отверстие под 

пломбировку
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Кол.уч.
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Схема автоматизации
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Схема соединения внешних проводок приборов

 учета и тепловычислителя "Взлет ТСРВ"

(исполнение ТСР-024.)

Узел учета теплоснабжения , ГВС и линии подпитки
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Узел установки термопреобразователя сопроти -

вления "Взлет ТПС" на трубопроводе Ду50.

Узел установки термопреобразователя сопроти -

вления "Взлет ТПС" на трубопроводе Ду65.
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