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-электрическая розетка одинарная, IP20

- щит распределительный  

-электрическая розетка одинарная, IP44

- линия розеточной сети

- кабель уходит на отметку выше/ниже

- кабель приходит с отметки выше/ниже

-электрическая розетка двойная, IP44

-электрическая розетка двойная, IP20

1. Место установки розеток показано условно .
2. Высота установки розеток для уборочных механизмов в коридорах , холлах,

паркинге принять 0,3м от уровня чистого пола . Высота установки розеток в
остальных помещениях и в санузлах принять 1,0м от уровня чистого пола . Розетки
для паркинга приняты накладного монтажа .

3. Прокладка кабеля по помещениям с подвесным потолком производится скрыто ,
сменяемо (в металлических лотках , в трубах гибких гофрированных ПВХ ), по стенам -
скрыто, сменяемо (в штрабах, в трубах гибких гофрированных ПВХ ). Прокладка
кабеля в технических помещениях , венткамерах производится открыто , сменяемо в
лотках, а также в трубах гибких гофрированных ПВХ .

4. Переходы кабеля через перекрытия выполнить в металлических трубах .

- прокладка кабелей в лотке

Электрооборудование и
электроосвещение. Заземление и
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