
Экспликация помещений

Формат A3Копировал:
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План первого этажа с расстановкой
светотехнического оборудования

Строительство объектов войсковой

части Р
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Групповые сети рабочего освещения выполнить кабелем марки ВВГнг (А)-LS

расчетного сечения , групповые сети аварийного освещения выполнить кабелем

марки ВВГнг(А)-FRLS расчетного сечения проложенного :

- скрыто в штрабе под слоем штукатурки и за обшивкой стен

- скрыто в ПВХ -трубах в конструкции подвесного потолка

- открыто в стальных трубах в помещении зарядки аккумуляторных батарей .

Прокладку кабеля к выключателям выполнить по стенам в штрабе . Высота

установки выключателей 1,5м от уровня пола .

Типы светильников являются рекомендованными и могут быть заменены при

заказе на аналогичные с учетом среды применения .

Управление освещением осуществляется при помощи выключателей ,

установленными по месту . Управление освещением коридоров , холлов, входов,

лестничных клеток , комнаты хранения оружия осуществляется от поста

управления из комнаты дежурного по части .

Привязки установочных и осветительных изделий выполнить в масштабе

чертежа и уточнить по месту при монтаже .

После прокладки коммуникаций оставшиеся зазоры в перекрытиях , стенах и

перегородках заделать бетоном и раствором . При выполнении кабельных

проходок через противопожарные преграды оставшиеся зазоры должны быть

заделаны по системе "Стоп- огонь" - система защиты кабельных и трубных

проходок .

Формат A3Копировал:

32

План второго этажа с розеточной сетью

Строительство объектов войсковой

части Р
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Схема электрическая

принципиальная 1ЩАО

15

Примечания :

Марки автоматов указаны по каталогу АВВ .

Заказчик вправе заменить оборудование и

марки кабеля других производителей при

условии эквивалентности технических

характеристик .

Гр.а-1.1 Гр.а-1.2 Гр.а-1.3 Гр.а-1.4 Гр.а-1.5 Гр.а-1.6 Гр.а-1.7 Гр.а-1.8 Гр.а-1.9 Гр.а-1.10 Гр.а-1.11 Гр.а-1.12

0.13 0.19 0.36 0.34 0.26 0.76 0.66 0.33 0.32 0.29 0.22 0.27

0.63 0.95 1.76 1.66 1.30 3.77 3.26 1.62 1.60 1.42 1.07 1.33

0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92

86.48 132.85 143.23 132.85 132.85 89.00 184.07 282.92 213.18 150.27 199.28 247.75

0.71 0.69 1.19 1.21 0.95 4.09 1.71 0.55 0.73 0.91 0.52 0.52

8.65 13.29 14.32 13.29 13.29 8.90 18.41 28.29 21.32 15.03 19.93 24.77

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
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6

3 эт.
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4 эт.
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пом.8

1эт.
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Схема электрическая

принципиальная ЩРВ
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Примечания :

Марки автоматов указаны по каталогу АВВ .

Заказчик вправе заменить оборудование и марки кабеля

других производителей при условии эквивалентности

технических характеристик .

Гр.в-1 Гр.в-2 Гр.в-3 Гр.в-4 Гр.в-5 Гр.в-6 Гр.в-7 Гр.в-8 Гр.в-9

10.70 0.13 15.32 15.32 0.80 7.50 7.50 4.30 4.30

19.15 0.80 27.42 27.42 5.19 13.42 13.42 8.18 8.18

0,85 0,75 0,85 0,85 0,70 0,85 0,85 0,80 0,80

1047.62 127.31 916.67 916.67 763.89 543.21 436.51 339.51 272.82

0.81 0.50 1.33 1.33 0.50 1.10 1.36 1.01 1.25
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Групповые розеточные сети выполнить кабелем марки ВВГнг(А)-LS

расчетного сечения, групповые сети гарантированного питания

выполнить кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS расчетного сечения

проложенного:

- скрыто в штрабе под слоем штукатурки и за обшивкой стен

- скрыто в ПВХ-трубах в конструкции подвесного потолка

Прокладку кабеля к розеткам выполнить по стенам в штрабе.

Высота установки розеток 0,5-2,2м от уровня пола.

Привязки установочных изделий выполнить в масштабе чертежа и

уточнить по месту при монтаже.

После прокладки коммуникаций оставшиеся зазоры в перекрытиях ,

стенах и перегородках заделать бетоном и раствором . При

выполнении кабельных проходок через противопожарные преграды

оставшиеся зазоры должны быть заделаны по системе "Стоп-

огонь" - система защиты кабельных и трубных проходок .

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ШКАФА:

Производитель - АВВ

Unibox бокс настенный 36+3 мод . с

непрозрачной дверцей белый , IP41

Артикул :12246

Габаритные размеры (В-Ш-Г ): 295x515x115 мм

от щита ВРУ , РП-1, Н-2.2,

ВВГнг-LS 5х35 мм², L=20 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ШКАФА :

Производитель - АВВ

Unibox бокс настенный 36+3 мод . с

непрозрачной дверцей белый , IP41

Артикул:12246

Габаритные размеры (В-Ш-Г ): 295x515x115 мм

от щита ВРУ , АВР, Н-1.10,

ВВГнг-FRLS 5х4 мм², L=20 м
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Наименование

1
Комната для хранения спецсредств инженерных

служб СИБ и САО 141,9

3

4

27,3

5

Комната дежурного по части

15,6

6

Комната отдыха дежурного по части

112,7

7

Комната отдыха комендантского взвода

23,2

8 Электрощитовая

20,8

9

Комната для зарядки аккумуляторных батарей

10

Кладовая уборочного инвентаря

8,911

Санузел

19,012

60,2

13

Тамбур

13,0

14

Вестибюль

15

Коридор

34,2

16

17

Лестница

1,6

18

12,8

19

6,8

20

Комната дежурного по штабу

13,5

44,8

Лестница

23,6

Комната для хранения оружия

Санузел

Номер
пом .

Площадь

(м²)

Кат.
поме-
щения

Комната командира комендантского взвода

Кладовая имущества связи 12,4

Кладовая имущества связи

Комната приема пищи и отдыха личного состава

 узла связи
27,1

12,4

2

21

22

Пункт управления узла связи

54,3

23

Приемный радиоцентр

33,2

24

11,0

25 15,5

26 19,0

Коридор

22,4

27

Телефонный центр

Отделение технического обслуживания и ремонта

28

Кат .
поме-
щения

Наименование
Номер
пом.

Площадь

(м²)

Передающий радиоцентр

Пункт обеспечения прохождения информации

СПС : Комната для хранения служебно -технической
документации и ведения делопроизводства

15,7

29

СПС : Комната исполнителя

12,4

30

13,9

31

13,4

9,8СПС : Комната отдыха

Центр каналообразования

Коридор32

33

35

СПС : Комната размещения аппаратуры 11,8

18,1Лестница

10,3

Итого : 904,7

34 12,1СПС : Комната аппаратных оконечных устройств

Экспликация помещений

Наименование

1 Кабинет командира части 37,2

2

Комната отдыха командира части

66,0

3

Санузел

15,4

4

Комната секретаря

2,6

5

Зал для совещаний

14,7

6

Кабинет заместителя командира части

1,4

7 Лестница 23,0

8
Комната заместителя начальника штаба по

строевой части и кадрам 19,2

9
Комната группы по учету и использованию

личного состава 30,5

10 19,6

11 Архив 14,9

12 Тамбур 6,5

13 Коридор 34,5

14

Комната начальника штаба

23,915

Комната заместителя начальника штаба

32,316

26,617

Лестница 34,218

Комната старшего инженера штаба

31,5

19 26,6

20

Кладовая уборочного инвентаря

23,9

21 6,8

22

Комната группы по правовой работе

1,6

23 13,5

24

24,925

23,726

25,9

Коридор

27

Комната ответственного исполнителя по кадрам

Санузел

Кабинет заместителя командира части

Кабинет заместителя командира части

37,728

Комната начальника по работе с личным составом

Комната группы по работе с личным составом

Командный пункт АРМ

24,329

Комната специалистов технической части

24,230

70,931

Комната начальника служб тыла

31,332

33

Комната специалистов служб тыла

23,0

34

Кладовая 3,135

18,1

Комната начальника технической части

Лестница

Подсобное помещение

Санузел

Кабинет заместителя командира части

37

19,0

18,1

Номер

пом .

Площадь

(м²)

Кат.

поме-

щения

Кат.

поме-

щения
Наименование

Номер

пом.

Площадь

(м²)

Комната специалистов технической части

Итого: 911,6

61,1Коридор36
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Гр.р-2.2

Гр.р-2.11

Гр.г-2.4

Гр.г-2.4Гр.г-2.2

Гр.г-2.7

Гр.г-2.8

Гр.г-2.15 Гр.г-2.18

Гр.г-2.18

Гр.г-2.11

Гр.г-2.18

Гр.г-2.11

Гр.г-2.10

Гр.г-2.14

Гр.г-2.7

Гр.р-2.2

Гр.р-2.1

Гр.р-2.3

Гр.р-2.4

Гр.г-2.3

Гр.г-2.7

Гр.р-2.8

Гр.р-2.9

Гр.р-2.10

Гр.р-2.12 Гр.р-2.13

Гр.р-2.14

O O O

Гр.г-2.9

Гр.р-2.16

Гр.а-1.2
Гр.а-1.4
Гр.а-1.5
Гр.а-1.6

O

O
O

O

O
O

O
O

O
O

O O

OO

O
O

O
O

O

Гр.р-2.18

Гр.о-1.2
Гр.о-1.4
Гр.о-1.5
Гр.о-1.6

Гр.а-1.1

Гр.о-1.1

Условные обозначения

Штепсельная розетка для скрытой установки с
защитным контактом , IP20, 220В, 16 А

Штепсельная розетка 2-х постовая для
скрытой установки с защитным контактом ,

IP20, 220В, 16 А
Штепсельная розетка 2-х постовая для
скрытой установки с защитным контактом ,

IP20, 220В, 16 А (компъютерной сети)
Штепсельная розетка для скрытой установки с
защитным контактом , IP20, 220В, 16 А

(компъютерной сети )

2

O Скрытая прокладка проводника в трубе в
строительных конструкциях или за подв .

потолком .

O
Скрытая прокладка проводника в трубе (ав.
освещ. и СПЗ ) в строительных конструкциях

или за подв. потолком .

Проводка уходит на более высокую отметку

Проводка уходит на более низкую отметку


