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1.1

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 2 ЭТАЖА

ПОМЕЩЕНИЕ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ
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     1.ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ 

ГАРДЕРОБ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО И ЭКСПЛУАТАЦИОН-

КЛАДОВАЯ БУМАГИ

КЛАДОВАЯ КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

1.6.1
ГАРДЕРОБ ПЕРСОНАЛА

ВЕНТКАМЕРА

21.7

2. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗОНА

ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА

ХОЛЛ

КОРИДОР

ХОЛЛ
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65.4
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4.8+26.9=31.7
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ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА

ПОМЕЩЕНИЕ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ
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3. АДМИНИСТРАЦИЯ 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 2 ЭТАЖА
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     1.ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ 

ГАРДЕРОБ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО И ЭКСПЛУАТАЦИОН-

КЛАДОВАЯ БУМАГИ

КЛАДОВАЯ КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

1.6.1
ГАРДЕРОБ ПЕРСОНАЛА

ВЕНТКАМЕРА

21.7

2. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗОНА

ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА

ХОЛЛ

КОРИДОР

ХОЛЛ

27.7

65.4

15.7

4.8+26.9=31.7
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Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 220/1/50+N

0,115

В4 CK160B

Подключение на уровне 2.7м от уровня пола венткамеры

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 380/3/50+N

4

Щит автоматики ПВ1

Подключение на уровне 1500мм от уровня пола

Изм.
Лист Листов

7

Помпа SI 2750

N=0,2кВт
U=230В
2,5м от ур. пола

Помпа SI 2750

N=0,2кВт
U=230В
2,5м от ур. пола

Помпа SI 2750

N=0,2кВт
U=230В
2,5м от ур. пола

Помпа SI 2750

N=0,2кВт
U=230В
2,5м от ур. пола

Помпа SI 2750

N=0,2кВт
U=230В
2,5м от ур. пола

Помпа SI 2750

N=0,2кВт
U=230В
2,5м от ур. пола

Помпа SI 2750

N=0,2кВт
U=230В
2,5м от ур. пола
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 2 ЭТАЖА

ПОМЕЩЕНИЕ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ
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1.6
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12,8

16.3

     1.ОБСЛЕЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ 

ГАРДЕРОБ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО И ЭКСПЛУАТАЦИОН-

КЛАДОВАЯ БУМАГИ

КЛАДОВАЯ КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

1.6.1
ГАРДЕРОБ ПЕРСОНАЛА

ВЕНТКАМЕРА

21.7

2. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗОНА
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18.8
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3.3

3. АДМИНИСТРАЦИЯ 
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САНУЗЕЛ ЖЕНСКИЙ

3.19
ПЕРЕГОВОРНАЯ

СЕРВЕРНАЯ

3.21
КОМНАТА ОТДЫХА

9.4

3.22
САНУЗЕЛ МУЖСКОЙ

6.5

НОГО ПЕРСОНАЛА

РАБОЧИЙ КАБИНЕТ

РАБОЧИЙ КАБИНЕТ

РАБОЧИЙ КАБИНЕТ

РАБОЧИЙ КАБИНЕТ

РАБОЧИЙ КАБИНЕТ

РАБОЧИЙ КАБИНЕТ

3.11.1

3.11.2

3.11.3

42.2

42.2

24.1

17.1

3.15

3.16

3.17

КОРИДОР
3.18

3.5

3.8

3.20

3.23
САНУЗЕЛ ЖЕНСКИЙ

6.5

23.2
2.7

КОРИДОР

61.9

25.5

23.3

19.6

11.9

19.9

21.2

18.2

Помпа SI 2750

N=0,2кВт
U=230В
2,5м от ур. пола

Помпа SI 2750

N=0,2кВт
U=230В
2,5м от ур. пола

Помпа SI 2750

N=0,2кВт
U=230В
2,5м от ур. пола

Помпа SI 2750

N=0,2кВт
U=230В
2,5м от ур. пола

Помпа SI 2750

N=0,2кВт
U=230В
2,5м от ур. пола

Помпа SI 2750

N=0,2кВт
U=230В
2,5м от ур. пола

Помпа SI 2750

N=0,2кВт
U=230В
2,5м от ур. пола

Помпа SI 2750

N=0,2кВт
U=230В
2,5м от ур. пола

Помпа SI 2750

N=0,2кВт
U=230В
2,5м от ур. пола

Помпа SI 2750

N=0,2кВт
U=230В
2,5м от ур. пола

Помпа SI 2750

N=0,2кВт
U=230В
2,5м от ур. пола

Помпа SI 2750

N=0,2кВт
U=230В
2,5м от ур. пола

Помпа SI 2750

N=0,2кВт
U=230В
2,5м от ур. пола

Помпа SI 2750

N=0,2кВт
U=230В
2,5м от ур. пола

Помпа SI 2750

N=0,2кВт
U=230В
2,5м от ур. пола

Помпа SI 2750

N=0,2кВт
U=230В
2,5м от ур. пола

Изм.
Лист Листов

8

Электропривод клап.

N=0,008кВт
U=230В
2,8м от ур. пола

Электропривод клап.

N=0,008кВт

2,8м от ур. пола

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 220/1/50+N

0,115

В3.1 CK200A

Подключение на уровне 2.7м от уровня пола венткамеры

Электропривод клап.

N=0,008кВт
U=230В
3м от ур. пола

Электропривод клап.

N=0,008кВт
U=230В
3м от ур. пола

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 380/3/50+N

5

Щит автоматики ПB2

Подключение на уровне 1.5м от уровня пола

Электропривод клап.

N=0,008кВт
U=230В
3м от ур. пола

Электропривод клап.

N=0,008кВт
U=230В
3 от ур. пола

Электропривод клап.

N=0,008кВт
U=230В
3м от ур. пола

U=230В
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Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 220/1/50+N

1,08

Наружный блок: KSRE21HFAN1

Подключение блока на уровне 800мм от уровня кровли

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 220/1/50+N

1,2

Наружный блок: KSUN35HFAN1

Подключение блока на уровне 800мм от уровня кровли

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 220/1/50+N

Наружный блок: KSRE21HFAN1

Подключение блока на уровне 800мм от уровня кровли

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 220/1/50+N

Наружный блок: KSRE21HFAN1

Подключение блока на уровне 800мм от уровня кровли

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 220/1/50+N

1,73

Наружный блок: KSUN53HFAN1

Подключение блока на уровне 800мм от уровня кровли

1,08

1,08

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 220/1/50+N

Наружный блок: KSUN70HFAN1

Подключение блока на уровне 800мм от уровня кровли

2,48

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 220/1/50+N

Наружный блок: KSUN70HFAN1

Подключение блока на уровне 800мм от уровня кровли

2,48

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 220/1/50+N

Наружный блок: KSUN35HFAN1

Подключение блока на уровне 800мм от уровня кровли

1,2

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 220/1/50+N

Наружный блок: KSUN35HFAN1

Подключение блока на уровне 800мм от уровня кровли

1,2

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 220/1/50+N

1,55

Наружный блок: KSRE26HFAN1

Подключение блока на уровне 800мм от уровня кровли

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 220/1/50+N

2,81

Наружный блок: RXS71F

Подключение блока на уровне 800мм от уровня кровли

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 220/1/50+N

1,73

Наружный блок: KSUN53HFAN1

Подключение блока на уровне 800мм от уровня кровли

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 220/1/50+N

1,73

Наружный блок: KSUN53HFAN1

Подключение блока на уровне 800мм от уровня кровли

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 220/1/50+N

1,73

Наружный блок: KSUN53HFAN1

Подключение блока на уровне 800мм от уровня кровли

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 220/1/50+N

1,55

Наружный блок: KSRE26HFAN1

Подключение блока на уровне 800мм от уровня кровли

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 220/1/50+N

Наружный блок: KSRE21HFAN1

Подключение блока на уровне 800мм от уровня кровли

1,08

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 220/1/50+N

1,55

Наружный блок: KSRE26HFAN1

Подключение блока на уровне 800мм от уровня кровли

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 220/1/50+N

Наружный блок: KSUN70HFAN1

Подключение блока на уровне 800мм от уровня кровли

2,48

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 220/1/50+N

Наружный блок: KSUN70HFAN1

Подключение блока на уровне 800мм от уровня кровли

2,48

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 220/1/50+N

2,81

Наружный блок: RXS71F

Подключение блока на уровне 800мм от уровня кровли

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 220/1/50+N

Наружный блок: KSUN35HFAN1

Подключение блока на уровне 800мм от уровня кровли

1,2

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 220/1/50+N

Наружный блок: KSUN70HFAN1

Подключение блока на уровне 800мм от уровня кровли

2,48

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 220/1/50+N

Наружный блок: KSUN35HFAN1

Подключение блока на уровне 800мм от уровня кровли

1,2

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 220/1/50+N

Наружный блок: KSUN70HFAN1

Подключение блока на уровне 800мм от уровня кровли

2,48

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 220/1/50+N

1,55

Наружный блок: KSRE26HFAN1

Подключение блока на уровне 800мм от уровня кровли

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 220/1/50+N

Наружный блок: KSUN35HFAN1

Подключение блока на уровне 800мм от уровня кровли

1,2

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 220/1/50+N

Наружный блок: KSUN70HFAN1

Подключение блока на уровне 800мм от уровня кровли

2,48

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 220/1/50+N

Наружный блок: KSUN35HFAN1

Подключение блока на уровне 800мм от уровня кровли

1,2

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 220/1/50+N

1,73

Наружный блок: KSUN53HFAN1

Подключение блока на уровне 800мм от уровня кровли

Изм.
Лист Листов

9

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 380/3/50+N

70

Щит автоматики ПВ6

Подключение на уровне 1500мм от уровня пола

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания 380/3/50+N

15

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 380/3/50+N

15

Вентилятор ДУ 13. ВР 280-46ДУ-7,1-8-01

Подключение на уровне 1000мм от уровня пола

Вентилятор 

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 380/3/50+N

11

Вентилятор ПД 2. УПОР-К3-8-Е-4

Подключение на уровне 1500мм от уровня пола

Электропривод клап.

N=0,008кВт
U=230В
Под потолком л/к

Электропривод клап.

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 220/1/50+N

0,69

В3.2 RK500x300B1

Подключение на уровне 3000мм от уровня пола венткамеры

Общая потребляемая мощность
Напряжение питания

kW
V/ph/Hz 220/1/50+N

0,041

В5.2 CK100A

Подключение на уровне 3000мм от уровня пола венткамеры

воздухонагреватель
воздухонагреватель

воздухонагреватель

воздухонагреватель

Вентилятор ДУ 14. ВР 280-46ДУ-7,1-8-01

Подключение на уровне 1000мм от уровня пола

Р
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Структурная схема

расположения щитов

электроснабжения

Р



Схема принципиальная
ВРУ1

11Р



Схема принципиальная
ВРУ2

12Р



Схема принципиальная
ШР1

13Р



Схема принципиальная
ЩР2

14Р



Схема принципиальная
ЩР3

15Р



Схема принципиальная
ЩР4

16Р



Схема принципиальная
ЩО1

17Р



Схема принципиальная
ЩО2

18Р



Схема принципиальная
ЩО3

19Р



Схема принципиальная
ЩО4

20Р



Схема принципиальная
ШВС

21Р



Схема принципиальная
ШПС

22Р



Схема принципиальная
ШР5

23Р



Схема принципиальная
ШР6

24Р



Схема принципиальная
ЩО5

25Р



Схема принципиальная
ШВК1

26Р



Схема принципиальная
ШВК2

27Р



Схема принципиальная
ШВК3

28Р



Схема принципиальная
ШДУ

29Р
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