
Кондиционирование воздуха
В теплый период предусмотрено кондиционирование воздуха с помощью кондиционеров напольных.  Холодоносителем в системах холодоснабжения К1 и К2 является

R410-A. Трубопроводы холодоносителя К1 и К2 выполнены из меди. Фреоновые магистрали должны быть изолированы по всей длине. Изоляция трубопроводов K-Flex ST
b=9мм. Каждый трубопровод должен иметь свою изоляцию, объединение в одну изоляцию не допускается.

При прохождении фреоновыми трубопроводами ограждающих конструкций (стен, межэтажных перекрытий) обязательна установка стальных или пластмассовых гильз.
После установки гильза заделывается теплоизоляцией и цементным раствором.

В случае прокладки фреоновых трубопроводов за подвесным потолком допускается прокладка без защиты от механических воздействий. Трубопроводы
подвешиваются на специальные кронштейны или перфорированную подвеску. Крепление фреоновых трубопроводов к уже существующим прочим коммуникациям, подвескам
подвесного потолка не допускается.

Механические соединения фреоновых трубопроводов должны быть герметичны.
Точное расположение и привязки кондиционеров и трубопроводов уточнить по месту.
                 Отвод конденсата из поддонов кондиционеров осуществляется самотеком в хозяйственно-бытовую канализацию через сифон с разрывом струи.

Дренажный трубопровод должен быть надежно прикреплен к потолку или стене с помощью хомутов и должен быть герметичен. Допускается прокладка дренажного
трубопровода совместно с фреоновой магистралью.

      Монтаж систем кондиционирования осуществлять в соответстви с СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная

редакция СНиП 3.05.01-85» и пособием по производству и приемке работ при устройстве систем вентиляции и кондиционирования воздуха (к СНиП 3.05.01-85), а также
паспортами оборудования.

Наружные блоки кондиционеров должны быть установлены на улице вдоль наружной стены. Разводка фреоновых трасс и дренажных трубопроводов осуществляются по
месту в подпольном пространстве. Отметки уточняются во время монтажа. Для всех наружных блоков систем, должен быть обеспечен воздухообмен соответствующий

характеристикам оборудования (см. таблицу "Характеристика отопительно-вентиляционных систем").
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