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Разраб. Щепкин   Стадия Лист Листов 
    
    

 Р 1 9 
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в. 
№
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Общие данные  
(начало)   

 Формат А3 

Ведомость рабочих чертежей  основного комплекта 
 

Лист Наименование Примечание 

1 Общие данные (начало)  

2 Общие данные (окончание)  

3 План на отм. 0,000  

4 План на отм. +6,000. План на отм. – 3,900 между осями 1 – 1/2 и Г – Д  

5 План кровли  

6 Схема системы отопления   

7 Узел подключения отопительного прибора  

8 Схема системы теплоснабжения установок ПВ1, ПВ2.1, ПВ2.2, ПВ4 ... ПВ6  

9 Схема системы теплоснабжения установок У1 ... У5  

   
 
 

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 
 

Обозначение Наименование Примечание 

 Ссылочные документы  

4.904 – 69 Детали крепления санитарно-технических приборов и  

 трубопроводов  

   

 Прилагаемые  документы  

2014-17-ОВ1.С Спецификация оборудования, изделий и материалов На 7 листах  

   
 
 
 
 
 
 
 

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей 
 

Обозначение Наименование Примечание 

2014-17-ОВ1 Отопление и системы теплоснабжения  

2014-17-ОВ2 Вентиляция и кондиционирование  

2014-17-ХС Холодоснабжение  

2014-17-ПДВ Противодымная вентиляция  

2014-17-ТМ ИТП. Тепломеханические решения  
 

Основные показатели по рабочим чертежам марки ОВ1 
 
Расход тепла, Вт* Наименование 

здания 
(сооружения), 
помещения 

Объём, 
м3 

Периоды 
года 
при 

tн, оС 

на 
отопле- 
ние 

на 
венти- 
ляцию 

на  
воздушно- 
тепловые 
завесы 

общий 

Расход 
холода, 
Вт 

Устано- 
вленная 
мощ- 
ность 

электро- 
двига- 
телей, 
кВт 

Торговый центр 42842,29 – 19 146190 322500 31600 500290 265820**  

         
 

* Подробную разбивку расходов тепла по системам вентиляции см. основной комплект рабочих чертежей 
марки ОВ2 

** См. основной комплект рабочих чертежей марки ХС 
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 Р 2  
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№
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Общие данные (окончание)  

 Формат А3 

Общие указания 

1 Основание для разработки рабочих чертежей – утверждённая проектная документация. 
2 Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, 

требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержа-
щих установленные требования. 

3 Рабочими чертежами предусматривается монтаж систем отопления и теплоснабжения приточных вен-
тиляционных установок и воздушно-тепловых завес здания торгового центра. 

4 Температура наружного воздуха в холодный период года для расчёта систем отопления и теплоснабже-
ния определена по СНиП 23-01-99 и составляет минус 19 ºС. 

5 Скорость ветра в холодный период года для расчёта систем отопления также определена по СНиП 23-
01-99 и составляет 3,2 м/с. 

6 Для 1 и 2 этажей здания предусмотрена система водяного радиаторного отопления. Для служебно-
бытовых помещений неотапливаемой стоянки, расположенных в подвальном этаже здания, предусмотрено ото-
пление электроконвекторами.  

7 Расчёт систем отопления и теплоснабжения произведен по СНиП 41-01-2003. 
8 Работа системы отопления и принята по температурному графику 80 – 60 ºС, систем теплоснабжения – 

по графику 95 – 70 ºС. 
9 Расчётный расход теплоносителя по системе отопления составляет 5,31 м³/ч, по системе теплоснабже-

ния вентиляционных установок – 8,93 м³/ч. 
10 Гидравлическое сопротивление системы отопления составляет 70,66 кПа, системы теплоснабжения 

вентиляционных установок 51,03 кПа.  
11 Расчётный расход теплоносителя и сопротивление системы теплоснабжения воздушно-тепловых завес 

переменные ввиду неравномерности работы системы. 
12 Объём системы отопления составляет 1,1 м³, системы теплоснабжения вентиляционных установок – 

0,76 м³, системы теплоснабжения воздушно-тепловых завес – 0,22 м³. 
13 В качестве отопительных приборов для системы отопления приняты стальные панельные радиаторы 

типа PROFIL T6 производства Vogel & Noot (Австрия).  
14 Каждый радиатор подключается к подводкам при помощи запорно-присоединительного клапана типа 

RLV-KD производства Данфосс (Дания). Таким образом, предусматривается возможность отключения любого 
отопительного прибора от системы отопления без опорожнения системы. 

18 Трубопроводы системы отопления приняты из металлополимерных труб Uponor типа  Uni Pipe PLUS и 
MLC. Трубопроводы систем теплоснабжения приняты из стальных неоцинкованных водогазопроводных труб по 
ГОСТ 3262-75 и электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 

16 Прокладка трубопроводов систем отопления и теплоснабжения принята преимущественно скрытой. 

Прокладка магистральных трубопроводов систем принята, преимущественно, в конструкции подшивного потолка 

соответствующих этажей. Прокладка трубопроводов радиаторных ветвей системы отопления принята, преиму-

щественно, в конструкции пола соответствующих этажей здания.  

 

17 В связи с наличием большого количества трубопроводов, воздуховодов и других коммуникаций, разме-

щаемых в конструкции подшивного потолка, размещение магистральных трубопроводов систем отопления и теп-

лоснабжения уточняется с учётом этого нюанса по месту.  

18  В низших точках трубопроводов выполнить устройство штуцеров с запорной арматурой для спуска воды 

(спускники), а в высших точках всех трубопроводов – устройство штуцеров с запорной арматурой и автоматиче-

скими воздухоотводчиками для выпуска воздуха (воздушники). 

19 Для трубопроводов из стальных труб принято антикоррозионное покрытие краской БТ-177 ОСТ 6-10-426 – 

79 в 2 слоя по 1-му слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129 – 82. 

20 Все трубопроводы, за исключением прокладываемых в конструкции пола, покрываются трубчатой тепло-
вой изоляцией из вспененного полиэтилена типа Energoflex® Super. Трубопроводы системы отопления в конструк-
ции пола прокладываются в защитном гофрированном кожухе типа Uponor Teck. 

21 Монтаж и испытание систем вести в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 
- СНиП 3.05.01 – 85 «Внутренние санитарно-технические системы»; 
- СНиП 12-03 – 2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 
- СНиП 12-04 – 2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; 
- СНиП III-4 – 80 «Техника безопасности в строительстве»,  

а также согласно инструкциям по монтажу заводов (фирм) изготовителей оборудования. 
22 В местах пересечения перекрытий, а также внутренних стен и перегородок трубопроводы проложить в 

металлических гильзах. Края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен и перегородок, но на 30 
мм выше поверхности чистого пола. Заделку зазоров между гильзами и строительными конструкциями выполнять 
цементно-песчаным раствором, между гильзой и трубопроводом – противопожарным составом. 

23 Акты освидетельствования скрытых работ составить для следующих видов работ: 
- скрытая прокладка трубопроводов; 

- послойное нанесение антикоррозионного покрытия стальных трубопроводов; 

- тепловая изоляция скрыто прокладываемых трубопроводов; 

- прокладка трубопроводов в защитном гофрированном кожухе; 

- испытания систем. 
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Òîðãîâûé öåíòð ïî àäðåñó: ã. Êðàñíîäàð,  

Ðàçðàá. Ùåïêèí   Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ 
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 Отопление        

         

 1 Радиатор стальной панельный PROFIL T6 (VM)   Vogel & Noot (Австрия)     

      высота 300 мм. длина 520 мм 11 VM-30-052   шт. 1   

      высота 300 мм. длина 600 мм 11 VM-30-060   шт. 1   

      высота 300 мм. длина 720 мм 11 VM-30-072   шт. 3   

      высота 300 мм. длина 1000 мм 11 VM-30-100   шт. 6   

      высота 300 мм. длина 1120 мм 11 VM-30-112   шт. 2   

      высота 300 мм. длина 1320 мм 11 VM-30-132   шт. 2   

      высота 300 мм. длина 1400 мм 11 VM-30-140   шт. 2   

      высота 300 мм. длина 1600 мм 11 VM-30-160   шт. 2   

      высота 300 мм. длина 400 мм 22 VM-30-040   шт. 1   

      высота 300 мм. длина 520 мм 22 VM-30-052   шт. 4   

      высота 300 мм. длина 720 мм 22 VM-30-072   шт. 1   

      высота 300 мм. длина 920 мм 22 VM-30-092   шт. 1   

      высота 300 мм. длина 1000 мм 22 VM-30-100   шт. 3   

      высота 300 мм. длина 1120 мм 22 VM-30-112   шт. 1   

      высота 300 мм. длина 1320 мм 22 VM-30-132   шт. 4   

      высота 300 мм. длина 1600 мм 22 VM-30-160   шт. 3   

      высота 300 мм. длина 1800 мм 22 VM-30-180   шт. 2   

      высота 300 мм. длина 2000 мм 22 VM-30-200   шт. 2   
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 1 Радиатор стальной панельный PROFIL T6 (VM)   Vogel & Noot (Австрия)     

      высота 500 мм. длина 920 мм 22 VM-50-092   шт. 1   

      высота 500 мм. длина 1120 мм 22 VM-50-112   шт. 2   

      высота 500 мм. длина 1200 мм 22 VM-50-120   шт. 3   

      высота 500 мм. длина 1320 мм 22 VM-50-132   шт. 5   

      высота 500 мм. длина 1600 мм 22 VM-50-160   шт. 3   

      высота 500 мм. длина 1800 мм 22 VM-50-180   шт. 2   

      высота 500 мм. длина 2000 мм 22 VM-50-200   шт. 5   

      высота 500 мм. длина 2200 мм 22 VM-50-220   шт. 4   

      высота 500 мм. длина 2400 мм 22 VM-50-240   шт. 1   

      высота 900 мм. длина 1000 мм 22 VM-90-100   шт. 1   

      высота 900 мм. длина 1400 мм 22 VM-90-140   шт. 1   

      высота 900 мм. длина 1800 мм 22 VM-90-180   шт. 1   

      высота 300 мм. длина 1320 мм 33 VM-30-132   шт. 1   

      высота 500 мм. длина 1200 мм 33 VM-50-120   шт. 1   

      высота 900 мм. длина 1800 мм 33 VM-90-180   шт. 2   

         

 2 Электроконвектор на 220 В, мощностью 0,5 кВт Универсал 0,5/220   шт. 1   

  Универсал 0,75/220   шт. 1   

  Универсал 1,5/220   шт. 1   

         

 3 Клапан запорно-присоединительный прямой  RLV-KD 003L0241 Данфосс (Дания) шт. 75   

         

 4 Термостатический элемент со встроенным датчиком и защитным         

 кожухом  RА 2920 013G2920 Данфосс (Дания) шт. 75   

         

 5 Кран спускной радиаторный латунный с насадкой под шланг   003L0152 Данфосс (Дания) шт. 2   
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 6 Автоматический балансировочный клапан в комплекте с импульсной        

 трубкой длиной 1,5 м (G 1/16 A) и дренажным краном (G ¾ A) Ду 15 ASV-PV 003L7601 Данфосс (Дания) шт. 12   

          Ду 20 ASV-PV 003L7602 Данфосс (Дания) шт. 1   

         

 7 Запорный клапан        Ду 15 ASV-M 003L7691 Данфосс (Дания) шт. 2   

          Ду 20 ASV-M 003L7692 Данфосс (Дания) шт. 10   

          Ду 25 ASV-M 003L7693 Данфосс (Дания) шт. 1   

         

 8 Кран шаровой полнопроходной с накидной гайкой и ниппелем Ду 20 BVR-F  065B8204 Данфосс (Дания) шт. 2   

          Ду 25 BVR-F  065B8205 Данфосс (Дания) шт. 2   

         

 9 Кран шаровой спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга Ду 15 BVR-C  065B8200 Данфосс (Дания) шт. 6   

          Ду 20 BVR-C  065B8201 Данфосс (Дания) шт. 4   

         

 10 Трубопровод из бесшовных металлополимерных труб ø 16×2 Uponor Uni Pipe PLUS 1059576 ЗАО «Упонор Рус» м 100   

  Uponor Uni Pipe PLUS 1084909 ЗАО «Упонор Рус» м 200   

  Uponor Uni Pipe PLUS 1059572 ЗАО «Упонор Рус» м 46   

         ø 20×2,25 Uponor Uni Pipe PLUS 1084910   ЗАО «Упонор Рус» м 100   

  Uponor Uni Pipe PLUS 1059580  ЗАО «Упонор Рус» м 200   

  Uponor Uni Pipe PLUS 1059573 ЗАО «Упонор Рус» м 7   

         ø 25×2,5 Uponor Uni Pipe PLUS 1084911 ЗАО «Упонор Рус» м 250   

  Uponor Uni Pipe PLUS 1059574 ЗАО «Упонор Рус» м 3   

         ø 32×3 Uponor Uni Pipe PLUS 1084912 ЗАО «Упонор Рус» м 98   

         

 11 Трубопровод из металлополимерных труб  ø 40×4 Uponor MLC 1013446 ЗАО «Упонор Рус» м 197   

         ø 50×4,5 Uponor MLC 1013449 ЗАО «Упонор Рус» м 66   

         ø 63×6 Uponor MLC 1013451 ЗАО «Упонор Рус» м 28   
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 12 Защитный гофрированный кожух для трубы  ø 16  Uponor Teck 1012860 ЗАО «Упонор Рус» м 331   

        ø 25   Uponor Teck 1012869 ЗАО «Упонор Рус» м 349   

         

 13 Тепловая изоляция трубопроводов трубками из полиэтиленовой         

 пены с закрытой ячеистой структурой, толщиной 9 мм Energoflex® Super  Завод ROLS ISOMARKET     

  Super 18/9-2   м 15   

  Super 22/9-2   м 53   

  Super 28/9-2   м 72   

  Super 35/9-2   м 98   

  Super 42/9-2   м 197   

  Super 54/9-2    м 66   

  Super 60/9-2    м 28   

         

 14 Расходные материалы    кг 150   

         

 Теплоснабжение установок ПВ1, ПВ2.1, ПВ2.2, ПВ4 ... ПВ6        

         

 1 Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой  Ду 15 BVR  065B8207 Данфосс (Дания) шт. 6   

          Ду 40 BVR  065B8211 Данфосс (Дания) шт. 6   

          Ду 50 BVR  065B8212 Данфосс (Дания) шт. 3   

         

 2 Кран шаровой спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга Ду 20 BVR-C  065B8201 Данфосс (Дания) шт. 2   

          Ду 25 BVR-C  065B8202 Данфосс (Дания) шт. 1   

         

 3 Фильтр сетчатый со спускным краном    Ду 40 FVR-D  065B8245 Данфосс (Дания) шт. 2   

          Ду 50 FVR-D  065B8246 Данфосс (Дания) шт. 1   
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 4 Клапан обратный латунный пружинный муфтовый   Ду 20 NRV EF 065B8225 Данфосс (Дания) шт. 3   

         

 5 Ручной балансировочный клапан с внутренней резьбой Ду 20 Leno™ MSV-BD  003Z4002 Данфосс (Дания) шт. 3   

         

 6 Автоматический воздухоотводчик с резьбовым   Ду 15 Airvent  065B8223 Данфосс (Дания) шт. 6   

         

 7 Трубопровод из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб         

 по ГОСТ 3262-75      ø 20×2,8    м 64   

         ø 25×3,2    м 62   

         ø 32×3,2    м 34   

         ø 40×3,5    м 54   

         ø 50×3,5    м 53   

         

 8 Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704 – 91         

         ø 76×3    м 121   

         

 9 Антикоррозионная защита трубопроводов краской в 2 слоя  БТ-177   ОСТ 6-10-426 – 79        

 по 1 слою грунтовки ГФ-021   ГОСТ 25129 – 82   м²  64   

         

 10 Тепловая изоляция трубопроводов трубками из полиэтиленовой         

 пены с закрытой ячеистой структурой, толщиной 9 мм Energoflex® Super  Завод ROLS ISOMARKET     

  Super 28/9-2   м 64   

  Super 35/9-2   м 62   

  Super 42/9-2   м 34   

  Super 48/9-2   м 54   

  Super 60/9-2    м 53   

  Super 76/9-2   м 121   
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 11 Расходные материалы    кг 200   

         

         

 Теплоснабжение установок У1 ... У5        

         

 1 Воздушно-тепловая завеса  КЭВ-20П2111W  ЗАО «НПО Тепломаш» шт. 4  Укомплектовать  

  КЭВ-98П4121W   ЗАО «НПО Тепломаш» шт. 3  блоком БКУ-WA6 

         

 2 Смесительный узел УТ-КЭВ-4  ЗАО «НПО Тепломаш» шт. 4   

         

 3 Кран шаровой полнопроходной с накидной гайкой и ниппелем Ду 15 BVR-F  065B8203 Данфосс (Дания) шт. 8   

          Ду 20 BVR-F  065B8204 Данфосс (Дания) шт. 8   

          Ду 25 BVR-F  065B8205 Данфосс (Дания) шт. 6   

         

 4 Кран шаровой спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга Ду 15 BVR-C  065B8200 Данфосс (Дания) шт. 2   

          Ду 20 BVR-C  065B8201 Данфосс (Дания) шт. 6   

         

 5 Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой  Ду 15 BVR  065B8207 Данфосс (Дания) шт. 14   

         

 6 Автоматический воздухоотводчик с резьбовым   Ду 15 Airvent  065B8223 Данфосс (Дания) шт. 14   

         

 7 Трубопровод из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб         

 по ГОСТ 3262-75      ø 20×2,8    м 7   

         ø 25×3,2    м 176   

         ø 32×3,2    м 95   

         ø 40×3,5    м 16   
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 8 Антикоррозионная защита трубопроводов краской в 2 слоя  БТ-177   ОСТ 6-10-426 – 79        

 по 1 слою грунтовки ГФ-021   ГОСТ 25129 – 82   м²  34,9   

         

 9 Тепловая изоляция трубопроводов трубками из полиэтиленовой         

 пены с закрытой ячеистой структурой, толщиной 9 мм Energoflex® Super  Завод ROLS ISOMARKET     

  Super 28/9-2   м 7   

  Super 35/9-2   м 176   

  Super 42/9-2   м 95   

  Super 48/9-2   м 16   

         

 10 Расходные материалы    кг 150   
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Разраб. Щепкин   Стадия Лист Листов 
    
    

 Р 1 19 
    
    

Ин
в. 
№

 по
дл

.  

 

    

Общие данные  
(начало)   

 Формат А3 

Ведомость рабочих чертежей  основного комплекта 
 

Лист Наименование Примечание 

1 Общие данные (начало)  

2 Общие данные (окончание)  

3 Характеристика систем общеобменной вентиляции  

4 План на отм. 0,000. Разрезы 1 – 1, 2 – 2   

5 План на отм. +6,000  

6 План на отм. -3,900. Разрезы 3 – 3 … 5 – 5   

7 План кровли. Виды А … Е  

8 Схема системы П1  

9 Схема системы П2.1  

10 Схема системы П2.2  

11 Схемы систем П3, П5, П6  

12 Схема системы П4  

13 Схема системы В1  

14 Схема системы В2.1  

15 Схема системы В2.2  

16 Схемы систем В3 … В13   

17 Схемы систем ВЕ1 … ВЕ6  

18 Установка системы ПВ6. План. Разрез 1 – 1   

19 Установка системы В8. План. Разрез 1 – 1   
 
 

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 
 

Обозначение Наименование Примечание 

 Ссылочные документы  

5.904 – 1  Детали крепления воздуховодов  

 Прилагаемые  документы  

2014-17-ОВ2.С Спецификация оборудования, изделий и материалов На 10 листах  

ND16-003617 Технические характеристики вентиялционного обору-  

 дования от предприятия ОП ООО "НЕД-регионы"   

 г. Краснодар На 24 листах  
 
 

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей 
 

Обозначение Наименование Примечание 

2014-17-ОВ1 Отопление и системы теплоснабжения  

2014-17-ОВ2 Вентиляция и кондиционирование  

2014-17-ПДВ Противодымная вентиляция  

2014-17-ХС Холодоснабжение  

2014-17-ТМ ИТП. Тепломеханические решения  
 

План-схема 
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      2014-17-ОВ2 
      
      

Изм.   Кол. уч.    Лист    № док. Подп. Дата  
Торговый центр по адресу: г. Краснодар,  

По
дп

. и
 д
ат
а 

 

Разраб. Щепкин   Стадия Лист Листов 
    
    

 Р 2  
    
    

Ин
в. 
№

 по
дл

.  

 

    
Общие данные (окончание)  

 Формат А3 

Общие указания 

1 Основание для разработки рабочих чертежей – утверждённая проектная документация. 
2 Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, 

требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержа-
щих установленные требования. 

3 Рабочими чертежами предусматривается монтаж оборудования, воздуховодов и деталей систем обще-
обменной вентиляции и кондиционирования здания торгового центра. 

4 Температура наружного воздуха для расчёта систем общеобменной вентиляции определена по СНиП 
23-01-99 и составляет: 

- в холодный период года минус 19 ºС; 
- в тёплый период года плюс 31,1 ºС. 

5 Теплоснабжение приточных установок разработано в рабочих чертежах основного комплекта 2014-17-
ОВ1. 

6 Холодоснабжение приточных установок разработано в рабочих чертежах основного комплекта 2014-17-
ХС. 

7 Основное оборудование систем общеобменной вентиляции (приточно-вытяжные установки, вентилято-
ры) принято по номенклатуре Инжиниринговой компании NED. Детали и изделия других производителей, приня-
тые в рабочих чертежах, возможно заменить на аналогичные производства NED при совпадении технических 
характеристик. 

8 Установки систем общеобменной вентиляции располагаются, преимущественно, на покрытии здания, за 
исключением установок систем ПВ6, В8, В9, расположенных в отдельных помещениях здания. 

9 Для транзитных воздуховодов систем, обслуживающих помещения подвального этажа, предусматрива-
ется устройство кирпичных шахт, расположенных в пределах 1 и 2 этажей здания. Предел огнестойкости строи-
тельных конструкций шахт составляет не менее EI 150.  

10 Воздуховоды приняты из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918 – 80. 
11 Предел огнестойкости транзитных воздуховодов указан в рабочих чертежах планов и схем систем. 
12 Для приточных воздуховодов систем вентиляции с охлаждением приточного воздуха принята тепловая 

изоляция холстом фольгированным из базальтовых супертонких волокон МБОР 5Ф производства ОАО «ТИ-
ЗОЛ» толщиной 5 мм.  

.  
 

13 Для воздуховодов, расположенных на открытом воздухе, принята тепловая изоляция матами фольгиро-
ванными МПБ-30/Ф1 из базальтового супертонкого штапельного волокна БСТВ-ст производства ОАО «ТИЗОЛ» 
толщиной 50 мм. 

14 Для транзитных воздуховодов общеобменной вентиляции принята сертифицированная система огнеза-
щиты ET VENT производства ОАО «ТИЗОЛ», состоящая из 2-х слоёв: 

- огнезащитный состав "ПЛАЗАС" толщиной 0,5 и 2,0 мм (в зависимости от необходимого предела огнестой-
кости); 

- материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР Ф (фольгированный) толщиной 5 мм и 16 мм (в за-
висимости от необходимого предела огнестойкости). 

15 Крепежные элементы огнестойких воздуховодов должны обеспечивать надежное крепление воздуховода 
в случае пожара, поэтому должны иметь огнестойкость не менее, чем у воздуховода, но по несущей способности. 
Рекомендуется применение систем ЕТ Профиль - оборачивание крепежных элементов фольгированным материа-
лом базальтовым огнезащитным рулонным толщиной МБОР-5Ф для воздуховодов с пределом огнестойкости EI 15 
и EI 30 и МБОР-16Ф – для воздуховодов с пределом огнестойкости EI 150. При этом не допускается изготовление 
подвесов и кронштейнов из перфорированной ленты, т. к. приведенная толщина металла должна быть не менее 
2,4 мм. 

16 Монтаж и испытание систем вести в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 
- СНиП 3.05.01 – 85 «Внутренние санитарно-технические системы»; 
- СНиП 12-03 – 2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 
- СНиП 12-04 – 2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; 
- СНиП III-4 – 80 «Техника безопасности в строительстве»,  

а также согласно инструкциям по монтажу заводов (фирм) изготовителей оборудования. 
17 Акты освидетельствования скрытых работ составить для следующих видов работ: 

- подготовка поверхностей под защитное огнестойкое покрытие; 
- нанесение огнезащитного состава на защищаемые поверхности; 
- испытания систем. 
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Èçì. Êîë. ó÷. Ëèñò ¹ äîê Ïîäïèñü Äàòà 
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 Оборудование и комплектующие        

         

ПВ1 Напольная приточно-вытяжная вентиляционная установка с водяны- AIRNED-M6L/2K1/2P5/2F1/R1/T1.        

 ми воздухонагревателем и воздухоохладителем, пластинчатым реку- 24/V1.0.P40.R-4x30REZ/H1/B1+P/      См. прилагаемый  

 ператором, фильтрами и шумоглушителями на притоке и вытяжке,   2P1/2F1/2H2/2V1.0.P40.R-      документ  

 резервными электродвигателями вентиляторов, автоматикой 4x30REZ/R1/Z1/P5/K1   NED компл. 1  ND16-003617 

         

ПВ2.1 Напольная приточно-вытяжная вентиляционная установка с водяны- AIRNED-M6L/2K1/2P5/2F1/R1/T1.        

 ми воздухонагревателем и воздухоохладителем, пластинчатым реку- 24/V1.0.P40.R-4x30REZ/H1/B1+P/       

 ператором, фильтрами и шумоглушителями на притоке и вытяжке,   2P1/2F1/2H2/2V1.0.P35.R-       

 резервными электродвигателями вентиляторов, автоматикой 2,2x30REZ/R1/Z1/P5/K1  NED компл. 1  То же 

         

ПВ2.2 Напольная приточно-вытяжная вентиляционная установка с водяны- AIRNED-M6L/2K1/2P5/2F1/R1/T1.       

 ми воздухонагревателем и воздухоохладителем, пластинчатым реку- 24/V1.0.P40.R-4x30REZ/H1/B1+P/       

 ператором, фильтрами и шумоглушителями на притоке и вытяжке,   2P1/2F1/2H2/2V1.0.P35.R-       

 резервными электродвигателями вентиляторов, автоматикой 2,2x30REZ/R1/Z1/P5/K1   NED компл. 1  То же 

         

П3 Напольная приточная вентиляционная установка с фильтром, шумо-  AIRNED-M6L/K1/P5/F1/       

 глушителем, автоматикой V1.0.P56.R-4x15/H1/B1  NED компл. 1  То же 
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В3 Напольная вытяжная вентиляционная установка с резервным венти- AIRNED-M7L/B1/H1/S3/V1.0.P63.      См. прилагаемый  

 лятором, фильтром, шумоглушителем, автоматикой R-5,5x15/S4/Z2/P2+L/S3/2V1.0.      документ  

  P63.R-5,5x15/S4  NED компл. 1  ND16-003617 

         

ПВ4 Напольная приточно-вытяжная вентиляционная установка с водяным LITENED 60-30 A.2.28-1,1х30.R+        

 воздухонагревателем, фильтрами и шумоглушителями на притоке и  LITENED 60-30 G1.28-1,1х30.R       

 вытяжке, автоматикой   NED компл. 1  То же 

         

ПВ5 Напольная приточно-вытяжная вентиляционная установка с водяны-        

 ми воздухонагревателем и воздухоохладителем, пластинчатым реку-        

 ператором, фильтрами и шумоглушителями на притоке и вытяжке,   LITENED 50-30 G1.25-0,55х30.R+        

 автоматикой LITENED 50-30 G1.25-0,55х30.R  NED компл. 1  То же 

         

ПВ6 Подвесная приточно-вытяжная вентиляционная установка с водяны-        

 ми воздухонагревателем и воздухоохладителем, пластинчатым реку-        

 ператором, фильтрами и шумоглушителями на притоке и вытяжке,          

 автоматикой VR 50-25/22.4E+VR 50-25/22.4E  NED компл. 1  То же 

         

В7, В10, В11 Вентилятор крышный радиальный VRK 30/22-2E  NED шт. 3   

         

 Стакан монтажный для крышного вентилятора VKVT 30   ООО "ВКТехнология" шт. 3   

         

В8 Вентилятор канальный радиальный KVR 160/1   NED шт. 1   

В9  KVR 200/1   NED шт. 1   

         

В12, В13 Вентилятор крышный радиальный VRK 56/35-4E  NED шт. 2   
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 Стакан монтажный для крышного вентилятора VKVT 56   ООО "ВКТехнология" шт. 2   

         

 Изделия и материалы        

         

 1 Клапан противопожарный нормально открытый КПУ-1Н-О-Н-100×100-1*ф-МВ220-       

  ВН-0-Р25-0-0-0-МРЗ  ООО «ВЕЗА» шт. 17   

  КПУ-1Н-О-Н-150×100-1*ф-МВ220-       

  ВН-0-Р25-0-0-0-МРЗ  ООО «ВЕЗА» шт. 3   

  КПУ-1Н-О-Н-150×150-1*ф-МВ220-       

  ВН-0-Р25-0-0-0-МРЗ  ООО «ВЕЗА» шт. 4   

  КПУ-1Н-О-Н-200×100-1*ф-МВ220-       

  ВН-0-Р25-0-0-0-МРЗ  ООО «ВЕЗА» шт. 1   

  КПУ-1Н-О-Н-200×150-1*ф-МВ220-       

  ВН-0-Р25-0-0-0-МРЗ  ООО «ВЕЗА» шт. 8   

  КПУ-1Н-О-Н-200×200-1*ф-МВ220-       

  ВН-0-Р25-0-0-0-МРЗ  ООО «ВЕЗА» шт. 2   

  КПУ-1Н-О-Н-250×200-1*ф-МВ220-       

  ВН-0-Р25-0-0-0-МРЗ  ООО «ВЕЗА» шт. 2   

  КПУ-1Н-О-Н-160-1*ф-МВ220-       

  ВН-0-Р25-0-0-0-МРЗ  ООО «ВЕЗА» шт. 1   

  КПУ-1Н-О-Н-200-1*ф-МВ220-       

  ВН-0-Р25-0-0-0-МРЗ  ООО «ВЕЗА» шт. 6   

  КПУ-1Н-О-Н-250-1*ф-МВ220-       

  ВН-0-Р25-0-0-0-МРЗ  ООО «ВЕЗА» шт. 2   

  КПУ-1Н-О-Н-200×200-2*ф-МВ220-       

  СН-0-Р25-0-0-0-0  ООО «ВЕЗА» шт. 2   
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 1 Клапан противопожарный нормально открытый КПУ-1Н-О-Н-650×250-2*ф-МВ220-       

  СН-0-Р25-0-0-0-0  ООО «ВЕЗА» шт. 2   

  КПУ-1Н-О-Н-100-2*ф-МВ220-       

  СН-0-Р25-0-0-0-МРП  ООО «ВЕЗА» шт. 5   

  КПУ-1Н-О-Н-160-2*ф-МВ220-       

  СН-0-Р25-0-0-0-МРП  ООО «ВЕЗА» шт. 1   

  КПУ-1Н-О-Н-200-2*ф-МВ220-       

  СН-0-Р25-0-0-0-МРП  ООО «ВЕЗА» шт. 1   

         

 2 Диффузор круглый веерный ДПУ-К100  «Арктос» шт. 10   

  ДПУ-К125  «Арктос» шт. 11   

  ДПУ-К160  «Арктос» шт. 4   

  ДПУ-К200  «Арктос» шт. 48   

  ДПУ-К250  «Арктос» шт. 5   

         

 3 Диффузор круглый универсальный ДПУ-М 100  «Арктос» шт. 11   

  ДПУ-М 160  «Арктос» шт. 4   

  ДПУ-М 250  «Арктос» шт. 3   

         

 4 Диффузор прямоугольный четырёхсторонний 4АПР 300×300  «Арктос» шт. 13   

  4АПР 375×375  «Арктос» шт. 18   

  4АПР 450×450  «Арктос» шт. 14   

  4АПР 600×600  «Арктос» шт. 13   

         

 5 Решётка вентиляционная сотовая РСР 100×100  «Арктос» шт. 16   

  РСР 150×100  «Арктос» шт. 10   
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 5 Решётка вентиляционная сотовая РСР 150×150  «Арктос» шт. 1   

  РСР 200×100  «Арктос» шт. 4   

  РСР 200×150  «Арктос» шт. 4   

  РСР 250×100  «Арктос» шт. 1   

  РСР 250×150  «Арктос» шт. 8   

  РСР 300×150  «Арктос» шт. 2   

  РСР-К 300×300   «Арктос» шт. 12   

         

 6 Решётка вентиляционная с поворотными жалюзи АДР 150×100  «Арктос» шт. 3   

  АДР 150×150  «Арктос» шт. 1   

  АДР 200×100  «Арктос» шт. 1   

  АДР 200×150  «Арктос» шт. 2   

  АДР 250×100  «Арктос» шт. 1   

  АДР 250×150  «Арктос» шт. 2   

  АДР 300×150  «Арктос» шт. 2   

         

 7 Решётка вентиляционная наружная АРН 200×150  «Арктос» шт. 4   

  АРН 500×250  «Арктос» шт. 2   

  АРН 600×600  «Арктос» шт. 4   

         

 8 Решётка вентиляционная с фиксированными жалюзи АЛР 100×100  «Арктос» шт. 1   

  АЛР 150×150  «Арктос» шт. 2   

  АЛР 200×100  «Арктос» шт. 1   

  АЛР 200×150  «Арктос» шт. 1   

  АЛР 250×150  «Арктос» шт. 1   

  АЛР 300×150  «Арктос» шт. 2   
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 8 Решётка вентиляционная с фиксированными жалюзи АЛН 200×200  «Арктос» шт. 1   

  АЛН 200×200 + 1КСД  «Арктос» шт. 2   

  АЛН 600×300 + 1КСД  «Арктос» шт. 2   

         

 9 Зонт ЗК-160  ЗАО «Вентиляционный  шт. 3   

  ЗК-200  завод Лиссант» шт. 5   

         

 10 Узел прохода  УП1-160  ЗАО «Вентиляционный  шт. 3   

  УП1-200  завод Лиссант» шт. 5   

         

 11 Шумоглушитель KNK 160/9  NED шт. 1   

  KNK 200/9  NED шт. 3   

         

 12 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918–80        

 класса герметичности А по ГОСТ Р ЕН 13779—2007            

 толщиной стенки  0,5 мм      ø 100    м 29,0   

          ø 125    м 0,9   

          ø 160    м 45,4   

          ø 200    м 41,0   

 толщиной стенки  0,6 мм      ø 250    м 1,7   

 толщиной стенки  0,5 мм      80×80    м 42,0   

 100×80    м 4,2   

 100×100    м 61,4   

 125×80    м 12,1   

 160×80    м 15,4   

 160×100    м 92,6   
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 160×160    м 35,0   

 200×80    м 56,7   

 200×100    м 54,4   

 200×160    м 74,5   

 200×200    м 23,3   

 250×80    м 4,4   

 250×100    м 30,8   

 250×160    м 185,7   

 250×200    м 50,7   

 250×250    м 16,2   

 толщиной стенки  0,7 мм           315×100    м 13,4   

 315×160    м 58,0   

 315×200    м 21,5   

 315×250    м 141,0   

 400×160    м 26,7   

 400×200    м 16,6   

 400×250    м 22,5   

 450×160    м 69,4   

 450×200    м 19,3   

 450×250    м 129,6   

 450×400    м 7,4   

 500×160    м 16,9   

 500×200    м 27,3   

 500×250    м 74,6   

 630×160    м 10,5   

 630×200    м 49,6   
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 630×250    м 63,2   

 630×315    м 12,2   

 630×450    м 3,9   

 630×630    м 4,5   

 710×200    м 22,0   

 710×250    м 8,4   

 710×400    м 6,4   

 710×500    м 8,5   

 800×200    м 3,4   

 800×250    м 18,0   

 800×315    м 10,7   

 800×710    м 11,7   

 900×200    м 18,9   

 900×250    м 14,4   

 900×315    м 12,0   

 1000×200    м 15,0   

 1000×315    м 23,6   

 1000×500    м 14,7   

 толщиной стенки  0,9 мм          1250×200    м 12,8   

 1250×315    м 24,6   

 1400×315    м 2,7   

 1600×315    м 7,8   

 1600×400    м 8,7   
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 13 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918–80       Транзитные  

 класса герметичности В по ГОСТ Р ЕН 13779—2007           воздуховоды 

 толщиной стенки  0,8 мм      ø 160    м 18,2   

          ø 200    м 38,9   

          ø 250    м 9,6   

 80×80    м 23,8   

 160×100    м 2,5   

 160×160    м 0,2   

 200×160    м 2,1   

 250×200    м 2,8   

 400×250    м 9,6   

 450×200    м 4,8   

 630×250    м 9,6   

 630×630    м 4,8   

 710×500    м 4,8   

 800×710    м 10,8  EI 150 

         

 14 Материал базальтовый огнезащитный рулонный (фольгированный)  ET ВЕНТ       

 для огнестойких воздуховодов ТУ 5769-003-48588528-00       

 толщиной 5 мм  МБОР 5Ф  ОАО «ТИЗОЛ» м³  0,37  EI 15, EI 30 

 толщиной 16 мм  МБОР 16Ф  ОАО «ТИЗОЛ» м³  0,56  EI 150 

         

 15 Огнезащитный состав толщиной слоя  0,5 мм ПЛАЗАС  ОАО «ТИЗОЛ» м²  114,0  EI 15, EI 30 

       2,0 мм ПЛАЗАС  ОАО «ТИЗОЛ» м²  32,7  EI 150 

         

 16 Тепловая изоляция приточных воздуховодов внутри здания  МБОР 5Ф       

 холстом фольгированным из базальтовых супертонких волокон  ТУ 5769-003-48588528-00  ОАО «ТИЗОЛ» м³  2,85   
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 17 Тепловая изоляция воздуховодов, прокладываемых снаружи здания, МПБ-30/Ф1       

 матами фольгированными из базальтового супертонкого штапельно-  БСТВ-ст        

 го волокна ТУ 5769-002-08621635-98  ОАО «ТИЗОЛ» м³  3,62   

         

 18 Расходные материалы    кг 510   
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      2014-17-ПДВ 
      
      

Изм. Кол. уч.     Лист    № док. Подп. Дата  

Торговый центр по адресу: г. Краснодар,  
 По

дп
. и

 д
ат
а 

 

Разраб. Щепкин   Стадия Лист Листов 
    
    

 Р 1 14 
    
    

Ин
в. 
№

 по
дл

.  

 

    

Общие данные  
(начало)   

 Формат А3 

Ведомость рабочих чертежей  основного комплекта 
 

Лист Наименование Примечание 

1 Общие данные (начало)  

2 Общие данные (окончание)  

3 Характеристика систем противодымной вентиляции  

4 План на отм. 0,000. Разрезы 1 – 1, 2 – 2   

5 План на отм. +6,000. Разрезы 3 – 3, 4 – 4   

6 План на отм. -3,900. Разрезы 5 – 5, 6 – 6   

7 План кровли. Разрезы 7 – 7, 8 – 8. Виды А и Б  

8 Разрезы 8 – 8 ... 12 – 12   

9 Схемы систем ВД1 ... ВД3, ВД4.1 ... ВД4.3, ВД5, ВД6  

10 Схемы систем ПД1, ПД2, ПД3.1 ... ПД3.3, ПД4.1, ПД4.2, ПД5, ПД6  

11 Схемы систем ПД7, ПД8.1, ПД8.2, ПД9  

12 Схемы систем ПД10.1, ПД10.2, ПД11, ПД12  

13 Установки систем ПД7, ПД8.1. План. Разрезы 1 – 1, 2 – 2   

14 Установка системы ПД8.2. План. Разрез 1 – 1   

   
 
 

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 
 

Обозначение Наименование Примечание 

 Ссылочные документы  

5.904 – 1  Детали крепления воздуховодов  

   

 Прилагаемые  документы  

2014-17-ПДВ.С Спецификация оборудования, изделий и материалов На 9 листах  

КП № ND16-030251 Коммерческое предложение на оборудование от пред-  

 приятия ОП ООО "НЕД-регионы" г. Краснодар На 4 листах  

   
 
 
 
 
 
 
 

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей 
 

Обозначение Наименование Примечание 

2014-17-ПДВ Противодымная вентиляция  

2014-17-ОВ1 Отопление и системы теплоснабжение  

2014-17-ОВ2 Вентиляция и кондиционирование  

2014-17-ХС Холодоснабжение  

2014-17-ТМ ИТП. Тепломеханические решения  
 

План-схема 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
Вз
ам

. и
нв

. №
  

 

      
      2014-17-ПДВ 
      
      

Изм.   Кол. уч.    Лист    № док. Подп. Дата  
Торговый центр по адресу: г. Краснодар,  
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а 

 

Разраб. Щепкин   Стадия Лист Листов 
    
    

 Р 2  
    
    

Ин
в. 
№

 по
дл

.  

 

    
Общие данные (окончание)  

 Формат А3 

Общие указания 

1 Основание для разработки рабочих чертежей – утверждённая проектная документация. 
2 Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, 

требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержа-
щих установленные требования. 

3 Рабочими чертежами предусматривается монтаж оборудования и воздуховодов систем противодымной 
вентиляции здания торгового центра. 

4 Температура наружного воздуха для расчёта систем противодымной вентиляции определена по СНиП 
23-01-99 и составляет: 

- в холодный период года минус 19 ºС; 
- в тёплый период года плюс 31,1 ºС. 

5 Скорость ветра для расчёта систем противодымной вентиляции также определена по СНиП 23-01-99 и 
составляет: 

- в холодный период года 3,2 м/с; 
- в тёплый период года 1 м/с. 

6 Проектируемое здание разбито на два пожарных отсека:  
- подвальный этаж; 
- 1 и 2 этажи здания. 

7 Основное оборудование систем противодымной вентиляции (вентиляторы) принято по номенклатуре 
Инжиниринговой компании NED. Детали и изделия других производителей, принятые в рабочих чертежах, воз-
можно заменить на аналогичные производства NED при совпадении технических характеристик. 

8 Вентиляторы противодымной вентиляции располагаются, преимущественно, на покрытии здания, за ис-
ключением вентиляторов систем ПД7, ПД8.1, ПД8.2, расположенных в отдельных помещениях здания. 

9 Для транзитных воздуховодов систем, обслуживающих помещения подвального этажа предусматрива-
ется устройство кирпичных шахт, расположенных в пределах 1 и 2 этажей здания. Предел огнестойкости строи-
тельных конструкций шахт составляет не менее EI 150.  

10 Воздуховоды приняты из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918 – 80. 
11 Предел огнестойкости воздуховодов, прокладываемых в помещениях венткамеры, а также в кирпичных 

шахтах, указанных в п. 9 не нормируется 
12 Для остальных воздуховодов предел огнестойкости указан в рабочих чертежах на схемах систем. 

 

13 Для воздуховодов противодымной вентиляции принята сертифицированная система огнезащиты ET 
VENT производства ОАО «ТИЗОЛ», состоящая из 2-х слоёв: 

- огнезащитный состав "ПЛАЗАС" толщиной 0,5 и 0,8 мм (в зависимости от необходимого предела огнестой-
кости); 

- материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР Ф (фольгированный) толщиной 5 мм. 
14 Крепежные элементы огнестойких воздуховодов должны обеспечивать надежное крепление воздуховода 

в случае пожара, поэтому должны иметь огнестойкость не менее, чем у воздуховода, но по несущей способности. 
Рекомендуется применение систем ЕТ Профиль - оборачивание крепежных элементов фольгированным материа-
лом базальтовым огнезащитным рулонным толщиной МБОР-8Ф для воздуховодов с пределом огнестойкости EI 30 
и EI 45 и МБОР-10Ф – для воздуховодов с пределом огнестойкости EI 60. При этом не допускается изготовление 
подвесов и кронштейнов из перфорированной ленты, т. к. приведенная толщина металла должна быть не менее 
2,4 мм. 

15 Монтаж и испытание систем вести в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 
- СНиП 3.05.01 – 85 «Внутренние санитарно-технические системы»; 
- СНиП 12-03 – 2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 
- СНиП 12-04 – 2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; 
- СНиП III-4 – 80 «Техника безопасности в строительстве»,  

а также согласно инструкциям по монтажу заводов (фирм) изготовителей оборудования. 
16 Акты освидетельствования скрытых работ составить для следующих видов работ: 

- подготовка поверхностей под защитное огнестойкое покрытие; 
- нанесение огнезащитного состава на защищаемые поверхности; 
- испытания систем. 
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 Вытяжная противодымная вентиляция        

         

ВД1 Крышный вентилятор дымоудаления с факельным выбросом воздуха VDKN-BF-10DU 400-00       

 с электродвигателем 730 об/мин, 7,5 кВт  АИР160S8  NED шт. 1   

         

ВД2 Крышный вентилятор дымоудаления с факельным выбросом воздуха VDKN-AF-10DU 400-00       

 с электродвигателем 730 об/мин, 5,5 кВт АИР132М8  NED шт. 1   

         

ВД3 Крышный вентилятор дымоудаления с факельным выбросом воздуха VDKN-BF-6,ЗDU 400-01        

 с электродвигателем 1450 об/мин, 7,5 кВт АИР132S4  NED шт. 1   

         

ВД4.1 … Крышный вентилятор дымоудаления с факельным выбросом воздуха VDKN-AF-7,1DU 400-00       

ВД4.3 с электродвигателем 950 об/мин, 3,0 кВт АИР112МА6  NED шт. 3   

         

ВД5 Крышный вентилятор дымоудаления с факельным выбросом воздуха VDKN-BF-8DU 400-00       

 с электродвигателем 950 об/мин, 7,5 кВт АИР132М6  NED шт. 1   

         

ВД6 Крышный вентилятор дымоудаления с факельным выбросом воздуха VDKN-AF-8DU 400-00       

 с электродвигателем 950 об/мин, 5,5 кВт АИР132S6  NED шт. 1   
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 Стакан монтажный утепленный СКУ-700-01  «ПО КЛИМАТВЕНТМАШ» шт. 4 55  

  СКУ-1000  «ПО КЛИМАТВЕНТМАШ» шт. 2 129  

  СКУ-1200  «ПО КЛИМАТВЕНТМАШ» шт. 2 206  

         

 Клапан обратный с пределом огнестойкости не менее  EI 45 КЛО-630  «ПО КЛИМАТВЕНТМАШ» шт. 1   

         EI 60 КЛО-710  «ПО КЛИМАТВЕНТМАШ» шт. 3   

         EI 45 КЛО-800  «ПО КЛИМАТВЕНТМАШ» шт. 2   

  КЛО-1000  «ПО КЛИМАТВЕНТМАШ» шт. 2  EI 45 

         

 Клапан противопожарный дымовой КПД-4-03-1200×1400-2*ф-МВ220-       

  СН-С-0 ТУ 4863-020-40149153-99   ООО "ВЕЗА" шт. 2  ВД1, ВД2 

         

  КПД-4-03-800×800-2*ф-МВ220-СН-       

  С-0 ТУ 4863-020-40149153-99   ООО "ВЕЗА" шт. 1  ВД3 

         

  КПД-4-03-700×700-2*ф-МВ220-СН-       

  С-0 ТУ 4863-020-40149153-99   ООО "ВЕЗА" шт. 3  ВД4.1 … ВД4.3 

         

  КПД-4-03-1400×650-2*ф-МВ220-СН-       

  С-0 ТУ 4863-020-40149153-99   ООО "ВЕЗА" шт. 1  ВД5, помещ. поз. 3 

         

  КПД-4-03-1400×600-2*ф-МВ220-СН-       

  С-0 ТУ 4863-020-40149153-99   ООО "ВЕЗА" шт. 1  ВД5, помещ. поз. 48 

         

  КПД-4-03-1000×600-2*ф-МВ220-СН-       

  С-0 ТУ 4863-020-40149153-99   ООО "ВЕЗА" шт. 1  ВД6, помещ. поз. 22 
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 Клапан противопожарный дымовой КПД-4-03-1400×550-2*ф-МВ220-СН-      ВД6, помещ. поз. 31, 

  С-0 ТУ 4863-020-40149153-99   ООО "ВЕЗА" шт. 1  32 

         

 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918–80        ВД4.1 … ВД4.3 

 класса герметичности В по ГОСТ Р ЕН 13779—2007           в шахтах 

 толщиной стенки  0,7 мм     ø 710    м 33   

         

 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918–80         

 класса герметичности В по ГОСТ Р ЕН 13779—2007            

 толщиной стенки  0,8 мм     ø 630     м 0,2  EI 45 

         ø 710    м 0,5  EI 60 

         ø 800    м 5,6  EI 45 

    1,0 мм     ø 900    м 6,2  EI 45 

         ø 1000    м 6,3  EI 45 

    0,8 мм     700×700    м 2,1  EI 60 

         800×800    м 0,8  EI 45 

         1000×630    м 3,2  EI 30 

    0,9 мм     1400×400    м 27,5  EI 30 

         1400×1200    м 2,2  EI 45 

         

 Материал базальтовый огнезащитный рулонный (фольгированный)         

 толщиной 5 мм для огнестойких воздуховодов МБОР 5Ф  ОАО «ТИЗОЛ» м³  201  EI 30, EI 45, EI 60 

         

 Огнезащитный состав толщиной слоя  0,5 мм ПЛАЗАС  ОАО «ТИЗОЛ» м²  110  EI 30 

       0,8 мм ПЛАЗАС  ОАО «ТИЗОЛ» м²  73  EI 45, EI 60 

         

 Расходные материалы    кг 200   
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 Приточная противодымная вентиляция        

         

ПД1 Крышный осевой вентилятор подпора VPOK-К-D-8-4       

 с электродвигателем 1450 об/мин, 7,5 кВт АИР132S4  NED шт. 1   

         

ПД2 Крышный осевой вентилятор подпора VPOK-K-C-8-4       

 с электродвигателем 1450 об/мин, 5,5 кВт АИР112М4  NED шт. 1   

         

Канальный вентилятор с электродвигателем 2480 об/мин, 1,1 кВт VRN 60-35/28.2D  NED шт. 2   ПД3.1,  
ПД3.2, 
ПД3.3         

         

Крышный осевой вентилятор подпора VPOK-K-D-5-2       

с электродвигателем 2900 об/мин, 3,0 кВт АИР90L2  NED шт. 5   

ПД4.1,  
ПД4.2, ПД6 
ПД10.1, 
ПД10.2         

         

ПД5 Крышный осевой вентилятор подпора VPOK-K-A-6,3-2       

 с электродвигателем 2900 об/мин, 5,5 кВт АИР100L2  NED шт. 1   

         

ПД7 Канальный вентилятор с электродвигателем 2780 об/мин, 0,75 кВт VRN 60-30/25.2D  NED шт. 1   

         

ПД8.1 Канальный радиальный вентилятор с электродвигателем         

 2550 об/мин, 0,105 кВт KVR 160/1  NED шт. 1   

         

ПД8.2 Канальный радиальный вентилятор с электродвигателем         

 2450 об/мин, 0,071 кВт KVR 125/1  NED шт. 1   
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ПД9, ПД12 Крышный осевой вентилятор подпора VPOK-K-C-5-2       

 с электродвигателем 2900 об/мин, 2,2 кВт АИР80B2  NED шт. 2   

         

ПД11 Крышный осевой вентилятор подпора VPOK-K-E-5-2       

 с электродвигателем 2900 об/мин, 4,0 кВт АИР100S2  NED шт. 1   

         

 Стакан монтажный утепленный с обратным клапаном с пределом ог-        

 нестойкости не менее  EI 60 СКУ-КО-500  «ПО КЛИМАТВЕНТМАШ» шт. 2 47 Автостоянка 

     EI 45 СКУ-КО-500  «ПО КЛИМАТВЕНТМАШ» шт. 6 47  

  СКУ-КО-630  «ПО КЛИМАТВЕНТМАШ» шт. 1 76 EI 45 

  СКУ-КО-800  «ПО КЛИМАТВЕНТМАШ» шт. 2 69 EI 45 

         

 Клапан обратный с пределом огнестойкости не менее EI 45 КГ-600×300   «ПО КЛИМАТВЕНТМАШ» шт. 1  ПД7 

  КГ-600×350   «ПО КЛИМАТВЕНТМАШ» шт. 3  ПД3.1 ... ПД3.3 

  КО-125  «ПО КЛИМАТВЕНТМАШ» шт. 1  ПД8.2 

  КО-160  «ПО КЛИМАТВЕНТМАШ» шт. 1  ПД8.1 

         

 Сетка-300-30-Ц   ООО "ВЕЗА" шт. 3  ПД3.1 ... ПД3.3 

         

 Клапан противопожарный  КПУ-1Н-З-Н-1250×850-1*ф-МВ220-       

  ВН-0-0 ТУ 4863-100-40149153-07  ООО "ВЕЗА" шт. 1  ПД1 

         

  КПУ-1Н-З-Н-1250×700-1*ф-МВ220-       

  ВН-0-0 ТУ 4863-100-40149153-07  ООО "ВЕЗА" шт. 1  ПД2 

         

  КПУ-1Н-З-Н-900×400-2*ф-МВ220-       

  СН-0-0 ТУ 4863-100-40149153-07  ООО "ВЕЗА" шт. 2  ПД4.1, ПД4.2 
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 Клапан противопожарный  КПУ-1Н-З-Н-1250×450-1*ф-МВ220-       

  ВН-С-МРЗ ТУ 4863-100-40149153-07  ООО "ВЕЗА" шт. 1  ПД5, помещ. поз. 3  

         

  КПУ-1Н-З-Н-600×1000-1*ф-МВ220-       

  ВН-С-МРЗ ТУ 4863-100-40149153-07  ООО "ВЕЗА" шт. 1  ПД5, помещ. поз. 48 

         

  КПУ-1Н-З-Н-700×750-1*ф-МВ220-       

  ВН-С-МРЗ ТУ 4863-100-40149153-07  ООО «ВЕЗА» шт. 1  ПД6, 1 этаж 

         

  КПУ-1Н-З-Н-700×600-1*ф-МВ220-       

  ВН-С-МРЗ ТУ 4863-100-40149153-07  ООО "ВЕЗА" шт. 1  ПД6, 2 этаж 

         

  КПУ-1Н-З-Н-400×250-2*ф-МВ220-       

  СН-0-0-0-0-0        

  ТУ 4863-100-40149153-07  ООО «ВЕЗА» шт. 1  ПД7 

         

  КПУ-1Н-З-Н-160-2*ф-МВ220-СН-0-       

  0-0-0-0 ТУ 4863-100-40149153-07  ООО «ВЕЗА» шт. 1  ПД8.1 

         

  КПУ-1Н-З-Н-125-2*ф-МВ220-СН-0-       

  0-0-0-0 ТУ 4863-100-40149153-07  ООО «ВЕЗА» шт. 1  ПД8.2 

         

  КПУ-1Н-З-Н-700×700-2*ф-МВ220-       

  СН-С-0-0-0-0       

  ТУ 4863-100-40149153-07  ООО «ВЕЗА» шт. 1  ПД11 
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 Клапан противопожарный  КПУ-1Н-З-Н-750×400-1*ф-МВ220-       

  ВН-С-МРЗ ТУ 4863-100-40149153-07  ООО «ВЕЗА» шт. 1  ПД12 

         

 Клапан избыточного давления  КИД-550×550-Н  ООО «ВЕЗА» шт. 3   

  КИД-675×675-Н  ООО «ВЕЗА» шт. 1   

         

 Электронагреватель воздуха мощностью 3,0 Вт KEA 125/3  NED шт. 1  ПД8.2 

  KEA 160/3  NED шт. 1  ПД8.1 

         

 Решётка наружная  АРН 250×250  Арктос шт. 1  ПД8.1 

  АРН 600×600  Арктос шт. 1  ПД7 

         

 Зонт на воздухозаборе ЗК-125   ЗАО «Вентиляционный  шт. 1  ПД8.2 

    завод Лиссант»     

         

 Узел прохода  УП1-125  ЗАО «Вентиляционный  шт. 1  ПД8.2 

    завод Лиссант»     

         

 Решётка сотовая  РСН 900×400   Арктос шт. 4  ПД4.1, ПД4.2 

         

 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918–80         

 класса герметичности В по ГОСТ Р ЕН 13779—2007            

 толщиной стенки  0,5 мм     ø 160    м 2  В шахтах EI 150 

    0,7 мм     ø 500    м 34  В шахтах EI 150 

         ø 630    м 21  В шахтах EI 150 

         400×250    м 2  В шахтах EI 150 
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 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918–80         

 класса герметичности В по ГОСТ Р ЕН 13779—2007           EI 30 

 толщиной стенки  0,8 мм     ø 125     м 1,8 0,71  

         ø 160    м 57 28,65  

         ø 500    м 2,9 4,56  

         ø 630    м 2,7 5,34  

         ø 710    м 7,0 15,61  

         ø 800    м 11 27,65  

         400×250    м 8,4 10,97  

         600×350    м 2,3 4,38  

         630×630    м 3,5 8,24  

         700×600    м 0,3 0,78  

         700×700    м 0,7 1,96  

         710×500    м 8,6 1,46  

         750×400    м 0,2 0,46  

         750×700    м 0,5 1,45  

         800×250    м 6,2 13,06  

         900×400    м 17 44,31  

         1000×250    м 4,2 10,53  

         1000×600    м 0,3 0,96  

    0,9 мм     1250×315    м 27 84,7  

         1250×400    м 1,5 4,96  

         1250×450    м 0,3 1,02  

         1250×500    м 1,5 5,26  

         1250×700    м 0,8 3,13  

         1250×850    м 0,8 3,37  
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 Короб-переход класса герметичности В по ГОСТ Р ЕН 13779—2007         

 из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918–80         

 толщиной стенки  0,7 мм    600×600-640×340     шт. 1  ПД7 

        640×340-400×250    шт. 1  ПД7 

         

 Материал базальтовый огнезащитный рулонный (фольгированный)         

 толщиной 5 мм для огнестойких воздуховодов МБОР 5Ф  ОАО «ТИЗОЛ» м³  312  EI 30 

         

 Огнезащитный состав толщиной слоя  0,5 мм ПЛАЗАС  ОАО «ТИЗОЛ» м²  284  EI 30 

         

 Расходные материалы    кг 250   
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Разраб. Щепкин   Стадия Лист Листов 
    
    

 Р 1 11 
    
    

Ин
в. 
№

 по
дл

.  

 

    

Общие данные  
(начало)   

 Формат А3 

Ведомость рабочих чертежей  основного комплекта 
 

Лист Наименование Примечание 

1 Общие данные (начало)  

2 Общие данные (окончание)  

3 Ведомость балансировочных клапанов АВ-QM   

4 План кровли  

5 Трубопроводы холодоснабжения. План на отм. 0,000  

6 Трубопроводы холодоснабжения. План на отм. +6,000  

7 Обвязка чиллера. Узел 1. Вид А  

8 Размещение оборудования холодоснабжения в ИТП. Фрагмент плана на отм. 0,000   

 между осями 3-4 и А-Б. Разрез 1 – 1   

9 Схемы узлов обвязки фанкойла и установок ПВ1, ПВ2.1, ПВ2.2, ПВ5, ПВ6  

10 Трубопроводы дренажа. План на отм. 0,000  

11 Трубопроводы дренажа. План на отм. +6,000  

   
 
 

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 
 

Обозначение Наименование Примечание 

 Ссылочные документы  

5.900 – 7 Опорные конструкции и средства крепления стальных   

 трубопроводов внутренних санитарно-технических сис-  

 тем   

СЗК14-2-2009 Установка закладных конструкций для отборов давле-  

 ния, разрежения, вакуума  
 
 
 
 
 
 
 

Продолжение 
 

Обозначение Наименование Примечание 

СЗК4-1-95 Приборы для измерения и регулирования температуры  

часть 1 – установка закладных конструкций на оборудовании и  

 коммуникациях (взамен сборника 50)  

 Прилагаемые  документы  

2014-17-ХС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов На 6 листах  

КП № ND16-020275 Модульный чиллер NBA 2Х145-2С  
 

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей 
 

Обозначение Наименование Примечание 

2014-17-ОВ1 Отопление и системы теплоснабжения  

2014-17-ОВ2 Вентиляция и кондиционирование  

2014-17-ПДВ Противодымная вентиляция  

2014-17-ХС Холодоснабжение  

2014-17-ТМ ИТП. Тепломеханические решения  
 

Расчётные расходы холода, Вт 
 

Потребитель холода Обозначение Итого: Примечание 

ПВ1 ПВ2.1 ПВ2.2 ПВ5 ПВ6 
Вентиляционные установки 

20170 16050 15360 3570 1780 
56930  

Фанкойлы 1 этажа 86820 86820  

Фанкойлы 2 этажа 122070 122070  

Всего: 265820  
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Разраб. Щепкин   Стадия Лист Листов 
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№
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Общие данные (окончание)  

 Формат А3 

Общие указания 

1 Основание для разработки рабочих чертежей – утверждённая проектная документация. 
2 Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, 

требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержа-
щих установленные требования. 

3 Рабочими чертежами предусматривается монтаж оборудования и трубопроводов системы холодоснаб-
жения для нужд кондиционирования воздуха здания торгового центра.  

4 Потребителями холода являются водяные кассетные фанкойлы (доводчики) типа ND производства NЕD 
и водяные воздухоохладители вентиляционных установок, принятых в рабочих чертежах основного комплекта 
марки ОВ (2014-17-ОВ). 

5 В качестве холодоносителя принята водогликолевая смесь с 30 %-ной концентрацией этиленгликоля с 
температурой плюс 7 … 12 ºС. 

6 Общий расход холода на холодоснабжение здания составляет 265,82 кВт. Расчётные расходы холода 
по потребителям приведены в таблице на листе 1. 

7 В качестве холодильной машины принят модульный чиллер с воздушным охлаждением конденсатора 
типа NBA 2×145-2С-F производства NED, устанавливаемый на кровле здания. Чиллер оборудован расшири-
тельным баком, объём которого достаточен для обеспечения теплового расширения холодоносителя. Установ-
ленная электрическая мощность чиллера 137,7 кВт. 

8 Расчётный расход холодоносителя составляет 49,8 м³/ч. 
9 Циркуляция холодоносителя в системе холодоснабжения осуществляется при помощи насосов, встро-

енных в чиллер. 
10 Объём системы холодоснабжения составляет 0,44 м³.  
11 Для заполнения и слива холодоносителя при аварии из отдельных контуров (оборудования, трубопро-

водов) системы холодоснабжения предусмотрена цилиндрическая вертикальная полиэтиленовая ёмкость типа 
Т 3000 ёмкостью 3,0 м³ (3000 л) производства ООО «Торговый Дом «ЭкоПром». Место установки ёмкости - по-
мещение ИТП. 

12 Автоматическое регулирование подачи холодоносителя потребителям осуществляется за счёт регули-
рующих клапанов, комплектуемых с холодопотребляющим оборудованием в объёме поставки. 

13 Гидравлическое  сопротивление системы холодоснабжения составляет 380,9 кПа. 
14 Для гидравлической увязки системы холодоснабжения предусматривается установка балансировочных 

клапанов типа АВ-QM производства Danfoss (Дания) у каждого потребителя. Также на отдельных магистральных 
ответвлениях холодоносителя устанавливаются ручные балансировочные клапаны типа MSV-F2 производства 
Danfoss. 

15 Для отвода образующегося в потребителях конденсата предусматривается система дренажных трубо-
проводов. 

 

16 Конденсат из оборудования, расположенного на 1 и 2 этажах, отводится самотёком по трубопроводам 
дренажа, в основном, в систему внутренней дождевой канализации (систему внутренних водостоков), а также, час-
тично, - в систему внутренней бытовой канализации и в дренажный лоток автостоянки, расположенной в подваль-
ном этаже здания. 

17 Удаление конденсата от вентиляционных установок, установленных на кровле, осуществляется непо-
средственно на кровлю с последующим отводом в систему внутренних водостоков по аналогии с атмосферными 
осадками. 

18 Трубопроводы системы холодоснабжения приняты из стальных неоцинкованных водогазопроводных труб 
по ГОСТ 3262 – 75 и электросварных труб по ГОСТ 10704 – 91.  

19 Дренажные трубопроводы приняты из полипропиленовых труб типа S 5 / PN 10 / SDR 11 производства 
WAVIN Ekoplastik s. r. o. (Чехия). 

20 Тепловая изоляция трубопроводов холодоносителя и дренажа принята из вспененного полиэтилена типа 
Thermaflex FRZ. 

21 Для стальных трубопроводов принято антикоррозионное покрытие краской ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по грун-
товке ГФ-021 ГОСТ 25129–82. Перед покрытием антикоррозионной защиты произвести обезжиривание поверхно-
стей. Покрытие наносить на сухую поверхность. 

22 Монтаж и испытание трубопроводов и оборудования вести в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов: 

- СНиП 3.05.01 – 85 «Внутренние санитарно-технические системы»; 
- СНиП 12-03 – 2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 
- СНиП 12-04 – 2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; 
- СНиП III-4 – 80 «Техника безопасности в строительстве»,  

а также согласно инструкциям по монтажу заводов (фирм) изготовителей. 
23 Испытания трубопроводов производить до выполнения работ по тепловой изоляции трубопроводов. 
24 Акты освидетельствования скрытых работ составить для следующих видов работ: 

- подготовка поверхностей под защитные антикоррозионные покрытия; 
- выполнение отдельных элементов антикоррозионного покрытия; 
- испытания оборудования и трубопроводов. 
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2014-17-ÕÑ.Ñ 

      
      

Èçì. Êîë. ó÷. Ëèñò ¹ äîê Ïîäïèñü Äàòà 

Òîðãîâûé öåíòð ïî àäðåñó: ã. Êðàñíîäàð,  

Ðàçðàá. Ùåïêèí   Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ 
    
    

 Ð 1 7 

    
    
    

Ñïåöèôèêàöèÿ îáîðóäîâàíèÿ, èçäåëèé  
è ìàòåðèàëîâ  
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м

. и
нв

. №
 

 

 
П
од
пи
сь

 и
 д
ат

а 
 

 И
нв

. №
 п
од
л.

 
 

Ïîçèöèÿ Íàèìåíîâàíèå è òåõíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà 
Òèï, ìàðêà, 

îáîçíà÷åíèå äîêóìåíòà, 
îïðîñíîãî ëèñòà 

Êîä îáîðó-
äîâàíèÿ,  
èçäåëèÿ, 

ìàòåðèàëà 

Çàâîä- 
èçãîòîâèòåëü 

Åäè- 
íèöà  
èçìå-
ðåíèÿ 

Êîëè-
÷åñòâî 

Ìàññà  
åäèíèöû, 

êã 

Ïðèìå÷àíèÿ 
 

         

 Фанкойлы        

         

 1 Фанкойл кассетный двухтрубный в комплекте с регулирующим кла-        

 паном с электроприводом и деталями обвязки  ND34КМ  NED компл. 21 22  

  ND51КМ  NED компл. 14 22  

  ND68КМ  NED компл. 22 23  

  ND85КМ  NED компл. 7 28  

  ND102КМ  NED компл. 7 28  

         

 Чиллер        

         

 1 Модульный чиллер с фланцевым присоединением  NBA 2×145-2С-F   компл. 1 3018  

         

         

 Обвязка чиллера 2014-17-ХС, л. 7       

         

1 Ручной фланцевый балансировочный клапан, Ру 16 бар  Ду 50 MSV-F2  003Z1061 Danfoss (Дания) шт. 1   

         

2 Кран шаровой фланцевый       Ду 65 JiP Premium FF  065N4282G Danfoss (Дания) шт. 1   

3          Ду 80 JiP Premium FF  065N4287G Danfoss (Дания) шт. 4   

4          Ду 125 JiP Premium FF  065N0845 Danfoss (Дания) шт. 2   
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5 Фильтр сетчатый чугунный фланцевый    Ду 80 FVF  065B7747 Danfoss (Дания) шт. 2   

         

6 Кран шаровой с наружной резьбой и с насадкой для шланга Ду 25 BVR-C 065B8202 Danfoss (Дания) шт. 2   

         

7 Гибкая резиновая вставка с фланцами    Ду 80 ZKB 149B5145C Danfoss (Дания) шт. 4   

         

8 Отвод 90° 89×3 ГОСТ 17375-2001    шт. 4   

9       133×4    шт. 4   

10  45° 133×4     шт. 1   

         

11 Переход К 76×3 - 57×3 ГОСТ 17378-2001    шт. 2   

12    К 133×5 - 76×3,5     шт. 2   

13    К 133×5 - 89×3,5    шт. 4   

         

14 Фланец 1-65-16 ГОСТ 12820-80    шт. 2   

15   1-80-16    шт. 4   

16   1-125-16    шт. 4   

         

17 Фланец 1-50-16 ГОСТ 12821-80    шт. 5   

18   1-80-16    шт. 6   

         

19 Труба  Ц-25×3,2 ГОСТ 3262-75    м 1   

         

20 Уголок 50×50×5-В ГОСТ 8509 – 93    м 5  Для крепления 

  Ст 3 сп 3 – I ГОСТ 535 – 88        
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 Размещение оборудования холодоснабжения в ИТП 2014-17-ХС, л. 8       

         

1 Вертикальная цилиндрическая полиэтиленовая ёмкость объёмом    ООО «Торговый Дом      

 3,0 м³ (3000 л)  Т 3000   «ЭкоПром» шт. 1 78  

         

2 Ручной фланцевый балансировочный клапан, Ру 16 бар  Ду 50 MSV-F2  003Z1061 Danfoss (Дания) шт. 1   

3          Ду 80 MSV-F2  003Z1063 Danfoss (Дания) шт. 1   

         

4 Кран шаровой фланцевый       Ду 80 JiP Premium FF  065N4287G Danfoss (Дания) шт. 1   

5          Ду 100 JiP Premium FF  065N0240 Danfoss (Дания) шт. 1   

6          Ду 125 JiP Premium FF  065N0845 Danfoss (Дания) шт. 2   

         

7 Кран шаровой с наружной резьбой и с насадкой для шланга Ду 25 BVR-C 065B8202 Danfoss (Дания) шт. 2   

         

8 Бобышка. Установка на трубопроводе 01,5-10-20-10 ЗКЧ-1-95   шт. 2   

         

9 Отборное устройство давления прямое ЗК14-2-1-02 Установка 1а    шт. 1  до 70 ºС  

10       угловое ЗК14-2-2-02 Установка 1б    шт. 1  до 70 ºС  

         

11 Отвод 90° 133×4 ГОСТ 17375-2001    шт. 2   

         

12 Переход К 89×3,5 - 57×3 ГОСТ 17378-2001    шт. 2   

13    К 108×4 - 89×3,5     шт. 2   

14    К 159×4,5 - 133×4    шт. 2   

         

15 Заглушка 159×4,5 ГОСТ 17379-2001    шт. 2   
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16 Фланец 1-80-16 ГОСТ 12820-80    шт. 2   

17   1-100-16    шт. 2   

18   1-125-16    шт. 4   

         

19 Фланец 1-50-16 ГОСТ 12821-80    шт. 2   

20   1-80-16    шт. 2   

         

21 Опора отвода  Dн133-05ОСТ 34 266 – 75   шт. 2  Ду 125 

         

22 Опора  А14 Б570.000-02   шт. 2  Ду 150 

  5.900 - 7, вып. 4       

         

23 Труба Ц-25×3,2 ГОСТ 3262-75    м 1   

         

24 Труба 159×4,5 ГОСТ 10704-91    м 2   

         

25 Швеллер 8-В ГОСТ 8240 – 89     м 2  Для крепления 

      Ст 3 сп 3  – I ГОСТ 535 – 88        

         

         

 Трубопроводы холодоснабжения        

         

 1 Автоматический комбинированный балансировочный клапан Ду 15 АВ-QM 003Z1212 Danfoss (Дания) шт. 22   

          Ду 20 АВ-QM 003Z1213 Danfoss (Дания) шт. 44   

          Ду 25 АВ-QM 003Z1214 Danfoss (Дания) шт. 7   

          Ду 40 АВ-QM 003Z0760 Danfoss (Дания) шт. 3   

         

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 
      Лист
      

Изм. Код уч Лист № док Подпись Дата 

2014-17-ÕÑ.Ñ 5 

В
за
м

.и
нв

.№
 

 

Д
ат

а 
и 
по
дп
ис
ь 

 

И
нв

.№
 п
од
п.

 

 

Ïîçèöèÿ Íàèìåíîâàíèå è òåõíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà 
Òèï, ìàðêà, 

îáîçíà÷åíèå äîêóìåíòà, 
îïðîñíîãî ëèñòà 

Êîä îáîðó-
äîâàíèÿ,  
èçäåëèÿ, 

ìàòåðèàëà 

Çàâîä- 
èçãîòîâèòåëü 

Åäè- 
íèöà  
èçìå-
ðåíèÿ 

Êîëè-
÷åñòâî 

Ìàññà  
åäèíèöû, 

êã 

Ïðèìå÷àíèÿ 
 

         

 2 Фильтр сетчатый        Ду 20 FVR  065B8236 Danfoss (Дания) шт. 36   

          Ду 25 FVR  065B8237 Danfoss (Дания) шт. 30   

          Ду 32 FVR  065B8238 Danfoss (Дания) шт. 7   

          Ду 50 FVR  065B8240 Danfoss (Дания) шт. 3   

         

 3 Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой  Ду 20 BVR  065B8208 Danfoss (Дания) шт. 72   

          Ду 25 BVR  065B8209 Danfoss (Дания) шт. 60   

          Ду 32 BVR  065B8210 Danfoss (Дания) шт. 14   

          Ду 50 BVR  065B8212 Danfoss (Дания) шт. 6   

         

 4 Трубопровод из стальных водогазопроводных неоцинкованных         

 труб по ГОСТ 3262-75     ø 20×2,8    м 255   

         ø 25×3,2    м 321   

         ø 32×3,2    м 307   

         ø 40×3,5    м 164   

         ø 50×3,5    м 273   

         

 5 Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704 – 91         

         ø 76×3    м 240   

         ø 89×3    м 45   

         ø 108×4    м 21   

         ø 133×4,5    м 39   

         

 6 Антикоррозионная защита теплоизолируемых трубопроводов краской ПФ-115  ГОСТ 6465-76       

 по 1 слою грунтовки ГФ-021   ГОСТ 25129–82   м²  269   
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 7 Техническая трубная теплоизоляция вспененного полиэтилена Thermaflex FRZ  Thermaflex      

  Е-28   м 255   

  Е-35   м 321   

  Е-42   м 307   

  Е-48   м 164   

  Е-60   м 273   

  J-76   м 240   

  J-89   м 45   

  J-108   м 21   

  J-133   м 39   

  J-159   м 2   

         

 8 Расходные материалы    кг 200   

         

         

         

 Трубопроводы дренажа конденсата        

         

 1 Трубопровод из полипропиленовых труб ø 25×2,3 S 5 / PN 10 / SDR 11  WAVIN Ekoplastik s. r. o. м 475   

    (Чехия)     

         

 2 Техническая трубная теплоизоляция вспененного полиэтилена Thermaflex FRZ Е-28  Thermaflex  м 477   
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Общие данные  
(начало)   

 Формат А3 

Ведомость рабочих чертежей  основного комплекта 
 

Лист Наименование Примечание 

1 Общие данные (начало)  

2 Общие данные (продолжение)  

3 Общие данные (окончание)  

4 Схема тепловая ИТП  

5 План  

6 Разрез 1 – 1  

7 Разрез 2 – 2   

8 Разрез 3 – 3   

9 Разрезы 4 – 4, 5 – 5   

10 Установка водонагревателя системы отопления. План. Схема тепловая   

11 Установка водонагревателя системы отопления. Виды А и Б  

12 Установка водонагревателя горячего водоснабжения. Схема тепловая  

13 Установка водонагревателя горячего водоснабжения. План. Виды А и Б  

   
 
 

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 
 

Обозначение Наименование Примечание 

 Ссылочные документы  

5.900 – 7 Опорные конструкции и средства крепления стальных   

 трубопроводов внутренних санитарно-технических сис-  

 тем   

5.903 – 13 Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей  

выпуск 5 – грязевики. Рабочие чертежи  

   
 
 
 
 
 
 
 

Продолжение 
 

Обозначение Наименование Примечание 

СЗК14-2-2009 Установка закладных конструкций для отборов давле-  

 ния, разрежения, вакуума  

СЗК4-1-95 Приборы для измерения и регулирования температуры  

часть 1 – установка закладных конструкций на оборудовании и  

 коммуникациях (взамен сборника 50)  

   

 Прилагаемые  документы  

2014-17-ТМ.С Спецификация оборудования, изделий и материалов На 11 листах  

 Информация на пластинчатые теплообменники Ридан На 3 листах 

   
 

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей 
 

Обозначение Наименование Примечание 

2014-17-ТМ ИТП. Тепломеханические решения  

2014-17-ОВ1 Отопление и системы теплоснабжение  

2014-17-ОВ2 Вентиляция и кондиционирование  

2014-17-ПДВ Противодымная вентиляция  

2014-17-ХС Холодоснабжение  
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1 Основание для разработки рабочих чертежей – утверждённая проектная документация. 

2 Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, 

требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержа-

щих установленные требования. 

3 Рабочими чертежами предусматривается монтаж оборудования индивидуального теплового пункта 

(ИТП) для присоединения к тепловым сетям систем отопления и теплоснабжения здания торгового центра.  

4 Общий расход теплоты на теплоснабжение здания составляет 527,79 кВт (0,454 Гкал/ч).  

5 Подача тепла на теплоснабжение здания осуществляется по проектируемой тепловой сети. Темпера-

турный график работы тепловой сети 95 – 70 ºС, со срезкой (точкой излома в тёплый период) 70 ºС (по графику 

70 – 40 ºС). 

6 Давление теплоносителя на входе в ИТП составляет: 

- в подающем трубопроводе 5 – 6 кгс/см²; 

- в обратном трубопроводе 2 – 3 кгс/см². 

7 Для ограничения максимального расхода сетевой воды на вводе предусматривается клапан – регулятор 

перепада давления прямого действия типа AVP производства Danfoss (Дания). Клапан устанавливается на по-

дающем трубопроводе. 

8 Рабочими чертежами предусматривается место для расположения на трубопроводах гидравлических 

элементов узла учёта тепловой энергии (УУТЭ). УУТЭ включает измерение расходов тепловой энергии в по-

дающем и обратном трубопроводах тепловой сети на вводе в ИТП, а также в подпиточном трубопроводе систе-

мы отопления. УУТЭ разрабатывается отдельным проектом.  

9 В ИТП предусматривается независимое присоединение системы отопления здания через водоподогре-

ватель отопления.  

10 Параметры теплоносителя в системе отопления приняты по графику 80 – 60 ºС.  

11 В качестве водонагревателя для системы отопления принят пластинчатый теплообменник типа НН№ 

14 производства ЗАО «Ридан» с поверхностью теплообмена 2,1 м².  

12 Для циркуляции теплоносителя в системе отопления здания предусматриваются насосы типа MAGNA3 

32-120 F производства Grundfos (Дания). Количество насосов принято 2 шт. (1 рабочий, 1 резервный). Резерв-

ный насос хранить на складе.  

 

13 Для обеспечения работы системы отопления по заданному температурному графику в ИТП предусмотре-

на установка электронного регулятора температуры теплоносителя в подающем трубопроводе системы отопления 

(заказан в рабочих чертежах основного комплекта «Автоматизация»). В качестве гидравлического регулирующего 

органа, работающего от контроллера, принят клапан типа VB2 с электроприводом производства Danfoss, устанав-

ливаемый на обратном трубопроводе тепловой сети. 

14 Заполнение и подпитка системы отопления производится водой из обратного трубопровода тепловой се-

ти. Подпитка системы во время эксплуатации автоматизирована и осуществляется периодически. Для автомати-

ческого поддержания заданного давления в системе отопления предусмотрена установка соленоидного клапана, 

работающего от датчика давления, устанавливаемого на трубопроводе системы отопления. 

15 Для компенсации изменяющегося в процессе нагревания и остывания объёма теплоносителя в системе 

отопления предусмотрена установка напорного расширительного бака типа reflex NG 140 производства Winkelman 

+ Penhof GmbH + Co (Германия) ёмкостью 140 л. 

16 Горячая вода для системы горячего водоснабжения (далее – ГВС) подогревается в водонагревателе ГВС, 

устанавливаемом в ИТП. Подключение водонагревателя ГВС по теплоносителю к трубопроводам тепловой сети 

принято по 2-ступенчатой схеме. В качестве водонагревателя для системы ГВС принят пластинчатый теплооб-

менник типа НН№4A производства ЗАО «Ридан». Специальная конструкция теплообменника обеспечивает под-

ключение по 2-ступенчатой схеме подогрева воды для системы ГВС. Поверхность теплообмена первой ступени 

1,134 м², второй ступени 0,294 м². 

17 Для поддержания заданной расчётной температуры горячей воды в системе ГВС (60 ºС) предусмотрена 

установка регулятора температуры воды в системе ГВС. В качестве регулятора температуры принят клапан пря-

мого действия типа VMA 15 с термостатическим элементом RAVК производства Danfoss, который устанавливается 

на подающем трубопроводе теплоносителя к водонагревателю ГВС . 

 

Продолжение общих указаний см. лист 3 
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18 Для исключения остывания воды в системе ГВС предусматривается линия циркуляции горячей воды. 

Циркуляция горячей воды осуществляется бесфундаментным циркуляционным насосом типа ALPHA2 25-60 N 

180 производства Grundfos. 

19 В ИТП предусматриваются ответвления теплоносителя на две системы теплоснабжения вентиляци-

онных установок: 

- приточно-вытяжных установок ПВ1, ПВ2.1, ПВ2.2, ПВ4 … ПВ6; 

- воздушно-тепловых завес (установки У1 … У5). 

 Подключение систем теплоснабжения вентиляционных установок предусматривается непосредственно к 

трубопроводам с теплоносителем по графику 95 – 70 ºС. 

20 На обратных трубопроводах ответвлений к системам теплоснабжения приточно-вытяжных установок 

и воздушно-тепловых завес установлены ручные балансировочные клапаны типа MSV-F2 производства 

Danfoss. 

21 Трубопроводы ИТП приняты из стальных неоцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262 – 75 

и электросварных труб по ГОСТ 10704 – 91. Трубопроводы систем ГВС и холодного водопровода приняты из 

стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262 – 75  

22 На трубопроводы ИТП требования «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов 

пара и горячей воды» ПБ 10-573-03 не распространяются. 

23 Тепловая изоляция трубопроводов ИТП принята торговой марки ROCKWOOL. Для трубопроводов те-

плоносителя и горячей воды системы ГВС предусматривается тепловая изоляция цилиндрами навивными гид-

рофобизированными на синтетическом связующем, покрытыми алюминиевой фольгой, типа ROCKWOOL 100 

ТУ 5762-038-45757203-13. 

24 Принятая толщина тепловой изоляции трубопроводов приведена в таблице. 

 
Диаметр трубопровода, мм Обозначение 

трубопровода 20×2,8 25×3,2 32×3,2 40×3,5 57×3 76×3 89×3 108×4 

Т1; Т2; Т4; Т94; Т3; Т25 30 25 30 25 30 30 –  –  

Т15 –  –  –  30 –  –  –  –  

Т1 –  –  –  –  –  –  30 30 

Т2  –  –  –  –  –  –  40 40 

 

 

 

 

25 Для теплоизолируемых неоцинкованных трубопроводов принято антикоррозионное покрытие краской 

БТ-177 ОСТ 6-10-426 – 79 в 2 слоя. Перед покрытием антикоррозионной защиты произвести обезжиривание 

поверхностей. Покрытие наносить на сухую поверхность. 

26 Все нетеплоизолируемые трубопроводы, а также металлические детали крепления трубопроводов 

покрыть масляной краской за 2 раза.  

27 Монтаж и испытание трубопроводов и оборудования вести в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

- СНиП 3.05.01 – 85 «Внутренние санитарно-технические системы»; 

- СНиП 12-03 – 2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

- СНиП 12-04 – 2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; 

- СНиП III-4 – 80 «Техника безопасности в строительстве»,  

а также согласно инструкциям по монтажу заводов (фирм) изготовителей. 

28 Испытания трубопроводов производить до выполнения работ по тепловой изоляции трубопроводов. 

29 Акты освидетельствования скрытых работ составить для следующих видов работ: 

- подготовка поверхностей под защитные антикоррозионные покрытия; 

- выполнение отдельных элементов антикоррозионного покрытия; 

- испытания оборудования и трубопроводов. 
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 Установка водонагревателя системы отопления 2014-17-ТМ, л. 10, 11       

         

1 Пластинчатый теплообменник, поверхность теплообмена 2,1 м² НН№ 14  ЗАО «Ридан» шт. 1 145,5  

         

2 Циркуляционный насос  MAGNA3 32-120 F 97924259 Grundfos (Дания) шт. 2  Резервный насос 
хранить на складе 

         

3 Клапан регулирующий седельный проходной фланцевый ø 25  VB2  065B2058      

 K
VS
 = 10 м³/ч, с электроприводом 230 В  AMV 20 082G3007 Danfoss (Дания) компл. 1   

         

4 Напорный расширительный бак объёмом 140 л reflex NG 140 8001611 Winkelman + Penhof шт. 1   

    GmbH + Co (Германия)     

         

5 Кран шаровой фланцевый       Ду 50 JiP Premium FF  065N0325G Danfoss (Дания) шт. 2   

6          Ду 65 JiP Premium FF  065N4282G Danfoss (Дания) шт. 3   

         

7 Клапан обратный чугунный фланцевый пружинный  Ду 65 NVD 402 065B7472 Danfoss (Дания) шт. 1   

         

8 Фильтр сетчатый чугунный фланцевый    Ду 65 FVF  065B7746 Danfoss (Дания) шт. 1   

         

9 Клапан предохранительный ПРЕГРАН        

  КПП 095А-05-16-020× 020-6,0  Торговый Дом АДЛ шт. 1   
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10 Быстроразъемное соединение   reflex SU 1×1" 7613100 Winkelman + Penhof шт. 1   

    GmbH + Co (Германия)     

         

11 Бобышка. Установка на трубопроводе 01,5-10-20-10 ЗКЧ-1-95   шт. 3   

         

12 Расширитель. Установка на трубопроводе   Ду 50 01,5-10-20-10-1 ЗК4-1-6-95   шт. 2   

         

13 Отборное устройство давления прямое ЗК14-2-1-02 Установка 1а    шт. -  до 70 ºС  

14       угловое ЗК14-2-2-02 Установка 1б    шт. 4  до 70 ºС  

15       прямое ЗК14-2-3-02 Установка 1а    шт. -  до 225 ºС  

16       угловое ЗК14-2-4-02 Установка 1б    шт. 2  до 225 ºС  

         

17 Отвод 90° 57×3 ГОСТ 17375-2001    шт. 5   

18       76×3    шт. 4   

         

19 Переход К 57×3 - 32×2 ГОСТ 17378-2001    шт. 2   

20    К 57×3 - 38×2     шт. 2   

21    К 76×3 - 57×3    шт. 2   

         

22 Фланец 1-50-16 ГОСТ 12820-80    шт. 4   

23   1-65-16    шт. 6   

         

24 Фланец 1-25-16 ГОСТ 12821-80    шт. 2   

25   1-32-16    шт. 2   

26  квадратный 1-50-16    шт. 4   
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27 Угольник 90°-1-20 ГОСТ 8946-75    шт. 1   

28     90°-2-25 ГОСТ     шт. 1   

         

29 Тройник 25×20 ГОСТ 8949-75    шт. 1   

         

30 Опора отвода  Dн57-01ОСТ 34 266 – 75   шт. 1   

31  Dн76-01ОСТ 34 266 – 75   шт. 1   

         

32 Труба  20×2,8 ГОСТ 3262-75    м 0,5   

33  25×3,2    м 1,5   

         

34 Труба  ø 57×3 ГОСТ 10704-91      м 1,5   

35  ø 76×3    м 1,5   

         

36 Антикоррозионная защита теплоизолируемых трубопроводов краской БТ-177   ГОСТ 5631-79       

 по 1 слою грунтовки ГФ-021   ГОСТ 25129–82   м²     

         

37 Тепловая изоляция трубопроводов цилиндрами навивными, покрытыми ROCKWOOL 100        

 алюминиевой фольгой  ТУ 5762-038-45757203-13  ROCKWOOL     

 толщиной 30 мм внутренним диаметром   57 мм    м 1,5   

38         76 мм    м 1,5   

         

 Установка водонагревателя горячего водоснабжения 2014-17-ТМ, л. 13       

         

1 Пластинчатый теплообменник, поверхность теплообмена первой сту-        

 пени 1,134 м² и второй ступени 0,294 м²  НН№ 14  ЗАО «Ридан» шт. 1 61,6  
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2 Циркуляционный насос  ALPHA2 25-60 N 180 97993211 Grundfos (Дания) шт. 1   

         

3 Счётчик холодной воды с номинальным расходом 0,6 м³/ч ВСХ-15  ЗАО «Тепловодомер» шт. 1   

         

4 Устройство магнитной обработки воды  МПВ MWS   ООО «Техномаг» шт. 1   

         

5 Клапан регулирующий прямого действия K
VS
 = 1,0 м³/ч  Ду 15 VMA 15  065F2033       

 с термостатическим элементом с диапазоном температурной         

 настройки 20–65 ºС RAVК  013U80632 Danfoss (Дания) шт. 1   

         

6 Кран шаровой фланцевый       Ду 50 JiP Premium FF  065N0325G Danfoss (Дания) шт. 2   

         

7 Кран шаровой тип полнопроходной с накидной гайкой   Ду 20 BVR-F  065B8204 Danfoss (Дания) шт. 2   

8          Ду 32 BVR-F  065B8206 Danfoss (Дания) шт. 2   

         

9 Кран для обвязки насоса  ВР1"-НГ1½"     Ду 25 Optibal P 107 83 72 Oventrop (Германия) шт. 1   

9.1 Накидная гайка  G 1½"    135 90 99 Oventrop (Германия) шт. 1   

         

10 Обратный клапан для подключения к насосу, ВР-НР G 1½" Ду 25 SVE 107 00 08 Oventrop (Германия) шт. 1   

         

11 Фильтр сетчатый FVR      Ду 32 FVR 065B8238 Danfoss (Дания) шт. 1   

         

12 Расширитель. Установка на трубопроводе   Ду 32 01,5-10-20-10-1 ЗК4-1-6-95   шт. 6   

13  01,5-14-20-10-1 ЗК4-1-6-95   шт. 1   
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14 Отборное устройство давления прямое ЗК14-2-1-02 Установка 1а    шт. 2  до 70 ºС  

15       угловое ЗК14-2-2-02 Установка 1б    шт. 3  до 70 ºС  

16       прямое ЗК14-2-3-02 Установка 1а    шт. -  до 225 ºС  

17       угловое ЗК14-2-4-02 Установка 1б    шт. 2  до 225 ºС  

         

18 Отвод 90° 57×3 ГОСТ 17375-2001    шт. 2   

         

19 Фланец 1-50-16 ГОСТ 12820-80    шт. 3   

         

20 Фланец 1-50-16 ГОСТ 12821-80    шт. 1   

         

21 Угольник 90°-1-15 ГОСТ 8946-75    шт. 1   

22     90°-1-32     шт. 10   

23     90°-2-32     шт. 1   

         

24 Муфта 20 × 15 ГОСТ 8957-75    шт. 1   

25  32 × 15     шт. 2   

26  32 × 20     шт. 1   

27  32 × 25     шт. 1   

28  40 × 20     шт. 1   

         

29 Ниппель 32 ГОСТ 8958-75    шт. 1   

         

30 Опора отвода  Dн57-01ОСТ 34 266 – 75   шт. 2   
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31 Труба  Ц-20×2,8 ГОСТ 3262-75    м 0,2   

32  Ц-25×3,2    м 0,2   

33  Ц-32×3,2    м 2,5   

         

34 Труба  ø 57×3 ГОСТ 10704-91      м 1   

         

35 Антикоррозионная защита теплоизолируемых трубопроводов краской БТ-177   ГОСТ 5631-79       

 по 1 слою грунтовки ГФ-021   ГОСТ 25129–82   м²     

         

36 Тепловая изоляция трубопроводов цилиндрами навивными, покрытыми ROCKWOOL 100        

 алюминиевой фольгой толщиной 30 мм внутренним диаметром 42 мм ТУ 5762-038-45757203-13  ROCKWOOL м 2,5   

37          57 мм   ROCKWOOL м 1   

         

38 Швеллер 10-В ГОСТ 8240 – 89     м 0,6   

      Ст 3 сп 3  – I ГОСТ 535 – 88        

         

УУТЭ Узел учёта тепловой энергии    компл. 1  Выполняется от- 

        дельным проектом 

         

 Трубопроводы ИТП        

         

1 Регулятор перепада давлений для подающего трубопровода  Ду 40        

 K
VS
 = 20 м³/ч, P

у
 = 25 бар, диапазон настройки ΔР

рег. 
0,2-1,0 бар  AVP  003H6373      

 с 2-мя комплектами импульсной трубки AV R1/8”   003Н6852  Danfoss (Дания) компл. 1   

         

2 Клапан соленоидный регулятора подпитки системы отопления  Ду 25 EV220B25B 032U453431 Danfoss (Дания) шт. 1   
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3 Ручной фланцевый балансировочный клапан, Ру 16 бар  Ду 32 MSV-F2  003Z1088 Danfoss (Дания) шт. 1   

4          Ду 40 MSV-F2  003Z1089 Danfoss (Дания) шт. 1   

         

5 Кран шаровой фланцевый       Ду 40 JiP Premium FF 065N0320G Danfoss (Дания) шт. 1   

6          Ду 50 JiP Premium FF 065N0325G Danfoss (Дания) шт. 2   

7          Ду 65 JiP Premium FF 065N4282G Danfoss (Дания) шт. 1   

8          Ду 80 JiP Premium FF 065N4287G Danfoss (Дания) шт. 7   

         

9 Кран шаровой муфтовый       Ду 15 BVR 065B8207 Danfoss (Дания) шт. 2   

10          Ду 20 BVR-F 065B8208 Danfoss (Дания) шт. 2   

11          Ду 25 BVR-F 065B8209 Danfoss (Дания) шт. 3   

12          Ду 32 BVR-F 065B8210 Danfoss (Дания) шт. 2   

         

13 Кран шаровой с наружной резьбой и с насадкой для шланга Ду 15 BVR-C 065B8200 Danfoss (Дания) шт. 2   

14          Ду 25 BVR-C 065B8202 Danfoss (Дания) шт. 2   

         

15 Клапан обратный латунный пружинный муфтовый   Ду 25 NRV EF 065B8226 Danfoss (Дания) шт. 1   

16          Ду 32 NRV EF 065B8227 Danfoss (Дания) шт. 1   

         

17 Автоматический воздухоотводчик с резьбовым присоединением Ду 15 Airvent 065B8223 Danfoss (Дания) шт. 2   

         

18 Фильтр сетчатый из нержавеющей стали муфтовый с пробкой Ду 25 Y666  149В5275 Danfoss (Дания) шт. 1   

         

19 Фильтр сетчатый чугунный фланцевый    Ду 80 FVF 065B7733      

 с магнитной вставкой FVF-M 065B7795 Danfoss (Дания) компл. 2   
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20 Грязевик тепловых пунктов       Ду 80, Ру 1,0 МПа  ТС-569.00.000 – 11   шт. 2 33,5  

  5.903 – 13, выпуск 5       

         

21 Отборное устройство давления прямое ЗК14-2-1-02 Установка 1а    шт. 8  до 70 ºС  

22       угловое ЗК14-2-2-02 Установка 1б    шт. 4  до 70 ºС  

23       прямое ЗК14-2-3-02 Установка 1а    шт. 5  до 225 ºС  

24       угловое ЗК14-2-4-02 Установка 1б    шт. 5  до 225 ºС  

         

25 Бобышка. Установка на трубопроводе 01,5-10-20-10 ЗКЧ-1-95   шт. 4   

26  01,5-14-20-10 ЗКЧ-1-95   шт. 2   

         

27 Расширитель. Установка на трубопроводе   Ду 20 01,5-10-20-10-1 ЗК4-1-6-95   шт. 1   

28          Ду 25 01,5-14-20-10-1 ЗК4-1-6-95   шт. 1   

29          Ду 40 01,5-10-20-10-1 ЗК4-1-6-95   шт. 2   

30          Ду 50 01,5-10-20-10-1 ЗК4-1-6-95   шт. 2   

         

31 Отвод 90° 57×3 ГОСТ 17375-2001    шт. 11   

32       76×3    шт. 11   

33       89×3    шт. 11   

34  45° 76×3    шт. 1   

         

35 Переход К-76×3 - 32×2 ГОСТ 17378-2001    шт. 2   

36    К-1-88,9×3,2 – 48,3×2,6     шт. 2   

37    К-108×4 - 89×3,5    шт. 4   

         

38 Заглушка 108×4 ГОСТ 17379-2001    шт. 2   
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39 Фланец 1-15-16 ГОСТ 12820-80    шт. 4   

40   1-40-16    шт. 6   

41   1-50-16    шт. 4   

42   1-65-16    шт. 2   

43   1-80-16    шт. 19   

         

44 Фланец 1-32-16 ГОСТ 12821-80    шт. 2   

         

45 Фланец 1-80-16 ГОСТ 12821-80    шт. 1   

46   1-100-16    шт. 2   

         

47 Опора отвода  Dн76-02ОСТ 34 266-75   шт. 2   

48  Dн89-03ОСТ 34 266-75   шт. 1   

         

49 Опора  А14 Б567.010   шт. 4  Ду 50 

50  А14 Б567.010-02   шт. 3  Ду 65 

51  А14 Б567.000-02   шт. 3  Ду 65 

52  А14 Б567.000-04   шт. 9  Ду 80 

53  А14 Б567.000-06   шт. 4  Ду 100 

  5.900 - 7, вып. 4       

         

54 Хомут 28 ГОСТ 24137-80    шт. 10   

55  45     шт. 5   
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56 Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных         

 труб по ГОСТ 3262-75     ø 15×2,8    м 1   

57         ø 20×2,8    м 11   

58         ø 25×3,2    м 1   

59         ø 32×3,2    м 22   

         

60 Трубопровод из стальных водогазопроводных неоцинкованных         

 труб по ГОСТ 3262-75     ø 20×2,8    м 5   

61         ø 25×3,2    м 4   

62         ø 40×3,5    м 7   

         

63 Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704 – 91         

         ø 57×3    м 14   

64         ø 76×3    м 26   

65         ø 89×3    м 11   

66         ø 108×4    м 3   

         

67 Антикоррозионная защита теплоизолируемых трубопроводов краской БТ-177   ГОСТ 5631-79       

 по 1 слою грунтовки ГФ-021   ГОСТ 25129–82   м²  17,9   

         

68 Тепловая изоляция трубопроводов цилиндрами навивными, покрытыми ROCKWOOL 100        

 алюминиевой фольгой толщиной 30 мм внутренним диаметром 27 мм ТУ 5762-038-45757203-13  ROCKWOOL м 16  Т1, Т4 

69          25  мм     35 мм   ROCKWOOL м 4  Т94 

70          30  мм     42 мм   ROCKWOOL м 11  Т3 

80          25  мм     48 мм   ROCKWOOL м 4  Т2, Т25 

81          30  мм     48 мм   ROCKWOOL м 4  Т15 
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82 Тепловая изоляция трубопроводов цилиндрами навивными, покрытыми ROCKWOOL 100        

 алюминиевой фольгой толщиной 30 мм внутренним диаметром 57 мм ТУ 5762-038-45757203-13  ROCKWOOL м 14  Т1, Т2, Т11, Т21 

83          30  мм     76 мм   ROCKWOOL м 26  Т11, Т21, Т13, Т23 

84          30  мм     89 мм   ROCKWOOL м 7  Т2 

85          40 мм     89 мм   ROCKWOOL м 5  Т1 

86          30  мм     108 мм   ROCKWOOL м 1  Т2 

87          40 мм     108 мм   ROCKWOOL м 2  Т1 

88          40 мм     219 мм   ROCKWOOL м 0,5  Грязевик Т2 

89          50 мм     219 мм   ROCKWOOL м 0,5  Грязевик Т1 

         

90 Уголок 50×50×5-В ГОСТ 8509 – 93    м 5  Для крепления 

  Ст 3 сп 3 – I ГОСТ 535 – 88        

         

91 Уголок 63×63×5-В ГОСТ 8509 – 93    м 5  То же 

  Ст 3 сп 3  – I ГОСТ 535 – 88        

         

91 Швеллер 10-В ГОСТ 8240 – 89     м 20  То же 

      Ст 3 сп 3  – I ГОСТ 535 – 88        

         

92 Круг 10-В ГОСТ 2590 – 88     м 10  То же 

           Ст 3 ГОСТ 535 – 88   
 

 
 

 
 

 
    

         

93 Лист 10-Б ГОСТ 19903-74    м² 1,0  То же 

          С245 ГОСТ 27772-88        

         

94 Расходные материалы    кг 50   
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