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Общие указания: 1.Отопительные приборы и трубопроводы  .Отопительные приборы и трубопроводы  отнесены от стен условно. 2. Разводку системы отопления выполнить полипропиленовой трубой фирмыPilsa Pilsa 3. Уклон трубопроводов принять 0.002 в сторону конечных приборов. 4. Трубопроводы прокладываются открыто, вдоль ограждающих конструкций здания. 5. В местах пересечения трубопроводов с дверными проемами, полипропиленовую трубу проложить в канале (штробе). Трубопроводы в штробах теплоизолируют. 6. Соответствие условных диаметров труб надужным диаметрам полипропиленовых труб Pilsa: Ду16-ф20х3,4 мм, Ду20-ф25х4,2 мм, 20х3,4 мм, Ду20-ф25х4,2 мм, х3,4 мм, Ду20-ф25х4,2 мм, Ду25-ф32х5,4 мм, Ду32-ф40х6,7 мм, Ду40-50х8,4 мм,  Ду50-63х10,5мм, Ду60-75х12,5мм. 7. Подключение отопительных приборов, воздушных завес и тепловых вентиляторов осуществляется согласно схемам подключения (см. лист "Узлы") . лист "Узлы")  лист "Узлы") 
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