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Копировал Формат A2

"Отдельно стоящая модульная котельная на базе трех водогрейных котлов "Зиосаб"
суммарной тепловой мощностью 5,6 МВт" для нужд отопления и горячего водоснабжения,

Тепломеханические решения

55-13-ТМ

расположенный по адресу: Тульская область, г.Плавск, пос.Белая гора.

Р 7
Н.контр.
ГИП

Разработал

Утвердил

Автор разд.
Проверил

Григорова
Ратушная

01.14
01.14

01.14Мызин

План на отм. 0.000 (1:40).

Стадия Лист Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Трубопроводы котельной.



Копировал Формат A3

"Отдельно стоящая модульная котельная на базе трех водогрейных котлов "Зиосаб"
суммарной тепловой мощностью 5,6 МВт" для нужд отопления и горячего водоснабжения,

Тепломеханические решения

55-13-ТМ

расположенный по адресу: Тульская область, г.Плавск, пос.Белая гора.

Р 8
Н.контр.
ГИП

Разработал

Утвердил

Автор разд.
Проверил

Григорова
Ратушная

01.14
01.14

01.14Мызин

Разрез 4-4 (1:30).

Стадия Лист Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Трубопроводы котельной.



Копировал Формат A3

"Отдельно стоящая модульная котельная на базе трех водогрейных котлов "Зиосаб"
суммарной тепловой мощностью 5,6 МВт" для нужд отопления и горячего водоснабжения,

Тепломеханические решения

55-13-ТМ

расположенный по адресу: Тульская область, г.Плавск, пос.Белая гора.

Р 9
Н.контр.
ГИП

Разработал

Утвердил

Автор разд.
Проверил

Григорова
Ратушная

01.14
01.14

01.14Мызин

Разрез 5-5 (1:30).

Стадия Лист Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Трубопроводы котельной.
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