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Экспликация помещений

№

п/п
Наименование

Прихожая1

Подсобное пом.12

Подсобное пом.23

Холл4

С/у 1

5

С/у 2

6

Склад

7
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1

2

4
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6 7

8

10

Кухня - касса

8

Обеденный зал

9

Наименование

Выключатель одноклавишный

Условные обозначения

Усл.

 обозн.

Светильник встраиваемый

гр.01
Номер группы ЩР

Коробка ответвительная

Щит распределительный

Выключатель двухклавишный

Люстра

                                                                   Примечание

1. Проводка выполнена кабелем ВВГнг-LS-3х1,5мм² в ПВХ трубах, имеющих
  противопожарный  сертификат НБП246-97;
2. Привязки светильников и ламп - см. дизайн - проект;

3. Во влажных помещениях (пом.5,6) светильники установить  на  высоту
    не ниже 2,25м от у.ч.п., светильники должны иметь  класс защиты 2.;
4. Ответвительные коробки разместить в удобном для обслуживания месте.
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Светильник подсветки

Светильник "Армстронг"Выход

Аккумуляторный эвакуационный светильник

Вентилятор

Вывод кабеля

9(1х36Вт)

2( 1х16Вт)
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Умывальник
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Бра IP44

Выключатель одноклавишный IP44
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Рольставни
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