
ПЛКØ15

В1 Ø32
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø32
Т3 Ø20

над полом
в зашивке

стены

В1 Ø20
Т3 Ø20
над полом
в зашивке
стеныВ1 Ø32

Т3 Ø20
над полом
в зашивке

стены

ПЛКØ15

П

Ум Ум Ум

Ум Ум Ум

Ун

Ун

Ун

Ун

П
П

П
П

П
П

П

Ум Ум
Ум

Ум Ум
Ум

Ун

Ун

Ун

Ун

Ун

Ун

Ун

Ун

Ун

Ун

Ун

В1 Ø32
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø32
над полом
в зашивке
стены

Ст. В1-8 Ø80
Ст. Т3-8 Ø80
Ст. Т4-8 Ø65

+18.900
5 этаж

c

c

В1 Ø32
Т3 Ø20

В1 Ø32
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø32
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø32
над полом
в зашивке
стены

Ст. В1-7 Ø80
Ст. Т3-7 Ø80
Ст. Т4-7 Ø65

+18.900
5 этаж

В1 Ø20
T3 Ø20
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø32
Т3 Ø20

над полом
в зашивке

стены

В1 Ø32
Т3 Ø20

cc

В1 Ø80
под потолком

В1 Ø80
под потолком

В1 Ø80
под потолком

В1 Ø80
под потолком

В1 Ø80
под потолком

В1 Ø80
под потолком

Д

В1 Ø25
Т3 Ø25
Т4 Ø20
под пот.

В1 Ø80
Т3 Ø80
Т4 Ø65
под пот.

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15

под потолком

В1 Ø80
Т3 Ø80
Т4 Ø65
под пот.

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под пот.

Ст. В1-1 Ø80
Ст. Т3-1 Ø80
Ст. Т4-1 Ø65

Ст. В1-2 Ø80
Ст. Т3-2 Ø80
Ст. Т4-2 Ø65

Ст. В1-3 Ø80
Ст. Т3-3 Ø80
Ст. Т4-3 Ø65

Ст. В1-4 Ø80
Ст. Т3-4 Ø80
Ст. Т4-4 Ø65

В1 Ø100
Т3 Ø100
Т4 Ø80
под пот.

В1 Ø80
Т3 Ø80
Т4 Ø65

под пот.

В1 Ø80
Т3 Ø80
Т4 Ø65
под пот.

В1 Ø80
Т3 Ø80
Т4 Ø65
под пот.

В1 Ø80
Т3 Ø80
Т4 Ø65
под пот.

В1 Ø80
Т3 Ø80
Т4 Ø65
под пот.

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15
над полом

Т3 Ø15
Т4 Ø15
над полом

В1 Ø80
Т3 Ø80
Т4 Ø65
под пот.

В1 Ø80
Т3 Ø80
Т4 Ø65
под пот.

В1 Ø80
Т3 Ø80
Т4 Ø65
под пот.

В1 Ø80
Т3 Ø80
Т4 Ø65
под пот.

В1 2хØ160
Т3 Ø160
Т4 Ø100
под пот.

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под пот.

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15
опуск к полу

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск
к прибору

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск
к прибору

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом

В1 Ø15
Т3 Ø15

над полом

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под пот.

В1 Ø32
Т3 Ø32
Т4 Ø25

под пот.

В1 Ø32
Т3 Ø32
Т4 Ø25
под пот.

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под пот.

В1 Ø25
Т3 Ø25
Т4 Ø20
под пот.

В1 Ø25
Т3 Ø25
Т4 Ø20
под пот.В1 Ø15

Т3 Ø15
опуск

к прибору

В1 Ø15
Т3 Ø15

опуск
к прибору

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск
к прибору

В1 Ø15
Т3 Ø15

опуск к полу

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15
опуск
к полу

В1 Ø80
Т3 Ø80
Т4 Ø65

под пот.

В1 Ø80
Т3 Ø80
Т4 Ø65
под пот.

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15
над полом

В1 Ø15
Т3 Ø15

над полом

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15
опуск к полу

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15

под пот.

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15
над полом

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15
опуск
к полу

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15

под пот.

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15

опуск
к полу

В1 Ø15
Т3 Ø15

над полом

В1 Ø20
Т3 Ø15
опуск к полу

В1 Ø80
Т3 Ø80
Т4 Ø65
под пот.

В1 Ø80
Т3 Ø80
Т4 Ø65
под пот.

В1 Ø80
Т3 Ø80
Т4 Ø65
под пот.

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20

под пот.

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск
к полу

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15

под пот.

Т3 Ø20
Т4 Ø15
над полом

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15
над полом

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15
опуск к полу

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15
над полом

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15
опуск
к полу

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15

под пот.

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15

под пот.

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15
опуск
к полу

B1 Ø15
Т3 Ø15
над полом

Т3 Ø20
Т4 Ø15
над полом

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15

под пот.

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15
опуск
к полу

B1 Ø15
Т3 Ø15
над полом

Т3 Ø20
Т4 Ø15
над полом

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под пот.

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск
к полу

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15
над полом

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15

опуск к полу

В1 Ø15
Т3 Ø15

над полом

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15
под пот.

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск
к полу

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15
опуск к полу

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15

под пот.

Т3 Ø20
Т4 Ø15
над полом

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15

под пот.

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15
опуск к полу

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под пот.

В1 Ø80
Т3 Ø80
Т4 Ø65
под пот.

В1 Ø100
Т3 Ø100
Т4 Ø80
под пот.В1 Ø80

Т3 Ø80
Т4 Ø65
под пот.

В1 Ø80
Т3 Ø80
Т4 Ø65
под пот.

В1 Ø80
Т3 Ø80
Т4 Ø65
под пот.

Ст. В1-9 Ø80
Ст. Т3-9 Ø80
Ст. Т4-9 Ø65

В1 Ø160
Т3 Ø160
Т4 Ø100
под пот.

В1 Ø160
Т3 Ø160
Т4 Ø100
под пот.

Ввод В1 2хØ160
Ввод Т3 Ø160
Ввод Т4 Ø100
в канале

В1 2хØ160
Т3 Ø160
Т4 Ø100
под пот.

Ст. В1-6 Ø80
Ст. Т3-6 Ø80
Ст. Т4-6 Ø65

Ст. В1-7 Ø80
Ст. Т3-7 Ø80
Ст. Т4-7 Ø65

Ст. В1-5 Ø80
Ст. Т3-5 Ø80
Ст. Т4-5 Ø65

Ст. В1-8 Ø80
Ст. Т3-8 Ø80
Ст. Т4-8 Ø65

В1 Ø160
Т3 Ø160
Т4 Ø100
под пот.

Д

Ун
Ум

ПСØ20

ПСØ20

Д

УнУм

В1 Ø20
Т3 Ø15
Т4 Ø15
под пот.

Ун

Ун Ум

Ум

Ум
Ун

Ум

Д

ПСØ20

Ум
Ун

Ум

Д
ПСØ20

В1 Ø80
Т3 Ø80
Т4 Ø65
под пот.

В1 Ø80
Т3 Ø80
Т4 Ø65
под пот.

Ум

Ун

Д

Ум

ПСØ20

Ум

ПСØ20

Ун

ПСØ20

ПСØ20

Д

Д

В1 Ø160
Т3 Ø160
Т4 Ø100
под пот.

В1 Ø160
Т3 Ø160
Т4 Ø100
под пот.

В1 Ø160
Т3 Ø160
Т4 Ø100
под пот.

В1 Ø160
Т3 Ø160
Т4 Ø100
под пот.

В1 Ø160
Т3 Ø160
Т4 Ø100
под пот.

В1 Ø160
Т3 Ø160
Т4 Ø100
под пот.

В1 Ø160
Т3 Ø160
Т4 Ø100
под пот.

Ум

Д

ПСØ20

В1 Ø80
Т3 Ø80
Т4 Ø65
под пот.

Ум

УнД

ПСØ20

Ум

Ун
ПСØ20

ПСØ20
Д

Д

Ун

Ун

Ум

Ум

Ум

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15
под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск к прибору

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15
под пот.

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15
подъем
на 2 эт.

В1 Ø32
Т3 Ø32
Т4 Ø25
под пот.

В1 Ø32
Т3 Ø32
Т4 Ø25
подъем на 2 эт.

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15
над полом

В1 Ø20
Т3 Ø15

над полом

В1 Ø20
Т3 Ø15
опуск
к полу

В1 Ø20
Т3 Ø15
Т4 Ø15
под пот.

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под пот.

В1 Ø40
Т3 Ø32
Т4 Ø25
под пот.

В1 Ø25
Т3 Ø20
над полом

В1 Ø25
Т3 Ø20

опуск к полу

В1 Ø40
Т3 Ø32
Т4 Ø25
под пот.

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20
под пот.

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под пот.

Т3 Ø20
Т4 Ø15
над полом

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15
над полом

ПЛКØ15

Т3 Ø20
Т4 Ø15
над полом

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15
опуск
к полу

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20
под пот.

В1 Ø50
Т3 Ø40
Т4 Ø32
под пот.

Т3 Ø20
Т4 Ø15

над полом

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20
над полом

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20
опуск
к полу

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск
к полу

В1 Ø15
Т3 Ø15
под пот.

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15
над полом

Т3 Ø20
Т4 Ø15

над полом

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15
опуск
к полу

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под пот.

В1 Ø40
Т3 Ø32
Т4 Ø25
под пот.

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15

над полом

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15
к полу

Т3 Ø20
Т4 Ø15

над полом

В1 Ø32
над полом

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20
над полом

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20
над полом

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20
под пот. В1 Ø32

Т3 Ø25
Т4 Ø20

опуск к полу

В1 Ø15
над полом

Ун

Ум

Д

Ум

Ум

Ун
Ун

Ун

Ун

Ум
Ум

Ум
Ум

ПЛКØ15

ПЛКØ15

Ун

Ум
Ум

Ум

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск к прибору

Ум

Ун

Ун

ПСØ20
Д

Д

Д

Д

Д

ДПСØ20 ПЛКØ15

Ум

ПСØ20

Ун УнУмДДД

+5.100
2 этаж

Ун

Ун

Ун

Ун

Ун

Ун

УмПЛКØ15

Д

Д

Д

Ум

ПСØ20
ПСØ20

ПЛКØ15

Д

Д

Д

Ун

ПСØ20

Ун

Ст. В1-5 Ø80
Ст. Т3-5 Ø80
Ст. Т4-5 Ø65

Д ДД
УнУн

ПСØ20

Ум

ПЛКØ15

+5.100
2 этаж

Ум

Ум

В1 Ø50
под потолком

В1 Ø50
опуск к

станции
водоподготовки

В1 Ø15
Т3 Ø15

под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск к
прибору

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом

В1 Ø80
Т3 Ø80
Т4 Ø65

под пот.

В1 Ø80
Т3 Ø80
Т4 Ø65
под пот.

В1 Ø80
Т3 Ø80
Т4 Ø65

под пот.

Ст. В1-10 Ø80
Ст. Т3-10 Ø80
Ст. Т4-10 Ø65

В1 Ø25
Т3 Ø20
над полом

В1 Ø25
Т3 Ø20
к полу

ПЛКØ15

В1 Ø25
Т3 Ø15
над полом

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15

под пот.

В1 Ø25
Т3 Ø15
к полу

В1 Ø32
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под пот.

Ум(мгн)

Ун(мгн)

Ун

Ун

0,000

Ум

Ун

Ун

Ун

Ун

Ун

Ун

Ун

Ун

Ум
Ум

Ум

+5,100

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15

над полом в зашивке стены

В1 Ø15
Т3 Ø15

над полом
в зашивке стены

В1 Ø25
Т3 Ø25
Т4 Ø20

под потолком В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15
опуск к полу

В1 Ø25
Т3 Ø25
Т4 Ø20
под потолком

В1 Ø20
Т3 Ø15
под потолком

Ст. В1-10 Ø80
Ст. Т3-10 Ø80
Ст. Т4-10 Ø65

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск к полу

Ун

Ун

Ум

Д Д Д Д

ПСØ20

+10,500

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15

над полом
в зашивке

стены

Ум

ПСØ20

Ум

Ум

В1 Ø20
Т3 Ø20

В1 Ø20
Т3 Ø20
над полом

Ун

Ун
+10,500

В1 Ø15
Т3 Ø15
под пот.

В

В1 Ø15
Т3 Ø15

опуск
к прибору

В1 Ø15
Т3 Ø15
под пот.

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск
к прибору

В1 Ø20
Т3 Ø20

опуск к полу

В1 Ø25
Т3 Ø25
Т4 Ø20
под пот.

Водосчетчики
ресторана

Ум Ум

В

В

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск
к прибору

В

Ум

В1 Ø25
Т3 Ø25
Т4 Ø20
под пот.

Водосчетчики
ресторана

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15
под пот.

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15
под пот.

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск к полу

В1 Ø20
Т3 Ø20

над полом

В1 Ø20
Т3 Ø20

над полом

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15
опуск к полу

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15

опуск к полу

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под пот.

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под пот.

В1 Ø25
Т3 Ø25
Т4 Ø20
под пот.

Ун
Ун Ум

Ум
Ун

ПСØ20

Д

Д
Д

Д

Д

Ун Ум
ПСØ20

Тх

Тх

Тх Тх

Тх

Тх

В1 Ø15
Т3 Ø15

опуск
к прибору

Водосчетчики

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом

ПСØ20

ПСØ20
Д

Д Ум

Ун

Ун
Ум

Ум

Тх

Тх
ТхД

Д

ПСØ20

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,0000,000

Ст. В1-10 Ø80
Ст. Т3-10 Ø80
Ст. Т4-10 Ø65

Ум

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15

под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15

опуск
к прибору

В1 Ø15
Т3 Ø15

опуск к прибору

В1 Ø15
Т3 Ø15

под пот.

В1 Ø15
Т3 Ø15

опуск к полу

В
В

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом

В1 Ø80
Т3 Ø80
Т4 Ø65

под пот.

В1 Ø80
Т3 Ø80
Т4 Ø65
под пот.

Ст. В1-9 Ø80
Ст. Т3-9 Ø80
Ст. Т4-9 Ø65
подъем с -1 эт.

В1 Ø25
Т3 Ø20

над полом

В1 Ø25
Т3 Ø20
опуск к полу

ПЛКØ15

В1 Ø25
Т3 Ø15
над полом

В1 Ø32
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под пот.

В1 Ø25
Т3 Ø15
опуск
к полу

Ум(мгн)

Ум
Ун(мгн)

Ст. В1-9 Ø80
Ст. Т3-9 Ø80
Ст. Т4-9 Ø65

0,001>

Ун

Ун

Ун

П
П

П
П

П

+5,100

П
П

П
П

П

Ум
Ум

В

Ум

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15

под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15

над полом
в зашивке

стены В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом
в зашивке стены

В1 Ø15
Т3 Ø15

опуск к полу

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под потолком
В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15
опуск к полу

ПСØ20

Ум

В1 Ø25
Т3 Ø25
Т4 Ø15
под потолком

В1 Ø20
Т3 Ø15
под потолком

В1 Ø20
Т3 Ø15
на 3 эт.

Д Д Д Д

Ун

Ун

В1 Ø20
Т3 Ø20

над полом

+10,500

Ун

Ун

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15

под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15

опуск к полу

В
В

В1 Ø80
Т3 Ø80
Т4 Ø65
под потолком

Ст. В1-6 Ø80
Ст. Т3-6 Ø80
Ст. Т4-6 Ø65
c 1 эт.

В1 Ø80
Т3 Ø80
Т4 Ø65

под потолком

Ст. В1-5 Ø80
Ст. Т3-5 Ø80
Ст. Т4-5 Ø65
на 3 эт.

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15

под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск
к полу

В1 Ø15
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск
к полу

ПЛКØ15

В1 Ø20
Т3 Ø20
над полом
в зашивке
стены

Ун

ПЛКØ15

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом
в зашивке
стены

Ум

В1 Ø32
Т3 Ø20

под потолком

В1 Ø20
Т3 Ø20

под потолком

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15
под потолком

В1 Ø25
под потолком

В1 Ø32
под потолком

В1 Ø25
Т3 Ø15
опуск
к полу

В1 Ø20
Т3 Ø20

опуск к полу

В1 Ø25
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø25
над полом
в зашивке

стены

В1 Ø25
опуск
к полу

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под потолком

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20
под пот.

В1 Ø25
под потолком

В1 Ø32
под потолком

В1 Ø25
опуск

к полу

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø20
Т3 Ø20
опуск к полу

ПЛКØ15

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20
под потолком В1 Ø20

Т3 Ø20
Т4 Ø15

под потолком

В1 Ø50
Т3 Ø32
Т4 Ø25
под потолком

Ун(мгн)

Ун

Ум(мгн)

Ум

Ум

Ун
Ун

Ун
Ун

Ун
Ун

Ум

П П П П
П П П

П

УмУм

Ун
Ун

Ун
Ун

Ун
Ун Ун Ун Ун

Ун Ун Ун

Ум

Ум

УнУнУнУнУнУнУнУнУнУн

УнУнУнУнУнУнУнУнУн

В1 Ø25
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø25
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø25
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø25
опуск
к полу

+10.500
3 этаж

0,0
02>

+5.100
2 этаж

УмУм

+5.100
2 этаж

+5.100
2 этаж

+10.500
3 этаж

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15

над полом

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15
опуск к полу

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15
над полом

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15
над полом

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20
опуск к полу

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под пот.

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20

под пот.

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20

под пот.

В1 Ø40
Т3 Ø32
Т4 Ø25
под пот.

В1 Ø25
Т3 Ø20
опуск
к полу

В1 Ø40
Т3 Ø32
Т4 Ø25
под пот.

ПЛКØ15
УмУмУм Ум УнУнУнУн

ПЛКØ15

В1 Ø20
Т3 Ø15
над полом

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом

Д Д Д
Ун Ун

ПЛКØ15

Ум

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15

над полом

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15

над полом
Д Д Д

Ун Ун
ПЛКØ15

УмВ1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15

над полом

Ун
Ум

Ум

Ун

Д

Д

Ун Ун

Ум

В1 Ø15
Т3 Ø15

над полом
Д

Д
Д

В1 Ø15
Т3 Ø15

над полом

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15

над полом

Т3 Ø20
Т4 Ø15
над полом

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под пот.В1 Ø15

Т3 Ø20
Т4 Ø15

опуск к полу

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15
над полом

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15
над полом

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15
опуск
к полу

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20

под пот.

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15

под пот.

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20
под пот.

В1 Ø40
Т3 Ø32
Т4 Ø25
под пот.

В1 Ø25
Т3 Ø20
опуск
к полу

В1 Ø40
Т3 Ø32
Т4 Ø25
под пот.

ПЛКØ15

Ум

Ун(мгн)

Ум(мгн) Ум

Ун Ун Ун Ун Ум ПЛКØ15ПЛКØ15УмУм

В1 Ø25
Т3 Ø20
над полом

В1 Ø20
Т3 Ø15
над полом

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом

ПСØ20

Ун

Ун

Д

Д

Д

Ун Ун
ДДДПЛКØ15

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15
опуск
к полу

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15
над полом

Ун Ун
ДДД

ПЛКØ15

Ум

Ум

ПСØ20

Ум

В1 Ø15
(для стир. машины)

В1 Ø15
Т3 Ø15
под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15

опуск
к прибору

П
П

П

Ун Ун Ун Ун Ун

П
П

П
П

П

В1 Ø25
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø25
над полом
в зашивке
стены

+5.100
2 этаж

В1 Ø25
опуск
к полу

В1 Ø15
Т3 Ø15

опуск к полу

В1 Ø15
Т3 Ø15
под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15
под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15

опуск к полу

М
В1 Ø20
Т3 Ø20

под потолком
В1 Ø20
Т3 Ø20
опуск
к полу

В1 Ø25
опуск
к полу

ПЛКØ15

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом
в зашивке
стены

ПЛКØ15

Ум

Ум

В1 Ø32
Т3 Ø20
под потолком

В1 Ø20
Т3 Ø20

под потолком

В1 Ø25
под потолком

В1 Ø32
под потолком

В1 Ø25
опуск
к полу

В1 Ø20
Т3 Ø20
опуск
к полу

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под потолком

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20

под потолком

В1 Ø25
под потолком

В1 Ø32
под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15

над полом
в зашивке

стены

В1 Ø20
Т3 Ø20
опуск
к полу

ПЛКØ15

В1 Ø32
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под потолком

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под потолком

В1 Ø50
Т3 Ø32
Т4 Ø25
под потолком

Ум

Ум

Ум

ПППППППППППП

В1 Ø25
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø25
над полом
в зашивке
стены

П

УнУнУнУнУнУнУнУн

В1 Ø25
над полом
в зашивке
стены

Ун

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15

опуск к полу

Ун

Ум

ПЛКØ15

М

Ун Ун

Ун Ун
Ун Ун

Ун
Ун

Ун
Ун

УнВ1 Ø25
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø25
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø25
опуск
к полу

Ун

Ун

Ум Ум

Ум
Ум

В
ПСØ20

+5,100

+5,100 +5,100

+5,100

+10,500

+10,500

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15

опуск к полу

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15

под потолком

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15

под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15
опуск к полу

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15

под потолком
В1 Ø15
Т3 Ø15

под потолком

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15

под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15

опуск к полу

Ум Ум
Ум Ум

Ун
УнУн

Ум

Ун (мгн)

Ун (мгн)

Ум

Ум

Ум
Ум

Ст. В1-4 Ø80
Ст. Т3-4 Ø80
Ст. Т4-4 Ø65

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15

под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15

опуск к полу

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15

под потолком
В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø15
Т3 Ø15

опуск к полу

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск к полу

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15

над полом
в зашивке

стены

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск
к полу

В1 Ø20
Т3 Ø15
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø20
Т3 Ø20

опуск к полу

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø15

под потолком

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20
под потолком

Ум Ун

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом
в зашивке
стены

Ун

Ум

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом
в зашивке
стены

Ум

+10,500

+15,000

Ум

Ун

Ун (мгн)

Ум (мгн)

Ум

Ум Ун

+10.500
3 этаж

+15.000
4 этаж

В1 Ø20
Т3 Ø15

опуск к полу

В1 Ø20
Т3 Ø15
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15

под потолком
0,002>

+10.500
3 этаж

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø15
Т3 Ø15

опуск к полу

0,002><0,002

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15
под потолком

+15.000
4 этаж

+10.500
3 этаж

В1 Ø15
Т3 Ø15

опуск к полу

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом
в зашивке
стены

+10.500
3 этаж

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск
к полу

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом
в зашивке
стены

+15.000
4 этаж

<0,002

УмУн

+15.000
4 этаж

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск к полу

+10.500
3 этаж

В1 Ø15
Т3 Ø15

над полом
в зашивке

стены

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15
под потолком

<0,002

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20
под потолком

Ум

Ум

Ум

ПСØ20
Ум

Ум

УнУн

УмУм

Ум

+15,000

+18,900

+18,900

В1 Ø32
Т3 Ø25
опуск
к полу

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом
в зашивке
стены

ПЛКØ15

Ум
Ум

УмУм Ум
Ум

Ум

УнУн
УнУн

УнУнУн
Ун

Ун

+15.000
4 этаж

В1 Ø32
Т3 Ø25

над полом
в зашивке

стены

4 ЭТАЖ

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15
под пот.В1 Ø32

Т3 Ø25
Т4 Ø20
под пот.

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20
под пот.

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск
к полу

Ун

Ум

+18.900
5 этаж

+15.000
4 этаж

0,002>

В1 Ø15
Т3 Ø15

над полом
в зашивке

стены

В1 Ø20
Т3 Ø20
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под пот.

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15
под пот.

В1 Ø15
Т3 Ø15
под пот.

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск
к прибору

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск
к прибору

Ум

Ум

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15
над полом

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15
опуск
к полу

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под пот.

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20
под пот.

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20
под пот.

ПСØ20
ПЛКØ15

П П П
П П П П П П

П
П

П П

+15.000
4 этаж

В1 Ø25
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø25
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø25
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø25
опуск
к полу

В1 Ø20
Т3 Ø20
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø32
Т3 Ø25
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø32
Т3 Ø25
опуск к полу

В1 Ø32
Т3 Ø25
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø20
Т3 Ø20

над полом
в зашивке

стены

ПЛКØ15Ум

Ум

Ум

Ум
Ум

Ум
Ум

Ун Ун Ун
Ун Ун Ун Ун

Ун Ун Ун

+15.000
4 этаж

c
c

В1 Ø20
T3 Ø20

над полом
в зашивке

стены

Кровля Кровля

Ст. В1-4 Ø80
Ст. Т3-4 Ø80
Ст. Т4-4 Ø65

В1 Ø20
Т3 Ø15
Т4 Ø15

под потолком

Ум

Ум

Ун

Ун

В

Ум

В1 Ø20
Т3 Ø15
опуск к полу

Ум

Ум

Ун
Ун

В1 Ø80
под потолком

В1 Ø80
под потолком

ПЛКØ15

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15

над полом
в зашивке

стены

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т3 Ø15

над полом
в зашивке

стены

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15
опуск к

полу

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15

под потолком

В1 Ø15
над полом
в зашивке стены

В1 Ø80
Т3 Ø15
Т4 Ø15
под потолком

В1 Ø80
Т3 Ø20
Т4 Ø15

под потолком

ПСØ20

ПЛКØ15

В1 Ø20
Т3 Ø20

над полом

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20
над полом

ППУнУнУн Ум
Д

Д
Д

Д
Д

Д

Ум

В1 Ø15
Т3 Ø15

опуск к прибору

В1 Ø15
(для стир. машины)В1 Ø15

Т3 Ø15
опуск к полу В1 Ø15

над полом

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15
под потолком

Ст. В1-2 Ø80
Ст. Т3-2 Ø80
Ст. Т4-2 Ø65

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20

опуск к полу

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20
под пот.

В1 Ø20
Т3 Ø20
опуск
к полу

В1 Ø40
Т3 Ø32
Т4 Ø25
под пот.

В1 Ø25
Т3 Ø20

опуск
к полу

В1 Ø25
Т3 Ø20
над полом

ПЛКØ15
УмУн Ун Ун Ун Ум

ПЛКØ15
Ум Ум

В1 Ø20
Т3 Ø15
над полом

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом

Ум

В1 Ø15
Т3 Ø15

над полом В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом

В1 Ø20
Т3 Ø20
над полом

Ум

Ун

Ун

Д Д

Ум

Ум

В1 Ø15
Т3 Ø15
под пот.

В1 Ø15
Т3 Ø15

опуск к прибору

В1 Ø15
(для стир. машины)

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск
к полу

В

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15
опуск к полу

ПСØ20

В1 Ø15
над полом

В1 Ø40
Т3 Ø32
Т4 Ø25
под пот.

В1 Ø50
Т3 Ø40
Т4 Ø32
под пот.

Ст. В1-1 Ø80
Ст. Т3-1 Ø80
Ст. Т4-1 Ø65В1 Ø15

Т3 Ø15
Т4 Ø15
под пот.

В1 Ø15
Т3 Ø15

опуск к полу

В1 Ø20
Т3 Ø20
над полом

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15
опуск к полу

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20
под пот.

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск к полу

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под пот.

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15

под пот.

В1 Ø40
Т3 Ø32
Т4 Ø25

под пот.

В1 Ø50
Т3 Ø40
Т4 Ø32
под пот.

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15

опуск к полу

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом

Ум

Ун ДД Ун Ум

В1 Ø15
Т3 Ø15

над полом

ПСØ20

ПСØ20

В1 Ø15
Т3 Ø15

над полом
Ум

Ун

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15
над полом

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20

над полом

В1 Ø15
Т3 Ø15

над полом

Ум

УнУнУнУнППД

ПЛКØ15
Ум

Д
Д

Д

Д
Д

М

В

Д Д

УмУм

УнУн

В1 Ø15
над полом

Ум

Ун

В1 Ø25
Т3 Ø20
над полом

ПЛКØ15
УмУн Ун Ун Ун Ум

ПЛКØ15
Ум Ум

В1 Ø20
Т3 Ø15
над полом

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом

УмУм

0,000

+5,100

УнУнУнУнУнУнУнУнУнУн

Ун Ун Ун Ун Ун Ун Ун Ун Ун Ун

ПП
ПППП

Ун
Ун

Ун
Ун

Ун
Ун

Ун
УнУн

УнУн
Ун

Ун
Ун

Ун
Ун

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20
под потолком

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20

под потолком

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15

под потолком

<0
,00

2

<0,002

<0,002

<0,002

0,002>

В1 Ø25
под потолком

В1 Ø32
Т3 Ø20
под потолком

В1 Ø25
опуск
к полу

В1 Ø25
опуск
к полу

В1 Ø25
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø25
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø25
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø25
над полом
в зашивке
стены

+5.100
2 этаж

+10.500
3 этаж

+10.500
3 этаж

В1 Ø20
Т3 Ø20

опуск к полу

+10.500
3 этаж

<0,0
02

В1 Ø25
опуск
к полу

+5.100
2 этаж

В1 Ø25
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø25
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø25
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø25
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø25
опуск
к полу

В1 Ø32
под потолком

В1 Ø25
под потолком

+5.100
2 этаж

В1 Ø20
Т3 Ø20
опуск к полу

Ст. В1-1 Ø80
Ст. Т3-1 Ø80
Ст. Т4-1 Ø65

<0,0
02

<0
,00

2

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом
в зашивке
стены

ПЛКØ15
Ум

Ум
Ум

В1 Ø20
Т3 Ø20
под потолком

+5.100
2 этаж

ПП

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø20
Т3 Ø20
опуск
к полу

ПЛКØ15
Ум Ум Ум

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15

под потолком

ПЛКØ15

В1 Ø15
Т3 Ø15

над полом
в зашивке

стены

Ум

Ум

Ум

В1 Ø15
Т3 Ø15

над полом
в зашивке

стены

ПЛКØ15

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15

опуск к полу

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15
под потолком

В1 Ø15
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск к полу

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под потолком

В1 Ø50
Т3 Ø32
Т4 Ø25

под потолком

Ум

Ун

Ум

0,002>

+5.100
2 этаж

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15

под потолком

ПСØ20

ПСØ20

П П П П П П П П П П П П П

Ун Ун Ун Ун Ун Ун Ун Ун

П
П

П

Ун
Ун Ун Ун Ун

П
П

П
П

П

В1 Ø25
опуск
к полу

+5.100
2 этаж

Ун

В1 Ø25
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø25
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø25
под потолком

В1 Ø20
Т3 Ø20
опуск
к полу

В1 Ø25
опуск
к полу

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø32
под потолком

В1 Ø25
над полом
в зашивке
стены

<0,002

<0,002<0,002

+10.500
3 этаж

+10.500
3 этаж

<0,0
02

+5.100
2 этаж

В1 Ø25
опуск
к полу

+5.100
2 этаж

В1 Ø25
опуск
к полу

В1 Ø25
над полом
в зашивке

стены

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под потолком

В1 Ø32
под потолком

В1 Ø25
под потолком

0,002>

0,002>
<0,002

В1 Ø15
Т3 Ø15

над полом
в зашивке

стены

ПЛКØ15

Ум
Ум

Ум

В1 Ø20
Т3 Ø20
под потолком

В1 Ø20
Т3 Ø20

опуск к полу

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск
к полу

В1 Ø15
Т3 Ø15

под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15
под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск
к полу М

М

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15

под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15

опуск к полу

Ун

Ум

ПЛКØ15

Ум

Ум

Ум

ПЛКØ15

В1 Ø20
Т3 Ø20
под потолком

Ун

Ун Ун Ун

В1 Ø25
над полом
в зашивке
стены

Ун Ун Ун

Ун
Ун

Ун
Ун

Ун

Ун Ун

В1 Ø15
Т3 Ø15

над полом
в зашивке

стены

ПЛКØ15

УмУмУм

В1 Ø20
Т3 Ø20
опуск
к полу

В1 Ø32
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под потолком

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20

под потолком

В1 Ø50
Т3 Ø32
Т4 Ø25
под потолком

ПСØ20

Ум

0,000

+5,100

+10,500

+15,000
В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15

под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск к полу

Ум

Ум

Ун Ун

Ум
Ун

Ум
Ун

Ум (мгн)

Ун (мгн) Ун

Ум

+10.500
3 этаж

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20

под потолком

+10.500
3 этаж

В1 Ø20
Т3 Ø15
опуск к полу

В1 Ø20
Т3 Ø15
над полом
в зашивке
стены

+15.000
4 этаж

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15

под потолком

+10.500
3 этаж

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск
к полу

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом
в зашивке
стены

<0,002

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск
к полу

+15.000
4 этаж

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15
под потолком

<0,002

0,002>

0,002>

+10.500
3 этаж

+10.500
3 этаж

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск
к полу

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск к полу

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15

под потолком

+10.500
3 этаж

В1 Ø15
Т3 Ø15

над полом
в зашивке

стены

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø15
Т3 Ø15

над полом
в зашивке

стены

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15
под пот.

<0,002

Ун

Ум

УмУм

Ум

Ум

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск
к прибору

В1 Ø15
Т3 Ø15

над полом
в зашивке

стены
Д

Ум
Ум

Ум

УнУн
Ум (мгн)

Ун (мгн)Ун

Ум

Ум

Ун

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø15

под потолком

+10.500
3 этаж

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск
к полу

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15
под потолком

+10.500
3 этаж

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск к полу

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом
в зашивке
стены

+10.500
3 этаж

+15.000
4 этаж

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15

под потолком

Ст. В1-1 Ø80
Ст. Т3-1 Ø80
Ст. Т4-1 Ø65

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск к полу

+10.500
3 этаж

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø20
Т3 Ø15
опуск
к полу

В1 Ø20
Т3 Ø15
над полом
в зашивке
стены

0,002><0,002

<0,002

0,0
02>

0,0
02>

<0
,00

2

В1 Ø40
Т3 Ø25
Т4 Ø20

под потолком

Ум

Ун
Ун

В1 Ø15
Т3 Ø15

опуск
к прибору

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под потолком

Ум
Ум

Ум

Ум
Ум

Ум

Ум
Ун

ПСØ20

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под пот.

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск
к прибору

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск к прибору

Ум

В

В1 Ø15
Т3 Ø15

опуск к полу

В

В1 Ø20
Т3 Ø20
опуск к полуВ1 Ø15

Т3 Ø15
Т4 Ø15

под потолком

Ум

Ум

Ум

+10.500
3 этаж

+15,000

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15

под пот.

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15

под пот.

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15

под пот.

В1 Ø15
Т3 Ø15
под пот.

Ум

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск
к прибору

В

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск
к приборуВ1 Ø15

Т3 Ø15
опуск
к прибору

В1 Ø32
Т3 Ø25

опуск
к полу

В1 Ø32
Т3 Ø25

над полом
в зашивке

стены

ПЛКØ15

Ум
Ум

Ум

Ун
Ун Ун

Ун
Ун Ун Ун Ун

Ун

Ст. В1-1 Ø80
Ст. Т3-1 Ø80
Ст. Т4-1 Ø65

Ум
Ум

Ум
Ум

Ум

+15.000
4 этаж

В1 Ø20
T3 Ø20
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø40
Т3 Ø25
Т4 Ø20

под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15

под пот.

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под пот.

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15

опуск к полу

ПЛКØ15

В1 Ø25
над полом
в зашивке
стены

П П П П П П П П П П П П П П П

В1 Ø25
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø25
над полом
в зашивке

стены

В1 Ø25
опуск
к полу

В1 Ø20
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø32
Т3 Ø25
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø32
Т3 Ø25
опуск
к полу

Ун Ун
УнУнУнУнУнУнУнУнВ1 Ø20

Т3 Ø20
над полом
в зашивке
стены

Ум
Ум

Ум
Ум

a
a

b b
c c

ПЛКØ15

Ум

Ум
Ум

В1 Ø20
Т3 Ø20
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø20
Т3 Ø20
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20

под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø15
Т3 Ø15

опуск
к полу

Ум

Ун

+18.900
5 этаж

Ун

В1 Ø15
T3 Ø15
над полом
в зашивке
стены

<0,002

<0,0
02

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15
опуск к полу

В
ПСØ20

+22,200

Ум

ПСØ20

+18,900

+22,200 +22,200

+22,200

Ст. В1-2 Ø80
Ст. Т3-2 Ø80
Ст. Т4-2 Ø65

ПЛКØ15

Ун

Ун

В1 Ø80
Т3 Ø15
Т4 Ø15

под потолком

В
Ум

Ум

Ум

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15

над полом
в зашивке

стены

В1 Ø80
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под потолком

В1 Ø80
под потолком

В1 Ø80
под потолком

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т3 Ø15
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15
опуск к

полу

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под потолком

В1 Ø20
Т3 Ø15
Т4 Ø15
под потолком

ПСØ20

Ун

УнУм

Ум

ПЛКØ15В1 Ø20
Т3 Ø15

опуск к полу

В1 Ø15
над полом
в зашивке
стены

Ум

Ум

В1 Ø15
Т3 Ø15
под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск к прибору

В1 Ø15
Т3 Ø15
над поломВ1 Ø15

Т3 Ø15
над поломВ

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15

над полом

В1 Ø20
Т3 Ø20
опуск к полу

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под пот.

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15

опуск к полу

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под пот.

В1 Ø40
Т3 Ø32
Т4 Ø25
под пот.

В1 Ø15
Т3 Ø15
к полу

В1 Ø32
над полом

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20
над полом

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20
над полом

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20
под пот.

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20

опуск к полу

В1 Ø15
над полом

ПЛКØ15

УнУм

Д

Ум

Ун

ДДД

Ун

Ун

Ун

Ун

Д

Ун

Ун

Ст. В1-5 Ø80
Ст. Т3-5 Ø80
Ст. Т4-5 Ø65

Ум

Д

Д

Д

Д

Д
ПЛКØ15

Ум

УнУн

ПЛКØ15

Ун

Ум

+5,100

+10,500

+5,100

+5,100

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск к полу

Ум

Ум

Ум

В

В

Ум

Ум

В
В

В
В

В

Ум

Ум

Ум

Ум

В1 Ø20
Т3 Ø20
над полом

В1 Ø25
Т3 Ø25
опуск к полу

В1 Ø25
Т3 Ø25
Т4 Ø20
под потолком

ПЛКØ15

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск к
прибору

Ун
Ум

Ун

Ун

Ум

Ум

Ун

Ун

Ум

П
П

Ун

В1 Ø32
Т3 Ø32
Т4 Ø25

под потолком

В1 Ø40
Т3 Ø40
Т4 Ø32
под потолком

В1 Ø25
Т3 Ø25
Т4 Ø20

под потолком
В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15

под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск к
прибору

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск к

прибору

В1 Ø25
Т3 Ø25
Т4 Ø20

под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15

под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø32
Т3 Ø20

опуск к полу
В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск к полу

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15

под потолком

В1 Ø80
Т3 Ø80
Т4 Ø65

под потолком

Ст. В1-6 Ø80
Ст. Т3-6 Ø80
Ст. Т4-6 Ø65
подъем на 4 эт.

В1 Ø15
подъем из полаВ1 Ø15

подъем из пола

В1 Ø15
опуск в пол

В1 Ø20
Т3 Ø20

опуск к полу

В1 Ø25
Т3 Ø25
Т4 Ø20

под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск к

прибору
В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск к
прибору

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск к

прибору

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø32
Т3 Ø20
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15

под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск
к полу

В1 Ø80
Т3 Ø80
Т4 Ø65
под потолком

Ст. В1-6 Ø80
Ст. Т3-6 Ø80
Ст. Т4-6 Ø65

подъем со 2 эт.

Ст. В1-5 Ø80
Ст. Т3-5 Ø80
Ст. Т4-5 Ø65

Ст. В1-5 Ø80
Ст. Т3-5 Ø80
Ст. Т4-5 Ø65
подъем на 4 эт.

+10,500

Ум
Ум Ун

Ун

Ум

Ун
Ун

Ун
Ун

Ун

Ун

Ун

В1 Ø32
Т3 Ø20
над полом
в зашивке
стены

Ум
Ум

ПЛКØ15

Ум
Ум

Ум

Ун

В1 Ø20
Т3 Ø20
над полом

В

Ун

Ун

В
Ум

В1 Ø20
Т3 Ø20
над поломУм

Ум

Ум

В

Ум

+15,000

В1 Ø80
под потолком

В1 Ø32
Т3 Ø25

под пот.

В1 Ø32
Т3 Ø25
опуск к полу

В1 Ø15
Т3 Ø15

под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск к полу

В1 Ø80
Т3 Ø15
Т4 Ø15

под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15

под потолком

В1 Ø80
Т3 Ø15
Т4 Ø15

под потолком

В
В

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск
к прибору

Ум

В1 Ø32
Т3 Ø25

под пот.

В1 Ø15
Т3 Ø15

под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15

опуск к полу

В1 Ø20
Т3 Ø20
над полом

В1 Ø32
Т3 Ø25
опуск к полу

В1 Ø80
Т3 Ø15
Т4 Ø15

под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15

под потолком

В1 Ø80
Т3 Ø15
Т4 Ø15
под потолком

В

В

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск
к прибору

Ум

В1 Ø80
под потолком

В1 Ø32
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø32
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø20
Т3 Ø20
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø20
Т3 Ø20

над полом
в зашивке

стены

В1 Ø32
Т3 Ø20
над полом
в зашивке
стены

ПЛКØ15

Ст. В1-6 Ø80
Ст. Т3-6 Ø80
Ст. Т4-6 Ø65

В1 Ø32
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø32
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø32
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø20
Т3 Ø20

над полом
в зашивке

стены

В1 Ø32
Т3 Ø20
над полом
в зашивке
стены

ПЛКØ15

Ст. В1-5 Ø80
Ст. Т3-5 Ø80
Ст. Т4-5 Ø65

УмУмУм

Ум

Ум
Ум

Ум

Ум
Ум

Ун

Ун

Ун

Ун

Ун

Ун

Ун

Ун

Ун

Ун

Ун

Ун

УмУм

П
П

П
П

П
П

П

Ун

Ун

Ун

+5,100

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15
под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15

опуск
к прибору

Ум

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15
под потолком

ПСØ20

ПСØ20

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15
под пот.

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15
подъем на 2 эт.

В1 Ø15
Т3 Ø15

над полом

ПЛКØ15

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15
над полом

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15

над полом

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20
под пот.

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20
под пот.

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20

опуск к полу

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20
под пот.

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20
под пот.

Т3 Ø20
Т4 Ø15

над полом

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под пот.

В1 Ø15
Т3 Ø20

над полом

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15
опуск к полу

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15

над полом

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под пот.

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15
опуск к полу

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15
над полом

Т3 Ø20
Т4 Ø15
над полом

ПСØ20

ПСØ20

Т3 Ø20
Т4 Ø15
над полом

Т3 Ø20
Т4 Ø15
над полом

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15
опуск к полу

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20
под пот.

В1 Ø15
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под пот.

В1 Ø40
Т3 Ø32
Т4 Ø25

под пот.

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом

Т3 Ø15
Т4 Ø15
над полом

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15
над полом

В1 Ø25
Т3 Ø20
Т4 Ø15

над полом

В1 Ø40
Т3 Ø32
Т4 Ø25
под пот.

В1 Ø32
Т3 Ø25
Т4 Ø20

опуск к полу

ПЛКØ15

Д

Ум
Ум

Д

Д
Ум

Ун

Ун

Д Д

Д
Ун

Ун

Ум

Д

Д

Д(мгн)

Ун(мгн)

Ум(мгн)

Ум

Ун

Д

Д Ум

Ун
Ун

УмД

Ун Ум
Ум

Ст. В1-7 Ø80
Ст. Т3-7 Ø80
Ст. Т4-7 Ø65

Д

Ун

Ун

Д

Д

Ун
Ун

Ум Ум

Ум

Д

+0,000

+5,100

ПСØ20

+0,000

Ун

Д

Ум

Ст. В1-8 Ø80
Ст. Т3-8 Ø80
Ст. Т4-8 Ø65

+5,100

В1 Ø80
Т3 Ø80
Т4 Ø65
под потолком

Ст. В1-8 Ø80
Ст. Т3-8 Ø80
Ст. Т4-8 Ø65

Ст. В1-8 Ø80
Ст. Т3-8 Ø80
Ст. Т4-8 Ø65

+10,500

В1 Ø80
Т3 Ø80
Т4 Ø65
под потолком

Ст. В1-7 Ø80
Ст. Т3-7 Ø80
Ст. Т4-7 Ø65

Ст. В1-7 Ø80
Ст. Т3-7 Ø80
Ст. Т4-7 Ø65

+5,100

+10,500

В1 Ø15
Т3 Ø15

опуск к полу

В

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15

под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15
подъем
с 1 эт.

В1 Ø15
Т3 Ø15

опуск к полу

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск к полу

Ум

ВВ1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15

под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск к полу

Ум

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск к полу

Ум

Ум

Ум

Ум

Ум

Ум

Ум

Ум

Ум

Ст. В1-8 Ø80
Ст. Т3-8 Ø80
Ст. Т4-8 Ø65
подъем на 4 эт.

Ум

Ум

Ум

Ун
Ун

Ун

Ум

Ум

Ум

Ун

Ун
Ун

Ун

В1 Ø20
Т3 Ø15
опуск к полу

В1 Ø15
Т3 Ø15

опуск к полу

В1 Ø15
Т3 Ø15
над полом
в зашивке
стены

В1 Ø15
Т3 Ø15
опуск к полу

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15
под потолком

В1 Ø80
Т3 Ø80
Т4 Ø65
под потолком

Ст. В1-7 Ø80
Ст. Т3-7 Ø80
Ст. Т4-7 Ø65
подъем со 2 эт.

Ст. В1-7 Ø80
Ст. Т3-7 Ø80
Ст. Т4-7 Ø65
подъем на 4 эт.

В1 Ø80
Т3 Ø80
Т4 Ø65
под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15
Т4 Ø15
под потолком

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15

под потолком

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под потолком

В1 Ø20
Т3 Ø15

над полом
в зашивке

стены

В1 Ø20
Т3 Ø15
опуск к полу

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под потолком

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø15
под потолком

В1 Ø15
Т3 Ø15

над полом
в зашивке

стены

В1 Ø15
Т3 Ø15

над полом
в зашивке

стены

Ст. В1-8 Ø80
Ст. Т3-8 Ø80
Ст. Т4-8 Ø65

подъем со 2 эт.

Ун

УмУм

Ум

Ум

+5,100

УмУм

Ум

Ум

Ун

Ун

+10,500

+15,000

+10,500


