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НаименованиеЛист Примечание

1-4. Общие данные (на 4-х листах)

 Условные обозначения5.

6.

7.

План 1 этажа

8. Теплопотери. 1 этаж

Система вентиляции. 1 этаж13.

14.

15.

Аксонометрические схемы (на 3-х листах)

16.

А4

А4

А2

А3

А3

План 2 этажа

9.

10.

11.

Теплопотери. 2 этаж

Характеристика оборудования систем вентиляции

Характеристика оборудования систем кондиционирования

Система вентиляции. 2 этаж

Система кондиционирования. 1 этаж

Система кондиционирования. 2 этаж

12.

А2

А2

А2

А2

А2

А2

А2

А2

А3Спецификация оборудования и материалов (на 7-ми листах)

17-19.

26РП

А3Таблица воздухообмена

20-26.



Вентиляция и кондиционирование

Рабочий проект систем вентиляции и кондиционирования в  помещениях,
находящихся по адресу:
- Задания на проектирование;
- Архитектурно-строительной части проекта;
- Строительных норм и правил.

 При разработке проекта использованы следующие нормативные документы:
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г.N87

- СП60.13330.2012/ СНиП 41-01-2003  "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

- СП131.13330.2012/ СНиП 23-01-99*  "Строительная климатология";

-  СП 50.13330.2012 / СНиП 23-02-2003  "Тепловая защита зданий";
-  СНиП 41-03-2003 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов";

-  СП 118.13330.2012 / СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения";

-  СП 51.13330.2011 / СНиП 23-03-2003  "Защита от шума;"
-  СП 7.13130.2009  "Противопожарные требования к системам отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха";
- СНиП 21.01-97*  "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
- ГОСТ 30494   "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"
- ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей
зоны";
- Vertro  Каталог оборудования.
- Arktos  Каталог оборудования.

Перечень актов скрытых работ определяется ведомственными нормами.

Монтаж, испытание и наладку систем вести в соответствии со СНиП 3.05.01-85,
"Внутренние санитарно-технические системы" и инструкциями, поступающими с
поставками импортного оборудования и материалов.

В местах прохода через строительные конструкции пластмассовые трубы
прокладываются в футлярах. Длина футляра должна на 30-50 мм превышать толщину
строительной конструкции. Расположение стыков в футлярах не допускается.

Расчетные параметры наружного воздуха:

            - расчетные параметры (зима) tн=-28°С, φ=90%;

            - расчетные параметры (лето) tн=+25°С, φ=60%
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Система отопления.

Проектом предусмотрено отопление помещений с помощью электрокалориферов.
За основу для расчета теплопотерь были приняты данные архитектурно- строительного проекта.
Теплопотери помещений были рассчитаны с использованием программы "Oventrop OZC5" кромпании

"Санком"

Система вентиляции и кондиционирования.

Обработка наружного воздуха происходит в системах П1-П2. Предусмотрена фильтрация, нагрев приточного
воздуха в холодный период года в электрических канальных нагревателях. Удаление воздуха из рабочих и
служебных помещений осуществляется системами В1,В3,В4,В8,В9,В11-В15. Удаление воздуха из санузлов и
душевых осуществляется системами В2,В5-В7,В10.
Системы вентиляции оборудуются гибкими вставками - для снижения вибрации от оборудования и
канальными шумоглушителями.
      Приточные воздуховоды от наружной решетки до нагревателя и вытяжные от выхода на фасад до
выброса изолируются для защиты от возникновения конденсата на стенках.
Регулирование потоков осуществляется балансировочными дроссель-клапанами и раздающими решетками и
диффузорами.
     Монтаж отопительного и вентиляционного оборудования произвести согласно инструкции по монтажу

производителя, а также соблюдения техники безопасности согласно строительным нормам.

       Кондиционирование.
Кондиционирование предусмотрено в помещениях складов, цеха, столовой. а также в административных
помещениях.

     В помещениях складов и цеха предусмотрены кондиционеры с внутренними блоками кассетного типа, в
остальных - настенного типа.

 Воздуховоды.
    Жесткие воздуховоды изготавливаются из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0.5мм по СНиП
41-01-2003.
    После прокладки воздуховодов и трубопроводов через строительные конструкции обеспечить их
герметизацию. Монтаж систем вести в соответствии со СНиП 3.05.01-85 "Внутренние
санитарно-технические системы", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве.

     Строительное производство.
    Воздуховоды изолировать рулонной изоляцией толщиной не менее 10 мм. Все теплоизоляционные
материалы должны быть пригодными к использованию в общественных зданиях и сооружениях и иметь
соответствующие сертификаты.

Общие данные

26РП
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Общие данные

Трубопроводы.
    Трубопроводы холодоснабжения, изолируются материалами на основе вспененного каучука.
    Трубопроводы систем отвода конденсата монтируются из полипропиленовых труб PN20. Отвод
конденсата осуществляется в канализацию с помощью дренажны помп, точки врезки в канализацию
уточнить по месту. Подключение дренажа к внутренним блокам выполнить гибкой армированной подводкой.
Все теплоизоляционные материалы должны быть пригодными к использованию в общественных зданиях и
сооружениях и иметь соответствующие сертификаты. Монтажно - сборочные работы, испытания и приемку
систем выполнить в соответствии со СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно технические системы" и
СН 478-80* "Инструкции по проектированию сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб".

Автоматизация
Проектом предусматривается система автоматического управления и регулирования, которая обеспечивает
регулирование температурой в помещении с помощью настенных пультов системы холодоснабжения.

    Мероприятия по шумоизоляции.
    Во всех системах используются все необходимые мероприятия для предотвращения передачи вибраций на
строительные конструкции и обеспечения нормируемых параметров шума, возникающих при работе систем
вентиляции и кондиционирования:
    - ограничение скорости движения воздуха в воздуховодах и воздухораспределителях с учетом
акустических требований.

    Сведения об организации и ведении монтажных работ.
    Для организации и ведения монтажных работ необходимо:
Согласовать проектную часть с субподрядными организациями, принимающими участие в строительстве.
При выполнении монтажных работ помещения должны обеспечиваться теплом, освещением, бесперебойным
электропитанием инструмента.
    Профессиональный и квалификационный состав лиц, работающих на объекте по техническому
обслуживанию и эксплуатации системы кондиционирования.
    Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы осуществляют специалисты ОВиК
не ниже 4-го разряда в количестве 2-х человек.

    Мероприятия по охране труда и технике безопасности.
    Наиболее вероятная причина возникновения несчастного случая является поражение электрическим
током при монтаже и ремонте приборов. Поэтому перед любым видом работ необходимо обесточить прибор
от центрального щита и повесить табличку, предупреждающую о ведении работ.

26РП
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 1-ГО ЭТАЖА 

№
Наименование Площадь, Примечание

1

2

3

4

5

м2

Склад кормов

Склад сетей

Гараж

Мастерская

Холодильная камера №1

73,50

31,70

17,25

17,20

26,70

6

7

8

9

10

Грузовой коридор

Рыбообрабатывающий цех

Бытовки рыбаков

С/у для рыбаков

26,70

48,00

118,55

9,00

3,30

Холодильная камера №2

( t =-5 С)

(t =-18 С)

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 1-ГО ЭТАЖА 

№
пом. Наименование Площадь, Примечанием2

11

12

13

14

15

16

Сушка одежды

Столовая 

Кухня

Бытовки муж. (рыбопереработка)

Бытовки жен. (рыбопереработка)

Коридор

17 Тамбур

18

Лестница

19

Санпропускник

9,00

29,40

6,00

13,00

13,00

13,40

2,25

6,75

12,65

Итого: 480,65

20

Тамбур 3,30
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План 2-го этажа
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Второй свет
рыбопереработки
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t = -5 С

Холодильная
   камера

Холодильная
   камера

t = -18 С
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 2-ГО ЭТАЖА 

Наименование Площадь, Примечание

1

2

3

4

5

м 2

Коридор

Лаборатория

Кладовая уборочного инвентаря

Душевая

Санузел

27,55

10,70

1,90

3,60

4,80

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Санузел

Коридор

Кабинет

Кабинет

Кабинет

Кабинет

Кабинет

Кладовая

3,55

8,60

13,00

13,20

16,80

20,30

11,20

10,10

10,70

10,70

Итого: 169,70

16 Лестничная площадка 3,00

Бухгалтерия

Венткамера

№

пом.
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Н=5,0 м

1

2

3

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

18

17

20

16

19

t = -5 С

Холодильная
   камера

Холодильная
   камера

Высота 2,7 м

Высота 5 м

Ск
ад

ир
ов

ан
ие

 т
ар

ы

t = -18 С
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Кат.Д

t=15 С

Кат.Д

Кат.В4

t=15 С

Кат.Д

t=15 С

t=15 С

t= 15-20 С

Вл.75%

Вл.70%

12573 Вт
7652 Вт

6589 Вт

11169 Вт

7460 Вт

322 Вт

287 Вт
1084 Вт

219 Вт

1879 Вт

558 Вт

792 Вт

727 Вт

12573 Вт

2424 Вт

186 Вт

492 Вт
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Теплопотери. 1 этаж
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рыбопереработки
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t=17-19 С

Кат.Д

t=17-19 Сt = -5 С

Холодильная
   камера

Холодильная
   камера

t = -18 С

738 Вт 520Вт

746 Вт 1025 Вт
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118 Вт
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592 Вт 990Вт

1012 Вт
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исполнение 

по взрыво-

Тип,

Тип
технологического

оборудования

Наименование

помешения,

обслуживаемогоКол-во

систем
Тип

агрегата

установки Количество

Вентилятор

L,

м /ч
3

Па

Рсв, n,

об/мин

Температура 

ВоздухонагревательЭлектродвигатель

N,

кВт

n,

об/мин
Тип

доот

Кол.

Расход

кВт

тепла,

N

Воздухоохладитель

Тип Кол.

Температура

от до

Холодопроиз-

кВт

водительность

Примечание

защите

нагрева охлажденияU,

В

Помещения 2 этажа1П1 канальная
1180 292 1428 0,51- 380шумоизолир. 1428

1

22,51 -26 +18

1П2

1

150

1

70

B9

B10

канальная
шумоизолир. VP 60-30/28.4D

50-25/22,5 кВт

2497 495 1415 1,7 380 1415 301 -26 +1860-30/30 кВт
NPE 

0,163 2600

0,056312 2450

1

1

1

1

1 400 460 2600

1 75
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03/2018- ОВиК

систем вентиляции

"Строительство цеха рыбопереработки"
по адресу:

Отопление, вентиляция
и кондиционирование

NPE 
- - - - -

Помещения 1 этажа - - - - -

Vertro

Vertro

1B1 канальная 580VK 250/1 520 2500 0,21 220 2500

В3

В2

В4

B5

B6

B7

B8

Помещения 2 этажа

канальная

канальная

канальная

канальная

канальная

канальная

канальная

канальная

канальная

канальная

-

-

-

-

-

-

-

2 Этаж. С/У Бытовой

VK 200/12 Этаж. Лаборатория. Вытяжной шкаф 220

2202 Этаж. Лаборатория VK 100/1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

канальная2 Этаж. С/У

--

1

- - -

-

150 -2 Этаж. Душевая 0,0561 312 2450 220 2450VK 100/1

Бытовой -- - - -

1

B14

B15

1

1

1

1

B11

B12

B13

канальная

канальная

канальная

канальная

1

1

1

1

1

1

2 Этаж. С/У 75 -1Бытовой -- - - -

Помещения 1 этажа

Склады

788 660 2500 - 0.313 220 2500

Vertro

Vertro

Vertro

Vertro

Vertro

Vertro

Vertro

Vertro

Vertro

Vertro

Vertro

Vertro

Vertro

Vertro

-

- - - - -

- - - --

- - - - -

- - - --

- - - - -

- - - --

- - - - -

- - - --

- - - --

- - - --

- - - --

- - - --

- - - --

- - - --

- - - --

- - - --

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

 VK 315/1

-

580VK 250/1 520 2500 0.21 220 2500-1

1 Этаж. С/У 1 225VK 160/1 390 2550 0.106 220-1

1 Этаж. Кухня. Мойка 11 400VK 160/1 390 2550 0.106 220-1

2550

2550

1 Этаж. Кухня. Плита 500 460 2600VK 200/1 1 0,163 2600220-

1 500 460 2600VK 200/1 1 0,163 2600220-

1 500 460 2600VK 200/1 1 0,163 2600220-

1 600 460 2600VK 200/1 1 0,163 2600220-

1 Этаж. Цех. Мойка

1 Этаж. Цех. Коптильная

1 Этаж. Сушильный шкаф

Характеристика обрудования

VP 50-25/22.4D

10
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"Строительство цеха рыбопереработки"
по адресу:

Отопление, вентиляция
и кондиционирование

систем

NN Компрессорно-конденсаторный агрегат, холодильная машина   

помещения

Обслуживаемые Кол
Наименование 

оборудования
Тип Кол Производит.Производит. Nпотр.  

Qx, кВт кВт

Режим охлаждения
Хладо-Nпотр.  

кВтQt, кВт

Тепловой насос Режим охлаждения

Тип
системВ

U NN
L,*Производит

Qx**, кВт м3/ч

Воздухоохладитель

Кол Nпотр.  L,Производит.Nпотр.  
Qt**, кВткВт м3/ч кВт

Тепловой насос

Вт В
ТЭН

Электро
U, Примечание

Qt, Вт

потери,

Тепло-

3840 - 2201 1

носитель

внутренний блок 
кассетного типа

1
внутренний блок 

кассетного типа - 2201
8820

1 кассетного типа
К1.1 - 2205,01 1000

1

2,1 R410A220

1

6,0

внутренний блок 
кассетного типа - 2201 1220 1220

К2.1

К3.1

К4.1

Хаpактеpистика обоpудования систем кондиционирования 

 GU U18HN1

GENERAL CLIMATE 

5,0

0,08

0,11

1

1

1

внутренний блок 

 GU U18HN1

GENERAL CLIMATE 

 GU U18HN1

GENERAL CLIMATE 

1

1

5,3

5,3

5,3

2,1

2,1

5,9

5,9

5,9

2,1

2,1

2,1

220

220

R410A

R410A

К1.2

К2.2

К3.2

GENERAL CLIMATE 
 GC 4C18HRN1

GENERAL CLIMATE 
 GC 4C18HRN1

GENERAL CLIMATE 
 GC 4C18HRN1

GENERAL CLIMATE 
 GC 4C24HRN1

GENERAL CLIMATE 
 GC 4C24HRN1

1000

1000

1000

1000

1000

6,0

6,0

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

GENERAL CLIMATE 

GENERAL CLIMATE 

GENERAL CLIMATE 

GENERAL CLIMATE 

К5.1

К6.1

К7.1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

29280

внутренний блок 
кассетного типа

внутренний блок 

кассетного типа

кассетного типа

внутренний блок 
настенного типа

внутренний блок 

 GU U24HN1

GENERAL CLIMATE 

 GU U24HN1

GENERAL CLIMATE 

 GU U24HN1

GENERAL CLIMATE 

 GU-F18HN1

GENERAL CLIMATE 

 GU U24HN1

GENERAL CLIMATE 

1

1

1

7,1 2,45 7,6 2,5 220 R410A

2,45 7,6 2,5 220 R410A

2,45 7,6 2,5 220 R410A

2,45 7,6 2,5 220 R410A

7,1

7,1

7,1

К4.2

К5.2

К6.2

К7.2

GENERAL CLIMATE 
 GC 4C24HRN1

GENERAL CLIMATE 
 GC 4C24HRN1

1

1

5,0

7,1 7,6 0,11

- 2201220 GENERAL CLIMATE 7,6 0,11

- 2201220 GENERAL CLIMATE 7,6 0,11

- 2201220 GENERAL CLIMATE 7,6 0,11

- 220800 GENERAL CLIMATE 5,57 -

1220 0,117,1

1220 0,117,1

1220 0,117,1

1

1

1

1

1

1

1

К8.1 1,88 5,57 1,74 220 R410A5,27 К8.2 GENERAL CLIMATE 
GC-F18HRN1 1 5,27 800 -

внутренний блок 
настенного типа  GU-F08HN1

GENERAL CLIMATE 
- 220480 GENERAL CLIMATE 2,34 -К9.1 0,73 2,34 0,65 220 R410A2,34 К9.2 GENERAL CLIMATE 

GC-F08HRN1 1 2,34 480 -

1внутренний блок 

настенного типа  GU-F08HN1

GENERAL CLIMATE 
- 220480 GENERAL CLIMATE 2,34 -К10.1 0,73 2,34 0,65 220 R410A2,34 К10.2 GENERAL CLIMATE 

GC-F08HRN1 1 2,34 480 -

1внутренний блок 

настенного типа  GU-F08HN1

GENERAL CLIMATE 
- 220480 GENERAL CLIMATE 2,34 -К11.1 0,73 2,34 0,65 220 R410A2,34 К11.2 GENERAL CLIMATE 

GC-F08HRN1 1 2,34 480 -

1внутренний блок 
настенного типа  GU-F08HN1

GENERAL CLIMATE 
- 220480 GENERAL CLIMATE 2,34 -К12.1 0,73 2,34 0,65 220 R410A2,34 К12.2 GENERAL CLIMATE 

GC-F08HRN1 1 2,34 480 -

1внутренний блок 
настенного типа  GU-F08HN1

GENERAL CLIMATE 
- 220480 GENERAL CLIMATE 2,34 -К13.1 0,73 2,34 0,65 220 R410A2,34 К13.2 GENERAL CLIMATE 

GC-F08HRN1 1 2,34 480 -

1внутренний блок 
настенного типа  GU-F08HN1

GENERAL CLIMATE 
- 220480 GENERAL CLIMATE 2,34 -К14.1 0,73 2,34 0,65 220 R410A2,34 К14.2 GENERAL CLIMATE 

GC-F08HRN1 1 2,34 480 -

систем кондиционирования

Характеристика обрудования

11

кассетного типа

Итого: 114 63,61 22,36 67,71 21,94 68,0162,71 0,680,68
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Система вентиляции.

"Строительство цеха рыбопереработки"
по адресу:

Отопление, вентиляция
и кондиционирование

Н=5,0 м

Готовая продукция

t = -5 С

Холодильная
   камера

Холодильная
   камера

Высота 2,7 м

Высота 5 м

Ск
ад

ир
ов

ан
ие

 т
ар

ы

t = -18 С

Х
ра

не
ни

е 
ры

бо
во

дн
ог

о 
ин

ве
нт

ар
я

t=15 С

600
000

600
000

А

Б

В

120
000

0

21

4200000

600000

600000

3

500000 500000 500000

600000

4 5 6 7 8 9

500000 400000

В/1

А/1

ДПУ-150

227 м3/час

ДПУ-125

150 м3/час

ДПУ-125

150 м3/час

ДПУ-125

150 м3/час

ДПУ-125

113 м3/час

ДПУ-100

113 м3/час

ДПУ-125

100 м3/час

ДПУ-125

100 м3/час

В9  200

В9  250

ДПУ -125

100 м3/час

П2 500x250

П2 300x200 П2 300x200

АМН-400x200

193 м3/час

ДПУ-125

100 м3/час

ДПУ-125

100 м3/час

ДПУ-125
100 м3/час

ДПУ-125

100 м3/час

ДПУ-100

53 м3/час

ДПУ-125

75 м3/час

ДПУ-100

75 м3/час
ДПУ-150

128 м3/час

ДПУ-100

90 м3/час

АМН-400x200

193 м3/час

АМН-400x200

193 м3/час

П2 600x250
В8  315

В8  250

В8  160

П2  160

П2  160

В14  200

В13  200

В8  315

В11  160

В12  200
ДПУ-100

75 м3/час

В10  160

ДПУ-100

75 м3/час

В10  160

В8  160

В8  125

ДПУ-125

100 м3/час

ДПУ-125

100 м3/час

ДПУ-125

100 м3/час

В8  125

В8  160
В8  125

П2  125

ДПУ-150

81 м3/час

ДПУ-150

194 м3/час

АМН-200x200

519 м3/час

В9  160

В15  200

1 этаж

Система вентиляции. 1 этаж

1

2

3

6

7

9

10

11

12

13

14

15

18

17

20

16

19

8

4

VK 160/1

VK 200/1VK 200/1

VK 200/1

VK 200/1

VK 160/1

VK 315/1

13

Уровень 1 этажа

Уровень 2 этажа

П2 600x300

VP 60-30/28.4D

NPE 60-30/30 кВт

KPR 60-30
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Система вентиляции.

2 этаж

1
16

2

3

4

5

6

7 8

9

10111213
14

Второй свет
рыбопереработки

15

t = -5 С

Холодильная
   камера

Холодильная
   камера

t = -18 С

А

Б

В

21 3 4 5 6 7 8 9

Вентилятор бытовой

75 м3/час

П1  125

АМН-300x150

90 м3/час

В4  100

В4  100

ДПУ-100

36 м3/час

75 м3/час

75 м3/час

В2  125В3  200

В6  100

В1  250

В1  100

П1  125

АМН-300x150

90 м3/час

АМН-300x150

90 м3/час

АМН-300x150

90 м3/час

В1  250

П1  125

П1  125

АМН-300x150

75 м3/час

АМН-300x150

120 м3/часАМН-300x150

150 м3/час П1 400x200

П1 400x200

АМН-300x150

150 м3/час

АМН-300x150

60 м3/час

АМН-300x150

60 м3/час

П1  100В1  100

П1  100

П2 600x300

АМН-300x150

35 м3/час

АМН-300x150

35 м3/час

ДПУ-100

35 м3/час

ДПУ-100

36 м3/час

Вентилятор бытовой

75 м3/час

П1  200

П1 250x200

В7  100

В1  100

АМН-300x200

71 м3/час

В1  125 В1  200

В1  100

АМН-300x150

120 м3/час

В1  100

П1  125

ДПУ-125

125 м3/час

ДПУ-125

125 м3/час

П1  125

П1 500x250

ДПУ-125

125 м3/час

П1 300x200

400000500000 600000500000500000500000600000

600000

4200000

120
000

0

600
000

600
000

1050

В5  100

Вентилятор бытовой

Вентилятор бытовой

ДПУ-100
150 м3/час

Система вентиляции. 2 этаж

VK 100/1VK 100/1
VK 200/1

VK 250/1

VP 60-30/28.4D

NPE 60-30/30 кВт

АРН 600Х300

KPR 60-30

VP 50-25/22.4D

NPE 50-25/22,5 кВт

KPR 50-25

АРН 500х250

14

На уровень 1 этажа
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Система кондиционирования

"Строительство цеха рыбопереработки"
по адресу:

Отопление, вентиляция
и кондиционирование

Н=5,0 м

Готовая продукция

t = -5 С

Холодильная
   камера

Холодильная
   камера

Высота 2,7 м

Высота 5 м

Ск
ад

ир
ов

ан
ие

 т
ар

ы

t = -18 С

Х
ра

не
ни

е 
ры

бо
во

дн
ог

о 
ин

ве
нт

ар
я

600
000

600
000

А

Б

В

120
000

0

21

4200000

600000

600000

3

500000 500000 500000

600000

4 5 6 7 8 9

500000 400000

В/1

А/1

1 этаж

Система вентиляции. 2 этаж

1

2

3

6

7

9

10

11

12

13

14

15

18

17

20

16

19

8

4

K2.2 GENERAL CLIMATE GC 4C18HRN1

K1.2 GENERAL CLIMATE GC 4C18HRN1

K2.1 GENERAL CLIMATE GU U18HN1
K1.1 GENERAL CLIMATE GU U18HN1

K3.2 GENERAL CLIMATE GC 4C18HRN1

K3.1 GENERAL CLIMATE GU U18HN1

K4.1 GENERAL CLIMATE GU U24HN1

K5.2 GENERAL CLIMATE GC 4C24HRN1

K7.2 GENERAL CLIMATE GC 4C24HRN1

K6.2 GENERAL CLIMATE GC 4C24HRN1

K4.2 GENERAL CLIMATE GC 4C24HRN1

K5.1 GENERAL CLIMATE GU U24HN1

K6.1 GENERAL CLIMATE GU U24HN1

K7.1 GENERAL CLIMATE GU U24HN1

K8.1 GENERAL CLIMATE GU-F18HN1
K8.2 GENERAL CLIMATE GC-F18HRN1
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Система вентиляции. 2 этаж

K14.2 GENERAL CLIMATE GC-F08HRN1

K14.1 GENERAL CLIMATE GU-F08HN1

K13.2 GENERAL CLIMATE GC-F08HRN1

K12.2 GENERAL CLIMATE GC-F08HRN1 K11.2 GENERAL CLIMATE GC-F08HRN1

K13.1 GENERAL CLIMATE GU-F08HN1

K12.1 GENERAL CLIMATE GU-F08HN1 K11.1 GENERAL CLIMATE GU-F08HN1

K9.1 GENERAL CLIMATE GU-F08HN1

K10.1 GENERAL CLIMATE GU-F08HN1

K10.2 GENERAL CLIMATE GC-F08HRN1

K9.2 GENERAL CLIMATE GC-F08HRN1

Система кондиционирования

2 этаж
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Аксонометрические схемы.

ДПУ-125

113 м3/час

ДПУ-125

100 м3/час

ДПУ-125

100 м3/час

П2 500x250

П2 300x200

П2 300x200

АМН-400x200

193 м3/час

ДПУ-125

100 м3/час

ДПУ-125

100 м3/час

ДПУ-125

100 м3/час

ДПУ-125

100 м3/час

ДПУ-150

128 м3/час

ДПУ-100

90 м3/час

АМН-400x200

193 м3/час

АМН-400x200

193 м3/час

П2  160

П2  160

П2  125

П2  160

АМН-400x200

193 м3/час

ДПУ-100

81 м3/час

ДПУ-150

194 м3/час

П2  100П2 600x250

АМН-200x200

519 м3/час

П1  125

П1  125

АМН-300x150

90 м3/час

П1  125

АМН-300x150

75 м3/час

АМН-300x150

120 м3/час

П1 400x200
П1 400x200

АМН-300x150

150 м3/час

АМН-300x150

60 м3/час

П1  100

П1  100

П1 250x200

АМН-300x200

71 м3/час

П1  125

ДПУ-125

125 м3/час

П1  125

П1 500x250

ДПУ-125

125 м3/час

П1 300x200

П1  200
П1  125

ДПУ-125

125 м3/час

В1  250

В1  100

АМН-300x150

90 м3/час

АМН-300x150

90 м3/час

В1  250

АМН-300x150

75 м3/час

АМН-300x150

75 м3/час

В1  100

АМН-300x150

35 м3/час

АМН-300x150

35 м3/час

В1  100

АМН-300x150

75 м3/часВ1  200

В1  100

В1  125

В3  200

В6  100

ДПУ-100

150 м3/час

В7  100

75 м3/час

В5  100

Вентилятор бытовой

В4  100

ДПУ-100

36 м3/час

ДПУ-100

35 м3/час

VP 60-30/28.4D

NPE 60-30/30 кВт
KPR 60-30

VP 50-25/22.4D

NPE 50-25/22,5 кВт
KPR 50-25

АРН 600Х300

АРН 500х250

Вентилятор бытовой

75 м3/час

75 м3/час

Вентилятор бытовой

75 м3/час

Вентилятор бытовой

VK 100/1

VK 200/1

VK 100/1

VK 250/1

Шкаф вытяжной

П-1

П-2

В-1

В-2

В-3

В-5

В-6

В-7

В-4

17

Вентиляция

Аксонометрические схемы. Вентиляция
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ДПУ-125

113 м3/час

ДПУ -125

100 м3/час

ДПУ-100

53 м3/час

ДПУ-125

75 м3/час

ДПУ-100

75 м3/час

В8  315

В8  250

В8  160

В8  315

ДПУ-100

75 м3/час

В10  160

ДПУ-100

75 м3/час

В10  160

В8  160В8  125

ДПУ-125

100 м3/час

ДПУ-125

100 м3/час

ДПУ-125

100 м3/час

В8  125

В8  125

В8  125

В8  160

ДПУ-150

227 м3/час

ДПУ-125

150 м3/час

ДПУ-125

150 м3/час

ДПУ-125

150 м3/час

В9  200

В9  250

В14  200

В13  200

В11  160

В12  200

В9  160

В9  125

В9  160

В15  200

ДПУ-100

75 м3/час

VK 200/1

VK 315/1

VK 160/1

VK 200/1

VK 200/1

VK 200/1

От сушильного шкафа

VK 160/1

VK 250/1

Зонт вытяжной
1000х400

Зонт вытяжной
1200х700

Зонт вытяжной
600х700

Зонт вытяжной
1000х700

В-10

В-8

В-9

В-15

В-14

В-11

В-12

В-13

Аксонометрические схемы
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Вентиляция
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Отопление, вентиляция
и кондиционирование 19

K1.2 GENERAL CLIMATE GC 4C18HRN1

K2.1 GENERAL CLIMATE GU U18HN1

K1.1 GENERAL CLIMATE GU U18HN1

K2.2 GENERAL CLIMATE GC 4C18HRN1

K3.2 GENERAL CLIMATE GC 4C18HRN1

K3.1 GENERAL CLIMATE GU U18HN1

K4.1 GENERAL CLIMATE GU U24HN1

K5.1 GENERAL CLIMATE GU U24HN1

K4.2 GENERAL CLIMATE GC 4C24HRN1

K5.2 GENERAL CLIMATE GC 4C24HRN1

K6.1 GENERAL CLIMATE GU U24HN1

K7.1 GENERAL CLIMATE GU U24HN1

K6.2 GENERAL CLIMATE GC 4C24HRN1

K7.2 GENERAL CLIMATE GC 4C24HRN1

K8.1 GENERAL CLIMATE GU-F18HN1

K8.2 GENERAL CLIMATE GC-F18HRN1

K9.1 GENERAL CLIMATE GU-F08HN1

K9.2 GENERAL CLIMATE GC-F08HRN1

K10.1 GENERAL CLIMATE GU-F08HN1

K10.2 GENERAL CLIMATE GC-F08HRN1

K11.1 GENERAL CLIMATE GU-F08HN1

K11.2 GENERAL CLIMATE GC-F08HRN1

K13.1 GENERAL CLIMATE GU-F08HN1

K13.2 GENERAL CLIMATE GC-F08HRN1

K14.1 GENERAL CLIMATE GU-F08HN1

K14.2 GENERAL CLIMATE GC-F08HRN1

K12.1 GENERAL CLIMATE GU-F08HN1

K12.2 GENERAL CLIMATE GC-F08HRN1

К1

К2

К3

К4

К5

К6

К7

К8

К9

К10

К11

К12

К13

К14

К1 1/4-1/2

К2 1/4-1/2

К3 1/4-1/2

К4 1/4-1/2

К5 1/4-1/2

К6 1/4-1/2

К7 1/4-1/2

К1 1/4-1/2

Аксонометрические схемы

К1 дренаж 25 мм

К2 дренаж 25 мм

К3 дренаж 25 мм

К4 дренаж 25 мм

К5 дренаж 25 мм

К6 дренаж 25 мм

К7 дренаж 25 мм

К8 дренаж 20 мм

К9 1/4-3/8

К10 1/4-3/8

К11 1/4-3/8

К10 дренаж 20 мм

К9 дренаж 20 мм

К11 дренаж 20 мм

К12 дренаж 20 мм

К13 дренаж 20 мм

К14 дренаж 20 мм

К12 1/4-3/8

К13 1/4-3/8

К14 1/4-3/8

Кондиционирование

Аксонометрические схемы. Кондиционирование
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