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Ю-31/18-35-1-ГП3-ВК.С

ГОСТ 21.206-93
систем

5

4

Наименование

2

1

Лист

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

План подвала

Общие данные

Ссылочные документы

Наименование

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Прилагаемые документы

Детали крепления сан.-тех. систем и

Опорные крепления и конструкции.Серия А17В001

Серия 4.904-79

Обозначение

кВт
эл. двигат.

Установл.
мощность

л/с
л/с

при
пожаре

сут
куб.м/

напор на 
вводе, м

Потребный Расчетный расход

час
куб.м/системы

Наименование

3

Примечание

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЧЕРТЕЖАМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Примечание

Примечание

7

6

Схема систем В1, В1.1 (подвал)

-

Схема систем В1, Т3 (Ст.В1-1..Ст.В1-10)

Спецификация  оборудования, изделий и 

8

План 1 этажа

План типового этажа

План технического этажа

План кровли

Услов. обозначения трубопроводов и сан.тех.

трубопроводов

материалов

Ю-31/18-35-1-ГП3-ВК.А

Ю-31/18-35-1-ГП3-ВК.Б

Ю-31/18-35-1-ГП3-ВК.В

Ю-31/18-35-1-ГП3-ВК.Г

Баланс водопотребления и водоотведения

Схема водомерного узла на вводе В1 в здание

Ю-31/18-35-1-ГП3-ВК.Д

Ю-31/18-35-1-ГП3-ВК.Е

Характеристики водонагревателя THERMEX Optima 50 

Характеристики водонагревателя THERMEX Topflow 15000

12

11

9 Схема систем В1, Т3 (Ст.В1-11..Ст.В1-21)

10

14

13

Схема системы К1 (Ст.К1-1..Ст.К1-13)

Схема системы К1 (Ст.К1-14..Ст.К1-26)15

Схема систем В1, Т3 (Ст.В1-22..Ст.В1-29)

Схема систем В1, Т3 (Ст.В1-30..Ст.В1-33)

Схема системы К1 (подвал)

Схема системы К1 (технический этаж)

17

16

Схема системы К1.1

Схема системы К218

Схема системы К1 (Ст.К1-27..Ст.К1-39)

Характеристики водонагревателя THERMEX H 10 O (pro) 

Характеристики дренажного насоса Grundfos Unilift KP 250 А1 

Хозяйственно-питьевой
водопровод жилой
части здания (в т.ч.
ГВС ) (В1)

168,48 16,07 6,07 - -

-

Хозяйственно-питьевой
водопровод
встроенных помещений
(в т.ч. ГВС ) (В1.1)

1,12 1,02 0,58 - -

-

Административные
помещения (в т.ч.

ГВС ) (В1)
0,07 0,19 0,18 - -

53,03

Итого

хозяйственно-питьевой

водопровод (в т.ч. ГВС)

169,67 9,34 3,76 - -

-
Горячее
водоснабжение жилой
части здания (Т3)

57,28 9,98 3,99 - 102 кВт

-

Горячее
водоснабжение
встроенных помещений

0,38 0,55 0,33 - -

-

Горячее
водоснабжение
административных
помещений (Т3)

0,02 0,11 0,12 - 4,5 кВт

Итого горячее
водоснабжение

57,69 15,55 8,64 - -

Хозяйственно-бытовая

канализация жилой

части и

административных

помещений здания (К1)

168,55 6,08 - -

Хозяйственно-бытовая

канализация

встроенных помещений

(К1.1)

1,12 1,02 0,58 - -

Итого

хозяйственно-бытовая

канализация
169,67 16,25 6,14 - -

-
Система внутреннего
водостока (К2)

- - 23,85 - -

-

-

- 16,07

-
Наружное
пожаротушение

- - 20,0 --

-

THERMEX Topflow

15000 - 15 кВт (6 шт.);

THERMEX Optima 50
- 2 кВт (6 шт.)

THERMEX H 10 O
(pro) - 1,5 кВт
(3 шт)

труба

хомут

изоляция

прокладка
из мягкой
технической
резины

подвеска

ПОДВЕСКА  ТРУБОПРОВОДА

20

ПРОКЛАДКА НА КОНСОЛИ

ПРОКЛАДКА  ЧЕРЕЗ  СТЕНЫ

НА  ЭТАЖАХ

Хомут

Прокладка

Изоляция

ПрокладкаКонсоль

Труба

Лист
б=4мм

ПРОКЛАДКА  ЧЕРЕЗ  ПЕРЕКРЫТИЕ

ВЕРТИКАЛЬНАЯ  ПРОКЛАДКА

Хомут

Труба

20мм
Прокладка

Прокладка

5
0
0

500

Перекрытие

Стена

Минеральная

вата

Негорючая

изоляция

Противопожарный

герметик СР 606

Минеральная

вата

Негорючая

изоляция

Противопожарный

герметик СР 606
≤150

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Т3

В1 Хозяйственно-питьевой водопровод

Горячее водоснабжение

К1.1 Хозяйственно-бытовая канализация

встроенных помещений

К2 Внутренние водостоки

В1.1 Хозяйственно-питьевой водопровод

встроенных помещений

К1 Хозяйственно-бытовая канализация

190
8-1-

Р-Г
П2-

ВК

 Ю-
31/1

8-35

К3н Производственная (дренаж от приямков)

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

 Рабочая документация внутренних систем водоснабжения и канализации 
выполнена для строительстваздания жилого многоквартирного дома на 168 
квартир 

-СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация»;

-СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

-СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы»

-СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

-СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод»;

-СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного

водоснабжения»;

-ФЗ РФ от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности»;

-СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению

безопасности систем горячего водоснабжения»;

-СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль

качества»;

другими нормативно-техническими документами, действующими на

территории РФ, частично или полностью регламентирующими проектирование и

строительство подобных объектов.

Проект «Водоснабжение и водоотведение» разработан на основании:

-задания Заказчика;
-ТУ и УП;
-архитектурно-строительных чертежей;

-технологического задания;

-генплана и плана организации рельефа.

Здание оборудуется системой хозяйственно-питьевого водоснабжения

жилой части здания В1 и встроенных помещений В1.1, а также системами

хозяйственно-бытовой канализации от жилой части здания К1 и встроенных

помещений на первом этаже - К1.1, производственной (условно-чистой)

канализации К3н и системой внутренних водостоков К2. Системы

противопожарного и централизованного горячего водоснабжения проектом не

предусмотрены.

Подача воды питьевого качества обеспечивается от внутриплощадочных

сетей водоснабжения двумя вводами ПЭ100 Ø90 мм каждый.

На каждом вводе водопровода для учета расхода воды предусмотрен

водомерный узел со счетчиками dy=40 мм на хозяйственно-питьевой и

резервной линии (см. приложение Б).

Гарантированный напор на вводе в ГП3 составляет 54,46 м.вод.ст.

Разводка сетей систем В1 производится под потолком подвала с уклоном

0,002 к водомерному узлу на вводе водопровода в здание.

Система хозяйственно-питьевого водопровода принята однозонной.

В каждой квартире и во встроенных помещениях предусмотрены

водомерные узлы (см. приложение В).

Поквартирная разводка системы холодного водоснабжения предусмотрена

коллекторного типа и выполняется из металлополимерных труб PEX-AL-PEX

16х2,0 и 26х3,0 мм ГОСТ 53630-2015.

Трубы поквартирной разводки холодного водоснабжения прокладываются в

конструкции пола в цементно-песчаной стяжке в теплоизоляции «valtec супер

протект» синяя 18/4-10 и 28/4-10.

В помещениях промывки мусоропровода осуществляется холодное и горячее

водоснабжение установки промывки мусоропровода. Для санитарной обработки

в мусоросборных камерах устанавливаются водоразборные краны со съемным

штуцером 1/2“ с подводом холодной и горячей воды.

Для целей пожаротушения в каждой квартире предусмотрено устройство

внутриквартирного пожаротушения КПК-Пульс-01/2. Источником воды для

КПК-Пульс-01/2 является внутренний хозяйственно-питьевой водопровод .

КПК-Пульс-01/2 подключается к системе хозяйственно-питьевого

водоснабжения сразу после внутриквартирного прибора учета в каждой

квартире. На стояках системы водоснабжения при проходе через междуэтажные

перекрытия устанавливаются противопожарные муфты, препятствующие

распространению пожара.

В помещениях мусорокамер пожаротушение осуществляется от

спринклерных установок, подключаемых к системе хозяйственно-питьевого

водоснабжения.

Для обеспечения гидростатического давления в системе

хозяйственно-питьевого водоснабжения на отметке наиболее

низкорасположенного санитарно-технического прибора не более 0,45 МПа в

водомерных узлах в квартирах на первом, втором и третьем этажах, а также

в водомерных узлах встроенных помещений, в помещениях уборочного

инвентаря и помещениях мусорокамер на первом этаже устанавливаются

регуляторы давления.

Для полива прилегающей территории в нишах стен здания

устанавливаются поливочные краны через 60-70 метров.

У основания стояков устанавливаются запорные вентили и устройства

для спуска воды, на ответвлениях от стояков устанавливается запорная

арматура.

Предусматривается теплоизоляция магистральных трубопроводов и

стояков систем водоснабжения цилиндрами теплоизоляционными из вспененного

полиэтилена фирмы «Энергофлекс» толщиной 9 мм.

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 20 л/с.

При проектировании сетей и сооружений водоснабжения для районов с

сейсмичностью 7-9 баллов предусматриваются специальные мероприятия:

- отверстия для пропусков трубопроводов через стены и фундаменты должны

иметь размеры, обеспечивающие в кладке зазор вокруг трубопровода не менее

0,2 м. Зазор следует заполнять эластичным несгораемым материалом.

- внутри здания в месте пересечения деформационного шва (между осями 4, 5

и 7, 8 на трубопроводе системы В1 предусматривается фланцевый

сейсмокомпенсатор UW-Flex DN 50.

- перед измерительными устройствами в водомерных узлах предусматриваются

фланцевые сейсмокомпенсаторы АТ-200 MKF

Горячее водоснабжение каждой квартиры осуществляется путем подогрева

воды из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в газовых котлах,

расположенных в каждой квартире.

Поквартирная разводка системы горячего водоснабжения предусмотрена

коллекторного типа и выполняется из металлополимерных труб PEX-AL-PEX

16х2,0 и 26х3,0 мм ГОСТ 53630-2015.

Трубы поквартирной разводки прокладываются в конструкции пола в

цементно-песчаной стяжке в теплоизоляции «valtec супер протект» красная

18/4-10 и 28/4-10.

Горячее водоснабжение помещений промывки мусоропровода и мусорокамер

осуществляется путем подогрева воды из системы хозяйственно-питьевого

водоснабжения в электрических проточных водонагревателях THERMEX Topflow

15000, горячее водоснабжение помещений уборочного инвентаря - в

электрических накопительных водонагревателях THERMEX Optima 50, в

санузлах помещений диспетчера, администрации ЖК - электрические

накопительные водонагреватели  THERMEX H 10 O (pro).

В каждой квартире, а также в помещениях уборочного инвентаря

устанавливаются электрические полотенцесушители.

Отвод бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов жилой

части здания предусматривается по трем самотечным выпускам диаметром 110

мм и от санитарно-технических приборов встроенных помещений по трем

самотечным выпускам диаметром 110 мм в проектируемую внутриплощадочную

сеть хозяйственно-бытовой канализации.

Условно-чистые сточные воды из приямков помещения водомерного узла

здания с помощью насосов направляются в ближайшие трубопроводы системы

внутренних водостоков с последующим отводом по трем самотечным выпускам

диаметром 110 мм в проектируемую внутриплощадочную сеть дождевой

канализации.

Прокладка сетей в здании (кроме технологических помещений) скрытая, с

заделкой в штробах, зашивкой в коробах, за подвесными потолками. Для

доступа к ревизиям на стояках в конструкциях предусматриваются лючки.

Сети внутренней хозяйственно-бытовой канализации К1 и К1.1 в здании

выполнены из канализационных ПП труб ТУ 2248-001-52384398-2003.

Стояки и выпуски системы внутренних водостоков в здании выполнены из

напорных труб НПВХ 100 SDR 41 Ø 110 мм ГОСТ Р 51613-2000.

В проекте предусмотрена вентиляция систем канализации через стояки

с выводом вытяжных частей сборных вентиляционных трубопроводов на уровень

верха вытяжной вентиляционной шахты здания. На стояках при проходе через

междуэтажные перекрытия устанавливаются противопожарные муфты,

препятствующие распространению пожара.

На сети санитарно-бытовой канализации предусматривается установка

ревизий и прочисток:

на стояках - ревизии - на 1, 4, 7 этажах и на техническом этаже;

прочистки - через 10 м (прочистки установить в лючках).

На сети системы внутренних водостоков предусматривается установка

ревизий и прочисток:

на стояках - ревизии - на 1-ом этаже;

на горизонтальных участках - ревизии - через 20 м.

Отвод дренажных стоков от кондиционеров, газовых котлов в квартирах,

газового котла в теплогенераторной, а также дренажных стоков от

коллективных дымоходов предусмотрен с разрывом струи с использованием

капельных воронок, установленных на сети хозяйственно-бытовой канализации.

Отвод дренажных вод из помещений водомерных узлов осуществляется

дренажным насосом, расположенным в приямке. Откачка дренажных вод из

помещений водомерного узла осуществляется насосом Uninift KP250 A1 (Qmax=10,5

м3/ч, Hmax=7,5м).

Напорный трубопровод для откачки дренажных вод предусмотрен из

напорных полипропиленовых труб Ø 40 мм по ГОСТ Р 52134-2003. Отвод

дренажных стоков осуществляется в систему К2.

Предусматривается теплоизоляция магистральных трубопроводов и стояков

системы внутренних водостоков с системы канализации условно-чистых сиоков

цилиндрами теплоизоляционными из вспененного полиэтилена фирмы

«Энергофлекс» толщиной 13 мм.

При проектировании сетей и сооружений канализации для сейсмически

активных районов предусматриваются специальные мероприятия:

- отверстия для пропусков трубопроводов через стены и фундаменты должны

иметь размеры, обеспечивающие в кладке зазор вокруг трубопровода не менее

0,2 м. Зазор следует заполнять эластичным несгораемым материалом;

- пересечение трубопроводами деформационных швов зданий не допускается;

- стыковые соединения раструбных труб и труб , соединяемых на муфтах, должны

обеспечивать герметичность при возможных просадках, для чего применяются

резиновые уплотнительные кольца.

Указания по монтажу:

1. Расстояние между средствами крепления трубопроводов принять не

менее указанных в таблице 2 СП 73.13330.2016 «Внутренние

санитарно-технические системы».

2. Монтаж трубопроводов и испытание систем водопровода и

канализации производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016

«Внутренние санитарно-технические системы», а также СП 40-103-98

"Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего

внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб" и СП

40-107-2003 "Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней

канализации из полипропиленовых труб". 3. После завершения монтажных работ

провести испытания трубопроводов:

- холодного и горячего водоснабжения гидростатическим или

манометрическим методом в  соответствии с требованиями пп. 4.4 и 4.5 СНиП

3.05.01-85 с составлением акта по  форме  обязательного приложения 3 СНиП

3.05.01-85*;

- бытовой канализации методом пролива в соответствии с требованиями пп.

4.13 и 4.14 СНиП  3.05.01-85 с составлением акта по форме обязательного

приложения 4 СНиП 3.05.01-85*;

- водостоков методом полного заполнения системы в соответствии с

требованиями п. 4.15 СНиП  3.05.01-85 с составлением акта по форме

обязательного приложения 4 СНиП 3.05.01-85*;

4. Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения после монтажа и

испытании должны быть  промыты водой в соответствии с требованиями п. 3.10

СНиП 3.05.01-85*.

5. Трубопроводы и элементы систем скрываемые строительными

конструкциями должны быть  испытаны до их закрытия, в соответствии с

требованиями СНиП 3.05.01-85 "  Внутренние  санитарно-технические системы", и

составлен акт освидетельствования скрытых работ по форме  обязательного

приложения 6 "Акт освидетельствования скрытых  работ" СНиП 3.01.01-85

"Организация строительного производства".

Схема водомерного узла в квартирах и встроенных помещениях

Ю-31/18-35-1-ГП3-ВК.Ж
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Ст .В 1-2
∅20

Ст .В 1-11
∅20

Ст .В 1-12
∅25

Ст .В 1-16
∅25

Ст .В 1-19
∅25 Ст .В 1-23

∅25

Ст .В 1-1
∅50

Ст .В 1-5
∅50

Ст .В 1-3
∅32

Ст .В 1-8
∅32

Ст .В 1-10
∅50

Ст .В 1-9
∅50

Ст .В 1-13
∅50

Ст .В 1-14
∅50

Ст .В 1-17
∅50

Ст .В 1-28
∅50

Ст .В 1-24
∅32

Ст .В 1-26
∅50

Ст .В 1-25
∅20

Ст .В 1-22
∅50

Ст .В 1-21
∅50

Ст .В 1-18
∅50

Ст .В 1-32
∅50

Ст .В 1-30
∅50

Ст .В 1-29
∅50

Ст .В 1-31
∅32

Ст .В 1-15
∅32 Ст .В 1-20

∅32

Ст .В 1-27
∅50

Ст .В 1-7
∅50

Ст .В 1-4
∅50

Ст .В 1-6
∅50

Ст .В 1.1-1
∅25

Ст .В 1.1-2
∅25

Ст .В 1.1-4
∅25

Ст .В 1.1-5
∅25

Ст .В 1.1-3
∅25

Ст .В 1.1-6
∅25

Ст .В 1.1-7
∅25

Ст .В 1-33
∅50

подъем из подвала
к плк-3 ∅32

подъем из подвала
к плк-5 ∅32

подъем из подвала
к плк-6 ∅32

Ввод В 1-1
∅90 Ввод В 1-2

∅90

В 1 ∅50

В 1 ∅32

В 1 ∅63

В 1 ∅32

В 1 ∅63

В 1 ∅63

В 1 ∅75

В 1 ∅75

В 1 ∅63

В 1 ∅63 В 1 ∅63
В 1 ∅90

В 1 ∅90

В 1 ∅32

В 1 ∅63

В 1 ∅32

В 1 ∅50

В 1 ∅50

В 1 ∅63В 1 ∅63

В 1 ∅50

В 1 ∅63

В 1 ∅32

В 1 ∅63 В 1 ∅50

В 1 ∅32

В 1 ∅63

В 1 ∅90
В 1 ∅90

В 1 ∅75

В 1 ∅63

В 1 ∅63

В 1 ∅40

подъем из подвала
к плк-7 ∅32

В 1 подъем из
подвала на

подпитку системы
отопления ∅32

В 1 подъем из
подвала на

подпитку системы
отопления ∅32

Компенсатор
UW-Flex
DN 50

Компенсатор
UW-Flex
DN 50

Водомерный узел
( см . приложение Б )

Водомерный узел
( см . приложение Б )
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и
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и
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0.03
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0.01
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Ст .К 1-2
∅110

Ст .К 1-1
∅110

Ст .К 1-4
∅110

Ст .К 1-5
∅110

Ст .К 1-7
∅110

Ст .К 1-6
∅110

Ст .К 1-9
∅110

Ст .К 1-10
∅110

Ст .К 1-13
∅110

Ст .К 1-11
∅110

Ст .К 1-14
∅110

Ст .К 1-16
∅110

Ст .К 1-17
∅110

Ст .К 1-18
∅110

Ст .К 1-20
∅110

Ст .К 1-21
∅110

Ст .К 1-34
∅110

Ст .К 1-33
∅110

Ст .К 1-30
∅110

Ст .К 1-32
∅110

Ст .К 1-29
∅110Ст .К 1-28

∅110

Ст .К 1-27
∅110

Ст .К 1-26
∅110

Ст .К 1-25
∅110

Ст .К 1-23
∅110

Ст .К 1-22
∅110

Ст .К 1-38
∅110

Ст .К 1-39
∅110

Ст .К 1-37
∅110

Ст .К 1-36
∅110

Ст .К 1-35
∅110

Ст .К 1-31
∅110

Ст .К 1-12
∅110

Ст .К 1-3
∅110

Ст .К 1-19
∅110

Ст .К 1-24
∅110

Ст .К 1-8
∅110

Ст .К 1-15
∅110

Трап ∅50

Трап ∅50
Трап ∅50

Трап ∅50

Трап ∅50

Трап ∅50

Трап ∅50

Трап ∅50

Трап ∅50

Трап ∅50

Трап ∅50

Трап ∅50 Трап ∅50

Трап ∅50

Ст .К 2-1
∅110

Ст .К 2-2
∅110

Ст .К 2-3
∅110

Ст .К 2-4
∅110

Ст .К 2-5
∅110

Ст .К 2-6
∅110

Ст .К 1.1-7
∅110

Ст .К 1.1-6
∅110

Ст .К 1.1-5
∅110

Ст .К 1.1-4
∅110

Ст .К 1.1-2
∅110

Ст .К 1.1-1
∅110

Ст .К 1.1-3
∅110

Погружной насос
Unilift KP250 A1
в приямке

Погружной насос
Unilift KP250 A1
в приямке

Выпуск К 1-1
∅110

Выпуск К 1.1-1
∅110

Выпуск К 2-1
∅110

Выпуск К 2-2
∅110

Выпуск К 2-3
∅110

Выпуск К 2-4
∅110

Выпуск К 2-5
∅110

Выпуск К 1-3
∅110

Выпуск К 1-4
∅110

Выпуск К 1-5
∅110

Выпуск К 1.1-2
∅110

Выпуск К 1-6
∅110

Выпуск К 1.1-3
∅110

Выпуск К 1-2
∅110

 К 3 н
∅40

 К 3 н
∅40

Капельная
воронка

К 1 ∅50

Капельная
воронка

Капельная
воронка

К 1 ∅50

К 1 ∅50

Капельная
воронка

К 1 ∅50

Капельная
воронка

Капельная
воронка

К 1 ∅50

К 1 ∅50

Капельная
воронка

К 1 ∅50

Капельная
воронка

К 1 ∅50

Капельная
воронка

К 1 ∅50

Капельная
воронка

К 1 ∅50

Капельная
воронка

К 1 ∅50

Капельная
воронка

Капельная
воронка

К 1 ∅50

Капельная
воронка

К 1 ∅50

К 1 ∅50

Капельная
воронка

К 1 ∅50

Капельная
воронка

К 1 ∅50

Капельная
воронка

Капельная
воронка

Капельная
воронка

К 1 ∅50

Капельная
воронка

Капельная
воронка

К 1 ∅50
Капельная
воронка

К 1 ∅110

К 1 ∅110

К 1 ∅110

К 1 ∅110

К 2 ∅110Пр .∅110

К 2 ∅110

К 1 ∅110
К 2 ∅110

Пр .∅110

К 2 ∅110
К 1.1 ∅110

К 1 ∅110

К 1 ∅110

К 1 ∅50

К 1 ∅110

К 1.1 ∅110

К 1 ∅110

К 2 ∅110

К 1 ∅110

К 1 ∅50

К 1 ∅110

 К 3 н
∅40

К 2 ∅110

К 1 ∅50

К 1 ∅110

К 1 ∅50

К 1 ∅110

К 1 ∅110

К 1 ∅110

К 1 ∅110

К 1 ∅50
К 1 ∅50

К 1 ∅110
К 2 ∅110 К 2 ∅110

К 2 ∅110

К 2 ∅110

К 1 ∅110

К 1 ∅110

К 1 ∅110К 1 ∅110 К 1 ∅110 К 1 ∅110

К 1 ∅50
К 1 ∅50

К 1 ∅50

К 1 ∅110

К 1 ∅110

К 1 ∅110

К 1.1 ∅110
К 1 ∅110

К 1 ∅110
К 1.1 ∅110
К 2 ∅110

К 1 ∅110
К 1.1 ∅110
К 2 ∅110

К 1 ∅110
К 1.1 ∅110

К 1 ∅110
К 1.1 ∅110

К 1 ∅110
К 1.1 ∅110

К 2 ∅110

К 2 ∅110

К 2 ∅110

К 1 ∅110

К 1.1 ∅110

К 2 ∅110

К 1 ∅50

Пр .∅110

Пр .∅110

Трап ∅100 Трап ∅100

Р

Р Р

Экспликация помещений подвала

Номер

поме-

щения
Наименование

Площадь,

м²

Кат.*

поме-ще-

ния

0.01 Подвальное помещение 228.49

0.02 Кабельная СС 20.15 В4

0.03 Кабельная ЭС 10.56 В4

0.04 Подвальное помещение 20.15

0.05 Подвальное помещение 285.30

0.06 Водомерный узел 34.73 Д

0.07 Подвальное помещение 258.35

0.08 Подвальное помещение 258.35

0.09 Подвальное помещение 305.90

0.10 Водомерный узел 34.73 Д

0.11 Кабельная ЭС 10.56 В4

0.12 Кабельная СС 20.15 В4

0.13 Подвальное помещение 229.47

Итого 1716.90

Ссловные обозначения:

Хозяйственно-питьевой водопровод

Водопровод горячего водоснабдения

В 1

Т 3

Хозяйственно-питьевой водопровод

встроенных помещений

В 1.1

Теплоизоляция

Хозяйственно-бытовая канализация (К1)

Внутренние водостоки (К2, К3н)

Хозяйственно-бытовая канализация

встроенных помещений (К1.1)

К 1

К 1.1

К 2

Шаровый кран

Обратный клапан

Прочистка

РевизияР

Пр .

Погружной насос Unilift
KP250 A1 в приямке

Пр .

План подвала
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Ст .К 1-2
∅110

Ст .К 1-1
∅110

Ст .К 1-4
∅110 Ст .К 1-5

∅110

Ст .К 1-7
∅110

Ст .К 1-6
∅110

Ст .К 1-9
∅110

Ст .К 1-10
∅110

Ст .К 1-13
∅110

Ст .К 1-11
∅110

Ст .К 1-14
∅110

Ст .К 1-16
∅110

Ст .К 1-17
∅110

Ст .К 1-18
∅110

Ст .К 1-21
∅110

Ст .К 1-34
∅110

Ст .К 1-33
∅110

Ст .К 1-30∅110

Ст .К 1-32
∅110

Ст .К 1-29
∅110

Ст .К 1-28
∅110

Ст .К 1-27
∅110

Ст .К 1-26
∅110

Ст .К 1-25
∅110

Ст .К 1-22
∅110

Ст .К 1-38
∅110

Ст .К 1-39
∅110

Ст .К 1-37
∅110 Ст .К 1-36

∅110

Ст .К 1-35
∅110

Ст .К 1-31
∅110

Ст .К 1-12
∅110

Ст .К 1-3
∅110

Ст .К 1-19
∅110

Ст .К 1-24
∅110

Ст .К 1-8
∅110

Ст .К 1-15
∅110

Трап ∅50

Трап ∅50

Трап ∅50

Трап ∅50

Трап ∅50

Трап ∅50

Трап ∅50

Трап ∅50

Трап ∅50Трап ∅50
Трап ∅50

Ст .В 1-2
∅20

Ст .В 1-11
∅20

Ст .В 1-12
∅25

Ст .В 1-16
∅25

Ст .В 1-19
∅25

Ст .В 1-23
∅25

Трап ∅50

Ст .В 1-1
∅50

Ст .В 1-5
∅50

Ст .В 1-3
∅32

Ст .В 1-8
∅32

Ст .В 1-10
∅50

Ст .В 1-9
∅50

Ст .В 1-13
∅50

Ст .В 1-14
∅40

Ст .В 1-17
∅50

Ст .В 1-28
∅50

Ст .В 1-24
∅32

Ст .В 1-26
∅50

Ст .В 1-25
∅20

Ст .В 1-22
∅50

Ст .В 1-21
∅40

Ст .В 1-18
∅50

Ст .В 1-32
∅50

Ст .В 1-30
∅50

Ст .В 1-29
∅50

Ст .В 1-31
∅32

Ст .В 1-15
∅32

Ст .В 1-20
∅32

Ст .В 1-27
∅50

Ст .В 1-7
∅50

Ст .В 1-4
∅50

Ст .В 1-6
∅50

Ст .К 2-1
∅110

Ст .К 2-2
∅110 Ст .К 2-3

∅110
Ст .К 2-4
∅110

Ст .К 2-5
∅110

Ст .К 2-6
∅110

Ст .В 1.1-1
∅25

Ст .В 1.1-2
∅25

Ст .В 1.1-4
∅25

Ст .В 1.1-5
∅25

Ст .В 1.1-3
∅25

Ст .В 1.1-6
∅25

Ст .В 1.1-7
∅25

Ст .К 1.1-7
∅110

Ст .К 1.1-6
∅110

Ст .К 1.1-5
∅110

Ст .К 1.1-4
∅110

Ст .К 1.1-2
∅110

Ст .К 1.1-1
∅110

Ст .Т 3-2
∅20

Ст .Т 3-1
∅20

Ст .Т 3-6
∅20

Ст .Т 3-5
∅20

Ст .Т 3-4
∅20

Ст .Т 3-4
∅20

Ст .К 1.1-3
∅110

Ст .В 1-33
∅50

THERMEX
Optima 50

THERMEX
Optima 50

THERMEX
Optima 50

THERMEX
Optima 50

THERMEX
H 10 O (pro)

THERMEX
H 10 O (pro)

THERMEX
Optima 50

 THERMEX
H 10 O (pro)

THERMEX
Optima 50

Спринклер

Краны спускные
водоразборные Ду 15 мм

плк-1

Спринклер

Краны спускные
водоразборные Ду 15 мм

плк-2

плк-3

подъем из подвала
к плк-3 ∅32 плк-4

плк-5

подъем из подвала
к плк-5 ∅32

плк-6

подъем из подвала
к плк-6 ∅32

Спринклер

Краны спускные
водоразборные Ду 15 мм

Спринклер

Краны спускные
водоразборные Ду 15 мм

Спринклер

Краны спускные
водоразборные Ду 15 мм

Спринклер

Краны спускные
водоразборные Ду 15 мм

Капельная
воронка

Капельная
воронка

Капельная
воронка (2 шт )

Капельная
воронка (2 шт )

плк-7

подъем из подвала
к плк-7 ∅32

Ст .К 1-23
∅110

Ст .К 1-20
∅110

Трап ∅50

Трап ∅50

В 1 подъем из
подвала на
подпитку
системы

отопления ∅32

В 1 подъем из
подвала на
подпитку
системы

отопления ∅32

Трап ∅100
Трап ∅100

ПС

ПС

ПС

ПС

ПСПС

ПС

ПС

ПС ПС

ПС

ПС

ПС

ПС

В 1, Т 3
∅26 х3

В 1, Т 3
∅16 х2

В 1
∅16 х2

В 1, Т 3
∅16 х2

Т 3
∅16 х2

Т 3
∅16 х2

В 1
∅16 х2

В 1, Т 3
∅26 х3

В 1, Т 3
∅16 х2

В 1, Т 3
∅26 х3

В 1
∅16 х2

Т 3
∅16 х2

В 1, Т 3
∅16 х2

В 1, Т 3
∅26 х3

В 1
∅16 х2

Т 3
∅16 х2

В 1, Т 3
∅16 х2

Т 3
∅16 х2

В 1
∅16 х2

В 1, Т 3
∅26 х3

В 1, Т 3
∅26 х3

В 1, Т 3
∅16 х2

В 1
∅16 х2

Т 3
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Экспликация помещений 1-го ытада

Номер

поме-

щения
Наименование

Площадь,

м²

Кат.*

поме-ще-

ния

1.01 Встроенное помещение 1 91.95

1.02 Коммутационная 11.22 В3

1.03 Помещение уборочного инвентаря 8.98 В4

1.04 Тамбур 4.26

1.05 Тамбур 7.82

1.06 Вестибьль 34.45

1.07 Мусоросборная камера 6.77 В2

1.08 Электрощитовая 10.61 В4

1.09 Встроенное помещение 2 73.13

1.10 Тамбур 7.89

1.11 Мусоросборная камера 6.36 В2

1.12 Вестибьль 36.70

1.13 Помещение уборочного инвентаря 13.79 В4

1.14 Теплогенераторная 17.00 Г

1.15 Тамбур 4.56

1.16 Диспетчерская подарного поста 19.15

1.17 Тамбур 4.49

1.18 Коридор 7.90

1.19 Смывальная при санузле 2.23

1.20 Санузел 1.61

1.21 Тамбур 7.78

1.22 Вестибьль 34.78

1.23 Мусоросборная камера 6.49 В2

1.24 Тамбур 4.17

1.25 Помещение уборочного инвентаря 4.64 В4

1.26 Помещение администрации ЖК 12.83

1.27 Санузел 2.29

1.28 Коммутационная 13.31 В3

1.29 Помещение администрации ЖК 12.39

1.30 Помещение администрации ЖК 12.83

1.31 Санузел 2.29

1.32 Помещение уборочного инвентаря 4.64 В4

1.33 Тамбур 7.68

1.34 Тамбур 4.10

1.35 Мусоросборная камера 6.49 В2

1.36 Вестибьль 34.22

1.37 Теплогенераторная 17.00 Г

1.38 Помещение уборочного инвентаря 13.79 В4

1.39 Встроенное помещение 3 37.33

1.40 Тамбур 4.56

1.41 Тамбур 6.36

1.42 Вестибьль 36.45

1.43 Мусоросборная камера 7.97 В2

1.44 Встроенное помещение 4 62.44

1.45 Встроенное помещение 5 62.33

1.46 Встроенное помещение 6 73.08

1.47 Электрощитовая 10.63 В4

1.48 Тамбур 7.82

1.49 Вестибьль 34.45

1.50 Мусоросборная камера 6.59 В2

1.51 Коммутационная 11.22 В3

1.52 Помещение уборочного инвентаря 8.87 В4

1.53 Тамбур 4.26

1.54 Встроенное помещение 7 92.03

Итого 1038.98

Ссловные обозначения:

Хозяйственно-питьевой водопровод

Водопровод горячего водоснабдения

В 1

Т 3

Хозяйственно-питьевой водопровод

встроенных помещений

В 1.1

Теплоизоляция

Хозяйственно-бытовая канализация (К1)

Внутренние водостоки (К2, К3н)

Хозяйственно-бытовая канализация

встроенных помещений (К1.1)

К 1

К 1.1

К 2

Шаровый кран

Обратный клапан

Прочистка

РевизияР

Пр .

Погружной насос Unilift
KP250 A1 в приямке

Пр .

План 1 ытада
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Ссловные обозначения:

Хозяйственно-питьевой водопровод
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Шаровый кран

Обратный клапан

Прочистка

РевизияР

Пр .

Погружной насос Unilift
KP250 A1 в приямке

Пр .

План типового этажа
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10.03

10.04

10.05

10.06

10.07 10.08

10.09

10.10 10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

10.16

10.17

10.18

10.19

10.20

Экспликация помещений техытажа

Номер

поме-

щения
Наименование

Площадь,

м²

Кат.*

поме-ще-

ния

10.01 Техническое помещение 230.51

10.02 Помещение промывки мусоропровода 7.22 Д

10.03 Коммутационная СС 16.00 В3

10.04 Техническое помещение 302.30

10.05 Машинное помещение литта 22.05 В3

10.06 Коммутационная СС 20.89 В3

10.07 Помещение промывки мусоропровода 3.34 Д

10.08 Коммутационная СС 15.99 В3

10.09 Помещение промывки мусоропровода 7.22 Д

10.10 Техническое помещение 222.98

10.11 Техническое помещение 222.98

10.12 Помещение промывки мусоропровода 7.22 Д

10.13 Коммутационная СС 16.01 В3

10.14 Помещение промывки мусоропровода 3.34 Д

10.15 Коммутационная СС 20.93 В3

10.16 Машинное помещение литта 22.05 В3

10.17 Техническое помещение 301.62

10.18 Коммутационная СС 16.00 В3

10.19 Помещение промывки мусоропровода 7.22 Д

10.20 Техническое помещение 230.51

Итого 1696.38

Ссловные обозначения:

Хозяйственно-питьевой водопровод

Водопровод горячего водоснабжения

В 1

Т 3

Хозяйственно-питьевой водопровод

встроенных помещений

В 1.1

Теплоизоляция

Хозяйственно-бытовая канализация (К1)

Внутренние водостоки (К2, К3н)

Хозяйственно-бытовая канализация

встроенных помещений (К1.1)

К 1

К 1.1

К 2

Шаровый кран

Обратный клапан

Прочистка

РевизияР

Пр .

Погружной насос Unilift
KP250 A1 в приямке

Пр .

План технического ытажа
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Ц
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19
08

-1
-Р
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Ю
-3

1/
18

-3
5

Водосточная воронка
 ВВ -1 ∅100

Водосточная воронка
 ВВ -2 ∅100

Водосточная воронка
 ВВ -3 ∅100

Водосточная воронка
 ВВ -4 ∅100

Водосточная воронка
 ВВ -5 ∅100

Водосточная воронка
 ВВ -6 ∅100

Водосточная воронка
 ВВ -10 ∅100

Водосточная воронка
 ВВ -9 ∅100

Водосточная воронка
 ВВ -8 ∅100

Водосточная воронка
 ВВ -7 ∅100

Водосточная воронка
 ВВ -12 ∅100

Водосточная воронка
 ВВ -11 ∅100

3
19

0

615

1610

16
5

5
15

290

350

3
7
9
0

16
5
0

345 350

16
5
0

16
5
0

345350

16
5
0

5
15

190

350

3
7
9
0

3
15

585

17
0

585

Детлектор
ЛМ-1

ЛМ-1

i=1.7%

+29,370

+29,370

В.В-1

+29,370

В.В-1 +29,370

+29,370 В.В-1 +29,370
+29,370

+29,370

+29,370

+29,370

+29,370

+29,370

i=1.5%

Детлектор

ЛМ-1

+32,500

Кровельное

ограддение КП-1

В.Н-1

+31,970

+32,090

К-1

Детлектор

ЛМ-1

+32,500

Кровельное

ограддение

КП-1

В.Н-1

+31,970

+32,090

К-1 +30,390

+30,390

i=1.5%

К-1

В.Н-1

+31,970

Кровельное

ограддение

КП-1

+32,090

Детлектор

i=1.5%

К-1

В.Н-1

+31,970

Кровельное

ограддение

КП-1

+32,090

+30,480

+30,480

i=
1.
7%

i=
1.
7%

i=
1.5

%

i=1.5%

i=
1.5

%

i=1.5% i=
1.5

%

i=1.5%

i=
1.5

%

i=1.5%

i=
1.5

%

i=1.5%

i=
1.5

%

i=1.5%

i=
1.5

%i=1.5%

i=
1.5

%

i=1.5%

i=
1.5

%

i=1.5%

i=
1.5

%

i=1.5%

i=
1.5

%

i=1.5%

i=
1.5

%

i=1.5%

i=
1.5

%

i=1.5%

i=
1.5

%

i=1.5%

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

Детлектор
Детлектор

Кровельное

ограддение

КП-1

Кровельное

ограддение

КП-1

Кровельное

ограддение

КП-1

Кровельное

ограддение

КП-1

i=1.7%

i=1.7%

i=1.7%

i=1.7%

i=1.7%

i=1.7%

i=1.7%

i=1.7%

i=1.7% i=1.7%

i=
1.
7%

i=
1.
7%

i=
1.
7%

i=
1.
7%

i=
1.
7%

i=
1.
7%

i=
1.
7%

i=
1.
7%

+29,485

+29,490

+29,490

+29,500

+29,550

+29,480

+29,480

+29,480

+29,550
+29,500

+29,490

+29,480

+29,490

+29,480

2с2 4с2 5с23с26с1

4

1с20с2

5

2с3 4с3 5с3 6с3

76с2

1с30с3
6с4

10

3с5

4с43с4
0с4

8

2с4 5с42с1 3с1 4с11с1 5с1

2с01с00с0

0с1

1

1

Ес1

Бс1

Вс1

Гс1

Дс1

Ес0

Жс0

Вс0

Дс0

Ис0
Д

Гс0

Бс0

Ас0Г Ис1

Жс1

В

3с3
3

3с0

3

1с4

0с5 1с5 2с5

2 10

2

Ас1А

Б Ас2

Вс2

Бс2

Ес4

Бс4

Вс4

Гс4

Дс4

Ас5 Г

Жс4

В

Ас4 А

БАс3

Вс3

Бс3

Ес5

Жс5

Вс5

Дс5

Ис5 Д

Гс5

Бс5

9

Ис4

1/0с0 2/0с0 1/0с5 2/0с5

Е/0с1 Е/0с4

В/0с2 В/0с3

В/0с0 В/0с5

6

План кровли
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-0,900

-0,900

-0,900

-0,900

-0,900

-0,900

-0,900плк-6 -0,900плк-5

-0,900

плк-3

Ст .В 1.1-1
∅25

Ст .В 1-2
∅20

Ст .В 1-1
∅50

Ст .В 1-3
∅32

Ст .В 1-5
∅50

Ст .В 1-4
∅50

Ст .В 1.1-2
∅25

Ст .В 1-6
∅50

Ст .В 1-7
∅50

Ст .В 1-8
∅32

Ст .В 1-9
∅50

Ст .В 1-10
∅50 Ст .В 1-11

∅20

Ст .В 1-12
∅25

Ст .В 1-13
∅50

Ст .В 1-14
∅40

Ст .В 1-16
∅25

Ст .В 1-15
∅32

Ст .В 1-17
∅50

Ст .В 1-18
∅50

Ст .В 1-19
∅25

Ст .В 1-20
∅32

Ст .В 1-21
∅40

Ст .В 1-22
∅50

Ст .В 1-23
∅25

Ст .В 1-24
∅32

Ст .В 1-25
∅20

Ст .В 1.1-3
∅25

Ст .В 1-26
∅50

Ст .В 1.1-4
∅25

Ст .В 1-27
∅50

Ст .В 1.1-5
∅25

Ст .В 1-28
∅50

Ст .В 1-30
∅50

Ст .В 1-29
∅50

Ст .В 1.1-6
∅25

Ст .В 1-31
∅32

Ст .В 1-32
∅50

Ст .В 1-33
∅50

Ст .В 1.1-7
∅25

-2,570

Ввод В 1-2
ПЭ ∅90

-2,170

Ввод В 1-2
ПЭ ∅90

0,
00
2

0,
00
2

0,
00
2

0,
00
2

0,002

0,002
0,002 0,002

0,002

В 1 ∅32

В 1 ∅63

В 1 ∅75

В 1 ∅75

В 1 ∅90

В 1 ∅32

В 1 ∅90

В 1 ∅63

В 1 ∅63
В 1 ∅63

В 1 ∅63

В 1 ∅50

В 1 ∅32

В 1 ∅63

В 1 ∅50

В 1 ∅63

В 1 ∅50

В 1 ∅63

В 1 ∅32 В 1 ∅32

В 1 ∅63

В 1 ∅63

В 1 ∅75

В 1 ∅90

В 1 ∅90
В 1 ∅63

В 1 ∅63
В 1 ∅50

В 1 ∅63

В 1 ∅50

В 1 ∅32

В 1 ∅63

В 1 ∅50

В 1 ∅32

В 1 ∅32

Водомерный узел
( см . приложение Б )

Водомерный узел
( см . приложение Б )

-0,900

плк-7

В 1 ∅32

В 1 подъем из
подвала на

подпитку системы
отопления ∅32

-0,900

В 1 подъем из
подвала на

подпитку системы
отопления ∅32

-0,900

Компенсатор
UW-Flex
DN 50

Компенсатор
UW-Flex
DN 50

Поливочный кран

Кран шаровый

Фильтр грубой очистки

Счетчик расхода воды

Редуктор давления воды

Ссловные обозначения:

Хозяйственно-питьевой водопровод
В 1

Хозяйственно-питьевой водопровод

встроенных помещений

В 1.1

Теплоизоляция

Схема В1, В1.1 (подвал)
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Т 3 к установке
СПСМ-5М ∅20

Ст .В 1-3
∅32

-0,900

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

24,000

27,050

Ст .Т 3-1
∅20

Краны спускные
водоразборные Ду 15 мм

THERMEX

Topflow 15000

В 1 к установке
СПСМ-5М ∅32

Т 3
∅20

плк-1

Спринклер

∅21,3 х2,5

Ст .В 1-8
∅32

-0,900

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

24,000

27,050

Ст .Т 3-2
∅20

Краны спускные
водоразборные Ду 15 мм

Спринклер

∅21,3 х2,5

∅21,3 х2,5

Т 3 к установке
СПСМ-5М ∅20

В 1 к установке
СПСМ-5М ∅20

THERMEX

Topflow 15000

Т 3
∅32

-0,900

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

24,000

27,050

Ст .В 1-1
∅50

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

к КПК-Пульс
Сн

Cтиральная

машина

См

В

HR-SR 28

М

В 1, Т 3
∅20

-0,900

Ст .В 1-2
∅20

THERMEX Optima 50

-0,900

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

24,000

27,050

Ст .В 1-4
∅50

к КПК-Пульс

В
См

Cтиральная

машина

Сн

М

HR-SR 24

-0,900

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

24,000

27,050

Ст .В 1-5
∅50

к КПК-Пульс

Сн

HR-SR 28

М

Cтиральная

машина
См В

-0,900

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

24,000

27,050

Ст .В 1-7
∅50

к КПК-Пульс

HR-SR 28

Сн

См

В

Cтиральная

машина

к КПК-Пульс

М

HR-SR 24
Д

Cтиральная

машина

Сн

См

-0,900

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

24,000

27,050

Ст .В 1-6
∅50

к КПК-Пульс
Cтиральная

машина
М

СмВ

Сн

М

HR-SR 28

к КПК-Пульс

HR-SR 24

Сн

М

Поддон

Мойка
Д

См

Cтиральная

машина

-0,900

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

24,000

27,050

Ст .В 1-9
∅50

к КПК-Пульс

Сн

М

HR-SR 24

См В

Cтиральная

машина

Поддон

Мойка

В 1, Т 3
∅20

THERMEX Optima 50

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

24,000

27,050

Ст .В 1-10
∅50

Сн

М

к КПК-Пульс

HR-SR 24

-0,900

Cтиральная

машина

В
См

к КПК-Пульс

Д

Cтиральная

машина См

Сн

М

HR-SR 24

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

См

В

Мойка

М Мойка кухонная

Раковина

Ванна

Д

Душ (квартиры для МГН )

Ссловные обозначения:

HR-SR 24

Сн

Поддон

Мойка

Стиральная машина

Рукомойник в помечении ПСИ

Поддон в помечении ПСИ

Подключение унитаза

Подключение стиральной машины

Электрический водонагреватель

HR-SR 24

Газовый котел

Схема В1, Т3  (Ст.В1-1..Ст.В1-10)
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Ст .В 1-15
∅32

-0,900

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

24,000

27,050

Ст .Т 3-4
∅20

THERMEX

Topflow 15000

Спринклер

Т 3 к установке
СПСМ-5М ∅20
В 1 к установке
СПСМ-5М ∅32

∅21,3 х2,5

∅21,3 х2,5

Краны спускные
водоразборные Ду 15 мм

плк-2

Ст .В 1-20
∅32

-0,900

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

24,000

27,050

Ст .Т 3-4
∅20

THERMEX

Topflow 15000

Краны спускные
водоразборные Ду 15 мм

∅21,3 х2,5

Т 3
∅20

Т 3 к установке
СПСМ-5М ∅20
В 1 к установке
СПСМ-5М ∅32

Спринклер

∅21,3 х2,5

∅21,3 х2,5

В 1, Т 3 ∅20

В 1, Т 3 ∅20

В 1, Т 3
∅20

-0,900

Ст .В 1-11
∅20

См

Сн

THERMEX
H 10 O (pro)

-0,900

Ст .В 1-12
∅25 Сн

к КПК-Пульс См

Д

Cтиральная

машина

М

HR-SR 28

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

24,000

27,050

Ст .В 1-13
∅50

к КПК-Пульс

HR-SR 28

-0,900

Cтиральная

машина
В
См

М

Сн

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

24,000

27,050

Ст .В 1-14
∅40

к КПК-Пульс

-0,900

Cтиральная

машина

М

СмВHR-SR 24

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

24,000

27,050

Ст .В 1-21
∅40

к КПК-Пульс

-0,900

Cтиральная

машина

Сн
HR-SR 24

М

ВВ

Сн

-0,900

Ст .В 1-16
∅25

См

Сн

THERMEX
H 10 O (pro)

Мойка

Поддон

THERMEX Optima 50

В 1, Т 3
∅20

В 1, Т 3
∅20

-0,900

Ст .В 1-19
∅25

Мойка

Поддон

THERMEX Optima 50

В 1, Т 3
∅20

См

Сн

THERMEX
H 10 O (pro)

В 1, Т 3
∅20

Ст .В 1-17
∅50

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

к КПК-Пульс

М
HR-SR 28

В

См

Сн

Cтиральная

машина

Ст .В 1-18
∅50

к КПК-Пульс

М
HR-SR 28

Сн

В
См

Cтиральная

машина

к КПК-Пульс

24,000

27,050

-0,900

27,050

-0,900

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

24,000

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

М
HR-SR 24

Cтиральная

машина

Сн
См

В

к КПК-Пульс

Cтиральная

машина

Сн

М

HR-SR 24

В См

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

HR-SR 24

Сн

См

В

Поддон

Мойка

М

Стиральная машина

Мойка кухонная

Раковина

Ванна

Рукомойник в помечении ПСИ

Поддон в помечении ПСИ

Д

Душ (квартиры для МГН )

Подключение унитаза

Подключение стиральной машины

Электрический водонагреватель

Газовый котел

Ссловные обозначения:

Схема В1, Т3 (Ст.В1-11..Ст.В1-21)
10

AutoCAD SHX Text
м



Кол .уч №док .

08.19

08.19

08.19

08.19

В
за
м
. 
ин
в.
 №

П
од
п.
 и
 д
а
т
а

И
нв
. 
№
 п
од
л.

Со
гл
а
со
ва
но

1811
-1-

5.3.
1.2

Ц
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19
08
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18
-3

5

Ст .В 1-24
∅32

-0,900

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

24,000

27,050

Ст .Т 3-5
∅20

Краны спускные
водоразборные Ду 15 мм

Спринклер

∅21,3 х2,5
∅21,3 х2,5

Т 3 к установке
СПСМ,5М ∅20

В 1 к установке
СПСМ,5М ∅32

Т 3
∅20

THERMEX

Topflow 15000

-0,900

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

24,000

27,050

Ст .В 1-29
∅50

к КПК,Пульс

Сн

HR-SR 28

М

Cтиральная

машина
См В

-0,900

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

24,000

27,050

Ст .В 1-27
∅50

к КПК,Пульс
См

В

Cтиральная

машина

HR-SR 28
МСн

-0,900

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

24,000

27,050

Ст .В 1-28
∅50

к КПК,Пульс

См

М

HR-SR 28

Сн

Cтиральная

машина

-0,900

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

24,000

27,050

Ст .В 1-25
∅50

к КПК,Пульс

Cтиральная

машина

СнМ

HR-SR 24

См
В

Мойка

В 1, Т 3
∅20

THERMEX

Optima 50

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

24,000

27,050

Ст .В 1-26
∅50

к КПК,Пульс

HR-SR 24

-0,900

к КПК,Пульс

См

Сн

В
См

Cтиральная

машина

М

Д

Cтиральная

машина

HR-SR 24
М

-0,900

Ст .В 1-23
∅25

к КПК,Пульс

Д

СмCтиральная

машина

Сн

HR-SR 28

М

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

24,000

27,050

Ст .В 1-22
∅50

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

к КПК,Пульс

-0,900

Cтиральная

машина

HR-SR 28

См
В

М

Сн

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

HR-SR 24

Сн

См

В

Поддон

Мойка

М

Стиральная машина

Мойка кухонная

Раковина

Ванна

Рукомойник в помечении ПСИ

Поддон в помечении ПСИ

Д

Душ (квартиры для МГН )

Подключение унитаза

Подключение стиральной машины

Электрический водонагреватель

Газовый котел

Ссловные обозначения:

Схема В1, Т3 (Ст.В1-22..Ст.В1-29)
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Т 3 к установке
СПСМ-5М ∅20

Ст .В 1-31
∅32

-0,900

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

24,000

27,050

Ст .Т 3-6
∅20

Краны спускные
водоразборные Ду 15 мм

THERMEX

Topflow 15000

В 1 к установке
СПСМ-5М ∅32

Т 3
∅20

плк-4

Спринклер

∅21,3 х2,5

-0,900

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

24,000

27,050

Ст .В 1-32
∅50

к КПК-Пульс
Сн

Cтиральная

машина

См

В

HR-SR 28

М

-0,900

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

24,000

27,050

Ст .В 1-30
∅50

к КПК-Пульс
Снитаз

В
См

Cтиральная

машина

Сн

М

HR-SR 24

В 1, Т 3
∅20

-0,900

Ст .В 1-33
∅20

THERMEX Optima 50

Поддон

Мойка

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

HR-SR 24

Сн

См

В

Поддон

Мойка

М

Стиральная машина

Мойка кухонная

Раковина

Ванна

Рукомойник в помечении ПСИ

Поддон в помечении ПСИ

Д

Душ (квартиры для МГН )

Подключение унитаза

Подключение стиральной машины

Электрический водонагреватель

Газовый котел

Ссловные обозначения:

Схема В1, Т3 (Ст.В1-23..Ст.В1-33)
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3/1с6

-2,360

Выпуск К 1-6
∅110

Пр .∅110

6с5

-2,490

Выпуск К 1-5
∅110

А

-2,000

Выпуск К 1-4
∅110А

-2,000

Выпуск К 1-3
∅110

2

-2,000

Выпуск К 1-2
∅110

Пр .∅110

3/1с1

-2,000

Выпуск К 1-1
∅110

Пр .∅110

Пр .∅50

Пр .∅50

Пр .∅50

Пр .∅50

Пр .∅50

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110 Пр .∅110

Пр .∅50

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110
Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110
Пр .∅110

Пр .∅110
Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110
Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅50

Пр .∅50

-0,900
Трап

∅50

-0,900
Трап

∅50 -0,900
Трап

∅50

-0,900
Трап

∅50

-0,900
Трап

∅50

-0,900
Трап

∅50

-0,900
Трап

∅50

∅50

Ст .К 1-1
∅110

Ст .К 1-3
∅110

Ст .К 1-2
∅110

Капельная воронка
( дренаж конденсата от
коллективных дымоходов )

К 1 ∅50

Капельная воронка
( дренаж конденсата от
коллективных дымоходов )

К 1 ∅50

Ст .К 1-4
∅110

Ст .К 1-5
∅110

Ст .К 1-6
∅110

Ст .К 1-7
∅110

К 1 ∅50

-0,900
Трап

∅50 Капельная воронка
( дренаж конденсата от
коллективных дымоходов )

-0,900
Трап

∅50

Ст .К 1-8
∅110

К 1 ∅50

Капельная воронка
( дренаж конденсата от
коллективных дымоходов )

Ст .К 1-10
∅110

Капельная воронка
( дренаж конденсата от
коллективных дымоходов )

-0,900

Ст .К 1-11
∅110

Капельная воронка
( дренаж конденсата от
коллективных дымоходов )

Трап

∅50

К 1 ∅50

Капельная воронка
( дренаж конденсата от
коллективных дымоходов )

К 1 ∅50

Ст .К 1-12
∅110

Ст .К 1-13
∅110

Капельная воронка
( дренаж конденсата от
коллективных дымоходов )

-0,900
Трап

∅50

К 1 ∅50

Ст .К 1-14
∅110

Ст .К 1-15
∅110

Ст .К 1-16
∅110

-0,900
Трап

∅50

Капельная воронка
( дренаж конденсата от
коллективных дымоходов )

Ст .К 1-17
∅110

Ст .К 1-18
∅110

К 1 ∅50 Ст .К 1-19
∅110

Капельная воронка
( дренаж конденсата от
коллективных дымоходов )

К 1 ∅50 Ст .К 1-20
∅110 Ст .К 1-21

∅110
Ст .К 1-22
∅110

-0,900
Трап

∅50

К 1 ∅50

К 1 ∅50

Ст .К 1-23
∅110

Капельная воронка
( дренаж конденсата от
коллективных дымоходов )

Капельная воронка
( дренаж конденсата от
коллективных дымоходов )

К 1 ∅50

Ст .К 1-24
∅110 Ст .К 1-25

∅110

Ст .К 1-26
∅110

Капельная воронка
( дренаж конденсата от
коллективных дымоходов )

К 1 ∅50
Ст .К 1-27
∅110

К 1 ∅50
Ст .К 1-28
∅110

Капельная воронка
( дренаж конденсата от
коллективных дымоходов )

К 1 ∅50

Ст .К 1-29
∅110

Капельная воронка
( дренаж конденсата от
коллективных дымоходов )

К 1 ∅50

Ст .К 1-30
∅110

Ст .К 1-32
∅110

Капельная воронка
( дренаж конденсата от
коллективных дымоходов )

Капельная воронка
( дренаж конденсата от
коллективных дымоходов ) К 1 ∅50

Ст .К 1-31
∅110

Капельная воронка
( дренаж конденсата от
коллективных дымоходов )

К 1 ∅50

Капельная воронка
( дренаж конденсата от
коллективных дымоходов )

К 1 ∅50

Ст .К 1-33
∅110

Ст .К 1-33
∅110

Ст .К 1-35
∅110

Ст .К 1-37
∅110

Ст .К 1-36
∅110

Ст .К 1-8
∅110

Ст .К 1-38
∅110

Ст .К 1-37
∅110

Капельная воронка
( дренаж конденсата от
коллективных дымоходов )

К 1 ∅50

0,02∅000 0,02∅000

0,
02

∅
00
0

0,
02

∅
00
0

0,
02

∅
00
0

0,
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∅
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0

0,
02

∅
00
0

0,
02

∅
00
0

0,
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∅
00
0

0,
02

∅
00
0

0,02∅000

0,02∅000 0,02∅0000,02∅000

0,02∅000

0,02∅000

0,02∅0000,02∅000

0,02∅000

0,02∅000

0,02∅000

0,
02

∅
00
0

0,
02

∅
00
0

0,
03

∅
50

0,02∅000

0,
03

∅
50

0,0
3

∅50

0,
03

0,02∅000

0,03∅50

0,02∅000

0,02∅000

0,03∅50

-0,900
Трап

∅000

-0,900
Трап

∅000

Р

Р Р

Хозяйственно-бытовая канализация (К1)
К 1

Прочистка

РевизияР

Пр .

Капельная воронка

Трап

Ссловные обозначения:

Схема К1 (подвал)
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01
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0
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01

∅
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0,
01

∅
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0,
01

∅
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0,
01

∅
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∅
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∅
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∅
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∅
11
0
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01

∅
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0,
01

∅
11
0

0,
01

∅
11
0

0,01∅1100,01∅110
0,01∅110

0,01∅110
0,01∅1100,01∅110

0,01∅110
0,01∅110

0,01∅110 0,01∅110

Ст .К 1-1
∅110

Ст .К 1-2
∅110

Ст .К 1-I ∅110
( вентиляционный )

Ст .К 1-4
∅110

Ст .К 1-5
∅110

Ст .К 1-7
∅110

Ст .К 1-6
∅110

Ст .К 1-9
∅110

Ст .К 1-10
∅110

Ст .К 1-12
∅110Ст .К 1-II ∅110

( вентиляционный )

Ст .К 1-13 ∅110

Ст .К 1-11
∅110

Ст .К 1-14
∅110
Ст .К 1-16
∅110

Ст .К 1-17
∅110

Ст .К 1-18
∅110

Ст .К 1-III ∅110
( вентиляционный )

Ст .К 1-20
∅110

Ст .К 1-21
∅110

Ст .К 1-22
∅110

Ст .К 1-23
∅110
Ст .К 1-IV ∅110

( вентиляционный )

Ст .К 1-25
∅110

Ст .К 1-26
∅110

Ст .К 1-27
∅110

Ст .К 1-28
∅110

Ст .К 1-29
∅110

Ст .К 1-32
 ∅110

Ст .К 1-V ∅110
( вентиляционный )

Ст .К 1-31
∅110

Ст .К 1-30 ∅110

Ст .К 1-33
∅110

Ст .К 1-34
∅110

Ст .К 1-35
∅110

Ст .К 1-36
∅110

Ст .К 1-37
∅110

Ст .К 1-VI ∅110
( вентиляционный )

Ст .К 1-39
∅110

Ст .К 1-38
∅110

Капельная воронка
( дренаж конденсата системы
кондиционирования )

Капельная воронка
( дренаж конденсата системы
кондиционирования )

Капельная воронка
( дренаж конденсата системы
кондиционирования )

Капельная воронка
( дренаж конденсата системы
кондиционирования )

Капельная воронка
( дренаж конденсата системы
кондиционирования )

Капельная воронка
( дренаж конденсата системы
кондиционирования )

28,900

низ трубы

28,900

низ трубы

28,900

низ трубы

28,900

низ трубы

28,900

низ трубы

28,900

низ трубы

Хозяйственно-бытовая канализация (К1)
К 1

Прочистка

РевизияР

Пр .

Капельная воронка

Ссловные обозначения:

Схема К1 (технический ытад)
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∅50
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∅50

К 1
∅50

К 1
∅50

К 1
∅50
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∅50

Капельная воронка
( дренаж конденсата системы
кондиционирования )
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∅50
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∅50

К 1
∅50

К 1
∅50

К 1
∅50
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∅50
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∅50
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кондиционирования )
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этажа на отм . 24,000
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этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
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аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000
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этажа на отм . 24,000
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этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
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Поквартирная разводка
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Поквартирная разводка
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этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

Поквартирная разводка
аналогична разводке
этажа на отм . 24,000

27,05027,050 27,050 27,050 27,050 27,050 27,050 27,050 27,050 27,050
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-0,900

3,000

24,000

21,00021,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

-0,900

3,000

-0,900-0,900

21,000

6,000

9,000

15,000

3,000

6,000

9,000

3,000

12,000

15,000

18,000

21,000

24,000

21,000

-0,900-0,900

Хозяйственно-бытовая канализафия (К1)
К 1

Прочистка

РевизияР

Пр .

Капельная воронка

Ссловные обозначения:

Капельная воронка

(дренаж от газового котла)

Трап

См

М

Сн

Мойка кухонная

Раковина

Снитаз

В

Мойка

Поддон

Рукомойник в помечении ПСИ

Поддон в помечении ПСИ

Подкльчение стиральной машины

Ванна

Схема К1 (Ст.К1-27..Ст.К1-39)
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Автоматический воздушный клапан

Условные обозначения:

Хозяйственно-бытовая канализация

встроенных помещений (К1.1)

К 1.1

Пр .∅110

Ст .К 1.1-2
∅110

Ст .К 1.1-1
∅110

Выпуск К 1.1-1
∅110
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∅
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∅
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муфта
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0
0
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0
0
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воздушный клапан

10
0
0
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воздушный клапан
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0
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Схема К1.1
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Условные обозначения:

Шаровый кран

Обратный клапан

Прочистка

Внутренние водостоки (К2)

Кровельная воронка

Р Ревизия

Пр .

Теплоизоляция

К2

Погружной насос Unilift
KP250 A1 в приямке

Водосточная воронка 1

с электрообогревом 29,300

Водосточная воронка 2

с электрообогревом

29,300

К 2 ∅110
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5

Ст .К 2-1
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с электрообогревом

29,300

Ст .К 2-4
∅110

10
0
0

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

24,000

27,050

-0,900

3,000

Пр .∅110
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29,300

Пр .∅110

0,005

Ст .К 2-4
∅110

10
0
0

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

24,000

27,050

-0,900

3,000

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110

Пр .∅110

Выпуск К 2-1
∅110

Водосточная воронка 12
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка,  

обозначение документа, 
№ опросного листа 
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Хозяйственно-питьевой водопровод (В1) 

1 Водомерный узел на вводе в здание, в комплекте: компл. 2 См. Приложение Б 

- колено УФ 80 ГОСТ 5525-88 «Водоприбор» шт. 3 

- задвижка клиновая МЗВ Ду=80 мм, 1,0 МПа ГОСТ 5762 «Водоприбор» шт. 2 

- счетчик ВСХНД-40 в обвязке ЦИРВ02. 07. 00. 00 ТУ 4213-204-18151455-2014 «Тепловодомер» шт. 2 

- тройник ТФ 80х50 ГОСТ 5525-88 «Водоприбор» шт. 2 

- переход ПФ 80х50 ГОСТ 5525-88 «Водоприбор» шт. 2 

- задвижка клиновая МЗВ Ду=50 мм, 1,0 МПа ГОСТ 5762 «Водоприбор» шт. 2 

- колено УФ 50 ГОСТ 5525-88 «Водоприбор» шт. 2 

- фильтр, Ду=50 мм «Водоприбор» шт. 1 

- 2-й патрубок после счетчика (2-ППС), Ду=50 мм «Водоприбор» шт. 1 

- сейсмокомпенсатор фланцевый АТ-200 MKF «АрмаТрейд» шт. 2 

2 Кран шаровый латунный полнопроходной 2 1/2“ Valtec Base VT.214.N.10 «Valtec» шт. 2 

3 Кран шаровый латунный полнопроходной 2“ Valtec Base VT.214.N.09 «Valtec» шт. 2 

4 Кран шаровый латунный полнопроходной 1 1/2“ Valtec Base VT.214.N.08 «Valtec» шт. 18 

5 Кран шаровый латунный полнопроходной 1 1/4“ Valtec Base VT.214.N.07 «Valtec» шт. 2 

6 Кран шаровый латунный полнопроходной 1“ Valtec Base VT.214.N.06 «Valtec» шт. 18 в т.ч. 6 шт. в помещ. 
промывки мусоропров 

7 Кран шаровый латунный полнопроходной 3/4“ Valtec Base VT.214.N.05 «Valtec» шт. 340 В т.ч. 4 шт. на стояках 

8 Кран шаровый латунный полнопроходной 1/2“ Valtec Base VT.214.N.04 «Valtec» шт. 201 
В т.ч. 168 шт к КПК-

Пульс-01/2,  
3 шт. на стояках 

9 Гибкая подводка L=40 см шт. 875 

10 Кран водоразборный со съемным штуцером 1/2“ VT.051.N.04 «Valtec» шт. 47 спускные на стояках, 6 
в мусорокамере 
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11 Водорозетка 1/2” шт. 1055 в т.ч. 6 в мусоро-
камере 

12 Коллектор с отсекающими кранами 3/4", 3 х 1/2" VTc.580.N.0503 «Valtec» шт. 166 

13 Коллектор с отсекающими кранами 3/4", 2 х 1/2" VTc.580.N.0502 «Valtec» шт. 166 

14 Счетчик холодной воды DN 15 R110-015-223-B54 ВСХ-15-02(110ММ) «Тепловодомер» шт. 171 
В т.ч. 3 шт. в санузлах 
диспетчера, администра-

ции ЖК 

15 Фильтр механической очистки косой 3/4“ VT.192.N.05 «Valtec» шт. 120 

16 Редуктор давления с фильтром и манометром 3/4“ VT.082.N.05 «Valtec» шт. 48 

17 Редуктор давления с фильтром и манометром 1/2“ VT.082.N.04 «Valtec» шт. 9 
В ПУИ, в санузлах дис-
петчера, администра-

ции ЖК 

18 Кран поливочный (наружный), в комплекте: компл. 7 

- кран шаровый со сгоном и накидной гайкой 1” Valtec Base «Valtec» шт. 1 

- рукав резинов. с текстил. каркасом тип (ВII) Ду25 мм, Д=30м ГОСТ 18698-79* НПО «Уралгипрорезинотехни-
ка» шт. 1 

- кран водоразборный со съемным штуцером 1/2“ VT.051.N.04 «Valtec» шт. 1 

19 Спринклер стандартного срабатывания VK202 Micromatic и 
MicromaticHP розеткой вниз 

10223 
Viking шт 6 

20 Сейсмокомпенсатор фланцевый UW-Flex DN 50 625х920 мм «АрмаТрейд» шт. 2 

Трубопроводы и теплоизоляция 

21 Труба стальная водогазопроводная Ø21,3х2,5 ГОСТ 10704-91 / В-
Ст3сп ГОСТ 10705-80 

ГОСТ 10704-91 м 70 0,556 пожаротушение в 
мусорокамере 

22 Напорная полипропиленовая труба PP-R PN16, ∅90х12,3 ТУ-2248-024-70239139-2007 «PipeLife» м 37 

23 Напорная полипропиленовая труба PP-R PN16, ∅75х10,3 ТУ-2248-024-70239139-2007 «PipeLife» м 28 

24 Напорная полипропиленовая труба PP-R PN16, ∅63х8,6 ТУ-2248-024-70239139-2007 «PipeLife» м 84 

25 Напорная полипропиленовая труба PP-R PN16, ∅50х6,9 ТУ-2248-024-70239139-2007 «PipeLife» м 549 

26 Напорная полипропиленовая труба PP-R PN16, ∅40х5,5 ТУ-2248-024-70239139-2007 «PipeLife» м 63 

27 Напорная полипропиленовая труба PP-R PN16, ∅32х4,4 ТУ-2248-024-70239139-2007 «PipeLife» м 286 

28 Напорная полипропиленовая труба PP-R PN16, ∅25х3,5 ТУ-2248-024-70239139-2007 «PipeLife» м 18 

29 Напорная полипропиленовая труба PP-R PN16, ∅20х2,8 ТУ-2248-024-70239139-2007 «PipeLife» м 10 

30 Металлополимерная труба valtec pex-al-pex 16х2,0 «Valtec» м 5815 

31 Теплоизоляция «valtec супер протект» синяя 18/4-10 «Valtec» м 4752 

32 Металлополимерная труба valtec pex-al-pex 26х3,0 «Valtec» м 1138 
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33 Теплоизоляция «valtec супер протект» синяя 28/4-10 «Valtec» м 878 

34 Противопожарная муфта для трубы РТМК-50 ТУ 5285-001-52158070-13 «Евроресурс» шт. 162 

35 Противопожарная муфта для трубы РТМК-40 ТУ 5285-001-52158070-13 «Евроресурс» шт. 18 

36 Противопожарная муфта для трубы РТМК-32 ТУ 5285-001-52158070-13 «Евроресурс» шт. 166 

37 Противопожарная муфта для трубы РТМК-25 ТУ 5285-001-52158070-13 «Евроресурс» шт. 4 

38 Противопожарная муфта для трубы РТМК-20 ТУ 5285-001-52158070-13 «Евроресурс» шт. 3 

39 Цилиндры теплоизоляционные из вспененного полиэтилена 
 Energoflex Super толщиной 9 мм для трубы ∅90х12,3 

89/09-2 «Энергофлекс» м 37 

40 Цилиндры теплоизоляционные из вспененного полиэтилена 
Energoflex Super толщиной 9 мм для трубы ∅75х10,3 

76/09-2 «Энергофлекс» м 28 

41 Цилиндры теплоизоляционные из вспененного полиэтилена 
Energoflex Super толщиной 9 мм для трубы ∅63х8,6 64/09-2 «Энергофлекс» м 84 

42 Цилиндры теплоизоляционные из вспененного полиэтилена 
Energoflex Super толщиной 9 мм для трубы ∅50х6,9 54/09-2 «Энергофлекс» м 549 

43 Цилиндры теплоизоляционные из вспененного полиэтилена 
Energoflex Super толщиной 9 мм для трубы ∅40х5,5 42/09-2 «Энергофлекс» м 63 

44 Цилиндры теплоизоляционные из вспененного полиэтилена 
Energoflex Super толщиной 9 мм для трубы ∅32х4,4 

35/09-2 «Энергофлекс» м 286 

45 Цилиндры теплоизоляционные из вспененного полиэтилена 
Energoflex Super толщиной 9 мм для трубы ∅25х3,5 

25/09-2 «Энергофлекс» м 18 

46 Цилиндры теплоизоляционные из вспененного полиэтилена 
Energoflex Super толщиной 9 мм для трубы ∅20х2,8 25/09-2 «Энергофлекс» м 48 

Противопожарное оборудование 

47 Устройство внутриквартирного пожаротушения КПК-Пульс-01/2 «НПО «Пульс» компл. 168 

Хозяйственно-питьевой водопровод встроенных помещений (В1.1)  

48 Счетчик холодной воды DN 15 R110-015-223-B54 ВСХ-15-02(110ММ) «Тепловодомер» шт. 7 

49 Редуктор давления с фильтром и манометром 3/4“ VT.082.N.05 «Valtec» шт. 7 

50 Кран шаровый латунный полнопроходной 3/4“ Valtec Base VT.214.N.05 «Valtec» шт. 14 

51 Кран водоразборный со съемным штуцером 1/2“ VT.051.N.04 «Valtec» шт. 7 спускные краны 

52 Напорная полипропиленовая труба PP-R PN16, ∅25х3,5 ТУ-2248-024-70239139-2007 «PipeLife» м 25 

53 Цилиндры теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex 
Super толщиной 9 мм для трубы ∅25х3,5 25/09-2 «Энергофлекс» м 21 
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Горячее водоснабжение (Т3) 

Трубопроводная арматура 

54 Кран шаровый латунный полнопроходной 3/4“ Valtec Base VT.214.N.05 «Valtec» шт. 168 

55 Кран шаровый латунный полнопроходной 1/2“ Valtec Base VT.214.N.04 «Valtec» шт. 21 

56 Гибкая подводка L=40 см шт 539 
в т.ч. 12 шт. в ПУИ, 12 
шт. в помещ. промывки 

мусоропров 

57 Кран водоразборный со съемным штуцером 1/2“ 
VT.051.N.04 

«Valtec» шт. 15 
В т.ч. 6 шт в мусорока-

мерах, 9 шт. спускники от 
водонагревателей.  

58 Водорозетка 1/2” шт. 710 в т.ч. 3 шт. в мусо-
рокамере 

59 Коллектор с отсекающими кранами 3/4", 3 х 1/2" VTc.580.N.0503 «Valtec» шт. 166 

60 Полотенцесушитель электрический Лесенка Прямая СТ 400/600 «ОЛИМП» шт. 174 в т.ч. 6 в ПУИ 

61 Электроводонагреватель проточный THERMEX Topflow 15000 THERMEX шт. 6 Помещение промывки 
мусоропровода 

62 Электроводонагреватель накопительный 50 л THERMEX Optima 50 THERMEX шт. 6 ПУИ 

63 Электроводонагреватель накопительный 10 л THERMEX H 10 O (pro) THERMEX шт. 3 В санузлах диспетчера, 
администрации ЖК 

Трубопроводы и теплоизоляция 

64 Напорная полипропиленовая армированная труба PP-RCT ∅20х2,8 ТУ-2248-024-70239139-2007 «PipeLife» м 174 

65 Металлополимерная труба valtec pex-al-pex 16х2,0 «Valtec» м 3571 

66 Теплоизоляция «valtec супер протект» красная 18/4-10 «Valtec» м 2919 

67 Металлополимерная труба valtec pex-al-pex 26х3,0 «Valtec» м 1116 

68 Теплоизоляция «valtec супер протект» красная 28/4-10 «Valtec» м 856 

69 Противопожарная муфта РТМК-20 ТУ 5285-001-52158070-13 «Евроресурс» шт. 54 

70 Цилиндры теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex 
Super толщиной 13 мм для трубы ∅20х2,8 

22/13-2 «Энергофлекс» м 174 

71 Лючок сантехнический в герметичном исполнении шт. 168 

Хозяйственно-бытовая канализация (К1) 

Санитарные приборы. Водосливная и водосмесительная арматура 

72 Унитаз-компакт Cersanit Granta KO-GRA031-3/6-DL-w 
Cersanit, ЗАО 

«Сызранская керамика» 
Россия 

шт. 163 
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73 Унитаз высокий для инвалидов Персона «Оскольская Керамика» 
Россия 

шт. 8 Квартиры для МГН 

74 Гофропровод к унитазу раздвижной Ду110 шт 171 

75 Раковина мебельная Sanovit Atria 65 9065-KL Aquanet, Россия шт. 160 

76 Раковина Santek Бриз 1.WH11.0.451 Aquanet, Россия шт. 3 Санузлы диспетчера, 
администрации ЖК 

77 Пьедестал для раковины Santek Бриз 1.WH11.0.595 Aquanet, Россия шт. 3 Санузлы диспетчера, 
администрации ЖК 

78 Умывальник хирургический с отверстием под смеситель У-4 
ООО «Сантехмед», 

Россия шт. 8 Квартиры для МГН 

79 Сифон бутылочный с гофрой шт. 163 

80 Сифон бутылочный компактный к хирургическому умывальнику 
(металл) 

Торговая сеть Россия шт. 8 Квартиры для МГН 

81 Ванна стальная Antika 170х70 белая 
Antika - ОАО «ВИЗ», 

Россия шт. 160 

82 Сифон к ванне Торговая сеть Россия шт. 160 

83 Стол в комплекте с мойкой, смесителем, сифоном Торговая сеть Россия шт. 160 Кухня 

84 Стол в комплекте с мойкой, смесителем с локтевым пуском, сифоном Торговая сеть Россия шт. 8 Кухня квартир для 
МГН 

85 Трап с вертикальным выпуском Ду 50 ТП-103.50-150HS «Татполимер» шт. 8 Квартиры для МГН 

86 Решетка для трапа из нержавеющей стали 140х140 мм ТП -152.105S «Татполимер» шт. 8 Квартиры для МГН 

87 
Поддон на регулируемых опорах, нержавеющая сталь, 
600х600х700мм; объем 0,25 м3; в комплекте с сифоном бутылочным с 
гофрой 

ТТМ ПД-060/60-В70 НПО «Тверьторгмаш» шт. 6 ПУИ 

88 Рукомойник консольный 400х310х180, крепление к стене, в комплекте 
с сифоном бутылочным с гофрой ТТМ РК-01 НПО «Тверьторгмаш» шт. 6 ПУИ 

89 Трап «Мини» Ду 50 с вертикальным выпуском ТР-150.110.150-52 НС Standartpark 
(г.Екатеринбург) шт. 6 в мусорокамерах 

90 Решетка водоприемная перфорированная 142х142 мм для трапа Ду50 РВ-142.17.142-ПФ-НС Standartpark 
(г.Екатеринбург) шт. 6 в мусорокамерах 

91 Трап чугунный 100 (вертикальный) ТУ 4925-569(1)-00284581-95 шт. 2 в теплогенераторной 

92 Смеситель для умывальника однорукояточный центральный ЦС СМ 27ш/3 М-42 ПГТ «Центр сантехники» 
(г. Подольск) шт. 169 

в т.ч. 6 шт. в ПУИ, 3 
шт. в санузлах диспет-
чера, администрации ЖК 

93 Смеситель для умывальника однорукояточный центральный с локте-
вым пуском  ЦС СМ 27/1ш М-44 ПГТ «Центр сантехники» 

(г. Подольск) шт. 8 Квартиры для МГН 

94 Смеситель для душа однорукояточный ЦС СМ 294-2/3-3 М-42 ПГТ «Центр сантехники» 
(г. Подольск) шт. 168 

95 Смеситель настенный с нижним изливом; пластмасовый маховик; 
кран-букса резиновая 

ЦС СМ 294 ПГТ «Центр сантехники» 
(г. Подольск) 

шт. 6 ПУИ 
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96 Капельная воронка с гидрозатвором HL 20 шт. 373 

в т.ч., 177 шт. – дренаж 
от кондиционеров, 168 шт. 

– дренаж от котлов в
квартирах, 4 шт. – обо-
рудование теплогенера-

торных, 24 шт. – от 
коллективных дымоходов 

97 Манжета резиновая ∅50 шт. 168 подключение слива от 
стиральных машин 

98 

99 Трубопроводы 

100 Трубы канализационные ПП ∅110 и фасонные части к ним ТУ 2248-001-52384398-2003 «Политек» м 1730 

101 Трубы канализационные ПП ∅50 и фасонные части к ним ТУ 2248-001-52384398-2003 «Политек» м 1165 

102 Ревизия ∅110 ТУ 2248-001-52384398-2003 «Политек» шт. 144 

103 Прочистка ∅110 ТУ 2248-001-52384398-2003 «Политек» шт. 70 

104  Прочистка ∅50 ТУ 2248-001-52384398-2003 «Политек» шт. 8 

105 Муфта противопожарная ∅110 РТМК-110 «SSMK» шт. 345 

106 Муфта противопожарная ∅50 РТМК-50 «SSMK» шт. 14 

107 Вакуум клапан ∅110 HL900N HL шт. 5 

Внутренние водостоки (К2), условно-чистая производственная (К3н) 

108 Дренажный насос со встроенным поплавковым датчиком уровня Uninlft KP250 A1 Grundfos шт. 2 В помещении ВУ 

109 Обратный клапан 5/4" Россия шт. 2 

110 Кран шаровый латунный полнопроходной Ду 32 Россия шт. 2 

111 Соединение разъемное прямое никель (Н/В) G1” шт. 2 

112 Кровельная воронка с листоуловителем электрообогревом ∅100 ТП-01.100-Э «Татполимер» шт. 12 

113 Трубопроводы 

114 Труба напорная полипропиленовая типа PP-R ∅40х29,0 PN16 и фа-
сонные части к ней ГОСТ Р-52134-2003 м 25 

115 Труба напорная НПВХ 100 SDR 41 Ø 110 мм и фасонные части к ней ГОСТ Р 51613-2000 м 368 

116 Ревизия ∅110 шт. 7 

117 Прочистка ∅110 шт. 33 

118 Муфта противопожарная ∅110 РТМК-110 SSMK, Россия шт. 60 
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119 Цилиндры теплоизоляционные из вспененного полиэтилена 42/13-2 «Энергофлекс» м 25 

120 Energoflex Super толщиной 13 мм для трубы ∅40 

121 Цилиндры теплоизоляционные из вспененного полиэтилена 110/13-2 «Энергофлекс» м 368 

122 Energoflex Super толщиной 13 мм для трубы ∅110 

Хозяйственно-бытовая канализация встроенных помещений (К1.1) 

123 Трубы канализационные ПП ∅110 и фасонные части к ним ТУ 2248-001-52384398-2003 «Политек» м 105 

124  Ревизия ∅110 ТУ 2248-001-52384398-2003 «Политек» шт. 7 

125 Прочистка ∅110 ТУ 2248-001-52384398-2003 «Политек» шт. 20 

126 Муфта противопожарная ∅110 РТМК-110 «SSMK» шт. 7 

127 Вакуум клапан ∅110 HL900N HL шт. 7 
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Ю-31/18-35-1-ГП3-ВК.А Приложение А

Наименование 
водопотребителей 

Кол-во 
потреби- 
телей 

U 
сутки 

Кол-во 
прибо- 
ров 
N 

Расчет- 
ное 

время 
потреб- 
ления 
воды 

(сутки, 
смена), 

ч 

Количество 
U 

макс. час / 
макс. смена 

Количество 
смен 

в сутки 

Нормы 
расхода 
воды 

Расход 
воды 

прибором 
Расход воды 

водопотребителями 
NP NP 

hr 

α α
hr 

Макс. 
секундный 
расход 

5 х qₒ х α 

qᶜ, qᴴ 
л/с 

Макс. 
часовой 
расход 

0.005 х qₒ 
hr х α hr 

qᶜ hr, qᴴ 
hr 

м³/ч 

Сутки Час Час Сек Сутки Час Ср. 
час 

qᶜᵤ 
qᴴᵤ 

л/сут 

qᶜ hr
ᵤ 

qᴴ h
rᵤ 
л/ч 

qᶜₒ hr 
qᴴₒ hr 
л/ч 

qᶜₒ 
qᴴₒ 
л/c 

qᶜᵤ x U 
qᶜ hr 
x U qᶜ T 

q hrᵤ 
x U 

q hrᵤ 
x U 

1000 qₒ x 
3600 

qₒ hr 

qᴴᵤ x U 
qᴴ hr 
x U qᴴ T 

1000 
м³/сут л/ч м³/ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Расчет расходов ХВС 

Жилые здания с 
водопроводом, 
канализацией и ваннами 
с водонагревателями 
проточного типа 

586 24 1 189,75 8,165 300 0,30 111,19 4 784,
69 4,63 4,430 15,949 

15,9
49 

2,36
2 5,807 3,54 

Магазины 
продовольственные (без 
холодильных установок) 

34 8 1 21,78 2,53 200 0,20 0,74 86,02 0,09 0,119 0,430 0,4
30 

0,36
6 

0,631 0,37 

Административные 
здания 2 12 2 11,88 2,76 60 0,10 0,02 5,52 0,00 0,015 0,092 

0,09
2 

0,20
3 0,333 0,10 

Административные 
здания 2 8 1 11,88 2,76 60 0,10 0,02 5,52 0,00 0,015 0,092 

0,09
2 

0,20
3 0,333 0,10 

Итог - хозяйственно-
питьевые нужды: 111,98 4 881,

75 4,73 4,580 16,563 
2,41
4

5,97
4 3,57 8,80 

Итог ХВС: 111,98 - 4,73 - - 3,57 8,80 
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Приложение А

Расчет расходов ГВС 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Жилые здания с 
водопроводом, 
канализацией и ваннами 
с водонагревателями 
проточного типа 

586 24 1 97,75 9,775 300 0,30 57,28 
5 728,

15 2,39 5,304 
19,09
4 

2,66
1 

6,65
4 3,99 9,98 

Встроенные помещения 
(Магазины 
продовольственные без 
холодильных установок) 

34 8 1 11,22 1,87 200 0,20 0,38 63,58 0,05 0,088 0,318 0,328 
0,54
8 0,33 0,55 

Административные 
здания 

2 12 2 6,12 2,04 60 0,10 0,01 4,08 0,00 0,011 0,068 0,20
2 

0,30
1 

0,10 0,09 

Административные 
здания 

2 8 1 6,12 2,04 60 0,10 0,01 4,08 0,00 0,011 0,068 0,20
2 

0,30
1 

0,10 0,09 

Итог - хозяйственно-
питьевые нужды: 

57,69 5 799,
89 2,44 5,415 19,548 

2,69
8

6,77
4 4,01 10,05 

Итог ГВС: 57,69 - 2,44 - - - - 4,01 10,05 
Расчет расходов Общий 

Жилые здания с 
водопроводом, 
канализацией и ваннами 
с водонагревателями 
проточного типа 

586 24 1 287,5 17,94 300 0,30 168,48 10 512
,84 

7,02 9,734 35,04
3 

4,0
47 

10,7
10 

6,07 16,07 

Встроенные помещения 
(Магазины 
продовольственные без 
холодильных установок) 

34 8 1 33 4,4 300 0,30 1,12 149,60 0,14 0,139 0,499 
0,38
8 

0,67
7 0,58 1,02 

Административные 
здания 2 12 2 18 4,8 80 0,14 0,04 9,60 0,00 0,019 0,120 0,212 

0,36
7 0,15 0,15 

Административные 
здания 2 8 1 18 4,8 80 0,14 0,04 9,60 0,00 0,019 0,120 0,212 

0,36
7 0,15 0,15 

Итог - хозяйственно-
питьевые нужды: 169,67 10 681

,64 7,17 9,911 35,781 
4,10
0

10,8
88 6,14 16,25 

Итог Общий: 169,67 - 7,17 - - - - 6,14 16,25 
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