
АМР 200 х 150

L=200 м³/ч

200x200
200 м³/ч (1,4 м/с)

АМР 200 х 150

L=200 м³/ч

200x200
400 м³/ч (2,8 м/с)

АМР 200 х 150

L=200 м³/ч

200x200
600 м³/ч (4,2 м/с)

300x200-200x200
60 градусов

АМР 200 х 150

L=200 м³/ч
АМР 200 х 150

L=200 м³/ч

300x200
1000 м³/ч (4,6 м/с)

400x200-300x200
60 градусов

АМР 200 х 150

L=200 м³/ч

АМР 200 х 150

L=200 м³/ч

500x300-400x200
60 градусов

АМР 200 х 150

L=200 м³/ч

АМР 200 х 150

L=200 м³/ч

АМР 200 х 150

L=200 м³/ч

500x300
1800 м³/ч (3,3 м/с)

500x300
2200 м³/ч (4,1 м/с)

АМР 200 х 150

L=200 м³/ч

300x500-500x300
60 градусов

630x630-500x300
60 градусов

KW 63/45-4D

Вытяжной вентилятор В2

+2,800

+2,800

+10,040

+2,800

KW 63/50-4D

Вытяжной вентилятор В3

630x630-600x400
60 градусов

600x400
4120 м³/ч (4,8 м/с)

АМР 300 х 200

L=400 м³/ч

600x400-500x400
60 градусов

АМР 300 х 200

L=400 м³/ч

600x400
3720 м³/ч (4,3 м/с)

500x400
3320 м³/ч (4,6 м/с)

АМР 300 х 200

L=400 м³/ч

500x400
2920 м³/ч (4,1 м/с)

АМР 300 х 200

L=400 м³/ч

500x400
2520 м³/ч (3,5 м/с)

АМР 300 х 200

L=400 м³/ч

500x400
2120 м³/ч (2,9 м/с)

500x400-400x300
60 градусов

АМР 300 х 200

L=400 м³/ч

400x300
1720 м³/ч (4,0 м/с)

АМР 300 х 200

L=400 м³/ч

400x300
1320 м³/ч (3,1 м/с)

АМР 300 х 200

L=400 м³/ч

400x300
920 м³/ч (2,1 м/с)

400x300-300x200
60 градусов

АМР 300 х 200

L=400 м³/ч

300x200
520 м³/ч (2,4 м/с)

300x200-200x100
60 градусов

АМР 300 х 200

L=400 м³/ч

200x100
120 м³/ч (1,7 м/с)

АМР 200 х 100

L=120 м³/ч

+6,300

+2,800

+6,300

+9,960

Проверил

Н. Контр.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов

Со
гл
ас
ов
ан
о

Ин
в.
 №

 п
од
л.

По
дп

. и
 д
ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Копировал Формат

Разработал Субботин

E:
\р

аб
от

а \
Ф
ри
ла

нс
\Y

an
de

xD
is
k\
ЭЛ

Ф
ОР

С,
 ш

ко
ла

\О
В 
Ш
ко

ла
 -
Эл

фо
рс

- 
Ра

бо
чи
й.
rv

t

29.09.2019 21:47:25

Мостепан

Мостепан

19/19-ОВ

Отопление и вентиляция.

Схема системы В2, В3

Р 20 39

ООО "Элфорс"

Схема системы В2

Схема системы В3

Капитальный ремонт инженерных систем
    здания "МБОУ-Боровская СШ №1"
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