
АМР 200 х 150

L=140 м³/ч

200x150
140 м³/ч (1,3 м/с)

АМР 200 х 150

L=140 м³/ч

200x150
280 м³/ч (2,6 м/с)

200x200-200x150
60 градусов

АМР 200 х 100

L=120 м³/ч 150x100
120 м³/ч (2,2 м/с)

200x200
400 м³/ч (2,8 м/с)

АМР 200 х 100

L=110 м³/ч

200x150
110 м³/ч (1,0 м/с)

АМР 200 х 100

L=110 м³/ч

200x150
220 м³/ч (2,0 м/с)

200x200
620 м³/ч (4,3 м/с)

АМР 200 х 100

L=110 м³/ч
200x150

110 м³/ч (1,0 м/с)

АМР 200 х 100

L=110 м³/ч

300x200-200x200
60 градусов

АМР 200 х 100

L=120 м³/ч

150x100
120 м³/ч (2,2 м/с)

300x200
840 м³/ч (3,9 м/с)

300x200
960 м³/ч (4,4 м/с)

АМР 200 х 100

L=120 м³/ч

150x100
120 м³/ч (2,2 м/с)

400x200-300x200
60 градусов

АМР 200 х 100

L=120 м³/ч

150x100
120 м³/ч (2,2 м/с)

200x150-150x100
60 градусов

АМР 200 х 100

L=110 м³/ч

200x150
110 м³/ч (1,0 м/с)

АМР 200 х 100

L=110 м³/ч

200x150
340 м³/ч (3,1 м/с)

400x200
1420 м³/ч (4,9 м/с)

АМР 200 х 100

L=80 м³/ч

150x100
80 м³/ч (1,5 м/с)

94/56-4D

Вытяжной вентилятор В4942x942-500x300
60 градусов

500x300
2680 м³/ч (5,0 м/с)

АМР 200 х 100

L=80 м³/ч
150x150

80 м³/ч (1,0 м/с)
АМР 200 х 100

L=80 м³/ч
150x150-150x150

1 W
500x300-400x200

60 градусов

400x200
1500 м³/ч (5,2 м/с)

500x300
2520 м³/ч (4,7 м/с)

500x300-300x200
60 градусов

АМР 200 х 100

L=80 м³/ч
150x150

80 м³/ч (1,0 м/с)

АМР 200 х 100

L=80 м³/ч

150x150
160 м³/ч (2,0 м/с)

150x150
160 м³/ч (2,0 м/с)

АМР 200 х 100

L=40 м³/ч

150x100
40 м³/ч (0,7 м/с)

300x200
860 м³/ч (4,0 м/с)

АМР 200 х 100

L=110 м³/ч

200x150
110 м³/ч (1,0 м/с)

АМР 200 х 100

L=110 м³/ч

200x150
220 м³/ч (2,0 м/с)

300x200-200x200
60 градусов

300x200
820 м³/ч (3,8 м/с) АМР 200 х 100

L=110 м³/ч

200x150
110 м³/ч (1,0 м/с)

АМР 200 х 100

L=110 м³/ч
200x150

220 м³/ч (2,0 м/с)

200x200
380 м³/ч (2,6 м/с)

АМР 200 х 100

L=80 м³/ч

150x100
80 м³/ч (1,5 м/с)

150x150-150x100
60 градусов

АМР 200 х 100

L=80 м³/ч
150x150

160 м³/ч (2,0 м/с)

200x200-150x150
60 градусов

АМР 200 х 100

L=110 м³/ч

200x150
110 м³/ч (1,0 м/с)

АМР 200 х 100

L=110 м³/ч

200x150
220 м³/ч (2,0 м/с)

+6,300

+6,102

+6,104

+6,300

+6,100+6,300

+6,107

+6,300

+10,336

+6,031

+6,300

+6,300

+6,300
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Схема системы В4

Р 21 38

ООО "Элфорс"

Схема системы В4

Капитальный ремонт инженерных систем
    здания "МБОУ-Боровская СШ №1"
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