
ДПУ-К 100

L=75 м³/ч

ДПУ-К 100

L=75 м³/ч

ДПУ-К 100

L=50 м³/ч

ДПУ-К 100

L=50 м³/ч

ø200
375 м³/ч (3,3 м/с)

KW 56/35-4D

Вытяжной вентилятор В8

560x560-ø200
45 градусов

ø100
125 м³/ч (4,4 м/с)

ДПУ-К 100

L=75 м³/ч

АЗД 133.000 100/м

ø100
50 м³/ч (1,8 м/с)

АЗД 133.000 100/м

ДПУ-К 100

L=50 м³/ч

АЗД 133.000 100/м

ø100
50 м³/ч (1,8 м/с)

ø100
125 м³/ч (4,4 м/с)

ø200
375 м³/ч (3,3 м/с)

АЗД 133.000 100/м

АЗД 133.000 100/м

ø125-ø100
30 градусов

ø100
50 м³/ч (1,8 м/с)

ø200-ø125
30 градусов

ø200-ø100
30 градусов

ДПУ-К 100

L=100 м³/ч

АЗД 133.000 100/м

ø100
100 м³/ч (3,5 м/с)

ø125-ø100
30 градусов

ДПУ-К 100

L=100 м³/ч

АЗД 133.000 100/м

ø125-ø100
30 градусов

ø125
200 м³/ч (4,5 м/с)

ø200-ø125
30 градусов

ДПУ-К 100

L=100 м³/ч

АЗД 133.000 100/м

ø125-ø100
30 градусов

ДПУ-К 100

L=100 м³/ч

АЗД 133.000 100/м

ø125-ø100
30 градусов

ø125
200 м³/ч (4,5 м/с)

ø200
400 м³/ч (3,5 м/с)

KW 56/35-4D

Вытяжной вентилятор В9
560x560-ø200
45 градусов

ЗК.00.000 200

L=40 м³/ч
200x200-ø200
45 градусов

АМР 200 х 150

L=40 м³/ч
200x200

40 м³/ч (0,3 м/с)

ЗК.00.000 200

L=40 м³/ч

200x200-ø200
45 градусов

200x200
40 м³/ч (0,3 м/с)

АМР 200 х 150

L=40 м³/ч

ЗК.00.000 200

L=50 м³/ч

ø200-200x150
45 градусов

200x150
50 м³/ч (0,5 м/с)

АМР 200 х 100

L=50 м³/ч

ЗК.00.000 200

L=120 м³/ч

ø200-200x150
45 градусов

200x150
120 м³/ч (1,1 м/с)

АМР 200 х 150

L=120 м³/ч

ЗК.00.000 200

L=50 м³/ч

200x150
50 м³/ч (0,5 м/с)

ø200-200x150
45 градусов

АМР 200 х 100

L=50 м³/ч

ЗК.00.000 200

L=70 м³/ч

ø200-200x150
45 градусов

200x150
70 м³/ч (0,6 м/с)

АМР 200 х 100

L=70 м³/ч

Проверил
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Отопление и вентиляция.

Схема системы В8, В9, ВЕ-1, ВЕ-2,
ВЕ-3, ВЕ-4, ВЕ-5, ВЕ-7

Р 23 38

ООО "Элфорс"
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Капитальный ремонт инженерных систем
    здания "МБОУ-Боровская СШ №1"
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