
Обозначение Наименование

Условные обозначения

Световое табло полусферическое с повышенной яркостью свечения

"Молния-24 ГРАНД-МС ВЫХОД";

Аппаратный шкаф "Inter-M PR-271NA" на 27U, напольный, для размещения

телекоммуникационного оборудования стандарта 19"
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Графическая часть.
Условные обозначения

Подъем линии с нижнего уровня

Подъем линии на верхний уровень

Спуск линии на нижний уровень

Спуск линии с верхнего уровня

Настенный громкоговоритель 3 Вт - "INTER-M SWS-03 (i)";

Выход 1BIAL2.3

1BIAL2.3 Двухстороннее световое табло СТРЕЛКА "Молния-2-24", где:

1 - номер блока "С2000-КПБ";

2 - номер этажа;

3 - порядковый номер.

Потолочный громкоговоритель 3 Вт - "INTER-M CS-03A(W)"

Настенный громкоговоритель 5 Вт - "INTER-M SWS-05 (i)";

Потолочный громкоговоритель 5 Вт - "INTER-M CS-05 (W)"; где:

1 - номер зоны оповещения;

2 - номер этажа;

3 - порядковый номер.

1BIAD2.3

Кабель КПСЭнг(А)-FRHF для системы речевого оповещения

Кабель КПСнг(А)-FRHF для системы светового оповещения

АШ

КРВ2 Контрольно-пусковой блок "С2000-КПБ" (учтен в разделе АПС),

где 2 - номер блока.

Прокладка кабеля в кабель-канале ПВХ

Прокладка кабеля в гофрированных трубах ПНД

Прокладка кабеля в гофрированных трубах ПНД за подвесным потолком
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2

Принципиальная схема
подключения оборудования СОУЭ

Принципиальная схема подключения оборудования СОУЭ

Административно - бытовое здание

Примечание.

Условные обозначения - смотри лист 1.

Корпус 5 (а)

1BIAD1.1 1BIAD1.24 1BIAD1.25 1BIAD1.27 1BIAD1.28 1BIAD1.29 1BIAD1.30 1BIAD1.31 1BIAD1.32 1BIAD1.33

1BIAD1.46 1BIAD1.45 1BIAD1.44 1BIAD1.42 1BIAD1.41 1BIAD1.40 1BIAD1.38 1BIAD1.37 1BIAD1.36 1BIAD1.34

1BIAD1.47 1BIAD1.48 1BIAD1.49 1BIAD1.50 1BIAD1.51 1BIAD1.52 1BIAD1.53 1BIAD1.54 1BIAD1.71 1BIAD1.72

1BIAD2.1 1BIAD2.4 1BIAD2.5 1BIAD2.6 1BIAD2.7 1BIAD2.9 1BIAD2.10 1BIAD2.11 1BIAD2.12 1BIAD2.13

1BIAD2.46 1BIAD2.44 1BIAD2.43 1BIAD2.42 1BIAD2.19 1BIAD2.18 1BIAD2.17 1BIAD2.16 1BIAD2.15 1BIAD2.14

1BIAD2.47 1BIAD2.48 1BIAD2.50 1BIAD2.51 1BIAD2.52 1BIAD2.53 1BIAD2.54 1BIAD2.55 1BIAD2.56

1BIAD3.1 1BIAD3.2 1BIAD3.4 1BIAD3.5 1BIAD3.6 1BIAD3.7 1BIAD3.8 1BIAD3.9 1BIAD3.10 1BIAD3.11

1BIAD3.43 1BIAD3.42 1BIAD3.40 1BIAD3.39 1BIAD3.38 1BIAD3.18 1BIAD3.17 1BIAD3.16 1BIAD3.15 1BIAD3.14

1BIAD3.44 1BIAD3.45 1BIAD3.46 1BIAD3.47 1BIAD3.48 1BIAD3.52 1BIAD3.53 1BIAD3.54 1BIAD3.55 1BIAD3.58

2BIAD2.1 2BIAD2.39

3BIAD1.1 3BIAD1.44

3BIAD2.1 3BIAD2.23 3BIAD2.24 3BIAD2.25 3BIAD2.30 3BIAD2.31

3BIAD2.49 3BIAD2.38 3BIAD2.37 3BIAD2.36 3BIAD2.35

Выход
2BIAL1.1

Выход
2BIAL1.2 2BIAL1.3 2BIAL1.4

Выход
2BIAL1.5

Выход
2BIAL1.6 2BIAL1.7

2BIAL1.82BIAL1.10
Выход

2BIAL1.9
Выход

2BIAL1.11
Выход

2BIAL1.12
Выход

2BIAL1.13

Выход
2BIAL2.1 2BIAL2.2

Выход
2BIAL2.3 2BIAL2.4 2BIAL2.6

Выход
2BIAL2.7

2BIAL2.8
Выход

2BIAL2.9
Выход

2BIAL2.10

Выход
2BIAL3.1 2BIAL3.2

Выход
2BIAL3.3 2BIAL3.4 2BIAL3.7

Выход
2BIAL3.8

Выход
3BIAL1.1

Выход
3BIAL1.5 3BIAL1.6

Выход
3BIAL1.7

Выход
3BIAL1.9

3BIAL1.10
Выход

3BIAL1.11
Выход

3BIAL1.12

3BIAL2.1
Выход

3BIAL2.2
Выход

3BIAL2.3 3BIAL2.4

Выход
3BIAL2.5

Выход
3BIAL2.7

Выход
4BIAL1.1

Выход
4BIAL1.4 4BIAL1.5

Выход
4BIAL1.6

Выход
4BIAL1.8

4BIAL1.94BIAL1.11
Выход

4BIAL1.12
Выход

4BIAL1.10

Выход
4BIAL2.1

Выход
4BIAL2.94BIAL2.104BIAL2.11

Выход
4BIAL2.12

Выход
4BIAL2.14

Выход
4BIAL3.1 4BIAL3.2 4BIAL3.3

Выход
4BIAL3.4

4BIAL3.54BIAL3.8
Выход

4BIAL3.9
Выход

4BIAL3.10

ПЦН, пом. 138
Аппаратный шкаф "Inter-M PR-271NA"

системы речевого оповещения

КРВ2

КРВ3

КРВ4

Корпус 5 (б) Корпус 5 (в)

2хКПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5,
КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х2,0,
КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х2,5,
КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х4,0

КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х2,0,
КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х2,5,
КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х4,0

1 этаж

2 этаж

3 этаж

1 этаж

2 этаж

2 этаж

3 этаж

1 этаж
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КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х2,0, l=430м.

КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5, l=410м.
КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5, l=410м.

КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5, l=240м.

КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5, l=310м.

КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5, l=210м.

КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5, l=560м.

КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5, l=480м.

КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5, l=230м.

КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5, l=270м.

КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5, l=280м.

КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5, l=220м.

КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5, l=300м.

КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х2,5, l=680м.

КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х4,0, l=660м.

КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х2,0, l=600м.

КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5,
КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х2,5

1BIAD1.26

2BIAD1.1 2BIAD1.2 2BIAD1.3 2BIAD1.4 2BIAD1.5

2BIAD1.62BIAD1.302BIAD1.312BIAD1.322BIAD1.35

2BIAD1.36 2BIAD1.39 2BIAD1.40 2BIAD1.42
3BIAD1.45 3BIAD1.46 3BIAD1.56

3BIAD3.1 3BIAD3.2 3BIAD3.3 3BIAD3.5 3BIAD3.63BIAD3.4 3BIAD3.8 3BIAD3.93BIAD3.7 3BIAD3.10

3BIAD3.183BIAD3.193BIAD3.203BIAD3.213BIAD3.233BIAD3.243BIAD3.26

3BIAD3.30 3BIAD3.44 3BIAD3.463BIAD3.45 3BIAD3.47 3BIAD3.48 3BIAD3.49 3BIAD3.50

3BIAD3.533BIAD3.543BIAD3.553BIAD3.563BIAD3.613BIAD3.623BIAD3.633BIAD3.68

3BIAD3.253BIAD3.283BIAD3.29

3BIAD3.43 3BIAD3.51

3BIAD3.52
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