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PI TI

из Котельной

80°C

60°C

T11

T12

в систему отопления
АБК

в систему отопления
подвала

Из системы
отопления подвала

Из системы
отопления АБК

PI

TI

- запорный вентиль

- балансировочный вентиль

- фильтр сетчатый

- манометр

- термометр

- воздухоотводчик

- сливной вентиль

- грязевик

Условные обозначения

PI

в систему отопления

складской зоны

PI

Из системы
отопления складской зоны

PDC
М

М

- 2х ходовой регулирующий клапан

PDC

TE

TE

TE

TЕ

TE

TE - датчик температуры
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