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РП 3

ЛистовСтадия Лист

Н. контр.

ГИП

Инженер

В3; 3х(NA2XS(F)2Y 1х95RM/16)

Н1; ПВ2-0,45-2х(1х240) 

Н2; ПВ2-0,45-3[4х(1х240)] 

Н1; ПВ2-0,45-3[4х(1х240)] 

Н3; ПВ2-0,45-2х(1х240) Н5; ПВ2-0,45-2х(1х240) 
ПВ2-0,45-3[2х(1х240)] ПВ2-0,45-3[2х(1х240)] 

ПВ2-0,45-3[2х(1х240)] 

Н4; ПВ2-0,45-3[4х(1х240)] 

Н3; ПВ2-0,45-3[4х(1х240)] 

Н6; ПВ2-0,45-3[4х(1х240)] 

Н5; ПВ2-0,45-3[4х(1х240)] 

ПВ2-0,45-2[(1х240)] ПВ2-0,45-2[(1х240)] 

ПВ2-0,45-2[(1х240)] ПВ2-0,45-2[(1х240)] ПВ2-0,45-2[(1х240)] 

 /Yн-11

1250 кВА, 10/0,4 кВ

10 2х2,5 /0,4 кВ 

 /Yн-11

1250 кВА, 10/0,4 кВ

10 2х2,5 /0,4 кВ 

 /Yн-11

1250 кВА, 10/0,4 кВ

10 2х2,5 /0,4 кВ 
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4.124.1
4.2

4.74.3 4.4 4.64.5 4.8 4.9 4.10 4.11

5.125.1
5.2

5.75.3 5.4 5.65.5 5.8 5.9 5.10 5.11

6.126.1
6.2

6.76.3 6.4 6.66.5 6.8 6.9 6.10 6.11

СМ2 IMВ+ЕМВ

1 2 4

10 кВ

Трансформатор

Т1

Трансформатор

напряжения ТН1

3

Трансформатор

Т2

РУ-10 кВ,  I cекция

РУ-10 кВ,  II cекция

6

СМ2

9

Трансформатор

напряжения ТН2

10

Трансформатор

Т3

7 8

IM+ЕМВ

РУ-10 кВ,  III cекция

10 кВ10 кВ

Секционный

выключатель

нагрузки
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выключатель

нагрузки
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нагрузки

DM1-W

Ввод №1

1211

UTE

6,3 А

UTE

6,3 А

№ ячейки

Тип ячейки SM6

Назначение ячейки

Сборные шины Iном=630 А

Тр-р тока ARM3/N2F

200 - 400 / 5 - 5 А (вводы)

100 - 200 / 5 - 5 А (тр-ры)

Заземляющий

разъединитель

Стационарные указатели

напряжения

Заземляющий

разъдинитель
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Тр-р напряжения

VRС2/S1 10000/100 В
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выключатель нагрузки и
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ТП бизнес центра
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