


Схема  функциональная ИТП.

Лист

5

Общие данные.1

2

3

Наименование Примечание

ЩАУ1-схема  электрическая  принципиальная.

План кабельных трасс. Расположение оборудования. 

Системы  автоматизации.

Правила  эксплуатации  теплопотребляющих

установок  тепловых  сетей  потребителей  и

эксплуатации  теплопотребляющих  установок 

и  тепловых  сетей  потребителей.

правила  техники  безопасности  при

Правила  устройств  электроустановок.

Проектирование  тепловых  пунктов

Ссылочные документы

ПЭТУ и ТСП и ПТБ при ЭТУ

СП41-101-95

СНиП3.05.07-85
ПУЭ

Обозначение ПримечаниеНаименование

  Проект  автоматизации  систем  теплоснабжения  выполнен  на  основании:

В  объем  проекта  входит  разработка  схем  автоматизации  устройств  теплоснабжения  и

оснащение  теплового  пункта  необходимым  количеством  контрольно-измерительных  приборов.

Проектом  предусматривается:

-  регулирование  и  контроль  температуры  теплоносителя  в  систему  отопления  в  зависимости 

от  температуры  наружного  воздуха  по  отопительному  графику  с  коррекцией  по  температуре

обратной  сетевой  воды;

-  регулирование  теплоносителя  в  систему  теплоснабжения  вентиляции  в зависимости от

 температуры  наружного  воздуха  и  по  отопительному  графику  с  коррекцией по  температуре  

-  поддержание  температуры  воды   в  трубопроводе  в  систему  горячего  водоснабжения;

и  системы  отопления  по  заданной  временной  программе ( зимний  - летний  режим),

-  управление  циркуляционными  насосами  системы  теплоснабжения вентиляции

-  управление  циркуляционным  насосjом  системы  ГВС  по  заданнной  временной  программе;

-  управление  подпиточными  насосом  при  понижении  давления  теплоносителя  в  трубопроводе;

давления  используются  показывающие  манометры.

             Для  контроля  температуры  применяются  показывающие  термометры,  для  контроля

приборам  и  средствам  автоматизации  защитить  гофротрубой.

  Цепи  управления  и  сигнализации  выполнены   кабелем  типа  ВВГнг-LS,  МКЭШ  и

МКШ.  Кабели  проложены  по  стене  и  по  потолку  на  кабельных  конструкциях.  Опуски  кабелей  к  

напряжением,  частей  оборудования  в  соответствии  с  ГОСТР50571.

             Для  защиты  обслуживающего  персонала  от  поражения  электрическим  током  при  повреждении

изоляции  предусмотреть  заземление  всех  металлических,  нормально  не  находящихся  под

- технические  требования  к  разработке  рабочей  документации;

- технических  решений  архитектурно-строительной  и  технологической  частей  проекта. 

обратной  сетевой  воды;

автоматическое  включение  резервного  насоса  при  выходе  из  строя  рабочего;

Щит автоматического управления (ЩАУ1)-спецификация оборудования.4

Прилагаемые документы
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Раздел 3.Кабельная продукция и материалы.

105м.Кабель МКШ 3х0.75

Раздел 1. Щиты

Раздел 2. Спецификация полевого оборудования.

90м.Кабель ВВГнг 4х1.5

185м.Кабель МКЭШ 3х0.75

380Труба гофрированная ПВХ с протяжкой d=16 мм. м.
10Короб 100х150 м.

шт. 760Саморезы d=6 мм.
шт. 760Клипсы d=16 мм.


