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Выпуск К1-1
∅110

1 эт.

2 эт.

Лючок для 
прочистки
300x400
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кровля 50
0

R

R
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R

R
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∅110
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1 эт.
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2 эт.
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R

R
Ст. K1-1
∅110
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K1 ∅110
0,02 K1 ∅110

0,02

K1 ∅110
0,02

K1 ∅50
0,03
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0,03
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0,03

K1

под потолком
цоколя

под потолком
цоколя

под потолком
цоколя

под потолком
цоколя

под потолком
цоколя

1. Для доступа к ревизиям предусмотреть лючки 300х400 мм.
Примечание:

2. Отметки выпусков уточнить по месту
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