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ОбозначениеПоз. Наименование Кол. Примечание

ВЕДОМОСТЬ ОПОР 

1 - 6;4-8
Стойка металлическая высотой 6м 

7со светильником ЖКУ-150W-CobraTcФ-6.0-2.0

Светильник уличный парковый
высотой 1 мNFB 221 S70 22

3-4 - 3-4;
4-1 - 4-7;
6-1 - 6-11

2. Земляные работы производить в присутствии лиц,

Примечания

1. Общие примечания см. л.1.

коммуникации.

ответственных за имеющиеся на участке подземные
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