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Городская клиническая больница №70 ДЗ г.Москвы адрес:
111399, г.Москва, ВАО, Федеративный проспект , д.17

Кабинет ударно-волновой литотрипсии .
Проект электроустановки . Силовое
электрооборудование.

   Щиток групповой розеточный ЩГ 1.
Общий вид. М 1:3.

№№
п/п

Наименование
ед

изм Колич.
Тип или

код(артикул) Примечания

1

2

3

4

Щиток распределительный модульный, навесной, IP44,
пластиковый, на 28модулей, в комплекте с  DIN-рейками, с
шинками N и РЕ, с дверцами, с пластронами, разм.
600х300х142мм., с розетками Schuko, Артикул 73922100

spelsbergAKi 28-1S1шт

Выключатель автоматический онополюсный с комбинир .
расцепителем, модульн.исполн. на ток 32А ,хар. С ,Iпкс=6кА шт АВВS201-С321
Выключатель автоматический онополюсный с комбинир .
расцепителем, модульн.исполн. на ток 16А ,хар. В ,Iпкс=6кА шт АВВS201-В168
УЗО типа А, двухполюсное, модульного исполнения,
электромеханич.действия, на ток 25А, с уставкой IΔ 30мА. Ф-2211(А) АСТРО*УЗОшт 8

Примечания.

1. Чертеж дан для одного группового розеточного щитка ЩГ 1. Остальные групповые щитки

ЩГ2, ЩГ3, ЩГ4 собирать  аналогично.

2.  Щитки устанавливаются на  стене открыто .

3. Питающие кабели к щиткам прокладываются в стене скрыто , и вводятся внутрь щитка

через заднюю стенку.

4. Щиток  изображен на  чертеже без дверей
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