
tн, °С -28

Тип Ориент К-во А, м В, м F, м2 k, 
Вт/(м2·К)

tв - tн, К n
на 

ориент.
на инф. проч. N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

101 гараж 5 НС, тип1 В 7 3,6 21,3 0,32 33 1 0,2246 0,1 0,2 0,1 1,4 0,314
ОК В 6,5 0,6 3,9 1,92 33 1 0,2471 0,1 0,2 0,1 1,4 0,346
НС, тип1 Ю 6,4 3,8 9,2 0,32 33 1 0,097 0 0,2 0,1 1,3 0,126
ДВ Ю 5,6 2,7 15,12 1,92 33 2 1,9163 0 0,2 0,1 1,3 2,491
НС, тип1 З 7 3,6 21,3 0,32 33 1 0,2246 0,05 0,2 0,1 1,35 0,303
ОК З 6,5 0,6 3,9 1,92 33 1 0,2471 0,05 0,2 0,1 1,35 0,334
Пол I зона 20,4 2 40,8 0,48 33 1 0,6411 1 0,641
Пол II зона 12,4 2 24,8 0,23 33 1 0,1903 1 0,19
Пол III зона 4,4 0,4 1,76 0,12 33 1 0,0068 1 0,007
Покрытие 7 6,4 44,8 0,24 33 1 0,3584 1 0,358

ИТОГО: 4,1533 5,111 5115
102 котельная 5 НС, тип1 В 2,7 3,8 8,16 0,32 33 1 0,086 0,1 0,2 0,05 1,35 0,116

ДВ В 1 2,1 2,1 1,92 33 1 0,1331 0,1 0,2 0,05 1,35 0,18
Пол I зона 2,7 2 5,4 0,48 33 1 0,0849 1 0,085
Пол II зона 2,7 2,1 5,67 0,23 33 1 0,0435 1 0,044
Пол III зона 2,7 0,4 1,08 0,12 33 1 0,0041 1 0,004
Покрытие 2,7 4,5 12,15 0,24 33 1 0,0972 1 0,097

ИТОГО: 0,4488 0,526 530
103 коридор 5 НС, тип1 З 2,9 3,8 8,72 0,32 33 1 0,0919 0,05 0,2 0,1 1,35 0,124

ДВ З 1 2,3 2,3 1,92 33 1 0,1457 0,05 0,2 0,1 1,35 0,197
Пол I зона 2,9 2 5,8 0,48 33 1 0,0911 1 0,091
Покрытие 2,9 2 5,8 0,24 33 1 0,0464 1 0,046

ИТОГО: 0,3752 0,458 460
104 хоз, помещение 18 НС, тип1 С 2,2 3,4 7,48 0,32 46 1 0,1099 0,1 0,2 0,1 1,4 0,154

НС, тип1 В 6 3,6 19,02 0,32 46 1 0,2795 0,1 0,2 0,1 1,4 0,391
ОК В 4,3 0,6 2,58 1,92 46 1 0,2279 0,1 0,2 0,1 1,4 0,319
Пол I зона 6 2 12 0,48 46 1 0,2629 1 0,263
Пол II зона 6,2 2 12,4 0,23 46 1 0,1327 1 0,133
Пол III зона 7 0,5 3,5 0,12 46 1 0,0187 1 0,019

ИТОГО: 1,0316 1,278 1280
105 кухня-столовая 18 НС, тип1 Ю 5 3,8 16,54 0,32 46 1 0,2431 0 0,2 0,1 1,3 0,316

ОК Ю 4,1 0,6 2,46 1,92 46 1 0,2173 0 0,2 0,1 1,3 0,282
НС, тип1 З 8,2 3,7 17,8 0,32 46 1 0,2616 0,05 0,2 0,1 1,35 0,353
ОК З 5,7 2,2 12,54 1,92 46 1 1,1077 0,05 0,2 0,1 1,35 1,495
Пол I зона 13,2 2 26,4 0,48 46 1 0,5783 1 0,578
Пол II зона 9,2 2 18,4 0,23 46 1 0,1968 1 0,197
Пол III зона 5,2 2 10,4 0,12 46 1 0,0556 1 0,056
Пол IV зона 1,2 2,2 2,64 0,07 46 1 0,0086 1 0,009
Покрытие 5 8 40 0,24 46 1 0,4461 1 0,446

ИТОГО: 3,1151 3,732 3735
107 прихожая 16 НС, тип1 В 5,2 3,8 9,18 0,32 44 1 0,129 0,1 0,2 0,1 1,4 0,181

ОК В 2 1,15 2,8 6,44 1,92 44 1 0,5441 0,1 0,2 0,1 1,4 0,762
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ДВ В 1,8 2,3 4,14 1,92 44 1 0,3498 0,1 0,2 0,1 1,4 0,49
Пол I зона 5,2 2 10,4 0,48 44 1 0,2179 1 0,218
Пол II зона 5,2 1,5 7,8 0,23 44 1 0,0798 1 0,08

ИТОГО: 1,3207 1,73 1730
108 каминная 18 НС, тип1 С 6,4 1,6 10,24 0,32 46 1 0,1505 0,1 0,2 0,1 1,4 0,211

НС, тип1 В 4,6 3,4 15,64 0,32 46 1 0,2298 0,1 0,2 0,1 1,4 0,322
НС, тип1 Ю 1,5 3,3 4,95 0,32 46 1 0,0727 0 0,2 0,1 1,3 0,095
Пол I зона 11 2 22 0,48 46 1 0,4819 1 0,482
Пол II зона 7 2 14 0,23 46 1 0,1498 1 0,15
Пол III зона 3 0,6 1,8 0,12 46 1 0,0096 1 0,01

ИТОГО: 1,0944 1,268 1270
108' лестница 18 НС, тип1 З 1,7 4,3 2,66 0,32 46 1 0,0391 0,05 0,2 0,1 1,35 0,053

ОК З 1,5 3,1 4,65 1,92 46 1 0,4107 0,05 0,2 0,1 1,35 0,555
НС, тип1 С 6,4 4,3 8,92 0,32 46 1 0,1311 0,1 0,2 0,1 1,4 0,184
ОК С 6 3,1 18,6 1,92 46 1 1,643 0,1 0,2 0,1 1,4 2,3
НС, тип1 В 1,7 4,3 2,66 0,32 46 1 0,0391 0,1 0,2 0,1 1,4 0,055
ОК В 1,5 3,1 4,65 1,92 46 1 0,4107 0,1 0,2 0,1 1,4 0,575
Перекрытие 6,7 1,7 11,39 0,24 46 1 0,127 0,2 0,1 1,3 0,165
Покрытие 6,7 1,7 11,39 0,24 46 1 0,127 1 0,127

ИТОГО: 2,9278 4,013 4015
109 гостиная 18 НС, тип1 Ю 6,2 3,4 8,54 0,32 46 1 0,1255 0 0,2 0,1 1,3 0,163

ОК Ю 5,7 2,2 12,54 1,92 46 1 1,1077 0 0,2 0,1 1,3 1,44
НС, тип1 С 9,5 3,4 32,3 0,32 46 1 0,4747 0,1 0,2 0,1 1,4 0,665
НС, тип1 З 2,4 1 2,4 0,32 46 1 0,0353 0,05 0,2 0,1 1,35 0,048
Пол I зона 15,7 4 62,8 0,48 46 1 1,3756 1 1,376
Пол II зона 15,7 4 62,8 0,23 46 1 0,6718 1 0,672
Пол III зона 15,7 0,4 6,28 0,12 46 1 0,0336 1 0,034
Покрытие 11,8 2,4 13,76 0,24 46 1 0,1535 1 0,153
ОК С 9,1 1,6 14,56 1,92 46 1 1,2861 0,1 0,2 0,1 1,4 1,801

ИТОГО: 5,2638 6,35 6355
110 зимний сад-кабинет 18 НС, тип1 Ю 6,6 3,4 12,76 0,32 46 1 0,1875 0 0,2 0,1 1,3 0,244

ОК Ю 4,4 2,2 9,68 1,92 46 1 0,8551 0 0,2 0,1 1,3 1,112
НС, тип1 З 4 3,4 13,6 0,32 46 1 0,1999 0,05 0,2 0,1 1,35 0,27
Пол I зона 11 2 22 0,48 46 1 0,4819 1 0,482
Пол II зона 7 2 14 0,23 46 1 0,1498 1 0,15
Пол III зона 3 0,4 1,2 0,12 46 1 0,0064 1 0,006
Покрытие 6,6 4 6,34 0,24 46 1 0,0707 1 0,071
ОК С 5,9 3,4 20,06 1,92 46 1 1,772 0,1 0,2 0,1 1,4 2,481

ИТОГО: 3,7232 4,815 4815
111 гостевая 20 НС, тип1 З 4,6 3,4 11,8 0,32 48 1 0,1809 0,05 0,2 0,1 1,35 0,244

ОК З 3,2 1,2 3,84 1,92 48 1 0,3539 0,05 0,2 0,1 1,35 0,478
НС, тип1 С 4,5 3,4 15,3 0,32 48 1 0,2346 0,1 0,2 0,1 1,4 0,328
Пол I зона 9,1 2 18,2 0,48 48 1 0,416 1 0,416
Пол II зона 5,1 2 10,2 0,23 48 1 0,1139 1 0,114
Пол III зона 1,1 0,6 0,66 0,12 48 1 0,0037 1 0,004
Покрытие 4,6 4,5 20,7 0,24 48 1 0,2409 1 0,241

ИТОГО: 1,544 1,825 1830
112 с/у, душ 22 Покрытие 2,5 2,2 5,5 0,24 50 1 0,0667 1 0,067

ИТОГО: 0,0667 0,067 70



113 коридор 18 НС, тип1 С 2,2 3,4 7,48 0,32 46 1 0,1099 0,1 0,2 0,05 1,35 0,148
Пол I зона 2,2 2 4,4 0,48 46 1 0,0964 1 0,096
Пол II зона 2,2 0,2 0,44 0,23 46 1 0,0047 1 0,005
Покрытие 2,2 2,2 4,84 0,24 46 1 0,054 1 0,054

ИТОГО: 0,265 0,303 305

201 с/у, ванная 25 НС, тип1 В 2,4 3,3 7,92 0,32 53 1 0,1341 0,1 0,2 0,1 1,4 0,188
Покрытие 1 11 11 0,24 53 1 0,1413 1 0,141

ИТОГО: 0,2754 0,329 330
202 детская 20 НС, тип1 В 4 3,3 8,7 0,32 48 1 0,1334 0,1 0,2 0,1 1,4 0,187

ОК В 1,5 3 4,5 1,92 48 1 0,4148 0,1 0,2 0,1 1,4 0,581
НС, тип1 Ю 6,4 3,3 12,12 0,32 48 1 0,1859 0 0,2 0,1 1,3 0,242
ОК Ю 2 1,5 3 9 1,92 48 1 0,8296 0 0,2 0,1 1,3 1,078
НС, тип1 З 7,3 3,3 24,09 0,32 48 1 0,3694 0,05 0,2 0,1 1,35 0,499
Покрытие 1 25,6 25,6 0,24 48 1 0,2979 1 0,298

ИТОГО: 2,2309 2,884 2885
203 детская 20 НС, тип1 С 4,3 3,3 14,19 0,32 48 1 0,2176 0,1 0,2 0,1 1,4 0,305

НС, тип1 В 6,5 3,3 12,42 0,32 48 1 0,1905 0,1 0,2 0,1 1,4 0,267
ОК В 4,3 2,1 9,03 1,92 48 1 0,8323 0,1 0,2 0,1 1,4 1,165
НС, тип1 Ю 3,2 3,3 10,56 0,32 48 1 0,1619 0 0,2 0,1 1,3 0,211
Перекрытие 1 21,7 21,7 0,24 48 1 0,2525 0,2 0,1 1,3 0,328
Покрытие 1 21,7 21,7 0,24 48 1 0,2525 1 0,253

ИТОГО: 1,9074 2,528 2530
204 холл 18 НС, тип1 З 2,3 3,3 7,59 0,32 46 1 0,1115 0,05 0,2 0,1 1,35 0,151

НС, тип1 С 6,4 1,2 7,68 0,32 46 1 0,1129 0,1 0,2 0,1 1,4 0,158
НС, тип1 В 3,6 3,3 11,88 0,32 46 1 0,1746 0,1 0,2 0,1 1,4 0,244
Покрытие 1 31,5 19,5 0,24 46 1 0,2175 1 0,217
ОК С 4 3 12 1,92 46 1 1,06 0,1 0,2 0,1 1,4 1,484

ИТОГО: 1,6765 2,254 2255
205 гардеробная 18 НС, тип1 С 3 3,3 8,82 0,32 46 1 0,1296 0,1 0,2 0,05 1,35 0,175

ОК С 1,8 0,6 1,08 1,92 46 1 0,0954 0,1 0,2 0,05 1,35 0,129
Покрытие 1 7,5 7,5 0,24 46 1 0,0836 1 0,084

ИТОГО: 0,3087 0,387 390
206 с/у, ванная 25 НС, тип1 С 3,1 3,3 9,15 0,32 53 1 0,1549 0,1 0,2 0,1 1,4 0,217

ОК С 1,8 0,6 1,08 1,92 53 1 0,1099 0,1 0,2 0,1 1,4 0,154
Покрытие 1 12,1 12,1 0,24 53 1 0,1555 1 0,155

ИТОГО: 0,4203 0,526 530
207 коридор 20 НС, тип1 Ю 6,2 3,3 3,35 0,32 48 1 0,0514 0 0,2 0,1 1,3 0,067

ОК Ю 5,9 2,9 17,11 1,92 48 1 1,5771 0 0,2 0,1 1,3 2,05
Покрытие 1 11,6 11,6 0,24 48 1 0,135 1 0,135

ИТОГО: 1,7635 2,252 2255
208 спальня 20 НС, тип1 Ю 5,1 3,3 3,2 0,32 48 1 0,0491 0 0,2 0,1 1,3 0,064

ОК Ю 4,7 2,9 13,63 1,92 48 1 1,2563 0 0,2 0,1 1,3 1,633
НС, тип1 З 6,5 2,9 18,85 0,32 48 1 0,2891 0,05 0,2 0,1 1,35 0,39
НС, тип1 С 5,1 2,9 14,79 0,32 48 1 0,2268 0,1 0,2 0,1 1,4 0,318
Покрытие 1 27 27 0,24 48 1 0,3142 1 0,314

ИТОГО: 2,1355 2,719 2720
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