
1

1

3
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Площадь

м2

Поз.

Наименование

Экспликация помещений на отм. 0.000

Камера хранения сырья +2...+4°С
1001

1002

398,25

1003

1005

1006

1007

1008

1009

1010

Помещение начальника цеха и старшего смены

8,15

9,35

1004

Кате

гория

пом.

Помещение временного хранения отходов

1011

1012

1013

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1014

1021

1022

1023

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1024

1031

1032

1033

1034

1035

1037

1036

1038

1039

1040

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1041

1048

1049

1050

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1051

1058

1059

1060

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1061

1068

1069

1070

1071

1072

1074

1073

1075

1076

1077

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1078

1085

1086

1087

1089

1090

1091

1092

1088

ЦЕХ ФАСОВКИ СЫРОВ

49,80
Помещение подготовки сырья

Сан.узел

Сан.узел

15,10

26,75

4,35

3,20

Участок фасовки и упаковки +6...+8°С

281,75

Гардероб мужской (до 7 чел. в смену)

Гардероб женский (до 9 чел. в смену)

КУИ

33,00

44,10

2,95

Компрессорная

11,40

22,10

41,05

72,85

Помещение хранения балонов
18,05

Помещение для формирования поддонов 

 с готовой продукцией

Тамбур

113,75
Помещение хранения упаковочных материалов

КОМПЛЕКС ДОЗАРИВАНИЯ БАНАНОВ

Камера желтых бананов +12...+14°С

Камера дозаривания бананов +13°С

145,90

59,00

Камера дозаривания бананов +13°С
59,00

Камера дозаривания бананов +13°С
59,00

Камера дозаривания бананов +13°С
59,00

Камера дозаривания бананов +13°С
59,00

Машинное отделение КДБ
85.95

Помещение персонала (для обогрева)
23.30

Помещение оператора КДБ

Помещение оператора ХС

Мастерская ХС

Кладовая

10,60

11,60

15,18

10,30

Помещение хранения балонов с бананогазом

Электорщитовая

43,50

37,20

Гардероб мужской персонала КДБ (16чел. 1б)

КУИ

40,60

5,00

Сан.узел

Сан.узел

2,95

2,95

Коридор

Коридор

51,35

60,10

Камера зелёных бананов +13°С
815,35

399,20

ИТП

43,50

Экспедиционная зона №1   0...+2°С 431,20

Экспедиционная зона №2   +4...+6°С 876,75

Экспедиционная зона №3   +4...+6°С 1307,90

Экспедиционная зона №4   913,15

Экспедиционная зона №5   +4...+6°С 1516,10

Экспедиционная зона №6   +4...+6°С 1308,00

Экспедиционная зона №7  874,50

Изолятор №1   -20...-18°С

Изолятор №2   -2...-0°С

197,30

180,20

Камера  низко-температурная №1   -24...-20°С

Камера  средне-температурная №2   0...+2°С

Камера  средне-температурная №3   0...+2°С

Камера  средне-температурная №4   0...+2°С

Камера  средне-температурная №5   +2...+4°С

Камера  средне-температурная №6   +6...+8°С

Камера  высоко-температурная №7 +10...+12°С

Камера  высоко-температурная №8 +10...+12°С

1120,00

623,30

2789,40

1113,90

1715,50

1774,60

598,10

1706,50

1723,85

44,40

Помещение переборки ОС и ХК

56,35

Помещение прессования вторсырья №1   

747,00

Приямок установки пресс-компактора №1   

181,00

Помещение мойки термобоксов №1   74,90

Электрощитовая 30,60

Кабинет начальника пресса №1   19,90

Машинное отделение №1 на отм. +4,000   
83,05

Помещение прессования вторсырья №2   

Приямок установки пресс-компактора №2   

Кабинет начальника пресса №2   

Помещение мойки термобоксов №2   

Помещение поломоечной техники  

Сан.узел М

Сан.узел Ж

620,50

181,00

21,60

72,95

23,55

14,15

10,35

Машинное отделение №2 на отм. +6,100   
78,40

Венткамера на отм. +6,100   
75,60

Кофейня (помещение обогрева)  

КУИ

Сан.узел Ж

Сан.узел М

Сан.узел М (для водителей)

Коридор

Кабинет ветеринарного врача

КУИ

Сан.узел Ж

Сан.узел М

Сан.узел М (для водителей)

Коридор

Лаборатория ветеринарного контроля

Кофейня (помещение обогрева)  

Помещение моечной

1010/1
Душевая

5,55

1011/1
Душевая

5,55

49,95

6,10

34,55

14,45

22,15

11,95

4,00

8,80

23,60

98,20

13,15

18,25

17,50

3,20

19,90

1048/1

1048/2

4,05

4,05

Сан.узел

Сан.узел

1109

1111

1110

1112

1113

1114

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1115

ЗОНА РЕМОНТА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

Холл для стоянки техники

Помещение зарядных устройств

Ремонтная мастерская хоз. бригады

Ремонтная мастерская техники

Сварочный цех

Кабинет инженера

Помещение для пневмоочищения погрузчиков

Гардероб

Сан.узел 

Душевая

КУИ

1111/1

1110/1

Венткамера

Мезонин хоз. бригады

1112/1 Мезонин 

424,05

268,60

45,90

165,30

60,60

21,30

17,20

23,10

3,20

4,75; 4,20

17,25

ИТП сухого склада
63,20

1093

1094

1095

1096

1097

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1098

1105

1106

1107

1108

Экспедиционная зона основного склада №1

Экспедиционная зона основного склада №2

Основной склад

Склад оборудования

Кофейня (помещение обогрева)  

КУИ

Сан.узел Ж

Сан.узел М

Сан.узел М (для водителей)

Коридор

Кофейня (помещение обогрева)  

КУИ

Сан.узел Ж

Сан.узел М

Сан.узел М (для водителей)

Коридор

2507,00

2507,00

8776,10

95,15

9,60

16,70

17,50

3,20

18,05

95,15

9,60

15,20

15,90

3,20

19,40

1250,65

1093/1

1093/2

4,10

4,05

Сан.узел

Сан.узел

1102/1 Тамбур
2,60

1083/1

Тамбур
2,35

1092/1
Тамбур

2,15

1108/1 Тамбур
2,30

112,15

62,10

53,20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Место расположения трансформаторной

Место расположения дизельной 

20,70

1133

1134

1135

1136

1137

1138

Водомерный узел

25,301139

1122

1123

1125

1128

1129

1130

1131

Тамбур

Диспетчерская АТП

Помещение отдела закупок

Помещение товароведов

Помещение магазина уценки

Сан.узел 

Сан.узел 

Коридор

Коридор

31,80

41,60

105,90

66,20

35,60

9,80

10,05

Насосная пожаротушения

49,851140

План этажа на отм.0,000 в осях 13-21.

ГИП

Н.контр.

РЦЦ/301/14-1-ОВ

Разраб.

Проверил

РД

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Помещение курительной

157,85

22,95

Венткамера

Помещение курительной

157,85

22,95

Венткамера

Помещение курительной

157,85

22,95

Венткамера

Помещение курительной

161,75

19,05

Электрощитовая

3

8

лист 11

лист 11

лист 12

лист 12

лист 11 лист 11

307,20

1075/1

1266,10

1075/2

307,20

1075/3

1266,10

Склад (на мезонине) №1 на отм. +6,100   

Склад (на мезонине) №1.1 на отм. +6,100   

Склад (на мезонине) №2 на отм. +6,100   

Склад (на мезонине) №2.1 на отм. +6,100   

Сан.пропускник

В1

Д

В1

В1

В4

В1

В1

В2

В4

В4

В2

В3В3

В3

В3

В3

В3

В3

В3

Д

В2

Д

В1

В1

В1

В1

В1

В1

В1

В1

Д

В3

В2

В3

Д

В2

В3

Д

В4

В1

В1

В1

В1

В4

В4

Д

В4

В3

В3

В1

В1

В4

В4

В3

В3

В3

В2

В2

Г

В4

Место расположения трансформаторной

В3

В2

В2

В2

В2

7 7

Площадь

м2

Поз.

Наименование

Экспликация помещений на отм. +3,300; +4,200

Кате

гория

пом.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Коридор

Офисное помещение

Сан.узел 

Сан.узел 

153,55

110,10

23,05

23,60

9,80

10,05

Офисное помещение

Офисное помещение

Помещение архива

Серверная 

Кроссовая

Серверная 

Венткамера

23,10

36,50

2021

2022

Электрощитовая

Машинное отделение

56,25

352,65

В4

В3

Д

Д

94,40

30,35

30,00

36,00

1124

1126

1127

1132

101,40

112,20

54,20

18,80

Вентиляция.

Фрагмент плана 3,4,7.

Здание основного склада.
Здание холодного склада.


