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2310 1700 720 557 1913 3500 2000 1000

Номер
п/п

Наименование помещения
Площадь

помещ., м2

Экспликация  помещений

1 Терраса 7,7

2

3

4

5

6

7

8

Кухня

Гостиная

Холл

Сан.узел

Комната

Кладовая

Котельная

13,1

22,5

14,4

5,1

18,0

5,0

7,9

40,5

93,7

Жилая площадь

Общая площадь этажа

Изм. Кол. Лист Nдок Подпись Дата

Разработал

Проверил

Н.контр

Стадия Лист Листов

РДом из клееного бруса ОВ2-2

План 1-го этажа на отм. 0.000

План 1-го этажа на отм. 0.000 (М 1:50)

Вытяжной зонтВ-2ф150

ВЕ-1

MiniVent M1/120 В-1

ф160

Ст. К1

1

2

3

4

5
7

8

6

-73м.куб

-40м.куб

-65м.куб

+65м.куб

ВЕ-2

ф160

Примечание:
1. Вытяжной зонт на кухни поставляется отдельно Заказчиком.
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Номер

п/п
Наименование помещения

Площадь

помещ., м2

Экспликация  помещений

9 6,9

10

11

12

13

14

15

Холл

Сан.узел

Комната

Балкон

5,1

15,9

18,0

19,9

12,4

7,3

66,2

85,5

Жилая площадь

Общая площадь этажа

Комната

Комната

Комната

Изм. Кол. Лист Nдок Подпись Дата

Разработал

Проверил

Н.контр

Стадия Лист Листов

РДом из клееного бруса
ОВ2-3

План 2-го этажа на отм. +3.100

План 2-го этажа на отм. +3.100

9

10

11

12 13

14 15

MiniVent M1/120

-45м.куб

В-1

ф125

В-2

ф150

В-3

ф125

Ст. К1

ВЕ-1

ф160

ВЕ-2

ф160
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Изм. Кол. Лист Nдок Подпись Дата

Разработал

Проверил

Н.контр

Стадия Лист Листов

РДом из клееного бруса
ОВ2-4

План кровли здания

План кровли здания

В-1

ф125

В-3

ф125

В-2

ф150

Ст. К1

ВЕ-1

ф160

ВЕ-2

ф160



+2.600

+5.200

+2.600

+2.600

+5.200

+2.600

+2.600

+2.865

Изм. Кол. Лист Nдок Подпись Дата

Разработал

Проверил

Н.контр

Стадия Лист Листов

РДом из клееного бруса
ОВ2-5

Аксонометрические виды

систем ВЕ-1...2,В-1..3

Аксонометрические виды систем

ВЕ-1, В-1...3

Аксонометрические виды систем

ВЕ-1, В-1...3

Аксонометрический вид

 системы ВЕ-2

ВЕ-2

В-3

В-1

В-2

Ст. К1Ст. К1

В-3

В-2

В-1

ф125

ф125

ф150

ф160

ф125 ф125 ф125

ф160

ф150

ВЕ-1

ф160

Примечание:

1. Выброс воздуха произвести выше кровли здания;

2.Вытяжной зонт поставляется Заказчиком отдельно.

MiniVent

M1/120

MiniVent

M1/120

MiniVent

M1/120

Вытяжной зонт

Вытяжной зонт

ДПУ-М 160

65м.куб

40м.куб

73м.куб

40м.куб40м.куб

45м.куб
ВЕ-1
73м.куб

ф160

Вытяжная решетка

Вытяжная решетка



Г

+5.200

+2.600

+0.000

6

+2.600

Изм. Кол. Лист Nдок Подпись Дата

Разработал

Проверил

Н.контр

Стадия Лист Листов

РДом из клееного бруса ОВ2-6

Разрезы 1-1,2-2

Разрез 1-1 (М1:50) Разрез 2-2 (М1:50)

MiniVent M1/120 Вытяжной зонт

В-2
ф150

В-2
ф150

В-2
ф150

MiniVent M1/120

MiniVent M1/120

В-3
ф125

В-1
ф125

ВЕ-1
ф160

40м.куб

45м.куб

Ст. К1

Примечание:
1. Выброс удаляемого воздуха выше кровли здания;
2. Воздуховоды проходят в шахте;
3. Все воздуховоды покрываются теплоизоляцией;
4. Для компенсации усадки дома, подсоединение
вертикальных  участков воздуховодов
в нижней части в решеткам, вентиляторам произвести
через гофрированные воздуховоды того же диаметра.


