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Опуск В1 5∅
1/4"под пол 

В полу ∅
1/4"

К-
К-

У-
У-

Р-
Р-

Р-
Р-

Стом-

Стом-

Стом-

В
одом

ерны
й узел В

1

Т3

Т3.1
Т3.1

Т3 Т3 Т3 Т3

1-й эт
аж

2-й эт
аж

С
т

. Т
3-

Ø
 1 1/4"

Т3.1
Т3.1

Т3.1
Т3.1

В полу ∅
1/2"

Опуск Т3 3∅
1/2"под пол 

В полу ∅
1/2"

У-

Р-
Р-

Р-
Р-

В
резка В

1
Ø

1/2"

У- В
одом

ерны
й узел Т3

В
резка Т3

Ø
3/4"

В полу ∅3/4"

K1
K1

K1

K1

K1

K1 K1

1-й эт
аж

2-й эт
аж

С
т

. К-
Ø

 100

K1

K1

Р
-

Р
-

Р
-

Р
-

У-

У-

К-

К-

С
т

ом
-

С
т

ом
-

Ø
-50

L-3,1
i-0,03

Ø
-50

L-0,6
i-0,03

Ø
-50

L-0,3
i-0,03

Ø
-50

L-4,8
i-0,03

Ø
-50

L-1,2
i-0,03

Ø
-50

L-0,6
i-0,03

Ø
-50

L-2,2
i-0,03

Ø
-50

L-1,6
i-0,03

Ø
-50

L-1,9
i-0,03

Ø
-110

L-0,3
i-0,02

Ø
-110

L-0,2
i-0,02

О
бщ

ие данны
е.

В
едом

ост
ь  рабочих  черт

ежей  основного  комплект
а  "ВK"

Н
орма водопот

ребления согласно  П
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рализованное и предусмот
рено от

 сущ
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щ
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м
ет
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м
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В
 Т3 ∅

1/2

В
 Т3 ∅

16

Т3

Т3И
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в смену
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приборам и ст
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ологическим креслам.

Горячая ода подводит
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м
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П
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∅
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