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  Раздел  "Отопление " проектируемого здания ресторана

   разработан на основании  технического задания Заказчика ,технологического задания ,

архитектурно -строительной части проекта в соответствии с нормативными документами :

  СНиП  41-01-2003 " Отопление .вентиляция и кондиционирование "

  СНиП  23-01-2003 " Строительная климатология "

  СНиП  23-03-2003 " Тепловая защита зданий "

  СНиП  2.09.04-87* " Административные и бытовые здания "

  СНиП  31-06-2009 " Общественные здания и сооружения ".

Исходные данные для проектирования отопления :

  Расчетная температура наружного воздуха по параметрам Б                                   минус  27°С

  Средняя температура отопительного периода                                                             минус 2,9°С

  Продолжительность отопительного периода                                                                  210 суток

справочному пособию к СНиП 2.08.02-89  " Проектирование

предприятий общественнго питания .

Площадь отапливемых  помещений                                                                                   735 м²

  Объем отапливаемых  помещений

  Термические сопротивления  ограждающих  конструкций :

                                                                                      стены                                         3,2  м²х°С/Вт

                                                                                 покрытия                                        3,52 м²х°С/Вт

  Расход тепла на отопление                                                                                           56  кВт

  Теплоноситель - вода с параметрами                                                                           95-70°С

  Источник теплоснабжения - тепловая сеть , разработанная в разделе проекта "Тепловые

сети "

           Общие указания

1.2

                                                       Отопление
Для здания ресторана "Остров" (№8 по генплану ") принята двухтрубная горизонтальная система

отопления с  нижней разволдкой и разносторонним присоединением отопительных приборов к

магистральным трубопроводам . Система отопления здания ресторана состоит из двух ветвей .

Ветвь "г"  предназначена для отопления зала  ресторана , располагаемого на втором этаже

(помещение 211 по экспликации ), ветвь "д" - для производственных и служебных помещений

первого и второго этажей .

В ветви "г" организовано попутное движение теплоносителя  в подающей и обратной  магистра -

лях, ветви "д"- тупиковое .  Магистральные  трубопроводы  и подводки к приборам выполнены из

маталлополимерных труб фирмы Coesklima Super K.  Магистрали  проложены  вдоль стен  в

защитных плинтусах с соблюдением уклонов  0,002  в сторону узла ввода теплосети . Прокладку

металлополимерных труб в конструкции пола ,через несущие стены и перегородки выполнить в

гильзах из стальных труб .  В качестве отопительных приборов к установке приняты биметалли -

ческие радиаторы РБС -300 и РБС -500  ОАО "Сантехпром ". Отопительные приборы  размещаютя

под оконными проемам и у наружных  стен , снабжаютя  регулирующими клапанами с термоста -

тическими головками на подающих подводках и запорными клапанами на обратных подводках к

приборам . Воздух из  приборов  удаляется  через воздухоспускные  краны , установленные в

верхних радиаторных пробках приборов .

Монтаж ,испытание и наладку системы отопления произвести в соответствии со СНиП 3.05.01-85

"Внутренние санитарно -технические системы ".
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  Раздел проекта "Отопление " проектируемого здания ресторана   разработан  на основании

технического  задания Заказчика , технологического

задания , архитектурно -строительной части проекта в соответствии с нормативными

документами :

  СНиП  41-01-2003 " Отопление .вентиляция и кондиционирование "

  СНиП  23-01-2003 " Строительная климатология "

  СНиП  23-03-2003 " Тепловая защита зданий "

  СНиП  2.09.04-87* " Административные и бытовые здания "

  СНиП  31-06-2009 " Общественные здания и сооружения ".

Исходные данные для проектирования отопления :

  Расчетная температура наружного воздуха по параметрам Б                                   минус  27°С

  Средняя температура отопительного периода                                                             минус 2,9°С

  Продолжительность отопительного периода                                                                  210 суток

справочному пособию к СНиП 2.08.02-89  " Проектирование

предприятий общественнго питания ".

Площадь отапливемых  помещений                                                                                   710 м²

  Объем отапливаемых  помещений                                                                                    2890 м³

  Термические сопротивления  ограждающих  конструкций :

                                                                                      стены                                         3,2 м²х°С/Вт

                                                                                 покрытия                                        3,52 м²х°С/Вт

  Расход тепла на отопление                                                                                                   54 кВт

Теплоноситель - вода с параметрами                                                                                 95-70°С

  Источник теплоснабжения - тепловая сеть , разработанная в разделе проекта "Тепловые

сети" 017/ФП-09-ТС, альбом IV.

                       . 

           Общие указания

                                  Отопление
Для здания ресторана "Северный берег " (№5 по генплану ") принята двухтрубная

горизонтальная система отопления с нижней разводкой и разносторонним присоединением

отопительных приборов к магистральным трубопроводам . Система отопления здания ресторана

состоит из двух ветвей . Ветвь "г" предназначена для  отопления зала  ресторана , ветвь "д" - для

производственных и служебных помещений .

Для обеих ветвей организовано тупиковое движение воды в подающей и обратной

магистралях    Магистральные  трубопроводы  и подводки к приборам выполнены из

маталлополимерных труб фирмы Coesklima Super K. Магистрали  проложены  вдоль стен  в

защитных плинтусах с  соблюдением уклонов  0,002  в сторону узла ввода теплосети .Прокладку

металлополимерных труб в конструкции пола , через несущие стены и перегородки выполнить в

гильзах из стальных труб .  В качестве отопительных  приборов к установке приняты биметалли -

биметаллические  радиаторы  РБС -300 и  РБС -500  ОАО "Сантехпром ". Отопительные приборы

размещаютя под оконными проемам и у наружных  стен ,  снабжаются  регулирующими

клапанами с термостатическими головками и  запорноыми клапанами на   обратных подводках к

приборам . Воздух из приборов удаляется  воздухоспускными  кранами ,  установленными в

верхних радиаторных пробках приборов

.Монтаж , испытание и наладку системы отопления произвести в соответствии со СНиП 3.05.01-85

"Внутренние санитарно -технические системы ".
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Общие данные

3

5

ВЕДОМОСТЬ  ЧЕРТЕЖЕЙ  ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

   2

 1.1; 1.2

4

    Отопление. 

Выкопировки из каталогов  
примененного оборудования

   1.1

 -27

  и
отаплив.

 1687

м³

 См.раздел 

План-схема

                Здание ресторана  
                                                      "Остров"

 План на отм . 0,000.

 017/ФП-09-ВС 

     126                       

                                                 №8 по генплану

    Отопление.  План на отм . 3,600.

                               Аксонометрическая схема системы отопления (ветвь "г") 

А

Б

В

1 2 3 4 75 6

А

11

12

16

15

14
13

9

8

10

64
75

62
20

2930 4420 5025 4155 6145 10300

12
69

5

32975

                               Аксонометрическая схема системы отопления (ветвь"д"). 

2

Ресторан 

Холодильная камера

Холодильная камера

Холодильная камера

  3

  3

  3

125

126

132

133

134

135

136

План на отм.0,000

План на отм. 3,300

    708,6

  Котломойка

  Горячий цех

  С/у, кладовая уб. инвентаря 

  Вестибюль

  Гардероб
  Тамбур

  Лестничная клетка

Санитарный узел

Душ

  Коридор127

128

130

129

131

  Холодный цех

  Кондитерский цех

  Магазин

  Зал ресторана 

  8,5

  28,5

  11,0 

  26,5

  159,5

  3,0

  30,8

 10,4

  8,2

9,5

  11,1 

  45,4

Условные обозначения.

Направление движения теплоносителя
Уклон трубопровода

 Изменение диаметра трубопровода

 Трубопроводы  ветви "д" и теплосети

 Трубопроводы ветви "г"

"е""е"

0.000

0.400

1.000

 Узел ввода теплосети

отопления(ветвь "д")Аксонометрическая схема системы

"а"

0.05

              Ø32х3

Схема узла ввода теплосети

3.300

3.350

0.000

0.050

     От теплосети
              Т1,Т2Ø108х3,5

              Т1,Т2Ø45х2,5       на          на ГВС

0.000

0.400

1.000

              Т1,Т2Ø89х3,5

 Узел ввода теплосети

        вентиляцию 
              Т1,Т2Ø32х3
               на ветвь "г"     

"а"

"а"

       в эл.щитовую 

                  Радиаторы "САНТЕХПРОМ-БМ" 
                   РБС-300-7  21 шт.

"а"

Ресторан

Схема узла ввода теплосети

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

холодагорячеегода

объем

здания

жение
водоснаб

(сооружения),
помещения tн С

при
кВт кВт

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЧЕРТЕЖАМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

Вентил.Наименование Периоды

Расход тепла  кВт

На На На
Общий

Расход мощн.
Устан.

эл.двиг

Спецификация оборудования 

Наименование

Ссылочные документы

Обозначение

 и материалов

Прилагаемые документы

Примечание

Строительная климатология

СНиП  2.09.04-89 *  

Отопление,вентиляция и кондиционирование

СНиП 23-01-2003     

СНиП 41-01-2003     

СНиП 23-02-2003     

СНиП 3.05.01.-85    

017/ФП -09-ОВСО

Фоpмат А3

В
за
м
. и
нв
. N

ЛистовЛист
Изм. Кол.уч. Лист N.док. Подп. Дата

Общие данные

 Тех директор

Разработал

.

Конкина В.Н.
 Г И П РОтопление

2010

П
од
пи
сь
 и
 д
ат
а

И
нв
. N

 п
од
л.

Стадия.

Наименование ПримечаниеЛист

Общие данные

3

ВЕДОМОСТЬ  ЧЕРТЕЖЕЙ  ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

   2

 1.1; 1.2

4

Выкопировки из каталогов  
примененного оборудования

   1.1

 -27

  и
отаплив.

 2890

м³

                Здание ресторана  
                                                      "Остров"

Отопление . Планы на отм . 0,000 и 3,600

 017/ФП-09-ВС                                                  №8 по генплану

                               Аксонометрическая схема системы отопления (ветвь "г") .

                               Аксонометрическая схема системы отопления (ветвь"д"). 

План-схема

Ввод теплосети
Т1,Т2Ø108х3,5 60

0

                          Узел ввода теплосети 

                          Узел ввода теплосети Справочное пособие   
 к СНиП 2.08.02-89  

Справочное пособие   
 к СНиП 2.08.02-89  

              Т1,Т2Ø108х3,5
     От теплосети

1300

       В эл.щитовую 

Условные обозначения.

Направление движения теплоносителя
Уклон трубопровода

 Изменение диаметра трубопровода

 Трубопроводы  ветви "д" и теплосети

 Трубопроводы ветви "г"

       54                      
     См.раздел
    "Вентиляция"

     См.раздел
     126                       

Ø25КЗШ Ø25КЗШ

ØØ20КЗШ

Ø20КЗШ

Ø25Ø25КЗШ

     468                      

 См.раздел 
  "Вентиляция" 

              РегистрØ76х3

Схема узла ввода теплосети

Ресторан 

Схема узла ввода теплосети

2500

tº tº

Под. тр-д

УРРД

tº

На отопление 

tº

30ч6бр

Ø Ø

200310200180

Обр. тр-д

30ч6бр
Ø

32
300310100200310200180

0.000

КЗШ

        ветви " 
На горячее  

    водоснабжение 
На вентиляцию 

300

tº

На отопление   
      ветви "г"  

Т1

ФМФ

200

Ø
КЗШ

Ø
КЗШ

Ø

Ø
КЗШ

Ø
КЗШ

tº

tº

Ø25 Ø

Ø х

Ø32

Ø

30с14нж
Ø Ø

2500

tº tº

Под. тр-д

УРРД

tº

На отопление 

tº

30ч6бр

Ø80 Ø125х4 

200310200180

Обр. тр-д

30ч6бр
Ø100

32
300310100200310200180

0.000

КЗШ

        ветви "г" 
На горячее  

    водоснабжение 
На вентиляцию 

300

tº

На отопление   
      ветви "д"  

Т1

ФМФ

200

Ø40
КЗШ

Ø40
КЗШ

Ø40х4

Ø32
КЗШ

Ø32
КЗШ

tº

tº

Ø108 х3,5

Ø108х3,5

Ø25 Ø100
Ø 32х3

Ø32х3

Ø32

Ø

30с14нж
Ø100 Ø100

Ø89х3,5

ØØ40х4

30с14нж
Ø

30с14нж
Ø100

ФМФ
Ø
ФМФ
Ø100

Т2

Ø
КЗШ
Ø80
КЗШ

Ø89х3,5

Ø
КЗШ
Ø32
КЗШ

Ø 32х3

КЗШКЗШ

Ø 32х3

ØØ32

60
0

40
0

Ø125х4

5

       56                          650                      

                  Радиаторы "САНТЕХПРОМ-БМ" 
                   РБС-300-7  21 шт.

                   РБС-300-4                     РБС-300-3                    РБС-300-6                     РБС-300-6                     РБС-300-6  

   
   
   
   
   
   
 Р
БС

-3
00
-4
  

                   РБС-300-3                    РБС-300-4 

   
   
   
   
   
   
 Р
БС

-3
00
-3
 

   
   
   
   
   
   
 Р
БС

-3
00
-4
 

   
   
   
   
   
   
 Р
БС

-3
00
-7
 

                   РБС-300-4                     РБС-300-3                    РБС-300-6                     РБС-300-6                     РБС-300-6  

    
    
    
    
   Р
БС
-30
0-4
  

                   РБС-300-3 
                   РБС-300-4 

    
    
    
    
   Р
БС
-30
0-7
 

    
    
    
    
   Р
БС
-30
0-3
  

    
    
    
    
   Р
БС
-30
0-4
  

                   РБС-300-3
              Т1,Т2Ø16х2

            Ø16х2              Ø18х2

2500

tº tº

Под. тр-д

УРРД

tº

На отопление 

tº

30ч6бр

Ø Ø

200310200180

Обр. тр-д

30ч6бр
Ø

32
300310100200310200180

0.000

КЗШ

        ветви " 
На горячее  

    водоснабжение 
На вентиляцию 

300

tº

На отопление   
      ветви "г"  

Т1

ФМФ

200

Ø
КЗШ

Ø
КЗШ

Ø

Ø
КЗШ

Ø
КЗШ

tº

tº

Ø25 Ø

Ø х

Ø32

Ø

30с14нж
Ø Ø

2500

tº tº

Под. тр-д

УРРД

tº

На отопление 

tº

30ч6бр

Ø80 Ø125х4

200310200180

Обр. тр-д

30ч6бр
Ø100

32
300310100200310200180

0.000

КЗШ

        ветви "г" 
На горячее  

    водоснабжение 
На вентиляцию 

300

tº

На отопление   
      ветви "д"  

Т1

ФМФ

200

Ø40
КЗШ

Ø40
КЗШ

Ø40х4

Ø32
КЗШ

Ø32
КЗШ

tº

tº

Ø108 х3,5

Ø108х3,5

Ø25 Ø100
Ø 32х3

Ø32х3

Ø32

Ø

30с14нж
Ø100 Ø100

Ø89х3,5

ØØ40х4

30с14нж
Ø

30с14нж
Ø100

ФМФ
Ø
ФМФ
Ø100

Т2

Ø
КЗШ
Ø80
КЗШ

Ø89х3,5

Ø
КЗШ
Ø32
КЗШ

Ø 32х3

КЗШКЗШ

Ø 32х3

ØØ32

60
0

40
0

Ø125х4 

              Т1,Т2Ø32х3

              Т1,Т2Ø25х2,5

              Т1,Т2Ø18х2              Т1,Т2Ø16х2

              Т1,Т2Ø18х2

              Т1,Т2Ø16х2

              Т1,Т2Ø16х2

                   РБС-300-4                     РБС-300-6                    РБС-300-5                     РБС-300-5  

    
    
    
    
   Р
БС
-30
0-4

                   РБС-300-5

                   РБС-300-4  

   
   
   
   
   
   
 Р
БС

-3
00
-4
  

                   РБС-300-5                     РБС-300-6                     РБС-300-5                     РБС-300-5                     РБС-300-5  

                   РБС-300-5                    Радиаторы "Сантехпром-БМ" 
                   РБС-300-5  11 шт.

                   РБС-300-9  

                   РБС-300-8  

   
   
   
   
   
   
 Р
БС

-3
00
-9
  

                   РБС-300-5  

              Ø25

              Ø32

              Ø25

    
    
    
    
   Р
БС
-30
0-9

                   РБС-300-5

                   РБС-300-5

                   РБС-300-                   РБС-300-9

                   РБС-300-9

2500

tº tº

Под. тр-д

УРРД

tº

На отопление 

tº

30ч6бр

Ø Ø

200310200180

Обр. тр-д

30ч6бр
Ø

300
32

300310100200310200180

0.000

КЗШ

        ветви " 
На горячее  

    водоснабжение 
На вентиляцию 

300

tº

На отопление   
      ветви "г"  

Т1

ФМФ

200

Ø
КЗШ

Ø
КЗШ

Ø

Ø
КЗШ

Ø
КЗШ

tº

tº

Ø25 Ø

Ø х

Ø32

Ø

30с14нж
Ø Ø

2500

tº tº

Под. тр-д

УРРД

tº

На отопление 

tº

30ч6бр

Ø80 Ø125х4 

200310200180

Обр. тр-д

30ч6бр
Ø100

300
32

300310100200310200180

0.000

КЗШ

        ветви "г" 
На горячее  

    водоснабжение 
На вентиляцию 

300

tº

На отопление   
      ветви "д"  

Т1

ФМФ

200

Ø40
КЗШ

Ø40
КЗШ

Ø40х4

Ø32
КЗШ

Ø32
КЗШ

tº

tº

Ø108х3,5

Ø108х3,5

Ø25 Ø100
Ø 32х3

Ø32х3

Ø32

Ø

30с14нж
Ø100 Ø100

Ø89х3,530с14нж
Ø

30с14нж
Ø100

ФМФ
Ø
ФМФ
Ø100

Т2

Ø
КЗШ
Ø80
КЗШ

Ø89х3,5

Ø
КЗШ
Ø32
КЗШ

Ø 32х3

КЗШКЗШ

Ø 32х3

ØØ32

60
0

40
0

Ø125х4 

2500

tº tº

Под. тр-д

УРРД

tº

На отопление 

tº

30ч6бр

Ø Ø

200310200180

Обр. тр-д

30ч6бр
Ø

300
32

300310100200310200180

0.000

КЗШ

        ветви " 
На горячее  

    водоснабжение 
На вентиляцию 

300

tº

На отопление   
      ветви "г  

Т1

ФМФ

200

Ø
КЗШ

Ø
КЗШ

Ø

Ø
КЗШ

Ø
КЗШ

tº

tº

Ø25 Ø

Ø х

Ø32

Ø

30с14нж
Ø Ø

2500

tº tº

Под. тр-д

УРРД

tº

На отопление 

tº

30ч6бр

Ø80 Ø125х4 

200310200180

Обр. тр-д

30ч6бр
Ø100

300
32

300310100200310200180

0.000

КЗШ

        ветви "г" 
На горячее  

    водоснабжение 
На вентиляцию 

300

tº

На отопление   
      ветви "д"  

Т1

ФМФ

200

Ø40
КЗШ

Ø40
КЗШ

Ø40х4

Ø32
КЗШ

Ø32
КЗШ

tº

tº

Ø108 х3,5

Ø108х3,5

Ø25 Ø100
Ø 32х3

Ø32х3

Ø32

Ø

30с14нж
Ø100 Ø100

Ø89х3,5

ØØ40х4

30с14нж
Ø

30с14нж
Ø100

ФМФ
Ø
ФМФ
Ø100

Т2

Ø
КЗШ
Ø80
КЗШ

Ø89х3,5

Ø
КЗШ
Ø32
КЗШ

Ø 32х3

КЗШКЗШ

Ø 32х3

ØØ32

60
0

40
0

Ø125х4 

ØØ40х4

                      Ø16х2                       Ø18х2

           регистр в эл. щит.                    РБС-300-9  

                      Ø20х2

                      Ø25х2,5

                      Ø32х3

                      Ø32х3                      Ø20х2

            Ø16х2

              Ø18х2
              Ø20х2

              Ø20х2

                  Радиаторы "Сантехпром-БМ" 
                   РБС-300-5  11 шт.

                  Радиаторы "Сантехпром-БМ" 
                   РБС-300-5  11 шт.

                      Ø16х2

                       Ø18х2

110

                      Ø20х2

В
за
м
. и
нв
.N

П
од
пи
сь
 и
 д
ат
а

И
нв
.N
 п
од
л.

Подпись.N документ Дата.Изм. Лист.
ЛистовЛистСтадия

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

Код оборудо вания,
изделия,
материала

Завод- изготовитель
Ед.

измерения
Коли-

чество
Масса

единицы,

кг

ПримечаниеПозиция Наименование и техническая характеристика

2 3 4 5 6 7 8 9

Р 3

Спецификация

Разработал  Конкина В.Н.

Отопление 

2010

1

017/ФП-09-ОВ.СО

Для изготовления 
 регистра в эл.щитовой

Узел ввода теплосети

Труба водогазопроводная обыкновенная                                                          ГОСТ 3262-75*   Ø57х3,5

шт.

м.п.     6

3

1

2

2

4

2

2

8

8

7

2

2

Ресторан

2

 Узел ввода теплосети 

В
за
м
. и
нв
.N

П
од
пи
сь
 и
 д
ат
а

И
нв
.N
 п
од
л.

Подпись.N документ Дата.Изм. Лист.
ЛистовЛистСтадия

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

Код оборудо вания,
изделия,
материала

Завод- изготовитель
Ед.

измерения
Коли-

чество
Масса

единицы,

кг

ПримечаниеПозиция Наименование и техническая характеристика

2 3 4 5 6 7 8 9

Р 2

Спецификация

Разработал  Конкина В.Н.

   Отопление 

2010

Отопление (ветвь "д")
компл.

1

                                           РБС-500-9 

                                                            Радиатор биметаллический РБС  "Сантехпром-БМ"  

 Металлополимерная труба

                                                         1  

                                                              2  

  Запорный радиаторный клапан RLV Ду15, угловой

Клапан автоматического выпуска воздуха, Ду15мм  АRT 419.  

(095)912-00-03
 Фирма "Данфосс"

                                                                                                      фирма "Corizont" 
                                                                                                     т.(095)172-0694 

(095)912-00-03
 Фирма "Данфосс"

 Ø18х2

 Ø25х2,5

 Ø32х3

м.п.

          АRT 419.  

 RLV Ду15

Coesklima Super K
            Фирма

                                           РБС-300-7 

                                           РБС-300-6 

                                           РБС-500-9 

                                           РБС-300-7 

                                           РБС-300-6

                                                                                                                                                     ОАО  "Сантехпром"  

                                                         3  

                                                 Ø16х2

Кран запорный шаровой .  

Кран запорный шаровой .  

 Ø20х2

 Средства крепления отопительных приборов и труб

10

Ресторан

                                           РБС-300-8                                            РБС-300-8 

                                                         1  

                                                         4  

                                                         17  

                                                        6

                                                        3  

                                                         1  

                                           РБС-300-5 

                                           РБС-300-4 

                                           РБС-300-3 

                                           РБС-300-5 

                                           РБС-300-4 

                                           РБС-300-3 

35

35

35

                                                         60  

                                                         70  

                                                        90  

                                                        30  

                                                      30  

      Ветвь "д" 
ГИП

В
за
м
. и
нв
.N

П
од
пи
сь
 и
 д
ат
а

И
нв
.N
 п
од
л.

Подпись.N документ Дата.Изм. Лист.
ЛистовЛистСтадия

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

Код оборудо вания,
изделия,
материала

Завод- изготовитель
Ед.

измерения
Коли-

чество
Масса

единицы,

кг

ПримечаниеПозиция Наименование и техническая характеристика

2 3 4 5 6 7 8 9

Р 1

Спецификация

Разработал  Конкина В.Н.

   Отопление 

2010

3

Отопление (ветвь "г")
компл.

1

45

017/ФП-09-ОВ.СО

                                                            Радиатор биметаллический РБС  "Сантехпром-БМ"  

                                                             21

                                                              4  

  Запорный радиаторный клапан RLV Ду15, угловой 21

21

21Клапан автоматического выпуска воздуха, Ду15мм  АRT 419.  

(095)912-00-03
 Фирма "Данфосс"

                                                                                                      фирма "Corizont" 
                                                                                                     т.(095)172-0694 

(095)912-00-03
 Фирма "Данфосс"

 Ø25х2,5

 Ø32х3

м.п.

24

          АRT 419.  

 RLV Ду15

Coesklima Super K
            Фирма

                                           РБС-300-7                                            РБС-300-7 

                                                                                                                                                     ОАО  "Сантехпром"  

                                                 Ø16х2
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