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Экспликация помещ
ений

№
Наименование помещ

ения
Площ

адь,
м²

101
Тамбур

9,54
102

Коридор
156,97

103
Тамбур

10,89
104

Лест
ничная клетка

20,47
105

Тамбур
12,47

106
Лест

ничная клетка
23,11

107
Гардероб домашней одежды

11,57
108

Гардероб спецодежды
11,23

109
Коридор

8,00
110

Санузел
3,38

111
Проходная душевая с
преддушевой

18,96

112
Гардероб

11,87
113

Д
уш

евая с преддушевой
9,34
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Cанузел
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115

Гардероб домашней одежды
7,19
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108

109

111
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116
Гардероб спецодежды

7,53
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Д
уш

евая с преддушевой
7,96

118
Cанузел

2,68
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Гардероб домашней одежды
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Гардероб спецодежды

17,34
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120

121
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121
Коридор

8,21

122
Проходная душевая с
преддушевой

32,53

123
Cанузел

3,37
124

Помещ
ение для охлаждения

4,88
125

Кладовая спецодежды
4,69
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Вент

камера
12,98
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130
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127
Тамбур

2,39
128

Коридор
10,94

129
Cанузел

3,39
130

Выдача чист
ой спецодежды

17,71
131

Приемка грязной спецодежды
10,61

132
Кладовая чистой спецодежды

9,40
133

Кладовая грязной спецодежды
8,09

134

135

136

137
138

139

140

134
Коридор

118,53
135

Коридор
74,62

136
Помещ

ение ремонта
аккумуляторов

69,03

137
Зарядная

16,05
138

А
грегатная

16,88

139
Помещ

ение подготовления
элект

ролита
34,57

140
Элект

роцех
118,43
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142

143

144
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146

147

148
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141
Резервное помещ

ение
14,65
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Резервное помещ

ение
9,12

143
Кладовая МОП

7,09
144

Помещ
ение для курения

6,81

145
Участ

ок по ремонту
т
опливного оборудование

49,32

146
Участ

ок по ремонту
гидрооборудования

69,85

147
От

деление испытательного
ст
энда

34,57

148
Участ

ок вулканизации
69,85

149
Ш
иномонтажный цех

191,59
150

М
едницкий цех

120,40

151
Помещ

ение заготовительного
и механического участков

432,43

152
А
грегат

ный цех
179,86

153
Участ

ок обмывки
89,02

154
М
от

орный цех
177,74

151

155

156

157

158

160

161

162

163

164

165

155
Сварочный цех

563,80

156
Склад для хранения узлов
и агрегатов

219,48

157
Участ

ок т
ермообработки

69,68
158

Кузнечный цех
142,56

159
Санузел

11,76
160

Коридор
23,22

161
Санузел

11,42
162

Комнат
ы мастеров

11,88

163
Комнат

а уборочного
инвентаря

9,33

164
Резервное помещ

ение
10,83

165
Резервное помещ

ение
10,83
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1. Приборы приемно-контрольные и управления "С2000-АСПТ
" 1ARKn (n - номер прибора), блоки контрольно-пусковые "С2000-КПБ" 1КРВn (n - номер прибора), источники питания "СКАТ

-1200М
", "СКАТ

-1200Б" 1ВРn (n - номер прибора) установить на монтажных панелях щ
итов Щ

МП
-5-0 36 УХЛ

3
на высоте не менее 2,2 м от уровня пола согласно РД

78.145-93 п.3.3.2.
2. Извещ

атели охранные магнитоконтактные "ИО 102-20/А2П
" BGB установить в верхней части блокируемого элемента, со стороны охраняемого помещ

ения на расстоянии 200 мм от горизонтальной линии раствора блокируемого элемента согласно РД 78.145-93 п.3.1.2.
3. Извещ

атели пожарные ручные "ИПР-513-3 (исп.2) ПУСК
" ВТМ

 установить на высоте (1,5±0,1) м от уровня пола согласно СП
5.13130.2009 п.13.13.1. Провода от потолка до извещ

ателей пожарных ручных проложить в кабель-канале пластиковом 20х12,5.
  Центральная зона извещ

ателя выполнена в виде выемки со скосами наружу в верхней и нижней частях, что обеспечивает защ
иту от случайного разбития стекла. Таким образом, выполняется требование ГОСТ 12.3.046-91 п.12 о защ

ите устройств дистанционного пуска установок АУПТ от
случайного приведения их в действие.
4. Оповещ

атели звуковые "Маяк-24-3М
" BIAS установить на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещ

ателя должно быть не менее 150 мм согласно СП
3.13130.2009 п.4.4.

5. Оповещ
атели световые "НБО 24-01 "ГАЗ УХОДИ

" "ГАЗ НЕ ВХОДИ
"" BIAL установить над дверью помещ

ения, оборудованного пожаротушением, снаружи или внутри помещ
ения в зависимости от надписи на оповещ

ателе.
6. Оповещ

атели световые "НБО 24-01 "АВТОМАТИКА ОТКЛЮ
ЧЕНА"" BIAL установить на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещ

ателя должно быть не менее 150 мм согласно СП
3.13130.2009 п.4.4.

7. Линии автоматики пожаротушения проложить кабелем КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5.
  Кабели и  провода прокладывать на расстоянии не менее 500 мм от силовых и осветительных кабелей.
8. Точное место установки оборудования определить в ходе выполнения монтажных работ

.

План располож
ения оборудования на монтажной панели щ

та
Щ
МП

-5-0 36 УХЛ
3

С2000-АСПТ

С2000-КПБ

585 мм
650 мм

Монтажная
панель

Корпус
СКАТ

-1200Б
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