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Принципиальная схема
распределительных сетей пожарной
сигнализации и дымоудаления
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ВВГнг-FRLS-0.66; 3х1.5 мм² (ПНД Ø20)
К резервному втоматическому выключателю
16А, 250В, 1Р, в ВРУ1-17(АВР)
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КПСВВнг-FRLS; 2х0.75 мм² (ПНД Ø20)

КПСВВнг-FRLS; 2х0.75 мм² (ПНД Ø20)

ВВГнг-FRLS-0.66; 3х1.5 мм²
(ПНД Ø20)
К резервному втоматическому
выключателю 16А, 250В, 1Р,
в ВРУ1-17(АВР)

ВВГнг-FRLS-0.66; 3х1.5 мм²
(ПНД Ø20)
К резервному втоматическому
выключателю 16А, 250В, 1Р,
в ВРУ1-17(АВР)
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ВВГнг-FRLS-0.66; 3х1.5 мм²
(ПНД Ø20)
К резервному втоматическому
выключателю 16А, 250В, 1Р,
в ВРУ1-17(АВР)
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ВВГнг-FRLS-0.66; 3х1.5 мм² (ПНД Ø20)

КПСВВнг-FRLS; 2х0.75 мм² (ПВХ 20х20х2000)
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КПСВВнг-FRLS; 2х0.75 мм² (ПВХ 10х10х2000)

№81 \ 2013 - ПС.АДУ

12-14 этажный жилой дом
со встроенно-пристроенным зданием

общественного назначения

С В О Д К А     С      Л И С Т О М    № 2.1 С В О Д К А     С      Л И С Т О М    № 2.1


