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ООО "ЧистоГрад". Общественное здание

административного назначения по ул . Фабричной в

Железнодорожном районе.
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Схема электрическая подключения
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Р
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Наружное освещении гр . ЭН2.

Схема электрическая подключения
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10.1:10.2 Схема принципиальная управления наружным освещением

11 Наружное освещении гр . ЭН 1. Схема электрическая подключения

12 Наружное освещении гр . ЭН2. Схема электрическая подключения

13 План на отм . 0.000. План осветительной сети

14 План на отм . +4.600. План осветительной сети

15 План на отм . 0.000. План розеточной сети и расположения силового

электрооборудования

16 План на отм .+4.600. План розеточной сети и расположения силового

электрооборудования

17 План на отм .-3.800. План розеточной сети и сети освещения .

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на

проектирование, требованиями действующих технических регламентов, стандартов,

сводов правил и других нормативных документов.

Принята система общего равномерного освещения. Предусмотрены следующие

виды освещения: рабочее-220В, аварийное-220В,

В качестве щитков освещения применены щиты распределительные навесные

ЩРН. Щитки освещения запитываются от ВРУ, установленного в электрощитовой.

Групповая сеть выполнена кабелем ВВГнг на стальной полосе, встене в штрабе. 

Обслуживание светильников производится с приставных лестниц, стремянок.

Управление освещением предусмотрено со щитов и выключателями по месту.

Управление наружным освещением предусматривается автоматическое и ручное

местное с помощью шкафов управления наружным освещением типа ЯУО 9601 или

дистанционное с помещения охраны.

Потребителями электроэнергии являются тепловые завесы, калориферы,

кондиционеры, вентиляторы и вентеляционные установки на напряжение ~220/380В.

Питание  осуществляется от силовых щитов ЩРН.

Распредилительные сети выполняются кабелем марки ВВГнг-LS, по стенам

помещений по полосе, а также скрыто в стенах под слоем штукатурки.

Все металлические нормально нетоковедущие части электроборудования

присоединить к заземленному "РЕ" проводу.

В проекте предусмотрен "N" - рабочий нуль и "РЕ" - провод заземления.

Международная

электротехническая

1.1 Щит распределительный навесной

АВДТ32 2Р С16А 30мА  - 4шт

с выключателем нагрузки  ВН-32-3Р 25А  -1шт, 

АДТ14 4Р С16А 30мА - 2шт.

шт 1ЩРн-36з-0 74 У2

(ЩС-2)

(ЩС-1)

компания "ИЭК"

Завод - изготовительНаименование  и  техническая  характеристика

1

Позиция

2

Тип,  марка,  обозначение  
документа,  опросного  листа

3 4 5

Кол - во

6

Единица  
измерения

8

Масса  
единицы

7 9

Примечаниеизделия, 
оборудования,  
Код  

материала

Международная

электротехническая

1.2 Щит распределительный навесной 

АВДТ32 2Р С16А 30мА  - 15шт

с выключателем нагрузки  ВН-32-3Р 25А  -1шт, 

шт 1ЩРн-36з-0 74 У2

компания "ИЭК"

(ЩС-3)

Международная

электротехническая

1.3 Щит распределительный навесной 

с автоматами распределения: 

с выключателем нагрузки  ВН-32-3Р 25А  -1шт, 

шт 1ЩРн-48з-0 74 У2

компания "ИЭК"

с автоматами распределения: 

с автоматами распределения: 

АВДТ32 2Р С16А 30мА  - 18шт

В
А
 
4
7
-
2
9
-
3
Р

В
16
А

В
А
 
4
7
-
2
9
-
3
Р

В
16
А

ВА 47-29-3Р В16А   - 2шт

Международная

электротехническая

1.4 Щит распределительный навесной

ВА 47-29-1Р В6А  - 6шт

с выключателем нагрузки  ВН-32-3Р 25А  -1шт, 

ВА 47-29-3Р В6А  - 7шт

шт 1ЩРн-48з-0 74 У2

(ЩС-5)

(ЩС-4)

компания "ИЭК"

Завод - изготовительНаименование  и  техническая  характеристика

1

Позиция

2

Тип,  марка,  обозначение  
документа,  опросного  листа

3 4 5

Кол - во

6

Единица  
измерения

8

Масса  
единицы

7 9

Примечаниеизделия, 
оборудования,  
Код  

материала

Международная

электротехническая

1.5 Щит распределительный навесной 

ВА 47-29-3Р В25А  - 6шт

с выключателем нагрузки  ВН-32-3Р 25А  -1шт, 

шт 1ЩРн-36з-0 74 У2

компания "ИЭК"

(ЩО-1)

Международная

электротехническая

1.6 Щит распределительный навесной 

с автоматами распределения: 

с выключателем нагрузки  ВН-32-3Р 20А  -1шт, 

шт 1ЩРн-12з-0 74 У2

компания "ИЭК"

с автоматами распределения: 

с автоматами распределения: 

ВА 47-29-1Р В16А   - 7шт

ВА 47-29-2Р В16А  - 4шт

2Изм . Лист

18-09/13-ЭМО .С

(ЩО-2)

Международная

электротехническая

1.7 Щит распределительный навесной 

с автоматами распределения: 

с выключателем нагрузки  ВН-32-3Р 20А  -1шт, 

шт 1ЩРн-24з-0 74 У2

компания "ИЭК"

ВА 47-29-1Р В16А   - 12шт

Завод - изготовительНаименование  и  техническая  характеристика

1

Позиция

2

Тип,  марка,  обозначение  
документа,  опросного  листа

3 4 5

Кол - во

6

Единица  
измерения

8

Масса  
единицы

7 9

Примечаниеизделия, 
оборудования,  
Код  

материала

3Изм . Лист

18-09/13-ЭМО .С

(АЩО)

Международная

электротехническая

1.8 Щит распределительный навесной 

с автоматами распределения: 

с выключателем нагрузки  ВН-32-3Р 20А  -1шт, 

шт 1ЩРн-24з-0 74 У2

компания "ИЭК"

ВА 47-29-1Р В16А   - 12шт

(ЭНЩО1; ЭНЩО2)

ОАО "ДЗНВА"

г. Дивногорск

1.9 Ящик управления освещением. Номинальное 

цепей управления 220В.

напряжение главной цепи 380 В. Номинальное напряжение

шт 2ЯУО 9601-3474-У3.1 IP54

(ПКУ1; ПКУ2)

ОАО "ДЗНВА"

г. Дивногорск

1.10 Пост  кнопочный  в составе:

SB1- Кнопка SW2C-11 зеленого цвета SW2C-11S-G-220, 1НО, I

Металлический корпус ПКУ-12  каталожный номер mpku-12  IP54

шт 2ЯУО 9601-3474-У3.1 IP54

SB2 - Кнопка SW2C-11  красного цвета SW2C-11S-R-220, 1Н3, О

Р

Стадия Лист Листов

Изм . Лист

Спецификация

оборудования ,изделий и

материалов

1

Разраб .

Проверил

Н .контр.

ООО "ЧистоГрад". Общественное здание

административного назначения по ул . Фабричной в

Железнодорожном районе .

18-09/13-ЭМО .С

ГИП

Силовое электрооборудование
3


