
1Ручной пульт управленияЕТ85ТМ 

-W1 Пульт коммутации и управления к завесам с водяным 1

ПримечаниеКол.Поз.
обознач. Наименование

04-12/12-1-ЭМ.1

2.1Р
Проверил

Склад №6

ООО "Крестьянское Фермерское Хозяйство Русское Поле"

2

7Р
Проверил

Склад №6

ООО "Крестьянское Фермерское Хозяйство Русское Поле"

3Р
Проверил

Склад №6

ООО "Крестьянское Фермерское Хозяйство Русское Поле"

Схема разработана для управления воздушно-тепловыми завесами У1-У2 
с применением пульта управления ПКУ-W1.
Для воздушно-тепловых завес У3-У8 схема аналогичная.

Наименование 
Поз. 
обознач. Кол. Примечание

Ящик управления асинхронными электродвигателями  2

РУСМ5110-3174-УХЛ4  ТУ 16-88 ИУКЖ.656335.074 ТУ 

Схема разработана для управления вентилятором В1.
Для вентилятора В2 схема аналогичная.

Я9,Я10

6Р
Проверил

Склад №6

ООО "Крестьянское Фермерское Хозяйство Русское Поле"

источникам тепла

Воздушно-тепловая завесаУ1, У2 2
Трехходовой клапан VRG1 1
Циркуляционный насосDAB1 1
Термостат защиты от замораживанияТС1 1
Концевой выключатель к завесам с водяным источником S1

тепла и смесительным узлом
1

Наименование 
Поз. 
обознач. Кол. Примечание

Ящик управления асинхронными электродвигателями 1

 РУСМ5110-3174-УХЛ4   ТУ 16-88 ИУКЖ.656335.074 ТУ 

Я11

5Р
Проверил

Склад №6

ООО "Крестьянское Фермерское Хозяйство Русское Поле"

Проверил

ООО "Крестьянское Фермерское Хозяйство Русское Поле"

Общие данные.

Лист Наименование

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Распределительная сеть~380/220. Принципиальная схема для ШРс-1

1

2.1...2.2

5 Управление вентилятором дымоудаления. Принципиальная схема.

Прилагаемые документы

материалов

Спецификация оборудования и

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

НаименованиеОбозначение Примечание

Ссылочные документы

ПУЭ изд.7, 2003г.

04-12/12-1-ЭМ.1.С

Правила устройства электроустановок

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

ПримечаниеОбозначение Наименование

Силовое электрооборудование сан. технических 04-12/12-1-ЭМ.1

Проект электрического освещения Склада №8.  выполнен в соответствии с :

- техническим заданием ;

- архитектурными планами ;

- заданием на проектирование от смежных разделов .

Проектом предусматривается управление силовым оборудованием систем вентиляции

и отопления. Питание всех электроприемников предусматривается от

распределительного щита ПРс-1.

Распределительные сети выполняются кабелем марки ВВГнг -LS, проложенные по

лотку на конструкциях и по полосе .

Защитные мероприятия

С целью обеспечения безопасности обслуживающего персонала при замыкании
токоведущих частей на землю , все металлические нормально нетоковедущие части
электрооборудования должны быть занулены путем  присоединения к шине "РЕ". Для
организации основной системы уравнивания потенциалов должны быть объеденены в
общую цепь:
-основной защитный проводник ,
-лотки кабельных разводок ,
-металлический каркас строительных конструкций здания используемый в качестве
основного контура заземления .

Управление воздушно-тепловыми завесами У1-У2 ...У7-У8. 3

Управление приточным клапаном ПЕ. Принципиальная схема. 4

6 Управление вытяжными вентиляторами. Принципиальная схема.

8.1...8.5 Кабельный журнал

8.1Р
Проверил

Склад №6

ООО "Крестьянское Фермерское Хозяйство Русское Поле"

5

04-12/12-1-ЭМ.1 04-12/12-1-ЭМ.1 04-12/12-1-ЭМ.104-12/12-1-ЭМ.1

Нумерация кабелей указана для воздушно-тепловых завес поз. У1, У2. 
Для поз.У3...У8 нумерация кабелей указана в кабельном журнале см. листы 8.1...8.5 

9 План цоколя на отм. 0,000. План расположения оборудования и 

систем.

10 План кровли.  План расположения оборудования и кабельных трасс 

Завод - изготовительНаименование  и  техническая  характеристика

1

Позиция

2

Тип,  марка,  обозначение  
документа,  опросного  листа

3 4 5

Кол - во

6

Единица  
измерения

8

Масса  
единицы

7 9

Примечание

2.1  5х2,5 мм  (N-голубой, PE-желто-зеленый, фазный-белый)

2. Кабельные изделия

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS-0,66

точности прокатки, нормальной плоскостности

Лист горячекатанный, нормальной ГОСТ 19903-74*

3. Оборудование и материалы , поставляемые Подрядчиком

Трубы металлические и принадлежности

ГОСТ 3262-75*

0,04

5.2 Коробка ответвительная карболитовая 

5. Изделия Ассоциации заводов "РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

5.1 Полоса монтажная L=2000 

ТУ36-1434-82

У409-3-У1

К106У2

шт

шт 10

1

1.Оборудование и материалы

поставляемые Заказчиком

Международная

электротехническая

1.1 Щит распределительный навесной 540х440х120 мм. IP31

с автоматами распределения: 

с выключателем нагрузки  ВН32 3Р 32А -1шт, 

MKM14-N-54-31-Z шт 1ЩРн-54з-1 36 УХЛ3 

тн3.2                 2,0

5.3 Перемычка для заземления ПГС95-900У2 шт 20

изделия, 
оборудования,  
Код  

материала

(ШРс-1)

ТУ36-1859-75

Труба обыкновенная, неоцинкованная, обычной точности 

изготовления, немерной длины, с цинковым покрытием, с резьбой

с условным проходом и толщиной стенки:

3.1            20х2,5 км/т 0,5/1

компания "ИЭК"

Завод - изготовительНаименование  и  техническая  характеристика

1

Позиция

2

Тип,  марка,  обозначение  
документа,  опросного  листа

3 4 5

Кол - во

6

Единица  
измерения

8

Масса  
единицы

7 9

Примечаниеизделия, 
оборудования,  
Код  

материала

1.2 Пульт коммутации и управления к завесам с водяным ПКУ-W1 шт 4

Завод - изготовительНаименование  и  техническая  характеристика

1

Позиция

2

Тип,  марка,  обозначение  
документа,  опросного  листа

3 4 5

Кол - во

6

Единица  
измерения

8

Масса  
единицы

7 9

Примечаниеизделия, 
оборудования,  
Код  

материала
Завод - изготовительНаименование  и  техническая  характеристика

1

Позиция

2

Тип,  марка,  обозначение  
документа,  опросного  листа

3 4 5

Кол - во

6

Единица  
измерения

8

Масса  
единицы

7 9

Примечаниеизделия, 
оборудования,  
Код  

материала
Завод - изготовительНаименование  и  техническая  характеристика

1

Позиция

2

Тип,  марка,  обозначение  
документа,  опросного  листа

3 4 5

Кол - во

6

Единица  
измерения

8

Масса  
единицы

7 9

Примечаниеизделия, 
оборудования,  
Код  

материала

с пониженным дымо- и газовыделением сечением:

5.4 Зетовый профиль

ТУ36-1434-82

К238У2 шт 62.2  4х2.5 мм  (N-голубой, PE-желто-зеленый, фазный-белый)

Проверил

5.5 Уголок 

ТУ2355-80

УСЭК 55 У3 шт 6

Склад №6. 

ООО "Крестьянское Фермерское Хозяйство Русское Поле"

2.3  3х1.5 мм  (N-голубой, PE-желто-зеленый, фазный-белый)

ЗАО «НПО «Тепломаш»

АД12М 2Р С 16А 30мА (QF18) - 1шт

источникам тепла

1.3 Ручной пульт управления ЕТ85ТМ шт 4

5.9 Металлорукав гибкий негерметичный РЗ-Ц-Х-20 

ТУ22-3988-77

км 0.050

5.6 Стойка кабельная К1150 У3 шт 50

5.7 Полка кабельная К1161 У3 шт 50

5.8 Лоток HЛ20-П2.37У3 шт 50

ВА47-29-3р хар-ка "В" 16А (QF9,QF10,QF11,QF17) - 4шт

ВА47-29-3р хар-ка "В" 4А (QF1...QF8) - 8шт

ВА47-29-1р хар-ка "В" 1А (QF16) - 1шт

ВА47-29-1р хар-ка "В" 4А (QF12...QF15) - 4шт

ЗАО «НПО «Тепломаш»

1.4 Термостат защиты от замораживания TS шт 4ЗАО «НПО «Тепломаш»

1.5 Концевой выключатель к завесам с водяным источником S шт 4ЗАО «НПО «Тепломаш»

тепла и смесительным узлом

1.6 Ящик управления асинхронными электродвигателями РУСМ5110-2474-УХЛ4 шт 8ОАО "ДЗНВА"

ТУ 16-88 ИУКЖ.656335.074 ТУ 

1.7 Ящик управления асинхронными электродвигателями РУСМ5110-3174-УХЛ4 шт 3ОАО "ДЗНВА"

ТУ 16-88 ИУКЖ.656335.074 ТУ 

1.8 Розетка одноместная с з/к для открытой установки  IP54 ФОРС РСб20-3-ФСр Международная

электротехническая

компания "ИЭК"

шт 1

2.4  2х1.5 мм  (N-голубой, PE-желто-зеленый, фазный-белый)

2.5  5х1.5 мм  (N-голубой, PE-желто-зеленый, фазный-белый)

2.6  4х1.5 мм  (N-голубой, PE-желто-зеленый, фазный-белый)

Наименование 
Поз. 
обознач. Кол. Примечание

Ящик управления асинхронными электродвигателями  8Я1...Я8

Схема разработана для управления приточным клапаном ПЕ1.
Для приточных клапанов  ПЕ2...ПЕ8 схема аналогичная.

4Р
Проверил

Склад №6

ООО "Крестьянское Фермерское Хозяйство Русское Поле"
Склад №6
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Склад №6

ООО "Крестьянское Фермерское Хозяйство Русское Поле"
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Проверил

Склад №1

ООО "Крестьянское Фермерское Хозяйство Русское Поле"

10

           ɺ1
       ~+3,500

           ɺɼ1

           ɺ2
       ~+3,500

           ʋ5,ʋ6

           ʋ7,ʋ8

РУСМ5110-2474-УХЛ4   ТУ 16-88 ИУКЖ.656335.074 ТУ 

7 Управление воздушно-тепловымизавесами У1-У2 ...У7-У8. 

Схема электрическая подключений

Схема разработана для управления вентилятором ВД1.

Принципиальная схема.

кабельных трасс 


