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ДатаКол.учИзм. N докЛист Подпись
Стадия ЛистовЛист

 Проверил

 Разработал

 Гл .спец .

Конкина

Р

План на отм . -2,500

Отопление и вентиляция

13,49

Продух 400х200(h)

524,03

Электрощитовая

32
00

15
00

32
00

17
00

15
00

25
0

15
00

  Коллектор №2

340,23

  Коллектор №3
  Коллектор №4

Коллектор №5

  Коллектор №1

Ст.3-01

Ст.1-06

Ст.1-07

Ст.1-09

Ст.1-10

Ст.1-11

Ст.1-08

Ст.2-07

Ст.2-08

Ст.2-10

Ст.2-11

Ст.2-06

Ст.2-09

Ст.1-01

Ст.1-02

Ст.1-04

Ст.1-05

Ст.2-04

Ст.2-01

Ст.2-02

Ст.2-05

Ст.1-03

Ст.2-03

Ст.3-02 Ст.3-03 Ст.3-05 Ст.3-07 Ст.4-01 Ст.4-02 Ст.4-03 Ст.4-04 Ст.4-06 Ст.5-01 Ст.5-04 Ст.5-05 Ст.5-06 Ст.5-08

Ст.5-09

Ст.5-03Ст.5-02Ст.3-04 Ст.3-06 Ст.5-07

Ст.3-09 Ст.3-10 Ст.3-12Ст.3-08 Ст.3-11 Ст.3-13 Ст.4-07 Ст.4-08 Ст.4-09 Ст.4-10 Ст.4-11 Ст.5-10 Ст.5-11 Ст.5-12 Ст.5-16 Ст.5-17 Ст.5-18Ст.5-15Ст.5-14Ст.5-13

Ст.3-01

Ст.4-05

1. Номера стояков состоят из трёх цифр :
      1-я цифра - номер коллектора (схемы )
       2-я и 3-я цифры - номер стояка внутри схемы
   Пример : 6-01 - первый стояк внутри шестой схемы

Ст.6-08

Ст.6-10

Ст.6-12

Ст.6-07

Ст.6-09

Ст.6-11

Ст.6-01

Ст.6-02

Ст.6-04

Ст.6-06

Ст.6-03

Ст.6-05

2014
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ДатаКол.учИзм. N докЛист Подпись
Стадия ЛистовЛист

 Проверил  Морозенков

 Разработал

 Гл .спец .
План 1 этажа

Морозенков

Конкина
Отопление и вентиляция

6

Ст.3-02 Ст.3-03 Ст.3-05 Ст.3-07 Ст.4-01 Ст.4-02 Ст.4-03 Ст.4-04 Ст.4-06 Ст.5-01 Ст.5-04 Ст.5-05 Ст.5-06 Ст.5-08

Ст.5-09

Ст.5-03Ст.5-02Ст.3-04 Ст.3-06 Ст.5-07

Ст.3-09 Ст.3-10 Ст.3-12Ст.3-08 Ст.3-11 Ст.3-13 Ст.4-07 Ст.4-08 Ст.4-09 Ст.4-10 Ст.4-11 Ст.5-10 Ст.5-11 Ст.5-12 Ст.5-16 Ст.5-17 Ст.5-18Ст.5-15Ст.5-14Ст.5-13

Ст.3-01

Ст.4-051 17,05
37,57

Кухня

Жилая комната

Кухня

Жилая комната

1 16,81
37,28

17,05

9,21
1,11 2,88

1,66

5,66

17,05

9,21
1,11 2,88

1,66

5,66

2,12
1,34

2 27,81
47,62

32,43
55,28

Жилая комната

Спальня

Жилая комната

Спальня
Кухня

2 27,81
47,62

Кухня

Жилая комната

Спальня

18,05

9,94

8,9214,38

17,80

1,113,32

11,64
6,24

1,113,32 9,14

16,17

11,64

6,24

1,11 2,88

15,10

15,11

6,72

24,03

2 32,43
55,28

17,05
37,57

Жилая комната

Кухня

17,05

9,21
1,11 2,88

1,66

5,66

1,94 1,34

24,03

2 32,33
55,24

Жилая комната

Кухня

Спальня

16,81

1,68

5,59

1,11 2,88
9,92

14,54

2 32,33
55,24

Кухня

Спальня

1,11 2,88
9,92

14,54

32,43
55,28

Спальня

Спальня

Кухня

Жилая комната
18,05

9,94

8,92

11,64

2,88

32,43
55,28

Спальня

Спальня

Кухня

Жилая комната
18,05

9,94

8,92

11,64

2,88

Спальня

Спальня

Жилая комната
18,05

11,64

1,113,32 9,14
11,64

16,81
37,28

16,81

1,68

5,59

3,48

Кухня
9,21

1,11 2,88

1

1 16,01
35,73

Жилая комната

Кухня

1 15,78
35,45

Жилая комната

Кухня

Жилая комната

Кухня

Жилая комната

1 15,78
35,45

16,01

8,41
2,88

1,66

5,66

15,78

8,411,112,88

1,68

5,59

6,443,12

2,45

15,78

8,41

1,112,88

1,66

5,66

16,17

1 15,78
35,45

Жилая комната

Кухня

15,78

8,411,112,88

1,68

5,59

6,443,12

2,45

1
16,01
35,73

Жилая комната

Кухня

16,01

8,411,112,88

5,66

6,443,12

24,03

Ст.1-06

Ст.1-07

Ст.1-09

Ст.1-10

Ст.1-11

Ст.1-08

Ст.2-07

Ст.2-08

Ст.2-10

Ст.2-11

Ст.2-06

Ст.2-09

2 27,81
47,62

Жилая комната

Кухня

Жилая комната

Кухня

27,81
47,62

Жилая комната

1
15,78
35,45

1,113,32

9,14

16,17

6,24

1,113,32 9,14

16,17

6,24

15,781,66

5,66 Кухня
9,149,14
Кухня
9,14

Общая комната
Спальня

Кухня

2
27,09
46,86

17,05
37,57

Жилая комната

Кухня

16,81
37,28

Жилая комната

Кухня

7,79

1,13

15,98
11,11

8,05 2,80

17,05

9,21
1,11 2,88

1,66

5,66

16,81

9,21
1,11

2,88

1,68

5,59

24,03

2,12
1,34

6,72

20,75

Помещение
общетвенного
назначения

Жилая комната

Кухня

Жилая комната

Кухня

Жилая комната

Кухня

16,01
35,73

1 15,78
35,45

Кухня

Кухня

Кухня

Общая комната

Спальня

2 28,69
46,90

Ст.6-01

Ст.6-02

Ст.6-04

Ст.6-06

Ст.6-03

Ст.6-05

Спальня

Спальня

Кухня

Спальня Спальня Спальня

Кухня

Кухня

КухняЖилая комната Жилая комната

Жилая комната

Кухня КухняЖилая комната Жилая комната

Жилая комната

226,52
46,00

28,82
47,66

117,04
35,56

27,99
47,14 2 27,99

47,14
28,82
47,662

Спальня

Спальня Спальня

Кухня
Кухня

КухняЖилая комната

Спальня

Кухня Жилая комната КухняЖилая комната

Спальня

Кухня Жилая комната

Жилая комната
Жилая комната

117,04
35,56 117,04

35,56

2 28,82
47,66 2 27,99

47,14 2 27,99
47,14 2 28,82

47,66

КухняСпальня Жилая комната Кухня СпальняЖилая комната Кухня Жилая комнатаСпальня

Жилая комната

Спальня СпальняКухня

41,48
67,73 3 40,92

65,073 3 41,03
67,06

41,03
67,06

Спальня

Кухня

Спальня Спальня

Кухня
Спальня Общая комнатаСпальня СпальняЖилая комната

Кухня

Жилая комната

3 47,85
75,09

2 29,74
47,90

Кухня Жилая комната

17,59
35,49

Ст.1-01

Ст.1-02

Ст.1-04

Ст.1-05

Ст.2-04

Ст.2-01

Ст.2-02

Ст.2-05

Ст.1-03

Ст.2-03

Ст.6-08

Ст.6-10

Ст.6-12

Ст.6-07

Ст.6-09

Ст.6-11

2014

Общая комната
Спальня

Кухня

2
27,09
46,86

СпальняСпальня

Кухня

Спальня

2 26,52
46,00

2 28,82
47,66

Спальня Спальня Спальня Спальня

Кухня

Спальня

Спальня

3 41,48
67,73

Спальня

2 27,81
47,62

2 32,33
55,24

1 16,01
35,731

17,05
37,57

2 32,43
55,28

Кухня Кухня

Жилая комната

Кухня

Жилая комната

Кухня

1
15,78
35,45

Жилая комната

Кухня

1
16,81
37,28

Жилая комната

Кухня

Жилая комната

Кухня

Кухня

Жилая комната

Спальня

Жилая комната

Спальня

Кухня

Жилая комната

Спальня Кухня

2 27,81
47,62

2
28,38
48,26

Жилая комната

Кухня

1
15,78
35,45

Жилая комната

Кухня

1
16,01
35,73

1 17,05
37,57

Жилая комната

КухняКухня

Жилая комната

Кухня

Жилая комната

1
16,81
37,28

1 16,01
35,731

17,05
37,57

Жилая комната

Кухня

Жилая комната

Кухня

1
15,78
35,45

Жилая комната

Кухня

1
16,81
37,28

Жилая комната

Кухня

Жилая комната

Кухня

Жилая комната

Кухня

Кухня

2 27,99
47,14

Жилая комната Жилая комната

Жилая комната

Кухня КухняЖилая комната Жилая комната

2 27,99
47,14 2 28,82

47,66

КухняЖилая комната

2 28,82
47,66

Спальня

Кухня

2 27,99
47,14

Жилая комната КухняЖилая комната

2 27,99
47,14

Спальня

Кухня Жилая комната

2 28,82
47,66

Жилая комната Кухня

Спальня

Спальня
Жилая комната

3 41,03
67,06

Кухня Жилая комната

3 41,03
67,06

Спальня Жилая комнатаСпальняКухня

Спальня

Спальня

2
28,38
48,26

2 26,80
46,62

Жилая комната

2 27,68
48,04

СпальняКухня

Спальня
Кухня

Жилая
комната Спальня

Кухня

2 28,45
46,442 28,45

46,44

Спальня

Общая комната

2 27,91
47,92

Кухня
Спальня

Общая комната

2 27,91
47,92

Кухня
Спальня

Общая комната

2 27,91
47,92

Спальня

2
28,38
48,26

Кухня

2 28,69
46,90

Общая комната

Спальня

Спальня

2 29,74
47,90

Общая комната

Кухня
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ДатаКол.учИзм. N докЛист Подпись
Стадия ЛистовЛист

 Проверил

 Разработал

 Гл .спец .
План 2 (3) этажа

Спальня

2 30,69
51,30

Жилая комната

Спальня

Кухня

32
00

32
00

15
00

32
00

32
00

15
80

0

15
00

320015003200

54050

320015003200 320015003200 25003200 32003200290025001500 3000 320015003200

750

7500

6575

175
750 2275 250 250

45
0

15
50

10
50

26
00

75
0

32
00

32
00

15
00

32
00

17
00

15
00

25
015
00

17
00

32
00

15
00

32
00

32
00

40
0

61
00

69
50

36
55

0
28

85
0

14
30

0
14

30
0

15003200

219501580015800

67200

6575

315010502100700500
3300 1050 3150

75
0

500 300 2500 1050 2400 400 350

3300 1050 3150

7500

1650

725 925700 1500 700

90
0

52
00

Жилая
комната

7,79

1,13

11,96 12,1911,96

18,05

9,94

8,92

14,38

15,98 11,11

8,05 2,80

2,88

1,11

16,668,17 9,86

7,32

2,88

1,11

8,10

16,01

8,41
1,112,88

1,66

5,66

17,05

9,21 1,11 2,88

1,66

5,66

15,78

8,411,112,88

1,68

5,59

3,43

3,43
3,43
3,43

16,81

9,21

1,11 2,88

1,68

5,59

15,78

8,41

1,112,88

7,48

1,11 2,88

9,92

17,80

14,53
9,00

1,113,32

9,14

16,17

11,64

6,24

1,113,32 9,14

16,17

11,64 6,24

1,11 2,88

15,78

8,41
1,112,88

1,66

5,66

15,78

8,41
1,112,88

7,48

16,01

8,411,112,88

1,66

5,66
17,05

9,21

1,11 2,88

1,66

5,66

17,05

9,21 1,11 2,88

1,66

5,66

3,43

3,43

3,43

3,43

3,43

3,43

3,43

3,43

3,43

3,43

16,01

8,41

1,112,88

1,66

5,66

17,05

9,21
1,11 2,88

1,66

5,66

15,78

8,411,112,88

1,68

5,59

3,43

3,43

3,43

3,43

16,81

9,21

1,11 2,88

1,68

5,59

1,11 2,88

9,21

7,41

15,78

8,41
1,112,88

7,48

16,27

1,11

8,52

2,76

12,55

6,45

16,03

1,11

8,52

2,716,81

11,96

16,03

1,11

8,52

16,27

1,11

8,52

2,766,812,71 6,81

12,55

16,27

1,11

8,52

12,55

16,03

1,11

8,52

2,716,81

11,96

16,03

1,11

8,52

2,71 6,81

16,27

1,11

8,52

2,786,81

2,88

1,11

16,50

11,47

8,84

13,51

8,94

4,48

2,88

1,11

16,50

11,28

8,62

13,25

8,94

4,48

2,88

1,11

16,50

8,62

8,94

4,48

11,28

13,25

8,10 11,61

11,76 5,7211,72 5,72
15,4914,99

12,60

12,60

1,11

2,94 2,93

1,11

16,03

16,07
8,57

8,13

10,777,65

6,94

17,78

2,88

1,12

7,22 10,67

6,94

17,78

2,88

1,12

7,0510,67

16,21 11,70 7,92

2,88

1,11

8,10

16,21 11,70 7,92

2,88

1,11

8,10

16,21 11,70 7,92

12,60

16,18

12,51

7,18

7,151,202,68

1,11

2,88

19,2110,537,15

7,02

16,81

13,89

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

И

Л

М

П

С

Т

У

Ш

Э

Ю

Я

АА

ББ

1 2 3 4 5 7 8

Ж

И

К

М

Н

Р

Ф

Е

24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

33 34 35 37 38 39 40 41

В/1

В/1

23,91

6,727,42

15,10

15,11

6,727,42

24,03

6,72 6,72 6,72

15,49

6,72

15,49

6,72 6,72

5,1911,78

24,03

6,727,42

20,75

146,03

158,84

138,35

151,12

2

Конкина
Отопление и вентиляция

7

Ст.3-01

Ст.1-06

Ст.1-07

Ст.1-09

Ст.1-10

Ст.1-11

Ст.1-08

Ст.2-07

Ст.2-08

Ст.2-10

Ст.2-11

Ст.2-06

Ст.2-09

Ст.1-01

Ст.1-02

Ст.1-04

Ст.1-05

Ст.2-04

Ст.2-01

Ст.2-02

Ст.2-05 Ст.3-02 Ст.3-05 Ст.3-07 Ст.4-01 Ст.4-03 Ст.4-04 Ст.4-06 Ст.5-01 Ст.5-04 Ст.5-05 Ст.5-06 Ст.5-08

Ст.5-09

Ст.5-02Ст.3-04

Ст.3-09 Ст.3-10 Ст.3-12Ст.3-08 Ст.3-11 Ст.3-13 Ст.4-07 Ст.4-08 Ст.4-09 Ст.4-10 Ст.4-11 Ст.5-10 Ст.5-11 Ст.5-12 Ст.5-16 Ст.5-17 Ст.5-18Ст.5-15Ст.5-14Ст.5-13

Ст.3-01

Ст.6-01

Ст.6-02

Ст.6-04

Ст.6-06

Ст.6-05

Ст.6-08

Ст.6-10

Ст.6-12

Ст.6-07

Ст.6-09

Ст.6-11

2014

Общая комната Спальня

Кухня

2
27,09
46,86

Спальня

Кухня

Спальня

2 28,82
47,66

Спальня Спальня Спальня

Кухня

Спальня

Спальня

3 41,48
67,73

Спальня

2 27,81
47,62

2 32,33
55,24

1 16,01
35,73

1
17,05
37,57

2 32,43
55,28

Кухня

Жилая комната

Кухня

Жилая комната

Кухня

1
15,78
35,45

Жилая комната

Кухня

1
16,81
37,28

Жилая комната

Кухня

Жилая комната

Кухня

Кухня

Жилая комната

Спальня

Жилая комната

Спальня

Кухня

Жилая комната

Спальня Кухня

2 27,81
47,62

2
28,38
48,26

Жилая комната

Кухня

1
15,78
35,45

Жилая комната

Кухня

1
16,01
35,731 17,05

37,57

Жилая комната

Кухня
Кухня

Жилая комната

Кухня

Жилая комната

1
16,81
37,28

1 16,01
35,731

17,05
37,57

Жилая комната

Кухня

Жилая комната

Кухня

1
15,78
35,45

Жилая комната

Кухня

1
16,81
37,28

Жилая комната

Кухня

Жилая комната

Кухня
Жилая комната

Кухня

1
15,78
35,45

Кухня
Жилая комната

Жилая комната Кухня -столовая КухняЖилая комната

2 28,82
47,66

Спальня

Кухня

2 27,99
47,14

Жилая комната КухняЖилая комната

2 27,99
47,14

Спальня

Кухня Жилая комната

2 28,82
47,66

Жилая комната Кухня

Спальня

СпальняЖилая комната

3 41,03
67,06

Кухня Жилая комната

3 41,03
67,06

Спальня
Жилая комната

СпальняКухня

Спальня

Спальня

2
28,38
48,26

2 26,80
46,62

Жилая комната

2 27,68
48,04

СпальняКухня

Жилая комнатаСпальня
Кухня

Жилая комната Спальня
Кухня

2 28,45
46,442 28,45

46,44

Спальня

Общая комната

2 27,91
47,92

Кухня
Спальня

Общая комната

2 27,91
47,92

СпальняКабинет

5 60,82
99,24

СпальняСпальня

Спальня
Жилая комната

Игровая

Спальня

2
28,38
48,26

Кухня

2 28,69
46,90

Общая комната

Спальня

Спальня

2 29,74
47,90

Общая комната

Кухня
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ДатаКол.учИзм. N докЛист Подпись
Стадия ЛистовЛист

 Проверил

 Разработал

 Гл .спец .

Жилой пятиэтажный многоквартирный дом по адресу :

Спальня

2 30,69
51,30

92,81
161,265

32
00

32
00

15
00

32
00

32
00

15
80

0

15
00

320015003200

54050

320015003200 320015003200 25003200 32003200290025001500 3000 320015003200

750

7500

6575

175
750 2275 250 250

45
0

15
50

10
50

26
00

75
0

32
00

32
00

15
00

32
00

17
00

15
00

25
015

00
17

00
32

00
15

00
32

00
32

00
40

0
61

00
69

50
36

55
0

28
85

0
14

30
0

14
30

0

15003200

219501580015800

67200

6575

315010502100700500
3300 1050 3150

75
0

500 300 2500 1050 2400 400 350
3300 1050 3150

7500

1650

725 925700 1500 700

90
0

52
00

7,79

1,13

12,1911,96

18,05

9,94

8,92

14,38

15,98 11,11

8,05 2,80

9,36

2,88

1,11

8,10

16,01

8,41
1,112,88

1,66

5,66

17,05

9,21 1,11 2,88

1,66

5,66

15,78

8,411,112,88

1,68

5,59

3,43

3,43

3,43

3,43

16,81

9,21

1,11 2,88

1,68

5,59

15,78

8,41
1,112,88

7,48

1,11 2,88

9,92

17,80

14,54
9,00

1,113,32

9,14

16,17

11,64

6,24

1,113,32
9,14

16,17

11,64
6,24

1,11 2,88

15,78

8,41
1,112,88

1,66

5,66

15,78

8,41
1,112,88

7,48

16,01

8,411,112,88

1,66

5,66
17,05

9,21
1,11 2,88

1,66

5,66

17,05

9,21
1,11 2,88

1,66

5,66

3,43

3,43

3,43

3,43

3,43

3,43

3,43

3,43

3,43

16,01

8,41
1,112,88

1,66

5,66

17,05

9,21
1,11 2,88

1,66

5,66

15,78

8,411,112,88

1,68

5,59

3,43

3,43

3,43

16,81

9,21
1,11 2,88

1,68

5,59

1,11 2,889,21

7,41

15,78

8,41
1,112,88

5,66

16,27

1,11

8,52

2,76

12,55

6,45

1,11

2,71 2,912,83

16,27

1,11

8,52

12,55

16,03

1,11

8,52

2,716,81

11,96

16,03

1,11

8,52

2,71 6,81

16,27

1,11

8,52

2,786,81

2,88

1,11

16,50

11,47

8,84

13,51

8,94

4,48

2,88

1,11

16,50

11,28

8,62

13,25

8,94

4,48

2,88

1,11

16,50

8,62

8,94

4,48

11,28

13,25

8,10 11,61

11,7611,72 5,72

12,60

12,60

1,11

2,94 2,93

1,11

16,03

16,07
8,57

8,13

10,777,65

6,94

17,78

2,88

1,12

7,22 10,67

6,94

17,78

2,88

1,12

7,0510,67

16,21 11,70 7,92

2,88

1,11

8,10

16,21 11,70 7,92

16,82

10,27

14,83

6,12

13,1111,0510,48

3,38

10,15

1,13

2,86

29,32

23,8211,8913,11

29,28

16,58

1,13

16,75

12,51

12,60

16,18

12,51

7,18

7,15

1,11

2,88

19,2110,537,15

7,02

16,81

13,89

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

И

Л

М

П

С

Т

У

Ш

Э

Ю

Я

АА

ББ

1 2 3 4 5 7 8

Ж

И

К

М

Н

Р

Ф

Е

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

33 34 35 37 38 39 40 41

В/1

В/1

23,91

6,727,42

15,10

15,11

6,727,42

24,03

24,03

6,727,42

20,75

11,76 5,3211,72 5,72

6,72 6,72 6,72

15,49

6,72

15,49

6,72 6,72

5,1911,785,32

Конкина
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Ст.3-01

Ст.1-01

Ст.1-02

Ст.1-04

Ст.1-05

Ст.2-04

Ст.2-01

Ст.2-02

Ст.2-05

Ст.1-06

Ст.1-07

Ст.1-09

Ст.1-10

Ст.1-11

Ст.1-08

Ст.2-07

Ст.2-08

Ст.2-10

Ст.2-11

Ст.2-06

Ст.2-09

Ст.3-02 Ст.3-05 Ст.3-07 Ст.4-01 Ст.4-03 Ст.4-04 Ст.4-06 Ст.5-01 Ст.5-04 Ст.5-05 Ст.5-06 Ст.5-08

Ст.5-09

Ст.5-02Ст.3-04

Ст.3-09 Ст.3-10 Ст.3-12Ст.3-08 Ст.3-11 Ст.3-13 Ст.4-07 Ст.4-08 Ст.4-09 Ст.4-10 Ст.4-11 Ст.5-10 Ст.5-11 Ст.5-12 Ст.5-16 Ст.5-17 Ст.5-18Ст.5-15Ст.5-14Ст.5-13

Ст.3-01

Ст.6-08

Ст.6-10

Ст.6-12

Ст.6-07

Ст.6-09

Ст.6-11

Ст.6-01

Ст.6-02

Ст.6-04

Ст.6-06

Ст.6-05

2014

Общая комната Спальня

Кухня

2 27,09
46,86

СпальняСпальня

Кухня

Спальня Спальня Спальня Спальня

Кухня

Спальня

Спальня

3 41,48
67,73

Спальня

2 27,81
47,62

2 32,33
55,24

1 16,01
35,73

1
17,05
37,57

2 32,43
55,28

Кухня

Жилая комната

Кухня

Жилая комната

Кухня

1
15,78
35,45

Жилая комната

Кухня

1
16,81
37,28

Жилая комната

Кухня

Жилая комната

Кухня

Кухня

Жилая комната

Спальня

Жилая комната

Спальня Кухня

Жилая комната

Спальня
Кухня

2 27,81
47,62

2
28,38
48,26

Жилая комната

Кухня

15,78
35,45

Жилая комната

Кухня

1
16,01
35,731 17,05

37,57
Жилая комната

КухняКухня

Жилая комната

Кухня

Жилая комната

1
16,81
37,28

1 17,05
37,57

Жилая комната

Кухня

Жилая комната

Кухня

1
15,78
35,45

Жилая комната

Кухня

1 16,81
37,28

Жилая комната

Кухня

Жилая комната

Кухня

Жилая комната

Кухня

КухняЖилая комната Жилая комната Кухня КухняЖилая комната Жилая комната КухняЖилая комната

2 28,82
47,66

Спальня

Кухня

2 27,99
47,14

Жилая комната КухняЖилая комната

2 27,99
47,14

Спальня

Кухня Жилая комната

2 28,82
47,66

Жилая комната Кухня

Спальня

СпальняЖилая комната

3 41,03
67,06

Кухня Жилая комната

3 41,03
67,06

Спальня СпальняКухня

Спальня

2
28,38
48,26

2 26,80
46,62

Жилая комната

2 27,68
48,04

СпальняКухня

СпальняКухня Спальня Кухня

2 28,45
46,442 28,45

46,44

Спальня
Общая комната

2 27,91
47,92

Кухня
СпальняОбщая комната

2 27,91
47,92

3 44,91
65,49

Спальня

4 54,43
83,54

Кабинет
Спальня СпальняСпальня

4 56,97
87,54

Кабинет

3 46,36
70,42

Спальня

Спальня

2
28,38
48,26

Кухня

2 28,69
46,90

Общая комната

Спальня

Спальня

2 29,74
47,90

Общая комната
Кухня
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План 5 этажа

Спальня

2 30,69
51,30

32
00

32
00

15
00

32
00

32
00

15
80

0

15
00

320015003200

54050

320015003200 320015003200 25003200 32003200290025001500 3000 320015003200

750

7500

6575

350 1500

2275 250 250

45
0

15
50

10
50

26
00

75
0

32
00

32
00

15
00

32
00

17
00

15
00

25
0

15
00

17
00

32
00

15
00

32
00

32
00

40
0

61
00

69
50

36
55

0
28

85
0

14
30

0
14

30
0

15003200

219501580015800

67200

6575

315010502100700500
3300 1050 3150

75
0

500 300 2500 1050 2400 400 350
3300 1050 3150

7500

1650

725 925
700 1500 700

90
0

52
00

7,79

1,13

12,19

11,96

18,05

9,94

8,92

14,38

15,98 11,11

8,05
2,80

2,88

1,11

8,10

16,01

8,411,112,88

1,66

5,66

17,05

9,21 1,11 2,88

1,66

5,66

15,78

8,41

1,112,88

1,68

5,59

3,43

3,43

0,86

0,86

16,81

9,21 1,11 2,88

1,68

5,59

15,78

8,411,112,88

7,48

1,11 2,88

9,92

17,80

14,54
9,00

1,113,32 9,14

16,17

11,64

6,24

1,113,32
9,14

16,17

11,64

6,24

1,11 2,88

15,78

8,411,112,88

1,66

5,66

15,78

8,411,112,88

7,48

16,01

8,41
1,112,88

1,66

5,66

17,05

9,21
1,11 2,88

1,66

5,66

17,05

9,21
1,11 2,88

1,66

5,66

3,43

3,43

3,43

3,43

3,43

3,43

0,86

0,86

0,86

0,86

16,01

8,41

1,112,88

1,66

5,66

17,05

9,21
1,11 2,88

1,66

5,66

15,78

8,411,112,88

1,68

5,59

3,43

3,43

3,43

3,43

16,81

9,21
1,11 2,88

1,68

5,59

1,11 2,88

9,21

7,41

15,78

8,41
1,112,88

7,48

16,27

1,11

8,52

2,76

13,26

8,19 2,71

1,11

2,762,71

16,27

1,11

8,52

12,55

16,03

1,11

8,52

2,716,81

11,96

16,03

1,11

8,52

2,71 6,81

16,27

1,11

8,52

2,786,81

2,88

1,11

16,5011,47

8,84

13,51

8,94

4,48

2,88

1,11

16,50

11,28

8,62

13,25

8,94

4,48

2,88

1,11

16,50

8,62

8,94

4,48

11,28

13,25

8,10 11,61

11,76 5,7211,72 5,72

12,60

1,11

2,94 2,93

1,11

16,03

16,07

8,57

8,13

10,777,65

6,94

17,78

2,88

1,12

7,22 10,67

6,94

17,78

2,88

1,12

7,0510,67

16,21
11,70

7,92

2,88

1,11

8,10

16,21 11,70
7,92

15,38

1,11

16,8210,27

15,02

13,61 10,89 13,11

16,82 10,27

15,02

10,8913,11
16,15

1,11

17,0610,27

14,45

9,92

14,85

12,60

12,60

16,18

12,51

7,18

7,15

1,11

2,88

19,2110,53
7,15

7,02

16,81

13,89
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Ф

Е

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

33 34 35 37 38 39 40 41

В/1

В/1

23,91

6,727,42

15,10

15,11

6,727,42

24,03

24,03

6,727,42

20,75

11,76 5,7211,72 5,72

6,72
6,72 6,72

15,49

6,72

15,49

6,72 6,72

5,1911,785,329,34

Кухня

2
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9

План 5 этажа

Ст.3-01

Ст.1-06

Ст.1-07

Ст.1-09

Ст.1-10

Ст.1-11

Ст.1-08

Ст.2-07

Ст.2-08

Ст.2-10

Ст.2-11

Ст.2-06

Ст.2-09

Ст.1-01

Ст.1-02

Ст.1-04

Ст.1-05

Ст.2-04

Ст.2-01

Ст.2-02

Ст.2-05 Ст.3-02 Ст.3-05 Ст.3-07 Ст.4-01 Ст.4-03 Ст.4-04 Ст.4-06 Ст.5-01 Ст.5-04 Ст.5-05 Ст.5-06 Ст.5-08

Ст.5-09

Ст.5-02Ст.3-04

Ст.3-09 Ст.3-10 Ст.3-12Ст.3-08 Ст.3-11 Ст.3-13 Ст.4-07 Ст.4-08 Ст.4-09 Ст.4-10 Ст.4-11 Ст.5-10 Ст.5-11 Ст.5-12 Ст.5-16 Ст.5-17 Ст.5-18Ст.5-15Ст.5-14Ст.5-13

Ст.3-01

Ст.6-08

Ст.6-10

Ст.6-12

Ст.6-07

Ст.6-09

Ст.6-11

Ст.6-01

Ст.6-02

Ст.6-04

Ст.6-06

Ст.6-05

2014

Ст.1-04 Ст.1-02 Ст.1-01

Схема  системы отопления №1
от коллектора №1 по осям 1-2/ББ-Ш

Ст.1-06Ст.1-07Ст.1-09Ст.1-10

Схема  системы отопления №1
от коллектора №1 по осям 7-8/ББ-Ш

Ст.2-05 Ст.2-04 Ст.2-02 Ст.2-01

Схема  системы отопления №2
от коллектора №2 по осям 1-2/Ж-Т

Ст.2-07Ст.2-08Ст.2-10Ст.2-11

Схема  системы отопления №2
от коллектора №2 по осям 7-8/Ж-Т

+12,000

3,000

6,000

9,000

0,000

От котельной

К с
ис
те
ма
м 
 №
 3,
4,5
,6

Ст.1-11
Ст.2-06

ДатаКол.учИзм. N докЛист Подпись
Стадия ЛистовЛист

 Проверил

 Разработал

 Гл.спец .

Конкина
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Отопление и вентиляция

   Схема   отопления №1
от коллектора №1

    Схема   отопления №2
от коллектора №2

      Ст1-05
+12,000

3,000

6,000

9,000

0,000

3,000

6,000

9,000

0,000

-2,500

Ст.1-03

Ст.1-08

Ст.2-03

Ст.2-09

Коллектор №1

Узел "а"

+2,200+2,200

Коллектор №2

 К 
си
ст
ем
е 
№
2 

по

ос
ям
 7

-8/

Ж

-Т
Узел "а"

 К 
си
ст
ем
е 
№
2  

по

ос
ям
 1-

2/

Ж

-Т

+12,000

+9,000

77
0

Узел "а"

-2,500

232 232 232

49
0

Ø38х2,5

Двухконтурный коллектор GEFFEN Ø50

.

.
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 К 
си
ст
ем
е 
№
2  
по

ос
ям
 1-

2/

ББ

-Ш

 К 
си
ст
ем
е 
№
1 
по

ос
ям
 7-

8/Б
Б-

Ш

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Номера стояков состоят из трёх цифр :
      1-я цифра - номер коллектора (схемы )
       2- я и 3-я цифры - номер стояка внутри схемы
   Пример : 6-01 - первый стояк внутри шестой схемы

2. Все стояки с двухсторонним присоединением приборов
выполнить из металлополимерных  труб VALTEK  Ø26 х3, стояки с
односторонним присоединением приборов  и все подводки к
приборам из труб Ø20х2

2014

ДатаКол.учИзм. N докЛист Подпись
Стадия ЛистовЛист

 Проверил

 Разработал

 Гл.спец .

Конкина

11
Отопление и вентиляция

Схема  системы отопления №3
от коллектора №3

Схема  системы отопления №4
от коллектора №4

Схема  системы отопления №4
от коллектора №4 по осям 15-21/Е

Схема  системы отопления №4
от коллектора №4 по осям 15-21/В

Схема отопления №3 от коллектора
№3  по осям 7-14/Е

Схема  системы отопления №3
от коллектора №3 по осям 7-14/В

Коллектор №3

От котельной

+11,200

+2,800

+5,600

0,000

Узел "а"

Коллектор №4

Узел "а"

+12,000

+9,000

77
0

-2,500

232 232 232

49
0

Ø38х2,5

Двухконтурный коллектор GEFFEN Ø50

.

.

+2,200+2,200

Уточнить 

Ст.4-01

Ст.4-02

Ст.4-03 Ст.4-04

+2,200

Ст.4-05

Ст.4-06

Ст.4-10Ст.4-07 Ст.4-08 Ст.4-11Ст.4-09Ст.3-08

Ст.3-07

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Номера стояков состоят из трёх цифр :
      1-я цифра - номер коллектора (схемы )
       2- я и 3-я цифры - номер стояка внутри схемы
   Пример : 6-01 - первый стояк внутри шестой схемы

2. Все стояки с двухсторонним присоединением приборов
выполнить из металлополимерных  труб VALTEK  Ø26 х3, стояки с
односторонним присоединением приборов  и все подводки к
приборам из труб Ø20х2

Ст.3-05Ст.3-04

Ст.3-03

Ст.3-09 Ст.3-10 Ст.3-11 Ст.3-12 Ст.3-13

+2,200

Ст.3-06

+2,200

 по месту

-2,500

+8,400

 К 
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ем
е 
№
4

по
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 1

5-2
1/Е

 К 
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ст
ем
е 

№
4 

по
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ям
  1

5-2
1/

В

 К 
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ст
ем
е 

№
4  

по

ос
ям
 7

-14
/Е

 К 
си
ст
ем
е 
№
4 

по

ос
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 7-

14
/В

Ст.3-01 Ст.3-02

+11,200

+2,800

+5,600

0,000

+8,400
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12
Отопление и вентиляция

Схема  системы отопления №5
от коллектора №5

Схема  системы отопления №6
от коллектора №6

Ст.6-05 Ст.6-01

Схема  системы отопления №6
отколлектора №6 по осям 33-34/Ж-Ф

Схема  системы отопления №6 от коллектора
№6 по осям 40-41/Ж-Ф

Коллектор №6

Схема отопления №5 от коллектора №5  по осям 22-32/Е

Схема  системы отопления №5
от коллектора №5 по осям 22-32/В1 Коллектор №5

От котельной

Ст.5-01 Ст.5-02 Ст.5-04

Узел "а"

-2,500

Коллектор №5

Узел "а"

+12,000

+9,000

77
0

-2,500

232 232 232

49
0

Ø38х2,5

Двухконтурный коллектор GEFFEN Ø50

.

.

+2,200+2,200

Ст.6-09

Уточнить по месту

+12,000

3,000

6,000

9,000

0,000

+2,200+2,200 +2,200+2,200

Ст.6-02Ст.6-04

Ст.6-03

Ст.6-06

Ст.6-11 Ст.6-07Ст.6-08Ст.6-10Ст.6-12

Ст.5-03

Ст.5-05 Ст.5-06 Ст.5-08 Ст.5-09

Ст.5-07

Ст.5-10 Ст.5-11 Ст.5-13 Ст.5-14 Ст.5-15 Ст.5-17 Ст.5-18Ст.5-12 Ст.5-16

 К 
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ст
ем
е 
№
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по
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ям
 3

3-3
4/Ж

-Ф

 К 
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 К 
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№
5 
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ос
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2-3
2/

Е

 К 
си
ст
ем
е 
№
5 
по

ос
ям
 2

2-3
2/

В1

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Номера стояков состоят из трёх цифр :
      1-я цифра - номер коллектора (схемы )
       2- я и 3-я цифры - номер стояка внутри схемы
   Пример : 6-01 - первый стояк внутри шестой схемы

2. Все стояки с двухсторонним присоединением приборов
выполнить из металлополимерных  труб VALTEK  Ø26 х3, стояки с
односторонним присоединением приборов  и все подводки к
приборам из труб Ø20х2
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Вентиляция . План вентиляционных
шахт на кровле . Схема каналов

Отопление и вентиляция

План кровли
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+15,110

15,320

15,320
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15,320

15,920

15,920
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В/1
Водоприемная воронка Водоприемная воронка Водоприемная воронка Водоприемная воронка

Водоприемная воронка

Водоприемная воронка

Водоприемная воронка

Водоприемная 
воронка h=0,6м

Водоприемная воронка
+15,110

Металлическое ограждение
h=0,6м

Металлическое ограждение
h=0,6м

Металлическое ограждение
h=0,6м

Металлическое ограждение
h=0,6м

Металлическое ограждение
h=0,6м

Металлическое ограждение
h=0,6м
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Примечание :
1.Длина вертикального участка воздуховода
(воздушного затвора ) не менее 2 м.

План на отм. -2,500

План 1 этажа

План 2 (3) этажа

План 4 этажа

План 4 этажа

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

Код оборудо вания,
изделия,
материала

Завод- изготовитель
Ед.

измерения
Коли-

чество
Масса

единицы,

кг

ПримечаниеПозиция Наименование и техническая характеристика

2 3 4 5 6 7 8 91
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Спецификация оборудования

Отопление и вентиляция
1

2014

Система отопления
секцияРадиатор биметаллический секционный  РБС-500  

    580(095)912-00-03
 Фирма "Данфосс"

                            РБС-500  ОАО " Сантехпром".

(095)912-00-03
 Фирма "Данфосс"

580

Конвектор средней глубины КСК-20-1,716К компл. 9(095)912-00-03
 Фирма "Данфосс"

Клапан  запорный с дренажным компонентом

(095)912-00-03
 Фирма "Данфосс"

Клапан  запорный с дренажным компонентом 100

4000

Запорный радиаторный клапан RLV Ду15 (095)912-00-03
 Фирма "Данфосс"

50

Двухконтурный коллектор GEFFEN Ø50

Кран шаровой "VT Base" 2"

Кран шаровой фланцевый Ø50

шт.   6

  12

        Компания  GEFFEN 

        Компания  Brandoni 

        Компания  Valtec   24

  24Бобышка БП -БТ-З0-G1
2" под термоманометр            Компания  РОСМА 

мп

 ∅ 76

 ∅ 89

Труба стальная электросварная   

 ∅20 мп

 ∅ 25

 ∅ 38

 ∅ 45

 ∅ 57

 ∅ 7

 ∅ 108

                            ГОСТ 10704-2002  

  160

  75

100

  130

  200

  780

  60

Труба металопластиковая Ф 20х2

Труба металопластиковая Ф 26х3

  1120

       1540

  110
        Компания  Valtec 

(095)912-00-03

3

                                  Радиаторный распределитель тепла Пульс УРТ-100           385

9

Примечания

8

Масса
единицы
кг

7

Коли-
чество

6

Единица
измерения

5

Завод-
изготовитель

4

Код
оборудования,
изделия,
материала

3

Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа

2

Наименование и техническая характеристика

1

Позиция

Лист

N°док.Изм. Кол.уч.Лист ДатаПодпись
2

Все материалы и комплектующие уточняются монтажниками.
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                                       Краска БТ -177  -  два слоя;

                                        грунтовка ГФ-021 - два слоя

Тройник 20

Тройник 20х26х20

Крестовина 26х20х26

Ниппель соединительный 20х1/2"

Ниппель соединительный 20х3/4"

  136

  118

  472
  760

  34

Ниппель соединительный 26х1"   118

Фитинги
        Компания  Valtec 

(095)912-00-03

 Окраска стальных трубопроводов отопления                                      

 Средства крепления отопительных приборов и труб

 ∅76х 

 ∅108

 ∅57 

 ∅38 

 ∅25 

∅45 

 ∅     

 ∅25 

Изоляция для труб  толщиной 13мм Энергофлекс мп

 ∅ 89   160

  75

100

  130

  200

  780

  110

  Кран Маевского           117

Узел "а"

Узел "а"

Условные обозначения

   Уклон трубопровода
      Направление движения теплоносителя

       Изменение диаметра трубы

Клапан запорный

0,002

Т 1

Т 2

для всех стояков

Запорный клапан
ASV-M (Ø15,20)

5

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

-1,000
Уточнить по месту

-1,000
Уточнить по месту

-1,000
Уточнить по месту

-1,000 -1,000

-1,000

-1,000
Уточнить по месту

-1,000
Уточнить по месту

-1,000
Уточнить по месту

К стояку

Условные обозначения

   Уклон трубопровода
      Направление движения теплоносителя

       Изменение диаметра трубы

Клапан запорный

0,002

Условные обозначения

   Уклон трубопровода
      Направление движения теплоносителя

       Изменение диаметра трубы

Клапан запорный

0,002

0,0020,002

0,002 0,002

Узел "в"

Узел
"в"

Узел
"в"

0,002 0,002

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

   Уклон трубопровода
      Направление движения теплоносителя

       Изменение диаметра трубы

Опора неподвижная

 Опора скользящая

0,002

ПРИМЕЧАНИЕ :

0,
00

2

0,002

0,
00

2

0,002

0,
00

2

1. Номера стояков состоят из трёх цифр :
      1-я цифра - номер коллектора (схемы )
       2-я и 3-я цифры - номер стояка внутри схемы
   Пример : 6-01 - первый стояк внутри шестой схемы

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

   Уклон трубопровода

      Направление движения теплоносителя
       Изменение диаметра трубы

Клапан запорный

0,002 ПРИМЕЧАНИЕ :

1. Номера стояков состоят из трёх цифр :
      1-я цифра - номер коллектора (схемы )
       2-я и 3-я цифры - номер стояка внутри схемы
   Пример : 6-01 - первый стояк внутри шестой схемы

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

   Уклон трубопровода
      Направление движения теплоносителя

       Изменение диаметра трубы

Клапан запорный

0,002

ПРИМЕЧАНИЕ :

1. Номера стояков состоят из трёх цифр :
      1-я цифра - номер коллектора (схемы )
       2-я и 3-я цифры - номер стояка внутри схемы
   Пример : 6-01 - первый стояк внутри шестой схемы

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

   Уклон трубопровода
      Направление движения теплоносителя
       Изменение диаметра трубы

Клапан запорный

0,002

ПРИМЕЧАНИЕ :

1. Номера стояков состоят из трёх цифр :
      1-я цифра - номер коллектора (схемы )
       2-я и 3-я цифры - номер стояка внутри схемы
   Пример : 6-01 - первый стояк внутри шестой схемы

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

   Уклон трубопровода
      Направление движения теплоносителя
       Изменение диаметра трубы

Клапан запорный

0,002

ПРИМЕЧАНИЕ :

5 Число секций в отопительном приборе

Жилая комната

18,05

Спальня

Кухня

5 Число секций в отопительном приборе

5 Число секций в отопительном приборе

5 Число секций в отопительном приборе

4

6

1168 4 6 6

11

6

8 6 8 6 7

6 9

8 7

10

88

10

8 54 4 6446 88 4 6 6
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Ст.6-13
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 по месту Уточнить 
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Уточнить 
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Уточнить 
 по месту

-1,000
Уточнить 
 по месту

-1,000
Уточнить 
 по месту

Уточнить 
 по месту

Уточнить 
 по месту

Т 1

Т 2

для всех стояков

Запорный клапан
ASV-M (Ø15,20)

-1,000
Уточнить по месту

К стояку

Узел "в"

Т 1

Т 2

для всех стояков

Запорный клапан
ASV-M (Ø15,20)

-1,000
Уточнить по месту

К стояку

Узел "в"

Запорный радиаторный
клапан RLV Ду15

Запорный радиаторный
клапан RLV Ду15

Запорный радиаторный
клапан RLV Ду15

1 этаж

2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

L=90 м3/ч

140х200
L=90м3/ч

140х280
L=180 м3/ч

140х280
L=180 м3/ч

См . раздел АС

Схема вентканалов
кухни

+0,00

+2,80

+5,60

+8,40

+11,20

План вентканалов
кухни

5 эт .1-3 эт. 2-4 эт .

  РВ -1 150 х200

  РВ -1 150 х200

  РВ -1 150 х200

  РВ -1 150 х200

  РВ -1 150 х200

  "б"

  "б"

Размещение вентканалов и решеток

  "г"

Размещение вентканалов и решеток

1 этаж

2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

140х140
L=25 м3/ч

140х140
L=25м3/ч

140х200
L=50 м3/ч

140х200
L=50 м3/ч

См . раздел АС

Схема вентканалов
санузлов и ванных

+0,00

+2,80

+5,60

+8,40

+11,20

План вентканалов
санузлов и ванных

5 эт.1-3 эт. 2-4 эт.

  РВ -1 150 х150

  РВ -1 150 х150

  РВ -1 150 х150

  РВ -1 150 х150

  РВ -1 150 х150

2.100 х200(h) - размеры поперечного сечения  канала мм

140х200

140х140
L=25м3/ч

140х140
L=25м3/ч

140х200
L=90м3/ч

140х200
L=90м3/ч

280х280

14
0

200

  "е"

5
1-3 2-4

5
1-3 2-4

5
1-3 2-4

5
1-3 2-4

Размещение вентканалов и решеток
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       1-3

       1-3

       1-3

       1-3

51-3
2-4

51-3
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1-3 2-4 5

  "д"

Размещение вентканалов и решеток

51-3
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2-4

51-3

2-4

1-3 2-4 5
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140
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          №6
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Примечания
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Единица
измерения

5
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изготовитель
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Код
оборудования,
изделия,
материала
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Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа
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Наименование и техническая характеристика

1

Позиция

Лист

N°док.Изм. Кол.уч.Лист ДатаПодпись
2

Все материалы и комплектующие уточняются монтажниками.
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Вентиляция

ГОСТ 14918-80*Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5мм 

                                                                                     140х140

                                                                                     140х200

м.п.

Вентиляционная решетка регулируемая    РВ -1 150 х150 404шт.

Вентиляционная решетка регулируемая    РВ -1 150 х200 202шт.

                                                                                     140х280

1000

1200

200

Опора скользящая   57.Т13

16

20

Опора скользящая 108.Т13

Опора скользящая  89.Т13

Опора скользящая  76.Т13

Опора неподвижная НО -1  Ø89 Т12

34

Серия 4.903-10 в.5

Серия 4.903-10 в.5

Серия 4.903-10 в.5

Серия 4.903-10 в.5

Опора неподвижная  НО -2  Ø76 Т12

Опора неподвижная  НО -3  Ø57 Т12

34

1

1

1

104

 Подушки опорные ОП -2
(через 5 метров )

 Подушки опорные ОП -2
(через 4 метра )

 Подушки опорные ОП -2
(через 3,5 метра )

 Подушки опорные ОП -2
(через 3,5 метра)

 Подушки опорные ОП -2
(через 3 метра)

Опорная подушка ОП -2 Серия 3.006.1-287

Серия 4.903-10 в.5

Серия 4.903-10 в.5

Серия 4.903-10 в.5
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 Проверил

 Разработал

 Гл.спец . Комплектовочная ведомость
отопительных приборов

Конкина
Отопление и вентиляция
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           Общие указания

Дата

2014

Изм. N докЛист Подпись
Стадия ЛистовЛист

1РД
ГИП

Исполн.

Проверил

Конкина

Отопление и вентиляция

Общие данные

вентиляцию

Расход тепла, кВт (Гкал/ч)

Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции

жения) помещения
здания (соору-
Наименование

-27

Период
 года при

Объем,
м

Тн°С
на

отопление

Расход

(ккал/ч)
холода,Втна

Общий двиг.кВт
мощн. эл.
Устан.

3

водоснабжение

на

+21

горячее

Детали крепления санитарно-технических

приборов и трубопроводов

Детали крепления воздуховодов                         5.903-2

Серия 4.904-69

Обозначение Примечания

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Наименование

Каталог "Danfoss" Трубопроводная арматура

Спецификация оборудования и материалов

Прилагаемые документы

Ссылочные документы

Общие данные.

Ведомость чертежей основного комплекта марки "ОВ"

Лист ПримечанияНаименование

1

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

8

2

Отопление. План 1 этажа 

Отопление. План этажей 2(3 )

Отопление. План 4 этажа (отм. +40,800)

Отопление. План подвала (отм. -2,500)

 План кровли. Схема вентиляционных каналов 

оборудования

Выкопировки из каталогов примененного

Серия 5.904-51
Зонты и дефлекторы
вентиляционных систем

шахт через покрытия зданий
Узлы прохода вентиляционных 

Серия 5.904-45

Серия 5.904-1,

Вентиляция здания жилого  обеспечивает чистоту воздуха  в

помещениях и равномерность его распределения в соответствии с

указаниями СП 54.13330.2011 " Здания жилые многоквартирные "

Вентиляция здания вытяжная , естественная , общеобменная .

Воздухообмен организован по вытяжке . Приток воздуха во все

помещения всех этажей естественный неорганизованный . Вытяжка

естественная  через вентиляционные каналы , размещенные в с

санузлах и кухнях .  В качестве воздухоприемных устройств

используются регулируемые вентиляционные решетки РВ 1 компании

"Эго  Инжиниринг ". Удаляемый  воздух транспортируется по

металлическим воздуховодам из оцинкованной стали , встроенным в

строительные конструкции . Толщина  стали  для воздуховодов -0,5 мм

(по  СНиП 41-01-2003). Монтаж , наладку и испытание систем

вентиляции произвести в соответствии со СНиП 3.05.01-85

"Внутренние санитарно -технические системы ".

  Отопление
Проект отопления  и вентиляции  проектируемого  пятиэтажного

многоквартирного жилого дома по адресу : разработан на основании

технического задания Заказчика , технологического  задания ,

архитектурно -  строительной части проекта в соответствии с

нормативными

документами :

СП 60.13330.2012  " Отопление .вентиляция и кондиционирование

вовоздуха "

СП 131.13330.2012 " Строительная климатология "

СП 50.13330.2012   " Тепловая защита зданий "

СП 54.13330.2011   " Здания жилые многоквартирные "

СП 44.13330.2011   " Административные и бытовые здания "

Исходные данные для проектирования отопления и  вентиляции :

Расчетная температура наружного воздуха по параметрам Б    -27° С

Средняя температура отопительного периода                             -2,9°С

Продолжительность отопительного периода                          210 суток

                                                                   16-23° С

Площадь отапливаемых и вентилируемых помещений            10900м²

Объем вентилируемых помещений                                              39800м³

Теплоноситель вода с параметрами                                            95-70°С

Расход тепла на отопление                                                          739 кВт

Источник тепла - проектируемая блочная газовая котельная

Расход воды на систему отопления                                                25 т /ч

Гидравлическое сопротивление системы отопления                   40 кПа

Для отопления   многоквартирного жилого дома  принята двухтрубная

вертикальная система с нижней разводкой . Система отопления

здания состоит из шести отдельных ветвей , присоединяемых к

магистральному трубопроводу через шесть распределительных

коллекторов .  В каждой ветви организовано тупиковое движение

теплоносителя в подающих и обратных магистралях .

Магистральные трубопроводы выполнены из  стальных

электросварных и обыкновенных

водогазопроводных труб в тепловой изоляции . Размещение

магистралей  на низких опорах по полу подвала . Уклон магистралей в

сторону  котельной . На каждом стояке  предусмотрена спускная

арматура для проведения ремонта системы отопления . В качестве

отопительных приборов приняты биметаллические секционные

радиаторы САНТЕХПРОМ РБС -500. Приборы размещаются  под

оконными проемами и у наружных стен . На всех подводках к

приборам , кроме  приборов лестничных клеток , установлена

терморегулирующая  и запорная арматура .

  Удаление воздуха через краны Маевского , установленные в

радиаторных пробках приборов  верхнего этажа .   Трубы , проходящие

через перегородки и капитальные стены , проложить в гильзах .Стояки

и подводки к приборам выполнены из металлополимерных труб

 компании WALTEC.

Вентиляция

39800
см. раздел

ГВС
  739
(0,635)

Каталог "Эго инжиниринг"

Каталог ОАО "Сантехпром"

Каталог компании  VALTEC

 Оборудование для систем вентиляции

 Радиаторы биметаллические секционные

Трубы металлополимерные

11
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Отопление. План 5 этажа 

 Схема системы отопления от коллекторов№3, №4 

 Схема системы отопления от коллекторов №5, №6

 Схема системы отопления от коллекторов №1,№2 

 Комплектовочная ведомость отопительных приборов 
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