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Трансформаторная подстанция с

гр.Измайлов Р.А.

г.Донецк, ул.Стратонавтов, д.1
Электроснабжение жилого дома, расположенного по адресу:

12.11

одним трансформатором 400кВА.
Электротехническая часть
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Расчет вентиляции камеры

трансформатора

1

.В

         Расчет вентиляции камеры трансформатора

1. Определение площади поперечного сечения отверстия

впуска воздуха (за вычетом площади решетки), в м.кв:

           S = 0,18*7,6/1,38 = 0,99 м.кв

2. Определение площади поперечного сечения отверстия

выпуска воздуха (за вычетом площади решетки), в м.кв:

           S1 = 1.1*0,99 = 1,09 м.кв

Схема вентиляции
камеры трансформатора
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