
Деталировочная схема трубопроводов

площадки  Р.Ч.В

РЕЗЕРВУАР

100м³

1

РЕЗЕРВУАР

100м³

2

▼

1

Отметка верха люка - 297.20

Отметка низа трубы  - 295.75

2

Отметка верха люка - 297.20

Отметка низа трубы  - 295.75
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5

Отметка верха люка - 293.80

Отметка низа трубы  - 292.63

7

Отметка верха люка - 293.60

Отметка низа трубы  - 292.59

8

Отметка верха люка - 293.30

Отметка низа трубы  - 292.18

ПГ-4

Отметка верха люка - 294.10

Отметка низа трубы  - 292.50

3

Отметка верха люка - 294.10

Отметка низа трубы  - 292.50
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Отметка верха люка - 293.80

Отметка низа трубы  - 292.22
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Executant

Внутриплощадочные сети  водопровода и

канализации.

Площадка резервуаров чистой воды .


