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План на отм +0.000. 

Разводка внешних силовых проводок

ПРИМЕЧАНИЯ:

2. Все групповые силовые кабели проверены по нагрву и по допустимой потере напряжения.

1. Распределение электроэнергии помещений ФЛ-П Корнейко В.А. реализовано от групповых 
распределительных щитов ГРЩ1, ГРЩ2 и распредщитов РЩ 1.141, РЩ1.7.1, РЩ9.1, которые запитаны от РЩ в   
ТП N2 ООО "Торговая компания урожай" (помещение ФЛ-П Корнейко).
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ТП N2 ООО "Торговая компания урожай"
План расположения электрооборудования. Трасса прокладки кабеля

РУ-0,4кВ ТМ-750кВАРЩ-0,4кВ ФЛ-П Корнейко

Заземляющее

Уголок 50х5 L=3м

Ст. 40х4 

устройство R<4Ом

Кабель ВВГ 4х35, L=12м, dU=0,35% 
по стене с креплением скобами

подъем на отм.+3,500
с3

С2

к РЩ 1.14.1, РЩ 1.7.1

к РЩ 9.1, ГРЩ и РК

Главный распредщит РЩ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Горизонтальный заземлитель

Распределительный щит РЩ

Групповой распределительный щит ГРЩ

Кабель силовой внешних проводок
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ:

Здание боксов
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План на отм +0.000. 
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Копировал: Формат А3


