
Главный инженер проекта                                                                      Аверьянов  А.В.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на  территории Российской 

Федерации и обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими 

чертежами мероприятий и являются обязательными для выполнения всеми организациями, принимающими

участие в реализации проекта.

Формат А4x3

                                                                              Общие указания
       Настоящий проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, "Расширение и
техническое перевооружение системы ППД со строительством БКНС  Пронькинского месторождения"
утвержденным главным инженером ОАО "Оренбургнефть" С.Н. Трубавиным, и техническими условиями
на станцию кустовую блочную БКНС "Пронькино" Автоматизированная система управления БКНС
(АСУТП БКНС), утвержденными начальником ОАМиС  В.П. Конновым, а также на основании решений,
принятых в технологической части проекта и РД 39-0137095-001-86.

Проектируемая АСУТП БКНС предназначена для обеспечения сигнализаций, блокировок и защит в
процессе эксплуатации БКНС. В качестве устройства сбора технологических параметров и последующей
обработки и управления используется промышленный контроллер компании Allen Bradley серии «Control
Logix» с модулями расширения: модули для подключение аналоговых датчиков и модули дискретных
входов и выходов, модуль для подключения термосопротивлений.
    В проекте разрабатываемая система позициируется как двухуровневая, на нижнем уровне
рассматриваются следующие основные принятые технические решения:

 устройства измерения давления, первичные преобразователи давления «МЕТРАН-150»
промышленной группы «МЕТРАН».

 манометр показывающий сигнализирующий взрывозащищенный коррозионностойкий ДМ2005Сг;
 вибропреобразователь пьезоэлектрический ВК-312С;
 датчики осевого сдвига вала ротора ИП-107;
 сигнализатор уровня VEGASWING 63;
 уровнемер Vegaflex 61;
 термосопротивления СМУ Метран-274 и ТСМ50М;
 датчик расхода жидкости ДРС.М;
 датчик расхода жидкости НОРД;

   Верхний уровень системы представлен технологическими контроллерами, АРМ-оператора (основной и
резервный), вторичной аппаратурой, устройствами для приема информации от контроллера и вторичной
аппаратуры по линии ВОЛС.
   Все  оборудование  БКНС  поставляется  заводом-изготовителем в полной заводской готовности согласно
опросным  листам, учтенным в части ТХ. Также заводом-изготовителем предусматривается разработка
проекта АСУТП БКНС в полном объеме согласно техническим условиям и техническим требованиям к
данному проекту.
   На месте осуществляется  монтаж соединительных  кабелей. В данном  проекте предусматривается
проектирование кабелей и кабельной эстакады соеденяющей только отдельно стоящие объекты БКНС.

Средства контроля с местным отсчетом параметров и первичные преобразователи  параметров с
дистанционной передачей информации устанавливаются по месту на  технологическом оборудовании.
Данное оборудование поставляется в комплекте с БКНС.

Вторичные преобразователи и контроллер помещаются в щитах контроля и управления в блоке
управления (Зал энергообеспечения). Данное оборудование поставляется в комплекте с БКНС.

 АРМ оператора (основной и резервный) размещаются в операторной БКНС. Операторная, оборудование
для АСУТП и АРМ поставляется  по отдельному опросному листу. Кроме этого по отдельным опросным
листам (учтенным в части ТХ) поставляется следующие технологическое оборудование, укомплектованное
средствами измерения КИПиА:

- блок гребенки БГ-1;
- блок гребенки БГ-2;
- установка дозирования химреагентов УДХ;
- емкость подземная дренажная  Ед-1;
- емкость подземная дренажная  Ед-2;
Также предусматривается контроль и управление насосами БКНС подключением устройств плавного

пуска (УПП) насосов к технологическому контроллеру.
Все средства контроля и управления устанавливаются согласно типовым   чертежам, в  соответствии с

инструкциями по монтажу и СНиП  3.05.07-85,  ВСН-332-74,  рекомендациям, приведенным в
сопроводительной документации заводов-изготовителей  и  прилагаемому  чертежу  0454-01-02-АТХ. Н1.

Заземление средств управления и контроля выполнить согласно ПУЭ и  РМ14-11-92. Кабели КИП и А
прокладываются  в  металлорукавах, защитных  трубах  и  коробах  отдельно  от  силовых  кабелей  и  цепей
освещения.
     Силовые кабели прокладываются отдельно от контрольных кабелей согласно прилагаемому документу
0454-01-02-АТХ.H2.
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Проектируемое оборудование

БГ-2 Блок напорной гребенки 1

УДХ
Установка дозирования  химического 

1 3200 Q=25л/ч

Блочная кустова насосная станция,
в составе:БКНС

НВ-1

НВ-2

Насосный агрегат ЦНС-240-1900 с
эл.двигателем  СТДМ 1600 1

1Насосный агрегат ЦНС-240-1900 с
эл.двигателем  СТДМ 1600

Ед-1 ТУ 3615-023-00220322-2001 3870 V=25 м³Емкость подземная дренажная
ЕП-25-2400-1600-2 
с эл.насосным агрегатом НВ 50/50

Ед-2
V=5 м³Емкость подземная дренажная

ЕП-5-2400-1600-2  для слива
отработанного масла

Ем
V=2 м³
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№18

- задвижка

- направление потока
- номера потока

- быстроразъемное соединение

- теплоизоляция с греющим кабелем

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- кран шаровой приварной

- теплоизоляция

- задвижка электроприводная

- фильтр (ФВ-1, 2; Ф-1/1,2; Ф-2/1,2)

НМШ  8-25-6,3/2,5-10

- маслобакБ-1, 2

- аварийный маслобакБ-3, 4

- маслоохладительТ-1, 2

- кран трехходовой
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0454-01-02-АТХ
Расширение и техническое перевооружение системы ППД
 со строительством БКНС  Пронькинского месторождения

 Схема соединения внешних проводок

П
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 и
 д

ат
а

И
нв

. N
 п

од
л.

С
ог
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В
за

м.
 и

нв
. N

Перечень элементов

м

мКабель контрольный КВВГЭнг 4х1,5  ТУ16.К01-37-2003 669

Поз.
обознач. ПримечаниеКол.Наименование

189Кабель контрольный КВВГЭнг 5х1,5  ТУ16.К01-37-2003

1. Монтаж внутри щита осуществить проводом ПВ1 1х1,5.
2. Заземление выполнить проводом ПВ3 1х2,5.
3. Схему смотреть совместно со схемой функциональной автоматизации.
4. Экраны кабелей со стороны полевых датчиков свернуть в бухту и заизолировать.
5. * -  кабель (его длина), а также изделия и материалы для его прокладки комплектует и
прокладывает завод изготовитель БКНС.
6. Длины кабелей, труб и металлорукавов уточнить при монтаже.
7. Короб учтен только проходящий по межплощадочной эстакаде.

БКНС  Пронькинского
месторождения
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0454-01-02-АТХ
Расширение и техническое перевооружение системы ППД
 со строительством БКНС  Пронькинского месторождения

 Схема соединения внешних проводок

Перечень элементов

Кабель контрольный КВВГЭнг 5х1,5  ТУ16.К01-37-2003

Поз.
обознач. ПримечаниеКол.Наименование

Кабель контрольный КВВГЭнг 4х1,5  ТУ16.К01-37-2003
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3. Схему смотреть совместно со схемой функциональной автоматизации.
4. Экраны кабелей со стороны полевых датчиков свернуть в бухту и заизолировать.
5. * -  кабель (его длина), а также изделия и материалы для его прокладки комплектует и
прокладывает завод изготовитель БКНС.
6. Длины кабелей, труб и металлорукавов уточнить при монтаже.
7. Короб учтен только проходящий по межплощадочной эстакаде.
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0454-01-02-АТХ
Расширение и техническое перевооружение системы ППД
 со строительством БКНС  Пронькинского месторождения

 Схема соединения внешних проводок

БКНС  Пронькинского
месторождения

Перечень элементов

мКабель контрольный КВВГЭнг 5х1,5  ТУ16.К01-37-2003 954

Поз.
обознач. ПримечаниеКол.Наименование

мКабель контрольный КВВГЭнг 7х1,5  ТУ16.К01-37-2003 368

1. Монтаж внутри щита осуществить проводом ПВ1 1х1,5.
2. Заземление выполнить проводом ПВ3 1х2,5.
3. Схему смотреть совместно со схемой функциональной автоматизации.
4. Экраны кабелей со стороны полевых датчиков свернуть в бухту и заизолировать.
5. * -  кабель (его длина), а также изделия и материалы для его прокладки комплектует и
прокладывает завод изготовитель БКНС.
6. Длины кабелей, труб и металлорукавов уточнить при монтаже.
7. Короб учтен только проходящий по межплощадочной эстакаде.

    Кабель волоконно-оптический ОКЛ-НГ-0,7(50)-8-П Учтен на листе 9

 Кабель симметричный для систем распределенного сбора
данных  КИПЭВ 2х2х0,60  ТУ 16.К99-008-2001
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0454-01-02-АТХ
Расширение и техническое перевооружение системы ППД
 со строительством БКНС  Пронькинского месторождения

 Схема соединения внешних проводок

Перечень элементов

Кабель контрольный КВВГЭнг 4х1,5  ТУ16.К01-37-2003

Поз.
обознач. ПримечаниеКол.Наименование

мКабель контрольный КВВГЭнг 14х1,5  ТУ16.К01-37-2003 267
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1. Монтаж внутри щита осуществить проводом ПВ1 1х1,5.
2. Заземление выполнить проводом ПВ3 1х2,5.
3. Схему смотреть совместно со схемой функциональной автоматизации.
4. Экраны кабелей со стороны полевых датчиков свернуть в бухту и заизолировать.
5. * -  кабель (его длина), а также изделия и материалы для его прокладки комплектует и
прокладывает завод изготовитель БКНС.
6. Длины кабелей, труб и металлорукавов уточнить при монтаже.
7. Короб учтен только проходящий по межплощадочной эстакаде.

БКНС  Пронькинского
месторождения

137 138
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Коршиков

Первушин
11.13
11.13

11.13

11.13
Мазурина
Аверьянов 9

0454-01-02-АТХ
Расширение и техническое перевооружение системы ППД
 со строительством БКНС  Пронькинского месторождения

 Схема соединения внешних проводок

Перечень элементов

м    Кабель волоконно-оптический ОКЛ-НГ-0,7(50)-8-П

Поз.
обознач. ПримечаниеКол.Наименование

Кабель контрольный КВВГЭнг 5х1,5 ТУ16.К01-37-2003

1. Монтаж внутри щита осуществить проводом ПВ1 1х1,5.
2. Заземление выполнить проводом ПВ3 1х2,5.
3. Схему смотреть совместно со схемой функциональной автоматизации.
4. Экраны кабелей со стороны полевых датчиков свернуть в бухту и заизолировать.
5. * -  кабель (его длина), а также изделия и материалы для его прокладки комплектует и
прокладывает завод изготовитель БКНС.
6. Длины кабелей, труб и металлорукавов уточнить при монтаже.
7. Короб учтен только проходящий по межплощадочной эстакаде.

Кабель контрольный КВВГЭнг 7х1,5  ТУ16.К01-37-2003

м Кабель симметричный для систем распределенного сбора
данных  КИПЭПКГ 2х2х0.6 ТУ 16.К99-008-2001 528

MOXA 508A

170

БКНС  Пронькинского
месторождения

6 7Х
1

БВ

82
-1

82
-2

К
В

В
ГЭ

нг
 7

х1
,5

 *
1 12

82
-3

82
-4

82
-5

82
-6

10 5

П
ус

к

С
то

п

С
иг

н.

Порт 2

Оптическая
коробка



Обозна-
чение

провода
кабеля,

Конец

Трасса

сечение
Число жил,

Кабель, провод

Марка Материал и диаметр
трубы, сечение короба

Способ прокладки
Примечание

Формат А2

Изм. Кол.

Нач.отд.
ГИП

Инженер
Листуч Дата№ док Подп.

ЛистСтадия Листов

Н. контр.

Р

Кабельный журнал (начало)
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Расширение и техническое перевооружение системы ППД
 со строительством БКНС  Пронькинского месторождения

15 Входная линия насоса
НВ-1

ЩКУ
(Щит с контроллером) КВВГЭнг 5х1,5 * * * * * * 2Р

16

17

18

19

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

40

41

42

45

46

47

48

49

* - Определяет и комплектует завод-изготовитель БКНС
(внутри помещений БКНС, БГ-1, БГ-2, КТП)

22

23

24

50

51

52

55

56

58

60

61

59

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

Входная линия насоса
НВ-2 КВВГЭнг 5х1,5 * * * * * * 2Р

Выкидная линия насоса
НВ-1 КВВГЭнг 5х1,5 * * * * * * 2Р

Выкидная линия насоса
НВ-2 КВВГЭнг 5х1,5 * * * * * * 2Р

Выкидная линия Нп-1 КВВГЭнг 5х1,5 189 135 Труба водогазопроводная
25х2,8 2Р* *

Вод. колл. Тоцкого
водозабора КВВГЭнг 4х1,5 55 Труба водогазопроводная

25х2,8 4 2Р* * *

Вода на выходе
 НВ-1 КВВГЭнг 4х1,5 * * * 2Р* * *

Вода на выходе
 НВ-2 КВВГЭнг 4х1,5 * * * 2Р* * *

Вода на выходе
 из БКНС КВВГЭнг 4х1,5 * * * 2Р* * *

Вода на входе
 БГ-2 КВВГЭнг 4х1,5 * * * 2Р* * *

В нагнетательном
трубопроводе
 тех. поток №5

КВВГЭнг 4х1,5 155 2Р* *95 Труба водогазопроводная
25х2,8 9

В нагнетательном
трубопроводе

 тех. поток № 6
КВВГЭнг 4х1,5 154 2Р* *95 Труба водогазопроводная

25х2,8 9

В нагнетательном
трубопроводе
тех. поток № 7

КВВГЭнг 4х1,5 153 2Р* *95 Труба водогазопроводная
25х2,8 9

В нагнетательном
трубопроводе
тех. поток №8

КВВГЭнг 4х1,5 152 2Р* *95 Труба водогазопроводная
25х2,8 9

КВВГЭнг 4х1,5 * * * 2Р* * *

КВВГЭнг 4х1,5 * * * 2Р* * *

В нагнетательном
трубопроводе

тех. поток №11
В нагнетательном

трубопроводе
тех. поток №10

КВВГЭнг 4х1,5 * * * 2Р* * *
В нагнетательном

трубопроводе
тех. поток №9

КВВГЭнг 4х1,5 * * * 2Р* * *
В нагнетательном

трубопроводе
тех поток № 12

В нагнетательном
трубопроводе

тех. поток №19
КВВГЭнг 4х1,5 151 2Р* *95 Труба водогазопроводная

25х2,8 9

КВВГЭнг 4х1,5 * * * 2Р* * *
В нагнетательном

трубопроводе
тех. поток № 18

В нагнетательном
трубопроводе на

 входе БГ-1
КВВГЭнг 4х1,5 150 2Р* *95 Труба водогазопроводная

25х2,8 9

КВВГЭнг 4х1,5 * * * 2Р* * *Помещение БКНС

КВВГЭнг 4х1,5 * * * 2Р* * *На фильтре маслонасоса
(основного)

КВВГЭнг 4х1,5 * * * 2Р* * *
На фильтре маслонасоса

(резервного)
ЩКУ

(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
 (Щит с вторичной

аппаратурой)

КВВГЭнг 5х1,5 * * * 2Р* * *

На подшипниках

НВ-1

На подшипниках

НВ-2

КВВГЭнг 5х1,5 * * * 2Р* * *

КВВГЭнг 5х1,5 * * * 2Р* * *

КВВГЭнг 5х1,5 * * * 2Р* * *

КВВГЭнг 5х1,5 * * * 2Р* * *

КВВГЭнг 5х1,5 * * * 2Р* * *

КВВГЭнг 5х1,5 * * * 2Р* * *

КВВГЭнг 5х1,5 * * * 2Р* * *

На емкости Ед-1 КВВГЭнг 7х1,5 189 2Р* *133 Труба водогазопроводная
25х2,8

На емкости Ед-2 КВВГЭнг 7х1,5 179 2Р* *121 Труба водогазопроводная
25х2,8

На емкости Ед-1 КВВГЭЭнг 4х1,5 189 2Р* *133 Труба водогазопроводная
25х2,8

В нагнетательном
трубопроводе

тех. поток № 19
КВВГЭнг 5х1,5 151 2Р* *95 Труба водогазопроводная

25х2,8 9

КВВГЭнг 5х1,5 * * * 2Р* * *

КВВГЭнг 5х1,5 * * * 2Р* * *

Перед насосом НВ-1

Перед насосом НВ-2

ЩКУ
 (Щит с вторичной

аппаратурой)

ЩКУ
 (Щит с вторичной

аппаратурой)
ЩКУ

 (Щит с вторичной
аппаратурой)

ЩКУ
 (Щит с вторичной

аппаратурой)
ЩКУ

 (Щит с вторичной
аппаратурой)

БКНС  Пронькинского
месторождения

43

44

Гидропята НВ-1

Гидропята НВ-2

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

КВВГЭнг 4х1,5

КВВГЭнг 4х1,5

* * ** * *

* * ** * *

2Р

2Р

54 Нижний уровень в Б-1
ЩКУ

 (Щит с вторичной
аппаратурой)

КВВГЭнг 7х1,5 * * * 2Р* * *

57 Нижний уровень в Б-2 КВВГЭнг 7х1,5 2Р* * *
ЩКУ

 (Щит с вторичной
аппаратурой)

***

63

64

65

62
ЩКУ

 (Щит с вторичной
аппаратурой)

ЩКУ
 (Щит с вторичной

аппаратурой)
ЩКУ

 (Щит с вторичной
аппаратурой)

ЩКУ
 (Щит с вторичной

аппаратурой)

В нагнетательном
трубопроводе
тех. поток № 5

КВВГЭнг 5х1,5 155 95 Труба водогазопроводная
25х2,8 9 2Р* *

В нагнетательном
трубопроводе
тех. поток № 6

КВВГЭнг 5х1,5 154 95 Труба водогазопроводная
25х2,8 9 2Р* *

В нагнетательном
трубопроводе
тех. поток № 7

КВВГЭнг 5х1,5 153 95 Труба водогазопроводная
25х2,8 9 2Р* *

В нагнетательном
трубопроводе
тех. поток № 8

КВВГЭнг 5х1,5 152 95 Труба водогазопроводная
25х2,8 9 2Р* *

Начало
Длинна

м
В Траншее

м
По констр-
укциям, м

По эстакаде,
м

На лотках,
 м

В коробе,
 м

Кол-во
расклю-

чений(Р),
муфт(М)

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

И
нв

. N
 п

од
л.

С
ог

ла
со

ва
но

В
за

м.
 и

нв
. N

66

67

ЩКУ
 (Щит с вторичной

аппаратурой)
ЩКУ

 (Щит с вторичной
аппаратурой)

КВВГЭнг 5х1,5 * * *
В нагнетательном

трубопроводе
тех. поток № 11

КВВГЭнг 5х1,5 * * *
В нагнетательном

трубопроводе
тех. поток № 10

Труба водогазопроводная
25х2,8 9 2Р*

Труба водогазопроводная
25х2,8 9 2Р*

Длинна,м

В трубах, блоках и коробах

135

95

95

95

95

95

95

133

121

133

95

95

95

95

95

Коршиков

Первушин
11.13

11.13

11.13

11.13

Мазурина
Аверьянов



Формат А2
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а

И
нв
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од
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ог
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со

ва
но

В
за

м.
 и

нв
. N

Изм. Кол.

Нач.отд.
ГИП

Инженер
Листуч Дата№ док Подп.

ЛистСтадия Листов

Н. контр.

Р

Кабельный журнал (окончание)
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68

69

70

71.1

71.2

71.3

71.4

75

76

80

81

83

84

85

150

151

152

153

ВОЛС

108

72.1

72.2

72.3

72.4

151.1

ЩКУ
 (Щит с вторичной

аппаратурой)
ЩКУ

 (Щит с вторичной
аппаратурой)

ЩКУ
 (Щит с вторичной

аппаратурой)
* * * 2Р

* * * 2Р

КВВГЭнг 5х1,5 * * *

* * * 2Р

В нагнетательном
трубопроводе
тех. поток № 9

КВВГЭнг 5х1,5 * * *

* * * 2Р

В нагнетательном
трубопроводе

тех. поток № 12

КВВГЭнг 5х1,5 * * *

* * * 2Р

В нагнетательном
трубопроводе

тех. поток № 18
ЩКУ

(Щит с контроллером)
ЩКУ

(Щит с контроллером)
ЩКУ

(Щит с контроллером)
ЩКУ

(Щит с контроллером)
ЩКУ

(Щит с контроллером)
ЩКУ

(Щит с контроллером)
ЩКУ

(Щит с контроллером)
ЩКУ

(Щит с контроллером)
ЩКУ

 (Щит с вторичной
аппаратурой)

ЩКУ
 (Щит с вторичной

аппаратурой)

КВВГЭнг 4х1,5 * * *

* * * 2Р

Металлоконструкция
 №1

около насоса
НВ-1

Металлоконструкция
 №2

около насоса
НВ-2

КВВГЭнг 4х1,5 * * *

* * * 2Р

КВВГЭнг 4х1,5 * * *

* * * 2Р

КВВГЭнг 4х1,5 * * *

* * * 2Р

КВВГЭнг 4х1,5 * * *

* * * 2Р

КВВГЭнг 4х1,5 * * *

* * * 2Р

КВВГЭнг 4х1,5 * * *

КВВГЭнг 4х1,5 * * *

КВВГЭнг 4х1,5 * * *

КВВГЭнг 4х1,5 * * *

Металлоконструкция
 №1

около насоса НВ-1
Металлоконструкция

 №1
около насоса НВ-2

КТП. Выдвижной áëîê
 óïðàâëåíèÿ (БВ)

электрозадвижкой Эз-1
КТП. Выдвижной áëîê

 óïðàâëåíèÿ (БВ)
электрозадвижкой Эз-2

КВВГЭнг 14х1,5 134 * * 2Р* *28

КВВГЭнг 14х1,5 133 * * 2Р* *28

ЩКУ
 (Щит с вторичной

аппаратурой)
ЩКУ

 (Щит с вторичной
аппаратурой)

ЩКУ
 (Щит с вторичной

аппаратурой)
ЩКУ

 (Щит с вторичной
аппаратурой)

ЩКУ
 (Щит с вторичной

аппаратурой)

В помещении
машинного зала

БКНС

КВВГЭнг 5х1,5 * * * * * * 2Р

КВВГЭнг 5х1,5 * * * * * * 2Р

КВВГЭнг 5х1,5 * * * * * * 2Р

КВВГЭнг 5х1,5 * * * * * * 2Р

КВВГЭнг 5х1,5 * * * * * * 2Р

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
 (Щит с вторичной

аппаратурой)
ЩКУ-1

 В сущ. операторной

КТП. Устройство
плавного пуска (УПП)

насосом  НВ-1
КИПЭПКГ 2х2х0,6 134 * * 2Р* *28

КТП. Устройство
плавного пуска (УПП)

насосом  НВ-1
КИПЭПКГ 2х2х0,6 134 * * 2Р* *28

КВВГЭнг 7х1,5 134 * * 2Р* *28
КТП. Выдвижной áëîê

 óïðàâëåíèÿ (БВ)
 насоса Нп-1

В проектируемой
операторной БКНС

В проектируемой
операторной БКНС

ОКЛ-НГ-0,7(50)-8-П 170 2Р* * 70

КИПЭПКГ 45 2Р* * *

* *

* *

* - Определяет и комплектует завод-изготовитель БКНС
(внутри помещений БКНС, БГ-1, БГ-2, КТП) БКНС  Пронькинского

месторождения

2х2х0,6

8

82 *
КТП. Выдвижной áëîê

 óïðàâëåíèÿ (БВ)
электрозадвижкой Нм-3

КВВГЭнг 7х1,5 * * 2Р*

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером) * *

90
ЩКУ

(Щит с контроллером)
Установка дозирования

химреагентов (УДХ) КИПЭПКГ 2х2х0,6 215 2Р* *139 Труба водогазопроводная
50х3,0 35

87

88

89

86
КТП. Выдвижной áëîê

 óïðàâëåíèÿ (БВ)
 насоса НМ-1/1

КТП. Выдвижной áëîê
 óïðàâëåíèÿ (БВ)
 насоса НМ-1/2

КТП. Выдвижной áëîê
 óïðàâëåíèÿ (БВ)
 насоса НМ-2/1

КТП. Выдвижной áëîê
 óïðàâëåíèÿ (БВ)
 насоса НМ-2/2

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

*КВВГЭнг 7х1,5 * * 2Р** *

*КВВГЭнг 7х1,5 * * 2Р** *

*КВВГЭнг 7х1,5 * * 2Р** *

*КВВГЭнг 7х1,5 * * 2Р** *

Конец сечение
Число жил,

Кабель, провод

Марка

Способ прокладки
Примечание

Длинна
м

В Траншее
м

По констр-
укциям, м

По эстакаде,
м

На лотках,
 м

В коробе,
 м

Кол-во
расклю-

чений(Р),
муфт(М)

Обозна-
чение

провода
кабеля,

Трасса

Начало

97

98

99

Масло в Б-1

Масло в Б-2

Масло в Т-1

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

ЩКУ
(Щит с контроллером)

КВВГЭнг 4х1,5

КВВГЭнг 4х1,5

КВВГЭнг 4х1,5

* * ** * * 2Р

* * ** * * 2Р

* * ** * * 2Р

100

101

102

103

104

105

106

107 Масло в Т-2
ЩКУ

(Щит с контроллером) КВВГЭнг 4х1,5 * * ** * * 2Р

ЩКУ
(Щит с контроллером)

Выкидная линия насоса
НМ-1/1 КВВГЭнг 5х1,5 * * * * * * 2Р

ЩКУ
(Щит с контроллером)

Выкидная линия насоса
НМ-1/2 КВВГЭнг 5х1,5 * * * * * * 2Р

ЩКУ
(Щит с контроллером)

Выкидная линия насоса
НМ-2/1 КВВГЭнг 5х1,5 * * * * * * 2Р

ЩКУ
(Щит с контроллером)

Выкидная линия насоса
НМ-2/2 КВВГЭнг 5х1,5 * * * * * * 2Р

ЩКУ
(Щит с контроллером)

Выкидная линия насоса
НМ-3 КВВГЭнг 5х1,5 * * * * * * 2Р

ЩКУ
(Щит с контроллером)

Выкидная линия насоса
Т-1 КВВГЭнг 5х1,5 * * * * * * 2Р

ЩКУ
(Щит с контроллером)

Выкидная линия насоса
Т-2 КВВГЭнг 5х1,5 * * * * * * 2Р

110

111

112

113

114

115

ЩКУ
(Щит с контроллером) КВВГЭнг 4х1,5 * * * 2Р* * *

ЩКУ
(Щит с контроллером) КВВГЭнг 4х1,5 * * * 2Р* * *

ЩКУ
(Щит с контроллером) КВВГЭнг 4х1,5 * * * 2Р* * *

ЩКУ
(Щит с контроллером) КВВГЭнг 4х1,5 * * * 2Р* * *

ЩКУ
(Щит с контроллером) КВВГЭнг 4х1,5 * * * 2Р* * *

ЩКУ
(Щит с контроллером) КВВГЭнг 4х1,5 * * * 2Р* * *

Выкидная линия насоса
НМ-1/1

Выкидная линия насоса
НМ-1/2

Выкидная линия насоса
НМ-2/1

Выкидная линия насоса
НМ-2/2

Выкидная линия насоса
Т-1

Выкидная линия насоса
Т-2

Материал и диаметр
трубы, сечение короба Длинна,м

В трубах, блоках и коробах

* * * 2Р

* * * 2Р

28

28

28

28

139

70

Коршиков

Первушин
11.13

11.13

11.13

11.13

Мазурина
Аверьянов



 Инженер
Нач. отд.

 ГИП

 Н. контр.

Лист Листов

Р

Стадия
ДатаПодписьИзм Лист

План размещения оборудования
и прокладки кабеля КИПиА на площадке

 дренажных емкостей

12

Кол уч

0454-01-02-АТХ

Расширение и техническое перевооружение системы ППД
 со строительством БКНС  Пронькинского месторождения

5950
5300

250

Ø
24

00

+0,300

16
00

87
0

10500

35
00

+1,000

-1,200

-1,200

+1,000

87
0

40
0

12
00

10
30

2400
700

Ед-1Ед-2

1. Монтаж средств автоматизации и соединительных кабелей произвести
согласно требованиям ВСН-332-74, СНиП 3.05.07-85 и рекомендациям,
приведенным в сопроводительной документации заводов-изготовителей.

2. Кабель от датчиков  до стойки эстакады проложить в отдельной трубе
25х2.8 согласно прилагаемому документу 0454-01-02-АТХ.Н1.

3. По эстакаде кабели прокладываются в коробе на высоте 3.0 м. Установку
коробов на стойках кабельной эстакады произвести согласно
прилагаемому документу 0454-01-02-АТХ.Н2.

4. За относительную отметку 0.000 принят уровень покрытия площадки.

Перечень  оборудования  и  материалов

Поз. ПримечаниеКол.НаименованиеОбозначение

LTА 58a 1

Ед-1 1

Ед-2 1

Эчтена и заказана в
части ТХ

Эчтена и заказана в
части ТХ

РISA 19а

Vegaflex 61 Высокочастотный микроволновый
импульсный измеритель уровня

Емкость подземная дренажная V=25м3ЕП-25-2400-1-1

Емкость подземная дренажная V=5м3ЕП-5-1600-1-1

М1:50

20
00

+3,000

Наименование

Условные  обозначения

Обозначение

Кабель  КИПиА   в  трубе

Маркировка  кабеля  КИПиА

Кабель  КИПиА  по  эстакаде

Электроконтактный манометр ДМ 2005Сг 1 Заказывается в
комплекте с Ед-1

LА 55a, 2VEGASWING 63 Сигнализатор уровняLА 56a 
Заказывается в

Заказывается в
комплекте с Ед-1

Соединение "Металлорукав-прибор"СМП-12х1/2"

Соединение "Металлорукав-короб"СМК-12

25Металлорукав  РЗ-Ц-ПВХ  Ду12ТУ22-5570-83 м

4

4

ГОСТ 11371-78*    L=300Полоса 4х60-ГОСТ 103-2006
Ст3кп ОСТ 14-2-208-87 8

Ан
В-1г

IIАТ3

0.000

СПО 100х100 Короб (прямая секция l=2,0м) с крышкой

СУО 100х100 Короб (угловая секция ) с крышкой

1

1

СТО 100х100 Короб (тройниковая секция ) с крышкой 1

КО 1161

КО 1151 Стойка кабельная оцинкованная

Полка  кабельная оцинкованная 3

3

БКНС  Пронькинского
месторождения

Технологические трубопроводы.

16

17

ГОСТ 3262-75* Труба   25х2,8 м40

8Сальник  трубныйУ259У2

Лист  Б 3,0    200х250ГОСТ 19903-74*

4ГОСТ 3262-75* Труба   25х2,8   L = 50 мм

Хомут Х-25ТУ 36-48-11-44-88 4

4

Контргайка   25

Муфта   25

Колпак  25

Тройник  прямой  25ГОСТ 8948-75*

ГОСТ 8962-75*

ГОСТ 8966-75

ГОСТ 8968-75

4

4

8

8

ГОСТ 10704-91 Труба  Ø 114х4,0  L = 500 мм 4

Коршиков

Первушин
11.13
11.13

11.13

11.13
Мазурина
Аверьянов



Технологические трубопроводы:

13. Ø32х6  трубопровод подачи реагента от УДХ в трубопровод воды пресной
16. Ø89х9  дренажный трубопровод от УДХ в ЕД-1

УДХ

16

1

30
00

+0,42540
00

+0,250

С1

3500

13Ан
В-Iг

0,002

1000

48
0

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

И
нв

. N
 п

од
л.

С
ог

ла
со

ва
но

В
за

м.
 и

нв
. N

Формат А3

 Инженер
Нач. отд.

 ГИП

 Н. контр.

Лист Листов

Р

Стадия
ДатаПодписьИзм Лист

План размещения оборудования и
прокладки кабеля КИПиА на площадке

дозирования химреагентов

13

Кол уч

0454-01-02-АТХ

Расширение и техническое перевооружение системы ППД
 со строительством БКНС  Пронькинского месторожденияНаименование

Условные  обозначения

Обозначение

Кабель  КИПиА  в трубе, в троншее

Маркировка  кабеля  КИПиА

Кабель  КИПиА  по  эстакаде

1. Монтаж средств автоматизации и соединительных кабелей произвести согласно
требованиям ВСН-332-74, СНиП 3.05.07-85 и рекомендациям, приведенным в
сопроводительной документации заводов-изготовителей.

2. По эстакаде кабели прокладываются в коробе на высоте 3.0 м. Установку коробов на
стойках кабельной эстакады произвести согласно прилагаемому документу
0454-01-02-АТХ.Н2.

3. Переход кабеля из короба в траншею произвести согласно прилагаемому документу
0454-01-02-АТХ.Н3.

4. Кабели в траншее защитить сверху и снизу песком слоем 100 мм.
5. Кабель от стойки кабельной эстакады до шкафа управления УДХ проложить в

металорукаве, закрепив его со стороны эстакады с помощью соединения
"Металлорукав-короб", а со стороны клемной коробки шкафа управления УДХ с
помощью кабельных вводов которыми укомплектована данная коробка.

6. За относительную отметку 0.000 принят уровень покрытия площадки.

UED 90а

Кабель  КИПиА  в трубе

-0,700

Перечень  оборудования  и  материалов

Поз. ПримечаниеКол.НаименованиеОбозначение

1 Эчтена и заказана в
части ТХ

UED 90а Шкаф управления УДХ 1 Поставляется в
комплекте с УДХ

 ГОСТ 3262-75* Труба 50х3,0 10 м

УДХ 3-25УДХ Установка дозирования химического
реагента УДХ3-25

2Металлорукав  РЗ-Ц-ПВХ  Ду12ТУ22-5570-83 м

БКНС  Пронькинского
месторождения

60
00

КО 1161

КО 1151 Стойка кабельная оцинкованная

Полка  кабельная оцинкованная 13

13

СПО 60х40 Короб (прямая секция l=2,0м) с крышкой

СУО 60х40 Короб (угловая секция ) с крышкой

5

2

+3,000

1000

Соединение  "Металлорукав-короб" СМК-12 1

+3,000

32
00

10
00

10
00

Коршиков

Первушин
Мазурина
Аверьянов
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Номер по
генплану

Экспликация зданий и сооружений

Операторная

Выгребной колодец

Площадка РУ-6/0,4кВ с УБПВД

Существующая операторная Пронькинской ДНС

 Инженер
Нач. отд.

 ГИП

 Н. контр.

Лист Листов

Р

Стадия
ДатаПодписьИзм Лист

План прокладки кабеля КИПиА
по межплощадочной эстакаде

14

Кол уч

0454-01-02-АТХ

Расширение и техническое перевооружение системы ППД
 со строительством БКНС  Пронькинского месторождения

Наименование

Условные  обозначения

Обозначение

Кабель  КИПиА   в  трубе

Маркировка  кабеля  КИПиА

Кабель  КИПиА  по  эстакаде

Кабель  КИП   в  траншее в трубе

Перечень  оборудования  и  материалов

Поз. ПримечаниеКол.НаименованиеОбозначение

1. Монтаж средств автоматизации и соединительных кабелей произвести
согласно требованиям ВСН-332-74, СНиП 3.05.07-85 и рекомендациям,
приведенным в сопроводительной документации заводов-изготовителей.

2. Кабель от датчиков  до стойки эстакады проложить в отдельной трубе 25х2.8
согласно прилагаемому документу 0454-01-02-АТХ.Н1.

3. По эстакаде кабели прокладываются в коробе на высоте 3.0 м. Силовые
кабели прокладываются отдельно от контрольных кабелей на высоте  2.5м.
Установку коробов на стойках кабельной эстакады произвести согласно
прилагаемому документу 0454-01-02-АТХ.Н2.

4. Кабель в троншее прокладывается на глубине 0.7 м. Переход кабеля из
короба в траншею произвести согласно прилагаемому документу
0454-01-02-АТХ.Н3.

Блок управления (Зал энергообеспечения БКНС) В составе  БКНС

Демонтируемые сооружения

БКНС  Пронькинского
месторождения

М1:500

СПО 100х100 Короб (прямая секция l=2,0м) с крышкой

СУО 100х100 Короб (угловая секция ) с крышкой

60

5

СТО 100х100 Короб (тройниковая секция ) с крышкой 4

КО 1161

КО 1151 Стойка кабельная оцинкованная

Полка  кабельная оцинкованная 149

149

 КВВГЭнг 4х1,5
ТУ16.К01-37-2003

Кабель контрольный с медными жилами 970

 КВВГЭнг 5х1,5
ТУ16.К01-37-2003

Кабель контрольный с медными жилами 1143

 КВВГЭнг 14х1,5
ТУ16.К01-37-2003

Кабель контрольный с медными жилами 267

 КВВГЭнг 7х1,5
ТУ16.К01-37-2003

Кабель контрольный с медными жилами 368

КИПЭПКГ 2х2х0,6
ТУ 16.К99-008-2001

 Кабель симметричный для систем распределенного
сбора данных, использующих промышленный
интерфейс RS-485

483

ОКЛ-НГ-0,7(50)-8-П     Кабель волоконно-оптический 163

Полка кабельная КО1160

Короб прямой СПО 100/50Короб прямой СПО 150/100

Полка кабельная КО1161

Короб прямой СПО 150/100

Полка кабельная КО1161

min Ø кабеля

ПвВнг6х(1х150/25)

Полка кабельная КО1163

2хПвВнг3х50/16

3-3
М1:10

4-4
М1:10

5-5
М1:10

Стойка КО 1151

+3,00

+2,75

+2,50

+3,00

+2,75

+2,50

+3,00

+2,50

Стойка КО 1151

Стойка КО 1151

Короб прямой СПО 150/100

Полка кабельная КО1161

min Ø кабеляmin Ø кабеля

ПвВнг6х(1х150/25)

Полка кабельная КО1163

2-2
М1:10

1-1
М1:10

Полка кабельная КО1163

Короб СПО 100х100  с кабелями КИП 

Короб прямой СПО 150/100

Полка кабельная КО1161

min Ø кабеля

ПвВнг6х(1х150/25)

Полка кабельная КО1161

2хПвВнг3х50/16

+3,00

+2,75

+2,50

+3,00

+2,75

+2,50

Стойка КО 1151

Стойка КО 1151

Стойка КО 1150
учтена в разделе ЭС

учтен в разделе ЭС

учтен в разделе ЭС учтен в разделе ЭС
учтена в разделе ЭС

учтена в разделе ЭС

учтена в разделе ЭС

учтена в разделе ЭС

учтена в разделе ЭСучтена в разделе ЭС

учтена в разделе ЭС

учтена в разделе ЭС

учтен в разделе ЭС

учтен в разделе ЭС

учтен в разделе ЭС

учтен в разделе ЭС

учтен в разделе ЭС

учтен в разделе ЭС

учтен в разделе ЭС

Короб СПО 100х100  с кабелями КИП 

Короб СПО 100х100  с кабелями КИП 
Короб СПО 60х40  с кабелями КИП 

Полка кабельная КО1161

Полка кабельная КО1161

Полка кабельная КО1161

Полка кабельная КО1161Полка кабельная КО1161

учтена в разделе ЭС
СПО 60х40 Короб (прямая секция l=2,0м) с крышкой

СУО 60х40 Короб (угловая секция ) с крышкой

50

4

Короб СПО 60х40  с кабелем ВОЛС 

Короб СПО 100х100  с кабелями КИП 
Короб СПО 60х40  с кабелем ВОЛС 

Короб прямой СПО 150/100

Полка кабельная КО1161

6-6
М1:10

+3,00

+2,50

Стойка КО 1151

учтена в разделе ЭС

учтен в разделе ЭС

Короб СПО 100х100  с кабелями КИП 

Полка кабельная КО1161

Д

Коршиков

Первушин
11.13
11.13

11.13

11.13
Мазурина
Аверьянов




