
Рабочее освещение торгового зала, зона стеллажей
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Обозначение на плане

8.1

Стадия Лист ЛистовСтадия Лист Листов

ЛистИзм. Кол.уч Дата№ док. Подпись

L1, L2, L3   380/220В

   Принципиальная схема распределительной
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ВВГнг-LS  5х35

Ру=Рр=51,8 кВт

Iр=82 А

ABB U42  (96 модулей)
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Примечание; По каждой группе освещения указан

общий расход кабеля.

В записи: "ППГнг-HF  5х2,5 - 170 м (95)" -

170 м - общий расход;  (95) - длина трассы

до наиболее удалённого светильника.
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ГК-43-417-14-ЭО  

 Гипермаркет «М....»

с одноэтажным АБК малого фотрмата
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