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Резервуар 1  

Датчики,

входные сигналы

Исполнительные устройства,

Кнопка аварийная

на площадке АЦ

Кнопка аварийная

на р. м. оператора

Приборы ППС

Щит АТХ

ИС "Струна"

8х0,5

2х0,5  (в разделе 'ПС' - кабель ШО1)

Пульт оператора

Блок электроники +

ТРК №1

H1.1

обогрев

Насосный блок

выходные сигналы

Ethernet

H1.2

АК1

H8.1

АК2

H5.1

H5.2

H5.3

АК3

2х0,5

2х0,5

1х2Х0,5

1х2Х0,5

1х2Х0,5

1х2Х0,5

3Х1,5

4Х1,5

90%

Порт1

БИ

Двигат. отбора паровH1.3

4Х1,5

Прибор

Уровнемер "Струна":

Место установки

190х135х52

- Шкаф системный - УВ - БУ

- Прибор индикации

электрощитовая

стол оператора

УЗА           - БП

 - индикатор - 
площадка АЦ

Сирена тревожная  

обращённая к ТРК;

наруж. стена операторной, 

щит АТХ

Габариты (ВхШхГ)

695х380х145

Кнопки аварийные

площадка АЦ

раб. место оператора,

Резервуар 1,  

Мановакууметр

З
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н
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А-80

АИ-95

Резервуар 2  

H6.2

H6.3

1х2Х0,5

1х2Х0,5

З
о
н
д
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р
о
в
н
я

АИ-92

ДТ

H6.1

1х2Х0,5Резервуар 2,  

Мановакууметр

АИ-92

АИ-95

ДТ

А-80

Дыхательные клапаны

М
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у
м
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1х2Х0,5

1х2Х0,5

1х2Х0,5

1х2Х0,5

95%

min

вода

АИ-92

АИ-95

ДТ

А-80

Приёмный колодец
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Стойка управления

на площадке АЦ

АИ-92 -

контроль ЭМК

А-80 -

АИ-95 -

Н9.2

Сирена

Н9.1

контроль ЭМК

контроль ЭМК

ДТ - контроль ЭМК

Н9.4
Н9.3

Н9.6

Н9.5

Н9.8

Н9.7

Н9.9

3Х1,5

3Х1,5

3Х1,5

3Х1,5

4х1,5

4х1,5

4х1,5

4х1,5

4х0,5

Блок электроники +

ТРК №2

H2.1

обогрев

Насосный блок
H2.2

3Х1,5

4Х1,5

Двигат. отбора паровH2.3

4Х1,5

Блок электроники +

ТРК №3

H3.1

обогрев

Насосный блок
H3.2

3Х1,5

4Х1,5

Двигат. отбора паровH3.3

4Х1,5

Блок электроники +

ТРК №4

H4.1

обогрев

Насосный блок
H4.2

3Х1,5

4Х1,5

Двигат. отбора паровH4.3

4Х1,5

Н10.1

Н10.2

Н10.3

Н10.4

Резервуар аварийных

проливов,

датчик уровня

H7.1

Стойка управления

и сигнализации

Кнопка аварийная 

У З А 

АИ-92

__Пуск/Стоп

ДТ

А-80

АИ-95 __Пуск/Стоп

__Пуск/Стоп

__Пуск/Стоп

H8.1

H8.2

H8.3

H8.4

H8.5

H8.6

1х2Х0,5

1х2Х0,5

1х2Х0,5

1х2Х0,5

1х2Х0,5

1х2Х0,5

07.07.2012 - П - АТХ

Реконструкция АЗС ООО ".............." по адресу:

Ленинградская область, г. Луга, .....

  Здание сервисного обслуживания

водителей и пассажиров

АК6

АК7

8х0,5

АК4
95%

8х0,5

АК5
вода

Стойка управления 

площадка АЦ

и сигнализации

(панель управления сенсорная)

раб. место оператора

Пульт оператора


