
Схема автоматизации структурная

Зонд измерительный для нефтепродуктов, OExiaIIBT5

Звуковой и световой оповещатель, IP67, 1ExsIIT3

значение

Поз. обо-

Система измерительная (уровнемер)

ВС-3-2СФ- НПП "СЕНСОР"1

Наименование
Тип

НПО "Новинтех"

Примечание

8

Кол.

"Струна" 1

Устр. заземления автоцистерн, 1ExibIIВT6 УЗА-220В НПП "СЕНСОР"
1

НПО "Новинтех"

Датчик межстенного пространства (тосол),OExiaIIBT5

4 НПО "Новинтех"

Звуковой и световой оповещатель, IP67, 1ExsIIT3 ВС-3-220В НПП "СЕНСОР"

1

Г И П

Разработал Ивченко 09.2014

09.2014

Arial_2,5

12.05/2013 - АТХ

Автоматизация технологии

топливоснабжения

Реконструкция АЗС № ... по адресу: Ленинградская область,

..........................

Исполнительные устройства,

выходные сигналы

Прибор

Уровнемер "Струна":

Место установки

190х135х52

- Шкаф системный - УВ - БУ

- Прибор индикации

электрощитовая

стол оператора

УЗА           - БП

 - индикатор - 
площадка АЦ

Сирена тревожная  

обращённая к ТРК;

наруж. стена операторной, 

щит АТХ

Габариты (ВхШхГ)

695х380х145

Кнопки аварийные

колонна под навесом

раб. место оператора,

Приёмный колодец
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Стойка управления

на площадке АЦ

АИ-92 (2) -

контроль ЭМК

АИ-95 -

Н13.2

Сирена

Н13.1

контроль ЭМК

контроль ЭМК

3Х1,5

3Х1,5

3Х1,5

3Х1,5

4х1,5

4х1,5

4х1,5

4х1,5

4х0,5

Стойка управления 

площадка АЦ

и сигнализации

(панель управления сенсорная)

раб. место оператора

Пульт оператора

Стадия Лист Листов

ЛистИзм. Кол.уч Дата№ док. Подпись
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Формат А2
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Зонд уровня ЖМТ

Датчики,

Кнопка аварийная

на площадке АЦ

Кнопка аварийная

на р. м. оператора

Прибор ОПС

Щит АТХ

ИС "Струна"

8х0,5

2х0,5  (в разделе 'ПС' - кабель шо1)

Блок электроники +

H1.1

обогрев

H1.2

АК1

H14.1

АК2

H7.2

Н7.4

АК12

2х0,5

2х0,5

1х2Х0,5

1х2Х0,5

1х2Х0,5

3х1,5

5х1,5

Порт 1

БИ

H8.2

1х2Х0,5

1х2Х0,5

1х2Х0,5

1х2Х0,5

1х2Х0,5

Резервуар аварийных

проливов,

датчик уровня

H11.1

АК10

АК14

2(8х0,5)

АК13

2(2+1)х0,5

К
о
н
т
р
о
л
л
е
р
 
Т
Р
К

ТРК №2

Резервуар/секция

Н
а
с
о
с
 
п
о
г
р
у
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н
о
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в
ы
д
а
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и

Н9.3

Н8.3

Н7.5

Н7.3

5х2,5

АИ-95, АИ-98

АИ-92

А-80

ДТ

пространства (тосол)

Н7.1

Н8.1

H10.2

Н10.4

АИ-95

АИ-98

АИ-92(1)

H9.2

1х2Х0,5

1х2Х0,5

1х2Х0,5

А-80

ДТ(1)

ДТ(2)

min

Σ 90%

Σ 95%

1х2Х0,5

H16.1

КНС

щит управления

АИ-92(1)

А-80

ДТ(1)

АИ-98

АИ-95

ДТ(2)

5х2,5

5х2,5

5х2,5

Н9.5

5х2,5

Н10.3

5х2,5

Н2.4

Н3.4

Н4.4

Н5.4

Н6.4

Data, RS-485

Двигат. отбора паров

H2.1

H2.2

3х1,5

5х1,5

ТРК №3

ТРК №4

ТРК №5

ТРК №6

H3.1

H3.2

3х1,5

5х1,5

H4.1

H4.2

3х1,5

5х1,5

H5.1

H5.2

3х1,5

5х1,5

H6.1

H6.2

3х1,5

5х1,5

ТРК
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о
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ТРК №1

ТРК №2

ТРК №3

ТРК №4

ТРК №5

ТРК №6

Р
е
з
е
р
в
у
а
р

5х1,5

Н1.3

5х1,5

Н2.3

5х1,5

Н3.3

5х1,5

Н4.3

5х1,5

Н5.3

5х1,5

Н6.3

Р
е
з
е
р
в
у
а
р

Аварийный сигнал

Датчик межстенного

Н9.1

Н10.1

Σ тосол

с
у
м
м
а
р
н
ы
е
 
с
и
г
н
а
л
ы

 Блок

индикации

СУ АЗС

Сирена

тревожная

Колонна

сигнальная

АК5

2х0,5

АК6

2х0,5

входные сигналы

Н1.4

АИ-95, АИ-92

ТРК №1

АИ-95, АИ-92

АИ-95, АИ-92

АИ-98, ДТ

А-80, ДТ

ДТ

АИ-92(2)
H8.4

1х2Х0,5

АИ-92(2)Н8.5

5х2,5

Кнопочный пост аварийный

      в операторной - 1-SB

Стоп

3

1

2

4

АК2

Пуск

4х0,5

Кнопка аварийная

под навесом - 2-SB

щит АТХ

Авария

1

2

Н13.1

2х0,5

А1

щит АТХ

А1

Аварийные посты

H12.8

Н12.9

2х0,5

1х2Х0,5

Включение УЗА

УЗА-индикатор

Стойка управления

и сигнализации

__Пуск/Стоп

А-80

АИ-98 __Пуск/Стоп

1х2Х0,5

1х2Х0,5

1х2Х0,5

1х2Х0,5

1х2Х0,5

ДТ (1) __Пуск/Стоп

1х2Х0,5

1х2Х0,5

__Пуск/Стоп

АИ-95

АИ-92 (1)__Пуск/Стоп

АИ-92 (2)__Пуск/Стоп

ДТ (2) __Пуск/Стоп

АИ-95

АИ-98

АИ-92 (1)

АИ-92 (2)

ДТ (1)

ДТ (2)

А-80

контроль ЭМК

3Х1,5

4х1,5

контроль ЭМК

3Х1,5

4х1,5

контроль ЭМК

3Х1,5

4х1,5

А-80 -

АИ-98 -

АИ-92 (1) -

контроль ЭМК

ДТ (2)

ДТ (1)

Управление ЭМК

H12.7

H12.6

H12.5

H12.4

H12.3

H12.2

H12.1

Н13.3
Н13.4

Н13.6

Н13.8

Н13.10

Н13.12

Н13.14

Н13.5

Н13.7

Н13.9

Н13.11

Н13.13

Н13.15

КЛ-18 - счётчик-

расходомер

Н17.1

1х2Х0,5

Контроллер ТРК электрощитовая

Сирена технологическая площадка АЦ


