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U= 0,38 кВ

Р уст. = 16,08 кВт

К с.= 0,6

Ррасч.= 10,2 кВт

Qрасч. = 2,1 кVar

S расч. = 12,3 кВА

I расч. = 18,7 А

СЕ301S31045RX
3х230\400,
5(60), кл.

0,5S\1
2 тарифа

граница балансовой и
эксплуатационной ответственности
точка присоединения к сети РЭС

опора П31, типовой проект 9.0914-19
бокс вводного автоматического

выключателя ЩВ
тип ЯВШ-3-25, IP 55

ВЛИ -0,4 кВ,
СИП2А-3х16+1х25
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