
Ç160
L 375

Ç160
L 187

Ç160
L 187

Ç250
L 750

Ç160
L 187

Ç160
L 187

VKHR-E 200/3,0

VKDR 200

Ç200
L 375

VKFR 200
L 376

DVK-200
L 375

Ç200
L 375 DVK-160

L 187

+3.650

+3.500

+3.650

DVK-160
L 187

DVK-160
L 187

DVK-160
L 187

П1
VKVR 250
0.2/2500 220V

Ç160
L 375

Ç160
L 187

Ç160
L 187

Ç250
L 750

Ç160
L 187

Ç160
L 187

VKHR-E 200/3,0

VKDR 200

Ç200
L 375

VKFR 200
L 376

DVK-200
L 375

Ç200
L 375 DVK-160

L 187

+3.650

+3.500

+3.650

DVK-160
L 187

DVK-160
L 187

DVK-160
L 187

П2
VKVR 250
0.2/2500 220V

Ç160
L 375

Ç160
L 187

Ç160
L 187

Ç250
L 750

Ç160
L 187

Ç160
L 187

VKHR-E 200/3,0

VKDR 200

Ç200
L 375

VKFR 200
L 376

DVK-200
L 375

Ç200
L 375 DVK-160

L 187

+3.650

+3.500

+3.650

DVK-160
L 187

DVK-160
L 187

DVK-160
L 187
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А
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Ç160
L 375

SonoDF-S 160
L 187

Ç250
L 750

Ç200
L 375

SonoDF-S 200
L 375

VKHR-E 200/3,0

VKDR 200

П2
VKVR 250
0.2/2500 220V

VKFR 200
L 375

Ç200
отв. с сеткой

SonoDF-S 160
L 187

SonoDF-S 160
L 187

SonoDF-S 160
L 187

Ç160
L 375

SonoDF-S 160
L 187

Ç250
L 750

Ç200
L 375

SonoDF-S 200
L 375

VKHR-E 200/3,0

VKDR 200

П1
VKVR 250
0.2/2500 220V

VKFR 200
L 375

Ç200
отв. с сеткой

SonoDF-S 160
L 187

SonoDF-S 160
L 187

SonoDF-S 160
L 187

3353

85

5845

2990 2990 2990 1495

41
55

41
55

2990 2990 2990 1495

Общие указания

1. Оцинкованные воздуховоды и оборудование в помещении
покрыть теплоизоляцией изолонтейп НПЭ фольгированный 3010.
2. Предусмотреть автоматическое включение систем вентиляции
от термостата.
3. Предусмотреть автоматическое регулирование температуры
приточного воздуха, не менее 6 гр. С, за счет изменения
расхода подмеса наружного воздуха.
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Вентиляция

1 Вентилятор канальный круглого сечения VKVR-250 ООО "Уралстроймонтаж" шт. 2 5

в комплекте с электродвигателем N=0.15 кВт, n=2700 об/мин

2 Воздуховод Ç160 ООО "Уралстроймонтаж" м.п. 12 23,8

Сталь оцинкованная, толщина листа 0.50 мм ГОСТ 14918-80

2 Воздуховод Ç160 ООО "Уралстроймонтаж" м.п. 12 23,8

Сталь оцинкованная, толщина листа 0.50 мм ГОСТ 14918-80

3 Воздуховод Ç200 ООО "Уралстроймонтаж" м.п. 6 14,87

Сталь оцинкованная, толщина листа 0.50 мм ГОСТ 14918-80

4 Воздуховод Ç250 ООО "Уралстроймонтаж" м.п. 7 21,69

Сталь оцинкованная, толщина листа 0.50 мм ГОСТ 14918-80

5 Воздуховод гибкий звукопоглащающий Ç160 SonoDF-S ООО "Уралстроймонтаж" м.п. 15

6 Воздуховод гибкий звукопоглащающий Ç200 SonoDF-S ООО "Уралстроймонтаж" м.п. 5

7 Воздухонагреватель электрический ~220V, термостатом СВ-200-5,0 шт. 2 4,5

8 Врезка Ç160 / Ç160 ООО "Уралстроймонтаж" шт. 4 3,97

Сталь оцинкованная, толщина листа 0.50 мм ГОСТ 14918-80

9 Врезка Ç160 / Ç250 ООО "Уралстроймонтаж" шт. 4 3,97

Сталь оцинкованная, толщина листа 0.50 мм ГОСТ 14918-80

10 Заслонка с эл/приводом, с возвратной пружиной. VKDR 200 ООО "Уралстроймонтаж" шт. 2

Позиция Наименование и техническая характеристика
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обозначение документа,

опросного листа

Код оборудова-

ния, изделия,

материала
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11 Отвод-90Å Ç200 ООО "Уралстроймонтаж" шт. 6 1,56

Сталь оцинкованная, толщина листа 0.50 мм ГОСТ 14918-80

12 Переход cимметр. Ç250 / Ç160 ООО "Уралстроймонтаж" шт. 2 0,22

Сталь оцинкованная, толщина листа 0.50 мм ГОСТ 14918-80

13 Переход cимметр. Ç250 / Ç200 ООО "Уралстроймонтаж" шт. 2 0,18

Сталь оцинкованная, толщина листа 0.50 мм ГОСТ 14918-80

14 Плафон приточно-вытяжной КP-200 ООО "Уралстроймонтаж" шт. 2 0,94

14 Плафон приточно-вытяжной КP-160 ООО "Уралстроймонтаж" шт. 8 0,65

15 Тройник Ç250 / Ç200 ООО "Уралстроймонтаж" шт. 2 1,03

Сталь оцинкованная, толщина листа 0.50 мм ГОСТ 14918-80

16 Фильтр воздушный VKFR 200 ООО "Уралстроймонтаж" шт. 2

16 Теплоизоляция Изолонтейп НПЭ фольгированный 3010 Изолонтейп НПЭ м2 26

фольгированный 3010

Позиция Наименование и техническая характеристика
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