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Стадия
Лист

Листов
Изм.

Кол.
Лист

N док.
Подп.

Дата

Габаритная схема
внутриплощ

адочных тепловых сетей

Р
3

Подпись и дата

Согласовано

Взам. инв. №Инв. № подл.

Тепломеханические решения
тепловых сетей

(внутриплощ
адочные)

 Нач. отд.
 Инженер

 Н. контр.

Габаритная схема внутриплощ
адочных тепловых

сетей

В1 ∅225х13.4
Т1 ∅76х3.0
Т2 ∅76х3.0
КЛ 90х45-8
Л6-8 7шт.
Л6д-8 3шт.
П8-8 14щ

т.
П8д-8 3шт.
Кирпичная кладка 0.15 м3

В1 ∅110х6.6
Т1 ∅108х4.0
Т2 ∅108х4.0
КЛ 120х45-8
Л10д-8 3шт.
П11д-8 3шт.

Кирпичная кладка 0.12 м3

В1 ∅110х6.6
Т1 ∅108х4.0
Т2 ∅108х4.0
КЛ 120х45-8
Л10д-8 6шт
П11-8 6шт.

Кирпичная кладка 0.09м3

В1 ∅90х5.4
Т1 ∅89х3.5
Т2 ∅89х3.5
КЛ 90х45-8
Л6-8 6шт
Л6д-8 5шт
П8-8 12шт
П8д-8 5шт
Кирпичная кладка 0.09 м3

МК-6
см. лист ТС(В)-19

2.7

УП5

УП6

УП6

Н4

3.0

16.1

16.1

К4

Угол поворота
УПК-3

В1 ∅225х13.4
Т1 ∅76х3.0
Т2 ∅76х3.0
КЛ 90х45-8
Л6д-8 3шт.
П8д-8 3шт.
Кирпичная кладка 0.15 м3

В1 ∅225х13.4
Т1 ∅76х3.0
Т2 ∅76х3.0
КЛ 90х45-8
Л6-8 3шт.
Л6д-8 5шт.
П8-8 6шт.
П8д-8 5шт.
Кирпичная кладка 0.15 м3

ТК1
3.0

21.3

21.3

В1 ∅225х13.4
Т1 ∅133х4.0
Т2 ∅133х4.0
КЛ 120х45-8
Л10-8 8шт.
Л10д-8 1шт
П11-8 16шт
П11д-8 1шт
Кирпичная кладка 0.027 м3

Н5

К3

В1 ∅63х3.8
Т2∅76х3.0
Т1∅76х3.0
КЛ 90х45-8
Л6-8 1шт.
Л6д-8 3шт.
П8-8 2шт.
П8д-8 3шт.
Кирпичная кладка 0.13м3

В1 ∅225х13.4
Т2∅76х3.0
Т1∅76х3.0
КЛ 90х45-8
Л6-8 4шт.
Л6д-8 4шт.
П8-8 8шт.
П8д-8 4шт.
Кирпичная кладка 0.13м3

В1 ∅225х13.4
Т2∅76х3.0
Т1∅76х3.0
КЛ 90х45-8
Л6-8 15шт.
П8-8 30шт.
Кирпичная кладка 0.03м3

68°

В1 ∅63х3.8
Т2∅76х3.0
Т1∅76х3.0
КЛ 90х45-8
Л6-8 1шт.
Л6д-8 2шт.
П8-8 2шт.
П8д-8 2шт.
Кирпичная кладка 0.11м3

В1 ∅63х3.8
Т2∅76х3.0
Т1∅76х3.0
КЛ 90х45-8
Л6д-8 4шт.
П8д-8 4шт.
Кирпичная кладка 0.072м3

В1 ∅63х3.8
Т2∅76х3.0
Т1∅76х3.0
КЛ 90х45-8
Л6д-8 4шт.
П8д-8 4шт.
Кирпичная кладка 0.12м3

В1 ∅63х3.8
Т2∅76х3.0
Т1∅76х3.0
КЛ 90х45-8
Л6-8 1шт.
Л6д-8 5шт.
П8-8 2шт.
П8д-8 5шт.
Кирпичная кладка 0.03м3

В1 ∅63х3.8
Т2∅76х3.0
Т1∅76х3.0
КЛ 90х45-8
Л6-8 1шт.
Л6д-8 5шт.
П8-8 2шт.
П8д-8 5шт.
Кирпичная кладка 0.05м3

В1 ∅63х3.8
Т2∅76х3.0
Т1∅76х3.0
КЛ 90х45-8
Л6-8 1шт.
Л6д-8 2шт.
П8-8 2шт.
П8д-8 2шт.

*
В1 ∅110х6.6
Т1 ∅108х4.0
Т2 ∅108х4.0
КЛ 120х45-8
Л10-8 1шт.
Л10д-8 5шт.
П11-8 2шт
П11д-8 5шт.

Кирпичная кладка 0.16 м3

* -участок от УП5 до
ТК3

Угол поворота теплотрассы 
УПК-3 по серии 4.904-66

выпуск 1
П2д 5 шт

монолитная плита днищ
а

МДУ 3 по серии ИС-01-04  
вып.3
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